
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název práce: LDN Barrandov 
 
Vypracoval: Martin Odehnal 
Vedoucí projektu: Ing. arch. Michal Kuzemenský 
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Jan Jehlík 
Konzultant:  Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.  
                      Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. 
                      Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. 
                      Ing. Milada Votrubová, CSc. 
                      Ing. Stanislava Neubergová Ph.D. 
                      Ing. arch. Michal Kuzemenský 
Ústav: 15119, Ústav urbanismu 
Datum: Zimní semestr 2022/2023 

 

 

 

 
 
 

Bakalářská práce 
České vysoké učení technické v Praze, 

Fakulta architektury 
 

 

Bakalářský projekt 



2 
 

Bakalářský projekt 

Obsah: 

 

A. Průvodní zpráva  

B. Souhrnná technická zpráva  

C. Situační výkresy  

C.1 Situační výkres širších vztahů                    M 1:2500 

C.2 Katastrální situační výkres                                M 1:750 

C.3 Koordinační situační výkres                             M 1:750 

D.1 Architektonicko – stavební řešení 

D.1.1 Technická zpráva  

Půdorysy:  

D.1.2.1 Výkres základů            1:100  

D.1.2.2 Půdorys 1.PP            1:100 

D.1.2.3 Půdorys 1.NP            1:100 

D.1.2.4 Půdorys 2.NP            1:100 

D.1.2.5 Půdorys 3.NP            1:100 

D.1.2.6 Půdorys 4.NP            1:100 

D.1.2.7 Výkres střechy            1:100 

D.1.2.8 Detail pokoje                                          1:50 

Řezy:  

D.1.2.9 Řez A-A‘                               1:100 

 D.1.2.10 Řez B-B‘             1:100 

 D.1.2.11 Řez fasádou - detail                                       1:20 

Pohledy:  

D.1.2.12 Pohled východní                             1:150 

 D.1.2.13 Pohled západní             1:150  

 D.1.2.14 Pohled jížní                                       1:150 

Tabulky  

D.1.2.15 Tabulka dveří 

D.1.2.16 Tabulka oken 

D.1.2.17 Tabulka klempířských prvků 



3 
 

D.1.2.18 Tabulka zámečnických prvků 

D.1.2.19 Tabulka truhlářských prvků 

D.1.2.20 Výpis skladeb vnitřních stěn 

D.1.2.21 Výpis skladeb obvodových stěn 

D.1.2.22 Výpis skladeb stropů 

D.1.2.23 Výpis skladeb střech - a 

D.1.2.24 Výpis skladeb střech - b 

D.1.2.25 Výpis skladeb podlah - a 

D.1.2.26 Výpis skladeb podlah - b 

D.1.2.27 Výpis skladeb podhledů 

D.2 Stavebně – konstrukční část  

D.2.1. Technická zpráva 

D.2.2 Statický výpočet            

D.2.3.1 Výkres tvaru základů                                  1:150 

D.2.3.2 Výkres tvaru 1.PP            1:150           

D.2.3.3 Výkres tvaru 2.NP             1:150                     

D.2.3.4 Výkres tvaru 2.NP – detail pokoje          1:50                              

D.3 Požárně bezpečnostní řešení  

D.3.1 Technická zpráva     

D.3.2 Přílohy                                 

D.3.3.1 Koordinační situační výkres                      1:750 

D.3.3.2 Schéma úniku 1.PP                             1:400 

D.3.3.3 Schéma úniku 1.NP                             1:400 

D.3.3.4 Schéma úniku 3.NP                             1:400 

D.3.3.5 Schéma úniku 5.NP                             1:400 

D.3.3.6 Půdorys 1.PP             1:150 

D.3.3.7 Půdorys 1.NP             1:150 

D.3.3.8 Půdorys 3.NP             1:150 

D.4 Technika prostředí staveb 

D.4.1 Technická zpráva 

D.4.2.1 Koordinační situační výkres                     1:750 

 D.4.2.2 Půdorys 1.PP             1:150 



4 
 

 D.4.2.3 Půdorys 1.NP             1:150 

 D.4.2.4 Půdorys 3.NP             1:150 

 D.4.2.5 Půdorys střechy             1:150 

 D.4.2.6 Detail šachty – pokoj 3.NP                         1:20 

D.5 Zásady organizace stavby 

D.5.1 Technická zpráva 

D.5.2.1 Koordinační situační výkres                     1:750 

 D.5.2.2 Situační výkres zařízení staveniště     1:750 

D.6 Návrh interiéru 

D.6.1 Technická zpráva  

D.6.2.1 Půdorys a detail kotvení madla               1:50 

 D.6.2.2 Řezopohled A-A‘ a B-B‘                                1:50 

 D.6.2.3 Vizualizace - a 

 D.6.2.4 Vizualizace - b 

D.7 BIM 

D.7.1 Technická zpráva  

D.7.2.1 3D řez modelem  

 D.7.2.2 Mapa zobrazení  

 D.7.2.3 Výkresy 

 D.7.2.4 Tabulky 

 

Dokladová část  

Titulní list  

Prohlášení bakaláře 

Zadání bakalářské práce  

Průvodní list 

Zadání části D.2 Stavebně-konstrukční část 

Zadání části D.4 Technické zařízení stavby 

Zadání části D.5 Realizace stavby 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název práce: LDN Barrandov 
 
Vypracoval: Martin Odehnal 
Vedoucí projektu: Ing. arch. Michal Kuzemenský 
Vedoucí ústavu: prof. Ing. arch. Jan Jehlík 
Konzultant:  Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.  
                      Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. 
                      Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. 
                      Ing. Milada Votrubová, CSc. 
                      Ing. Stanislava Neubergová Ph.D. 
                      Ing. arch. Michal Kuzemenský 
Ústav: 15119, Ústav urbanismu 
Datum: Zimní semestr 2022/2023 

 

 

 

 

 

 
Bakalářská práce 

České vysoké učení technické v Praze, 
Fakulta architektury 

 

A. 
Průvodní technická zpráva 



2 
 

A. Průvodní technická zpráva  

Obsah: 

A.1 Identifikační údaje stavby 

 1.1 Údaje o stavbě 

 1.2 Kapacita stavby 

 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

A.3 Seznam vstupních podkladů  

 



3 
 

A.1 Identifikační údaje stavby 

1.1 Údaje o stavbě 

Název a účel stavby: Léčebna dlouhodobě nemocných Barrandov 

Místo stavby: Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov 

Charakter stavby: Novostavba  

Účel projektu: Bakalářská práce  

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení  

Datum zpracování: Zimní semestr 2022/2023 

 

1.2 Kapacita stavby  

Plocha řešeného území: 25 132 m2  

Zastavěná plocha : 9 815m2 

Zastavěná plocha léčebny: 5 535 m2 

Obestavěný prostor : 57 800 m3 

Hrubá podlažní plocha: 17 105 m2 

Nadmořská výška objektu: 332,500 mn.m. Bpv 

 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Zpracovatel projektové dokumentace: Martin Odehnal 

Vedoucí práce: Ing. arch. Michal Kuzemenský 

Konzultant:  Ing. Miloš Rehberger, Ph.D. 

                      Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc. 

                      Ing. Miloslav Smutek, Ph.D. 

                      Ing. Milada Votrubová, CSc. 

                      Ing. Stanislava Neubergová Ph.D. 

                      Ing. arch. Michal Kuzemenský 

A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

SO 01 Hrubé terénní úpravy 

SO 02 Objekt LDN  

SO 03 Vodovodní přípojka  

SO 04 Přípojka dešťové kanalizace  

SO 05 Elektro přípojka  
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SO 06 Přípojka splaškové kanalizace 

SO 07 Přípojka teplovodu 

SO 08 Rampy 

SO 09 Betonové povrchy kolonád a předprostoru 

SO 10 Příjezdová cesta do garáží 

SO 11 Chodníky dlážděné 

SO 12 Chodník mlatový 

SO 13 Čisté terénní úpravy 

Pozn. není zahrnuta výstavba zbylých objektů řešeného území.  

 

A.3 Seznam vstupních podkladů  

Architektonická studie ATZBP – LS 2021/2022, FA ČVUT, Ateliér Kuzemenský, Kunarová 

Podklady z katastrálního úřadu, datové podklady IPR 

Dokumentace archivního geologického vrtu: V-2B 

ČSN EN 1991. Zatížení konstrukcí. 2004.  

ČSN EN 13670. Provádění betonových konstrukcí. 2010.  

ČSN EN 1992-1-1. Navrhování betonových konstrukcí. 2006.  

ČSN 73 0802. PBS – Nevýrobní objekty. 2020.  

ČSN 73 0810. PBS – Společná ustanovení. 2016.  

ČSN 73 0818. PBS – Obsazení objektu osobami. 1997. 

ČSN 73 0831. PBS – Shromažďovací objekty. 2011. 

ČSN 73 0835. PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. 2020.  

ČSN 73 0872. PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. 1996.  

ČSN 73 0873. PBS – Zásobování požární vodou. 2003. 

Vyhláška č.246/2001 Sb. – Požární prevence 

ČSN 01 3481. Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí. Praha: ČNI, 1988. 

ČSN EN ISO 7519. Technické výkresy – Výkresy pozemních staveb – Základní pravidla zobrazování ve 
výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců. Praha: ČNI, 1998. 

Podklady pro studenty ČVUT, dostupné z webu: https://recoc.cz/ke-stazeni/pro-studenty-cvut/ (Ing. 
Miloslav Smutek, Ph.D.) 
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B.1 Popis území stavby  

1.1. Charakteristika stavebního pozemku  
 
Pozemek se nachází v průměrné výšce 332,5 m.n.m., Bpv a je svažitý severním směrem o přibližně 3m 
na délku budovy. V současné době je pozemek převážně nezastavěný. Řešené území se nachází 
v centrální části MČ Praha 5 – Barrandov. Pozemek je v přímé návaznosti na silniční pozemní 
komunikaci, ležící severně od objektu. Samotné staveniště nezasahuje do žádných ochranných pásem 
stávajících inženýrských sítí a ani není součástí zátopového území. Dle přiloženého vrtu, který byl 
proveden přímo v daném území je hladina podzemní vody v hloubce 15 metrů a skladba zeminy je 
tvořena převážně jílovitým souvrstvím.  

V okolí se nachází zástavba pouze na jižní a východní straně ve vzdálenosti 20 metrů od hrany pozemku 
a na západní a jižní straně ve vzdálenosti 65 metrů od hrany pozemku. Celé území bude v budoucnu 
součástí rozvíjející se čtvrti a námi řešený urbanismus území prověřuje a zkoumá místní limity a 
možnosti.  

1.2. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  
 
Stavba je řešena v souladu s platným Pražským územním plánem  a respektuje jeho výškové, hmotové, 
odstupové i koncepční limity. 
 
1.3. Výčet a závěry provedených průzkumů  
 
Podmínky zakládání vycházejí z geologické dokumentace vrtu V-2B. Hloubka podzemní vody je 15 
metrů pod povrchem pozemku. Podloží je jílovitého charakteru střední hustoty, byl tedy zvolen systém 
plošného zakládání tzv. Bílé vany o tloušťce ŽB desky 500 mm. 
 
1.4. Požadavky na demolice a kácení dřevin  
 
Řešené území je nyní ve volně bujícím lučním stavu a proto bude několik stromů potřeba pokácet a 
celkově území pročistit viz stávající, kácené a nové dřeviny zobrazené v Koordinačním situačním 
výkresu C.3  

 
1.5. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
 
Pozemek se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu.   
 
1.6. Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území  
 
Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
1.7. Územně technické podmínky  
 
Celé území bude nově zasíťováno, připojeno k veřejnému vodovodu, teplovodu (geotermální energie), 
splaškové a dešťové kanalizaci, a silnoproudé elektřině. Bude vystavěna nová uliční síť ze západu, 
která bude napojena na stávající systém ulic a dálkových tras.   
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Vedení inženýrských sítí je plánováno umístit pod pozemní komunikace, na východní straně pozemku 
(v ulici Kurandové). Tyto sítě budou realizovány před započetím výstavby plánovaných objektů. Hlavní 
vodoměrná soustava se nachází v technické místnosti v 1PP, společně se zásobníky TV a teplovodní 
výměníkovou stanicí. Dálkové teplo je zdrojem tepla pro celou budovu. Kanalizační přípojka je vedena 
skrze stěnu 1.PP a je opatřena čistící tvarovkou a revizní šachtou na hranici pozemku před napojením 
na městskou kanalizační síť. Dešťová voda je svedena střešními vpusťmi skrz objekt do zásobníku na 
deštovou vodu a voda přebytečná dále putuje do přípojky děšťové kanalizace. Elektrická přípojka je 
vedena pod chodníkem na východní straně budovy, do přípojkové skříně u vstupu do objektu.  
 
1.8. Věcné a časové vazby na okolí a související investice  
 
Stavebníkem plánovaného objektu je město, ostatní budovy řešeného území budou stavěny 
developery. Výstavba LDN proběhne v první fázi zástavby území a navazovat bude druhá etapa 
zástavby v západní části pozemku. Dům bude stavěn jako jeden komplex. Nejprve dojde k výstavbě 
podzemního podlaží a následně k výstavbě vrchní stavby.  
 
1.9. Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí  
 
V současné době je vlastníků území větší množství a jedná se o odkupu pozemků ze strany města. 
Jedná se o tyto konkrétní pozemky s parcelním číslem: 887/5, 954/56, 887/1. 167/11, 954/32, 942/21, 
954/3, 954/6, 954/12 a 954/55. 
 

B.2 Celkový popis stavby   

2.1. Základní charakteristiky budovy a její užívání 

Řešeným objektem je léčebna dlouhodobě nemocných nacházející se v Praze 5 na Barrandově. Jedná 
se o místo péče. Dům v sobě kombinuje léčebnu, přidruženou fyzioterapii a rehabilitaci, balneo, 
multifunkční sál, kavárnu a malý retail. Budova má obdelníkový půdorys (135 x 41 m) a spočívá z celkem 
5 nadzemích a 1 podzemního podlaží. Nachází se na aktuálně nezastavěném území o velikosti 2,5 ha,  
které jsme celé řešili v rámci urbanistické studie. Léčebna je jednou z mnou navrhovaných sedmi 
budov a jedná se o solitér přímo nenavazující na žádnou další stavbu. Pozemek se nachází na mírně 
svažité parcele, jajíž svažitos budova respektuje. Přístup do objektu je možný ze dvou stran a to 
z jihozápadu a severovýchodu.  

2.2. Kapacity stavby  

Plocha řešeného území: 25 132 m2  

Zastavěná plocha : 9 815m2 

Zastavěná plocha léčebny: 5 535 m2 

Obestavěný prostor : 57 800 m3 

Hrubá podlažní plocha: 17 105 m2 

Nadmořská výška objektu: 332,500 mn.m. Bpv 
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Tabulka obsazenosti:  

 

 

2.3. Podlažnost stavby  
 
Budova má celkem 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Středová část domu vystupuje jako páté 
podlaží nad objemy jednotlivých oddělení a umožňuje přístup na střešní terasu. V 4.NP je atika ve výšce 
+15,800. Výška atiky v 5.NP je +18,866 m.  
 
2.4. Trvalá nebo dočasná stavba  
 
Jedná se o trvalou stavbu.  

2.5. Urbanistické řešení  

Z hlediska urbanismu je Barrandov mix mnoha názorů. Většinu prostoru tvoří panelové sídliště z 80. let 
s netradičně odvážným a radikálním přístupem k hmotám, barvám a formování shromažďovacích 
míst. Tato vrstva je doplňěna o další silnou porevoluční výstavbu v podobě typických lodí v přístavu na 
severovýchodě pozemku. A o snahu zajistit více lokálních možností a méně dojíždění.  

Řešená parcela je v současné chvíli divokou loukou určenou k venčení psů, pouštění draků, běhání a po 
velkém dešti je tu i rybník. Když jsem na parcelu z sídlištních ulic vstupoval poprvé, cítil jsem silné 
prostorové i vizuelní uvolnění, které místní vnímají pozitivně a je to jeden z hlavních důvodů častého 
zavanutí tras procházek právě na toto místo.  

V mém návrhu s touto kvalitou pracuji a snažím se o zachování volné pohledové osy a jisté 
nekonečnosti a volnosti původní louky pomocí dlouhého půdorysu budovy, který prostor ohraničuje a 
opakováním fasádních vzorů tento vjem podporuje. Tento pohled je zakončen volnou loukou se stromy, 
rybníkem a výhledem na nekonečné nebe za kopcem. 

V druhé půlce území navrhuji několik bytových domů a sportovně multifunkční centrum, které v území 
chybí a bude v dialogu s léčebnou utvářet živé náměstí ohraničené z jedné strany parkem a rybníkem 
a ze strany druhé sídlištní masou.  

2.6. Architektonické řešení  
 
Léčebnu dlouhodobě nemocných vnímám především jako místo, které by mělo bezproblémově a 
hladce sloužit svým uživatelům a podporovat cestu k vyléčení se. 
 
Fakt, že se u nás v léčebnách velmi často umírá a tudíž se tyto prostory stávají posledním domovem 
mnoha lidí mě zarazil. Co mě ale šokovalo více, bylo prostředí a podmínky v kterých se to odehrává.  
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Na léčení pacientů má dle mého názoru zásadní vliv i prostředí, v kterém se lidé nachází. Snažím se 
tedy v mém návrhu soustředit na klíčové faktory jako je slunce, světlo, zeleň, čerstvý vzduch, materiály, 
barvy, možnost soukromí a potkávání se s ostatními. 
 
Budovu orientuji tak, že do každého pokoje během dne svítí slunce a každý má možnost vyjít na lodžii 
nebo balkon.  Aktivnější lidi mohou využívat společenské místnosti, víceúčelové sály, jídelny, společné 
terasy, rehabilitaci nebo menší lázně. Dvoulůžkové pokoje jsou řešeny tak, aby měl každý možnost si 
upravit své soukromí a cítit se, že je sám v pokoji, nebo s tím druhým v jednom prostoru.  
 
Hledám ideální propojení mezi místem, které se pro pacienty stává dočasným domovem a mezi 
léčebnou jakožto strojem na péči.  
 
Budova je řešena jako dvoutraktová se třemi spojovacími krčky, z nichž dva slouží společným 
prostorám jednotlivých oddělení a jeden vertikální komunikaci a jako vstupní lobby. Díky tomuto 
schématu je orientace uvnitř budovy velmi srozumitelná. Chodby jsou osvětleny přirozeným světlem a 
jsou z části pobytové.  
 
Materialita domu vychází z funkce a potřeb uživatelů. Zvenku odlehčené dřevěné pavlače s látkovým 
stíněním, umožňující nerušený pobyt na čerstvém vzduchu v kombinaci s železobetonovým skeletem, 
pozinkovaným plechem, zelení, sluncem a klidnými barvami v interieru.  
 
2.7. Konstrukční a materiálové řešení  

Objekt léčebny  je řešen kombinovaným systémem stěn a sloupů z monolitického železobetonu, které 
jsou místy doplněny dřevem.  

Základové konstrukce 

Pozemek se nachází v průměrné výšce 332,5 m.n.m., Bpv a je svažitý severním směrem o přibližně 3m 
na délku budovy. Podmínky zakládání vycházejí z geologické dokumentace vrtu V-2B. Hloubka 
podzemní vody je 15 metrů pod povrchem pozemku. Podloží je jílovitého charakteru střední hustoty, byl 
tedy zvolen systém plošného zakládání tzv. Bílé vany o tloušťce ŽB desky 500 mm. Pod hydroizolační 
vanou se nachází 150 mm podkladní vrstvy z prostého betonu pro uložení výztuže. Obvodové stěny 
hydroizolační vany jsou tloušťky 300 mm. Základová spára se nachází – 5,595 m. Stavební jáma bude 
kvůli navazujícím konstrukcím vymezena vetknutými štětovnicovými stěnami. Ty budou zapuštěny 
pomocí vibro-beranění a zámkově spojeny. Jejich užití bude dočasné po dobu vybudování spodní 
stavby, následně budou vyjmuty. Vzdálenost od obvodové konstrukce bude 1,4 metru z důvodu 
provádění hydroizolace a kontaktní tepelné izolace.  Dřevěné sloupy pavlačí jsou založeny na 
železobetonových patkách o rozměrech 500 x 500 mm a výšce 1000 mm. 
 
Svislé nosné konstrukce 

Obvodové konstrukce samotného domu jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami tl. 250 
mm, zesílené v 1.PP na 300 mm. Obvodové konstrukce v prostoru chodeb jsou v mísech mezi okny 
zesíleny na tl. 350 mm. Nosné příčné zdi uvnitř objektu mají tl. 250 mm a nosné podélné ztužující zdi 
jsou tlusté 200 mm. Nosné sloupy garáží mají čtvercový průřez o rozměrech 400x400 mm. Vnitřní 
nenosné příčky v rámci celé stavby jsou navrženy z akustických příčkovek Porotherm 115 AKU o 
tloušťce 115 mm. Dřevěné sloupy na fasádě a dřevěné konstrukce pavlačí jsou kotveny k nosné ŽB 
konstrukci pomocí prvků Schöck Isokorb® T, typ SQP. 
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Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou tl. 250 mm, která je v prostoru 
garáží zesílena na tl. 400 mm. Desky působí v obou směrech. Průvlaky pod deskami v prostoru chodeb 
o výšce 300 mm a šířce 250 mm jsou rovněž železobetonové. Pomáhají s nesením stropních desek a 
rovněž se podílí na architektonickém pojetí chodeb. Konstrukce pavlačí v 2.NP, balkonů a střech jsou 
rovněž tvořeny železobetonovými deskami tl. 250 mm. Přerušení tepelných mostů je zde řešeno 
pomocí iso nosníků Schöck Isokorb® XT, typ KL. Železobetonová stropní deska nad prostorem 
multifunkčního sálu a balnea je zesílena pomocí BSH dřevěných vazníků o průřezu 500 x 250 mm. 
 
Schodišťové konstrukce  

Schodiště jsou řešena  jako železobetonová prefabrikovaná uložená na stropní desku a mezipodestu 
pomocí ozubů s přerušením akustického mostu prvky Schöck Tronsole® typ F. Mezipodesty jsou řešeny 
jako žb monolitické a pro přerušení akustického mostu mezi mezipodestami a nosnými stěnamy, ke 
kterým jsou mezipodesty kotvené jsou použity prvky Schöck Tronsole® typ Z.  

2.7. Celkové provozní řešení  

Budova je řešena dvoutraktově s třemi spojovacími místy. Středové spojovací místo slouží jako hlavní 
vertikální komunikační uzel a sekundární krčky slouží pro propojení jednotlivých oddělení. Obdelníky 
vytvořené trakty a spojovacímy krčky jsou zastřešené do výšky 3.NP a využité pro multifunkční sál a 
balneo. Jejich střecha slouží jako terasa. Prostor mezi konci traktů je volný a podporuje nekonečnost a 
rozvolněnost celého území. Všechny  nadzemní chodby a místnosti jsou přirozeně osvětleny.  

2.8. Bezbariérové užívání stavby  

Celý objekt je řešen kompletně jako bezbariérový. Po obvodu domu v kolonádách jsou výškové rozdíly 
překonávány rampami a unitř objektu jsou instalovány bezbariérové výtahy od suterénu až po střechu. 
Na bezbariérovost jsou kladeny zvláštní zvýšené nároky, které se promítají do projektu v podobě 
pomocných madel, množství výtahů a možnost pohybu po celé budově bez nutnosti překonání 
sebemenšího stupně. Všechny rampy a výtahy splňují požadavky pro bezbariérové užívání.   

2.9. Bezpečnost pří užívání stavby 

Bezpečnost je zaručena samotným návrhem, který splňuje požadavek dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) a Rady (EU) č. 305/2011 a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 
na stavby. Pro zachování bezpečného užívání stavby a jeho technických zařízení bude nutná 
pravidelná kontrola alespoň jednou za 2 roky. Po 15 letech je doporučené provádět kontrolu jednou 
ročně. Pravidelná kontrola obsahuje předepsanou údržbu technických zařízení, zábradlí a povrchů a 
užívání veškerých technických zařízení předepsaným způsobem.   

2.10 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Objekt splňuje požadavky příslušných platných požárně bezpečnostních norem. Únik z lůžkových částí 
je řešen pomocí chráněných únikových cest typu B, evakuačních výtahů a schodišť. Z samotného 
pokoje vstupuje unikající na CHŮC B v podobě chodby, z které se dále pokračuje do vertikální CHÚC B 
s předsíní a dále na volné prostranství. V přízemí je únik zajišťen přímo na volné prostranství a nebo do 
CHÚC B. Podrobnější požárně bezpečnostní řešení viz D.3. Požárně bezpečnostní řešení   

2.11 Úspora energie a tepelná ochrana 
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Celková konstrukce objektu je navržená tak, aby splňovala normové hodnoty součinitele prostupu 
tepla UN, 20 jednotlivých konstrukcí podle ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – část 2: 
Požadavky. 
Energetická náročnost budovy bude v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., v platném znění. Roční 
potřeba energie na vytápění je 55,6 kWh/m2. budova má energetickou náročnost třídy B. 
 

 

2.12 Požadavky na prostředí  

Bližší specifikace viz. samostatná část D.4. Technické zařízení stavby  

A. Větrání  

Větrání pokojů  

V rámci pokojů je navrženo nucené přetlakové větrání pro přívod čerstvého vzduchu a odvod vzduchu 
znehodnoceného s možností zpětného získávání tepla. Jedna VZT jednotka obsluhuje vždy dva pokoje 
a všechny jednotky jsou umístěny na střeše. Potrubí bude opatřeno tlumiči hluku. Připojovací potrubí 
je vždy napojeno na obdelníkové svislé potrubí umístěné v instalační šachtě. Digestoře nad sporákem 
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jsou napojeny do samostatných připojovacích vodorovných kruhových potrubí, které jsou zabudované 
do horní části kuchyňských skříněk nad kuchyňskou linkou. Přívodní připojovací potrubí jsou vedeny 
v pokojích přímo z šachty. Odvodní potrubí v koupelnách a kuchyních je vedeno v SDK podhledu. 
Připojovací potrubí je pozinkované obdelníkového průřezu. 

Větrání společných prostor a 1.NP  

Větrání je navrženo jako nucené přetlakové pro přívod čerstvého vzduchu a odvod vzduchu 
znehodnoceného s možností zpětného získávání tepla a chlazení. Centrální VZT jednotka a chladící 
jednotky jjsou umístěny na střeše. Potrubí bude opatřeno tlumiči hluku. Připojovací potrubí je vždy 
napojeno na obdelníkové svislé potrubí umístěné v instalační šachtě. Potrubí do čajové kuchyňky je 
vedeno volně pod stropem. Ostatní potrubí vždy v SDK podhledu. Přívod je odděleně veden do Jídelny 
2-4.NP, multifunkčního sálu a společenské místnosti v 1NP + fyzioterapie. Odvod je zpravidla umístěn 
v hygienickém zázemí, jahož dveře budou podseknuty pro zaručení ideální cirkulace vzduchu. 
Připojovací potrubí je pozinkované obdelníkového průřezu. 

1.2.3 Větrání –CHÚC typu B 

CHÚC B bude nuceně větraná, 12,5x výměna vzduchu u prostoru schodiště, výtahu a chodeb. Přívod 
vzduchu bude do každého podlaží přez mřížky. Přívodní potrubí je umístěno v instalačním kanálu v SDK 
podhledu nad koupelnami a kuchyněmi pokojů v jihozápadní části objektu. Odvod vzduchu bude 
zajištěn v rámci schodišť a výtahů nadsvětlíkem v nejvyšším podlaží skrze střechu a v rámci chodeb 
odvodním potrubím, které bude také umístěno v instalačním kanálu v SDK podhledu nad koupelnami a 
kuchyněmi pokojů v severovýchodní části objektu. Nadsvětlík a odvodní místa budou napojeny na 
čidla, která měří tlak a teplotu v prostoru a při překročení mezní hodnoty se automaticky otevřou. 
Nadsvětlík a odvodní místa budou napojeny na záložní zdroj energie pro požárně bezpečnostní zařízen, 
v případě vypnutí běžné elektrické energie se jeho provoz nepřeruší.   

B. Vytápění a chlazení 

Vytápění: 
 
Zdrojem tepla je dálkové teplo z teplárny. V 1. PP se nachází tepelný výměník, kde je teplo využíváno pro 
ohřev topného okruhu a předehřev teplé vody. Výměník je napojen na čtyři rozdělovače/sběrače, 
odkud jsou napojeny jednotlivé topné okruhy pro vytápění podlahovým topením a vytápění 
vzduchotechnických jednotek. Okruhy vytápějící vzduchotechnické jednotky jsou oddělené a lze je 
regulovat ve strojovně umístěné v 1. PP. Vytápěcí médium je vedeno dvanácti šachtami do pokojů, 
přičemž pro jeden pokoj je z jedné šachty vytápěna plocha pokoje a kuchyňky s vlastním 
rozdělovačem/sběračem a z druhé šachty plocha koupelny také s vlastním rozdělovačem/sběračem. 
Vytápěcí médium pro ostatní prostory je vedeno centrální šachtou a napojeno vždy na centrální 
rozdělovač/sběrač pro celé patro, s vyjímkou přízemí, kde je samostatně řízeno vytápění 
multifunkčního sálu a fyzioterapie. Počítá se s využitím cirkulace a rekuperace tepla. Podlahové topení 
slouží jako hlavní a setrvačný systém vytápění s delším náběhem a s možností flexibilního předhřívání 
nebo předchlazování přes noc. Vzduchotechnika je sekundárním zdrojem vytápění a případně i 
chlazení v objektu. Každý pokoj má svůj rozvod podlahového topení a tedy i možnost regulace prostředí 
nezávisle na okolí. 
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Chlazení: 
 
Je snaha minimalizovat nutnost chlazení, maximální využití nočního předchlazování budovy se 
systémem automatického stínění fasády. Stínění ja navrženo jako textilní rolety umístěny mezi sloupy 
pavlačí. Možnost chlazení mají pouze exponovanější společné prostory a chodby, pokoje chlazeny 
nejsou. Zdrojem chladu jsou klimatizační jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem 
nacházející se na střeše. Odtud je za pomocí topného média rozváděn chlad do systému chlazení 
budovy. Budova je chlazena kombinací průmyslového podlahového topení, a pomocí přívodu 
chlazeného vzduchu vzduchotechnikou. Na rozdíl od vytápění je počítáno se vzduchotechnikou jako 
hlavním zdrojem chlazení a s podlahovým topením jako s sekundárním systémem s delším náběhem 
a setrvačností.  
 

C. Osvětlení  

Veškeré obytné místnosti jsou opatřeny okenním otvorem. Denní osvětlení obytných místností je 
zajištěno požadavkem na minimální plochu prosklených výplní otvorů vůči ploše obytné místnosti. 
Návrh umělého osvětlení není součásti obsahu zpracované dokumentace.  

D. Zásobování vodou 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řád.  

E. Odpady 

Objekt je vybaven místností s odpadem v 1.PP, která obsahuje mimo běžného odpadu i koje pro 
zdravotnický a nebezpečný odpad. Vývoz odpadu bude zajištěn městskou částí Praha, Barrandov a 
specializovanou firmou pro likvidaci zdravotnického materiálu a nebezpečných odpadů. 
 
2.13 Vliv na okolí – hluk 

Zdroj hluku z objektu jsou vzduchotechnické jednotky na střeše, které budou navrženy dle místních 
hlukových regulací a bude provedeno kontrolní měření po dokončení objektu.  

2.14 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí – radon, hluk, protipovodňová opatření 

A. Ochrana před pronikáním radonu z podloží   

Skladby konstrukcí spodní stavby a základů nepodsklepené části objektu splňují místní požadavky na 
izolaci proti radonu.  

B. Ochrana před bludnými proudy    

Stavba se nenachází na území s bludnými proudy. 

C. Ochrana před technickou seizmicitiou 

Stavba se nenachází v seizmicky aktivním území.   

D. Ochrana před hlukem  

Ochrana před hlukem není zvlášť řešena, jsou použity standardní řešení pro neprůzvučnost 
obvodového pláště. Okna jsou osazena izolačními trojskly, obvodový plášť s nosnou stěnou z 
železobetonu a fasádou z plechů a minerální izolace má taktéž solidní akustický útlum.  
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E. Protipovodňové opatření   

Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Bližší specifikace viz. samostatná část D.4. Technika prostředí staveb. 

Vodovodní přípojka: 

Vnitřní vodovod je napojen pomocí plastové vodovodní přípojky DN 110 na veřejný vodovodní řad. 
Vodoměrná sestava je umístěna v technické místnosti 1PP.  

Kanalizační přípojka: 

Splašková voda je odváděna přes výstupní šachty až do suterénu, kde jí svodné potrubí odvádí k 
uličnímu řádu. Kanalizační přípojka je navržena z PE, DN 225. 

Elektro přípojka:  

Objekt je napojen na místní silnoproudou síť. Přípojka bude umístěna v přípojkové skříni (v nice na 
fasádě) u severovýchodního vchodu v 1.NP. V přípojkové skříni bude umístěn hlavní elektroměr.  

Přípojka teplovodu: 

Zdrojem tepla je dálkové teplo z teplárny. V 1. PP se nachází tepelný výměník, kde je teplo využíváno pro 
ohřev topného okruhu a předehřev teplé vody.  

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky viz. samostatná část D.4. Technika prostředí staveb 

B.4 Dopravní řešení – doprava v klidu  

V bezprostředním okolí řešeného objektu nebylo navrženo žádné povrchové parkovací stání. Všechny 
parkovací stání jsou navrženy v suterénu objektu a splňují požadavky Pražských stavebních předpisů 
na počet parkovacích stání.  

B.5 Vegetace a terénní úpravy 

1.1 Terénní úpravy  

V současné době je pozemek v neudržovanám volně bujícím stavu. Na řešeném území proběhne 
čištění dřevin a následně bude sejmuta urnice, která bude použita na budoucí čisté terénní úpravy. 
Stavební jáma bude zasypána na místě vytěženou zeminou a řádně zhutněna, aby nedošlo ke změne 
hydrogeologických podmínek v jílovém souvrství.   

  1.2 Použité vegetační prvky  

Pochozí zelená střecha 4.NP bude řešena jako intenzivní s mocností zeminy 275 mm. V rámci území 
budou vysazeny nové stromy viz značení dřevin - Koordinační situační výkres – C.3  

1.3 Biotechnická opatření  

Není předmětem rozsahu zpracované dokumentace. 

B.6 Ekologie 

A. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí.  
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B. Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.   

Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí a nenachází se v žádné ochrané zoně tohoto typu.   

C. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

V blízkosti objektu se nenachází žádná z ptačích oblastí ani evropská významná lokalita pod ochranou 
Natura 2000.  

D. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů  

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma.  

B.7. Zásady organizace výstavby  

Viz. samostatná část PD D.5. Realizace stavby   
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1.1 Účel objektu 

Řešeným objektem je léčebna dlouhodobě nemocných nacházející se v Praze 5 na Barrandově. Jedná 
se o místo péče. Dům v sobě kombinuje léčebnu, přidruženou fyzioterapii a rehabilitaci, balneo, 
multifunkční sál, kavárnu a malý retail. Budova má obdelníkový půdorys (135 x 41 m) a spočívá z celkem 
5 nadzemích a 1 podzemního podlaží. Nachází se na aktuálně nezastavěném území o velikosti 2,5 ha,  
které jsme celé řešili v rámci urbanistické studie. Léčebna je jednou z mnou navrhovaných sedmi 
budov a jedná se o solitér přímo nenavazující na žádnou další stavbu. Pozemek se nachází na mírně 
svažité parcele, jajíž svažitos budova respektuje. Přístup do objektu je možný ze dvou stran a to 
z jihozápadu a severovýchodu.  

1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Léčebnu dlouhodobě nemocných vnímám především jako místo, které by mělo bezproblémově a 
hladce sloužit svým uživatelům a podporovat cestu k vyléčení se. 
 
Fakt, že se u nás v léčebnách velmi často umírá a tudíž se tyto prostory stávají posledním domovem 
mnoha lidí mě zarazil. Co mě ale šokovalo více, bylo prostředí a podmínky v kterých se to odehrává.  
Na léčení pacientů má dle mého názoru zásadní vliv i prostředí, v kterém se lidé nachází. Snažím se 
tedy v mém návrhu soustředit na klíčové faktory jako je slunce, světlo, zeleň, čerstvý vzduch, materiály, 
barvy, možnost soukromí a potkávání se s ostatními. 
 
Budovu orientuji tak, že do každého pokoje během dne svítí slunce a každý má možnost vyjít na lodžii 
nebo balkon.  Aktivnější lidi mohou využívat společenské místnosti, víceúčelové sály, jídelny, společné 
terasy, rehabilitaci nebo menší lázně. Dvoulůžkové pokoje jsou řešeny tak, aby měl každý možnost si 
upravit své soukromí a cítit se, že je sám v pokoji, nebo s tím druhým v jednom prostoru.  
 
Hledám ideální propojení mezi místem, které se pro pacienty stává dočasným domovem a mezi 
léčebnou jakožto strojem na péči.  
 
Materialita domu vychází z funkce a potřeb uživatelů. Zvenku odlehčené dřevěné pavlače s látkovým 
stíněním, umožňující nerušený pobyt na čerstvém vzduchu v kombinaci s železobetonovým skeletem, 
pozinkovaným plechem, zelení, sluncem a klidnými barvami v interieru.  
 
Budova je řešena dvoutraktově s třemi spojovacími místy. Středové spojovací místo slouží jako hlavní 
vertikální komunikační uzel a sekundární krčky slouží pro propojení jednotlivých oddělení. Obdelníky 
vytvořené trakty a spojovacímy krčky jsou zastřešené do výšky 3.NP a využité pro multifunkční sál a 
balneo. Jejich střecha slouží jako terasa. Prostor mezi konci traktů je volný a podporuje nekonečnost a 
rozvolněnost celého území. Všechny  nadzemní chodby a místnosti jsou přirozeně osvětleny.  

 
1.3 Bezbariérové užívání stavby 
 
Celý objekt je řešen kompletně jako bezbariérový s průchozí šířkou 1500 mm. Po obvodu domu 
v kolonádách jsou výškové rozdíly překonávány rampami a unitř objektu jsou instalovány bezbariérové 
výtahy od suterénu až po střechu. Na bezbariérovost jsou kladeny zvláštní zvýšené nároky, které se 
promítají do projektu v podobě pomocných madel, množství výtahů a možnost pohybu po celé budově 
bez nutnosti překonání sebemenšího stupně. Všechny rampy a výtahy splňují požadavky pro 
bezbariérové užívání.   
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1.4 Kapacity, užitné plochy, obestavěný prostor, provozní řešení 
 
Budova má celkem 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Středová část domu vystupuje jako páté 
podlaží nad objemy jednotlivých oddělení a umožňuje přístup na střešní terasu. V 4.NP je atika ve výšce 
+15,800. Výška atiky v 5.NP je +18,866 m.  
 
Plocha řešeného území: 25 132 m2  

Zastavěná plocha : 9 815m2 

Zastavěná plocha léčebny: 5 535 m2 

Obestavěný prostor : 57 800 m3 

Hrubá podlažní plocha: 17 105 m2 

Nadmořská výška objektu: 332,500 mn.m. Bpv 
 

Tabulka obsazenosti: 

 
 
1.5 Konstrukční a stavebně technické řešení 

1.5.1 Základy konstrukce 
 
Pozemek se nachází v průměrné výšce 332,5 m.n.m., Bpv a je svažitý severním směrem o přibližně 3m 
na délku budovy. Podmínky zakládání vycházejí z geologické dokumentace vrtu V-2B. Hloubka 
podzemní vody je 15 metrů pod povrchem pozemku. Podloží je jílovitého charakteru střední hustoty, byl 
tedy zvolen systém plošného zakládání tzv. Bílé vany o tloušťce ŽB desky 500 mm. Obvodové stěny 
hydroizolační vany jsou tloušťky 300 mm.  
 
1.5.2 Zajištění stavební jámy 
 
Zakládací spára je v hloubce 5,595 m. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 15 metrů pod 
terénem. Stavební jáma bude kvůli navazujícím konstrukcím vymezena vetknutými štětovnicovými 
stěnami. Ty budou zapuštěny pomocí vibro-beranění a zámkově spojeny. Jejich užití bude dočasné po 
dobu vybudování spodní stavby, následně budou vyjmuty. Vzdálenost od obvodové konstrukce bude 1,4 
metru z důvodu provádění hydroizolace a kontaktní tepelné izolace.   
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1.5.3 Hydroizolace spodní stavby 
 
Hydroizolace spodní stavby je navržena jako bílá vana z vodostavebního betonu s pojistnou povlakovou 
hydroizolací uloženou do geotextiliového souvrství na podkladní beton. Mocnost desky základové je 
500 mm a stěn vany 300 mm. Spodní stavba je zateplena XPS polystyrenem o tloušťce 160 mm, který 
je chráněn nopovou folií, geotextilií a OSB deskou. Pro hydroizolační napojení podsklepené a 
nepodsklepené části bude využito technologie WATERSTOP.  
 
1.5.4 Svislé a vodorovné nosné konstrukce 
 
Obvodové konstrukce samotného domu jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami tl. 250 
mm, zesílené v 1.PP na 300 mm. Obvodové konstrukce v prostoru chodeb jsou v mísech mezi okny 
zesíleny na tl. 350 mm. Nosné příčné zdi uvnitř objektu mají tl. 250 mm a nosné podélné ztužující zdi 
jsou tlusté 200 mm. Nosné sloupy garáží mají čtvercový průřez o rozměrech 400x400 mm. Vnitřní 
nenosné příčky v rámci celé stavby jsou navrženy z akustických příčkovek Porotherm 115 AKU o 
tloušťce 115 mm. Dřevěné sloupy na fasádě a dřevěné konstrukce pavlačí jsou kotveny k nosné ŽB 
konstrukci pomocí prvků Schöck Isokorb® T, typ SQP. 
 
Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou tl. 250 mm, která je v prostoru 
garáží zesílena na tl. 400 mm. Desky působí v obou směrech. Průvlaky pod deskami v prostoru chodeb 
o výšce 300 mm a šířce 250 mm jsou rovněž železobetonové. Pomáhají s nesením stropních desek a 
rovněž se podílí na architektonickém pojetí chodeb. Konstrukce pavlačí v 2.NP, balkonů a střech jsou 
rovněž tvořeny železobetonovými deskami tl. 250 mm. Přerušení tepelných mostů je zde řešeno 
pomocí iso nosníků Schöck Isokorb® XT, typ KL. Železobetonová stropní deska nad prostorem 
multifunkčního sálu a balnea je zesílena pomocí BSH dřevěných vazníků o průřezu 500 x 250 mm. 
 
1.5.5 Železobetonové konstrukce  
 
Železobetonové konstrukce objektu jsou monolitické a tvoří veškeré nosné konstrukce objektu (stěny, 
sloupy, průvlaky, stropní desky a výtahové šachty). 
 
Beton: C 30/37  
Ocel: B500B 
Monolitická železobetonová stěna 
tl. 250 – obvodové konstrukce  
tl. 200 – vnitřní nosné konstrukce  
tl. 150 mm – konstrukce výtahové šachty  
Desky: tl. 250 a 400 mm  
Průvlaky: 250 x 350 mm  
Sloupy: 400 x 400 a 200 x 200 mm 
 
1.5.6 Zděné konstrukce 
 
Zděné konstrukce jsou použity pro nenosné stěny a příčky uvnitř dvoupokojů a jsou navrženy z 
akustických příčkovek Porotherm 115 AKU o tloušťce 115 mm, založených na nosné konstrukci stropu. 
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1.5.7 SDK konstrukce  
 
SDK konstrukce jsou použity pro podhledy, pro instalační předstěny a pro obestavění instalačních 
šachet. Sádrokartonový podhled je navržen v rámci části stropů každého podlaží a je v něm vedena 
vzduchotechnika a další rozvody TZB. Podhledy jsou řešeny jako dvojité rošty z ocelových profilů CD v 
kombinaci s okrajovými profily UD a rychlozávěsy. Podhledy jsou kotveny do nosné ŽB konstrukce 
stropů. Spáry jsou zasádrovány, přebroušeny a finální vrstvu tvoří bilý nátěr. Instalační výšky podhledů 
a přesné specifikace viz řezy a výpisy skladeb. 
 
1.5.8 Schodiště   
 
Schodiště jsou řešena  jako železobetonová prefabrikovaná uložená na stropní desku a mezipodestu 
pomocí ozubů s přerušením akustického mostu prvky Schöck Tronsole® typ F. Mezipodesty jsou řešeny 
jako žb monolitické a pro přerušení akustického mostu mezi mezipodestami a nosnými stěnamy, ke 
kterým jsou mezipodesty kotvené jsou použity prvky Schöck Tronsole® typ Z.  

 
1.5.9 Pavlač  
 
Dřevěné pavlače se nachází na delších vnějších stěnách objektu v celé délce. Tvoří je dřevěná sloupy o 
průřezu 250 x 250 mm, trámy kolmé na fasádu a hranoly s fasádou rovnoběžné. Tyto prvky jsou 
zhotoveny ze smrkových BSH profilů. Na tomto souvrství je položena prkená nášlapná vrstva. Pavlač je 
stíněna markýzami s automatickým nebo manuálním ovládáním. 

 
1.5.10 Zábradlí   
 
Vnější zábradlí pavlačí a zábradlí schodiště je svařeno z ocelových žárově zinkovaných jeků o průřezu 
40x40x3 mm a vnitřních sloupků o rozměru 20x20x2 mm. Vnitřní pomocná madla jsou zhotovena 
z kartáčované nerezové oceli a průměr trubky madla je 40 mm se sílou stěny 3 mm. Detailní popis viz 
specifikace zámečnických výrobků a detail kotvení madla.  
 
1.5.11 Podlahy  

1.5.11.1 Podlahy chodeb a společných prostor oddělení. 

V těchto provozech je použita těžká plovoucí podlaha s nášlapnou vrstvou ze  samonivelační 
cementové stěrky o tl. 10 mm. Tloušťka betonové mazaniny je 60 mm a pod ní je instalována 
polystyrenová šablona pro pokládku průtokového podlahového topení a vrstva kročejové izolace o 
mocnosti 50 mm. Celková tloušťka nenosné podlahy je rovna 170 mm, na terénu 375 mm díky větší 
mocnosti tepelné izolace. 
 

1.5.11.2 Podlahy pokojů 

V pokojích je těžká plovoucí podlaha s nášlapnou vrstvou z masivního dubu o tl. 15 mm. Tloušťka 
betonové mazaniny je 50 mm a pod ní je instalována polystyrenová šablona pro pokládku průtokového 
podlahového topení a vrstva kročejové izolace o mocnosti 50 mm. Celková tloušťka nenosné podlahy 
je rovna 170 mm, na terénu 375 mm díky větší mocnosti tepelné izolace. 
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1.5.11.3 Podlahy hygienických zázemí 
V těchto provozech je použita těžká plovoucí podlaha s nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic o tl. 
10 mm. Formát dlaždit ce 150 x 150 mm. Tloušťka betonové mazaniny je 55 mm a pod ní je instalována 
polystyrenová šablona pro pokládku průtokového podlahového topení a vrstva kročejové izolace o 
mocnosti 50 mm. Celková tloušťka nenosné podlahy je rovna 170 mm, na terénu 375 mm díky větší 
mocnosti tepelné izolace. 
 
1.5.11.4 Podlahy v multifunkčních sálech 

V sálech je těžká plovoucí podlaha s nášlapnou vrstvou z lakovaného masivního dubu o tl. 15 mm. 
Tloušťka betonové mazaniny je 50 mm a pod ní je instalována polystyrenová šablona pro pokládku 
průtokového podlahového topení a vrstva kročejové izolace o mocnosti 50 mm. Celková tloušťka 
nenosné podlahy je rovna 170 mm. 
 
1.5.12 Střechy 

Hlavní střecha nad 4.NP je řešena jako zelen vegetační intenzivní s mocností substrátu 275 mm a 
spádovou vrstvou z EPS spádových klínů o tl. 200 mm a EPS perimetr o tl. 180 mm nad spádovou vrstvou. 
Dále souvrství tvoří povlaková hydroizolace dualtek, nopové folie, folie proti prrůstání kořínků a 
geotextilie. Pochozí terasu tvoří dřevěná prkna na roštu s rektif. Terči, které jsou položeny na tepelné 
izolaci. 

Střecha nad sálem ve 2.NP je řešena také jako plochá se spádem ze spádových EPS klínů, s povlakovou 
hydroizolací, asfaltovým pásem a podlahovým potěrem, na který je položeno souvrství dřevěné terasy 
na rektifikačních terčích.  

Střecha nad 5.NP je taká plochá se spádem z EPS klínů o tl. 200 mm a celé souvrství je přitíženo 
kačírkem o frakci 16-22 mm. 

Všechny skladby jsou detailně popsány ve výpisu skladeb D.1.2.20-27 

1.5.13 Výplně otvorů  

1.5.13.1 Okna 

Veškerá použitá okna do exterieru jsou dvoudílná dřevohliníková s předsazenou montáží a požární 
odolností: EW 30 DP3. Mají trojité izolační protipožární zasklení a kování celoobvodové.Je použita 
oddělená rámová a křídlová okapnice, Klika z kartáčovaného nerezu, vnitřní dřevěný rám s povrchovou 
úpravů EI701 – DUB, vnější hliníkové obložení, lakované - HM704, stavební hloubka 85 mm. Uw = max 0,7 
W/(m²K) 
 

1.5.13. 2 Dveře 

Exteriérové dveře jsou navrženy jako dřevohliníkové s izolačním trojsklem a klikou z kartáčovaného 
nerezu. Je instalován systám automatického otevírání a zamykání. Prahy vstupních dveří nepřesahují 
výšku 20 mm. Dveře jsou provedeny předsazenou montáží a disponují paropropustnými expanzními 
páskami po celém obvodě rámu. Interiérové dveře do bytových jednotek jsou dvoukřídlé otočné, mají 
požární odolnost EI 30 DP1 - S200,C, jsou kouřotěsné, řízené zavírání kliku z nerezové kartáčované 
oceli. Mají ocelovou zárubeň lakovanou lakem RAL 2007 a křídla vrstvená hliníková také RAL 2007. 
Stavební hloubka je 115 mm.  
Detailní specifikace viz tabulka dveří a oken. 
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1.5.14 Omítky   

Vnitřní omítky jsou strojně nanášené sádrové o tl. 10 mm, místy probarvené viz projekt interieru. 
 
1.5.15 Klempířské prvky   

Mezi prvky klempířské patří oplechování atik a parapetů. Provedeny budou z pozinkovaného plechu o 
tl. 0,8 mm viz tabulka klempířských výrobků. 
 
1.5.16 Zámečnické prvky    

Zámečnické prvky použité v objektu jsou zábradlí pavlače a zábradlí schodišťě z pozinkovaných jeklů, 
nerezová madla a střešní světlíky nad multifunkčním sálem. Viz tabulka zámečnických prvků. 
 
1.5.17 Obklady a dlažby 

Keramické obklady se nachází v koupelnách, na záchodech, v hygienickém zázemí a za kuchyňskými 
linkami. Formát obkladu je 150 x 150 mm o tl. 10 mm. Výška obkladu v koupelnách pokojů je 2300 mm 
nad podlahou viz popis v půdorysech. Obklady jsou přesně řezané, s minimálními spárami.  
 
1.5.18 Dilatace 
 
Objekt je rozdělen do čtyř dilatačních celků, dilatační spáry v podzemní části jsou řešeny systémovými 
těsnící PVC-P pásy mezi výztuží. Hydroizolace jsou řešeny pomocí vložení dilatačních provazců a 
voděodolných dilatačních uzávěr. Elastické části uzávěr jsou navržené pro horizontální i vertikální 
posun. Viditelné části dilatačních spár v podlaze jsou chráněny dilatačním krytem.  

1.5.19 Výtah 
 
Výtahy jsou umístěny v železobetonových monolitických šachtách o tl. Stěny 150 mm, které prostupují 
všemi dotčenými podlažími bez přerušení. Výtahy mají zdvojenou výtahovou šachtu opatřenou 
akustickou izolací proti přenosu hluku a vibrací do okolních prostor. 

1.6 Tepelně technické vlastnosti 

Obvodová konstrukce je řešena jako nekontaktní provětrávaná, tloušťka izolantu je 240 mm. Součinitel 
tepelné vodivosti obvodové stěny byl stanoven U = 0,243 W/m2K a splňuje tak požadavky ČSN 73 O540-
2-2007. Energetický štítek budovy byl vypočten jako B – úsporný. Veškeré konstrukce na pomezí 
interiéru a exteriéru byly vyhodnoceny jako vyhovující (viz. tabulky skladeb konstrukcí). Orientační 
výpočet energetického štítku je uveden v části dokumentace D.4 Technické zařízení budov.  

1.7 Vliv objektu na životní prostředí 
 
Energetický štítek budovy byl stanoven na hodnotu B, budova tedy nepředstavuje zvýšenou zátěž na 
životního prostředí. Na ochranu životního prostředí bude dbáno po celou dobu výstavby objektu. Bližší 
požadavky jsou uvedeny v části dokumentace – realizace stavby.  

 
 
 
 



10 
 

1.8 Dopravní řešení  
 
V bezprostředním okolí řešeného objektu nebylo navrženo žádné povrchové parkovací stání. Všechny 
parkovací stání jsou navrženy v suterénu objektu a splňují požadavky Pražských stavebních předpisů 
na počet parkovacích stání.  

1.9 Dodržení obecných požadavků na stavbu 
 
Trvalý zábor staveniště je větší, než je samotná plocha pozemku, avšak řešený objekt se staví v první 
fázi celkové zástavby území. Zábor pozemku se tedy může zvětšit i za jeho hranice. Zábor nezasahuje 
do žádné z přilehlých komunikací a neomezuje provoz v blízkosti staveniště. Navržený dočasný zábor 
je maximální a jeho plocha je navržena tak, aby vyhověla veškerému uskladnění materiálu a zázemí po 
celou dobu výstavby. Případné snížení trvalého záboru je možné etapizací uskladnění materiálu a 
bednění. 

Vlivem výstavby nedojde k znečištění přilehlých komunikací. Každé vozidlo bude před výjezdem ze 
staveniště řádně očištěno – buď mechanicky, nebo tlakovou vodou. Po ukončení prací bude také 
důsledně očištěna plocha komunikace, kde se nacházelo zázemí stavby.  

V rámci staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 
odpadu. Přímo na staveništi jsou umístěny kontejnery pro tříděný odpad – plast, kovy, beton, 
nebezpečný odpad a stavební odpad. Odpady, které tedy vzniknou, budou v první řadě připraveny na 
opětovné použití, pokud není možné, budou recyklovány odbornou firmou. 

Celé staveniště bude ohrazeno plotem výšky 1,8 m (minimální odstupová vzdálenost od objektů bude 
1,5 m). Vstup do něj bude možný ze dvou stran a bude opatřen zámkem, aby nebyl možný vstup cizích 
osob při nečinnosti na stavbě a budou zde umístěny bezpečnostní značky. Přístupové cesty k staveništi 
budou mít min. šířku 0,75 pro dělníky a zároveň komunikace dopravu materiálů je navržena jako 
jednosměrná o šířce 4 m. Celé staveniště bude řádně osvětleno. Jakékoliv hlubší otvory a jámy větší 
jak 25 cm budou překryty únosným poklopem.  

Stavební jáma bude zajištěna pomocí zábradlí připojeného ke štětovým stěnám, okolo celého výkopu 
– drátěným plotem, výšky 1,2 m. Žebříky do výkopu budou opatřeny ochranou proti pádu, budou 
připevněny ke štětovým stěnám.   
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0.1.01

LEGENDA MATERIÁLŮ

D DVEŘE, VIZ TABULKA DVEŘÍ

O OKNA, VIZ TABULKA OKEN

LEGENDA OZNAČENÍ

T TRUHLÁŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Z ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

P SKLADBA PODLAHY VIZ SEZNAM SKLADEB

S SKLADBA STŘECHY VIZ SEZNAM SKLADEB

E SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

I SKLADBA INTERIÉROVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

R SKLADBA STROPU VIZ SEZNAM SKLADEB

H SKLADBA PODHLEDU VIZ SEZNAM SKLADEB

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

CIHLA POROTHERM 11.5 AKU

TEPELNÁ IZOLACE - XPS

TEPELNÁ IZOLACE - EPS

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA

PŮVODNÍ TERÉN

KAČÍREK

HNĚDOZEM - HUMUS

ZEMINA NASYPANÁ

DŘEVO

K KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.PP
Číslo Účel Plocha (m2) Skladba podlahy Nášlapná vrstva Povrchová úprava stropu Povrchová úprava stěn

0.0.01 archiv 33.3 P06 epoxidový nátěr SDK podhled - sv. 3250 mm pohledový beton, bezprašný nátěr

0.0.02 archiv 35.8 P06 epoxidový nátěr SDK podhled - sv. 3250 mm pohledový beton, bezprašný nátěr

0.0.03 sklad prádla 35.8 P06 epoxidový nátěr SDK podhled - sv. 3250 mm pohledový beton, bezprašný nátěr

0.0.04 sklad prádla 35.8 P06 epoxidový nátěr SDK podhled - sv. 3250 mm pohledový beton, bezprašný nátěr

0.0.05 sklad zdravotnického mat. 24.2 P06 epoxidový nátěr SDK podhled - sv. 3250 mm pohledový beton, bezprašný nátěr

0.0.06 předprostor výtahu 10.7 P06 epoxidový nátěr SDK podhled - sv. 3250 mm pohledový beton, bezprašný nátěr

0.0.07 chodba 93.6 P06 epoxidový nátěr SDK podhled - sv. 3000 mm pohledový beton, bezprašný nátěr

0.1.01 garáže 297 P06 epoxidový nátěr omítka pohledový beton, bezprašný nátěr

Σ 566.2

A1 1:100

Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.
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13.1.2023Půdorys 1.NP

 Ing. arch. Michal Kuzemenský15119, Ústav urbanismu

D.1 Architektonicko - stavební řešení
číslo výkresu

D.1.2.3

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov

LEGENDA MATERIÁLŮ

D DVEŘE, VIZ TABULKA DVEŘÍ

O OKNA, VIZ TABULKA OKEN

LEGENDA OZNAČENÍ

T TRUHLÁŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Z ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

P SKLADBA PODLAHY VIZ SEZNAM SKLADEB

S SKLADBA STŘECHY VIZ SEZNAM SKLADEB

E SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

I SKLADBA INTERIÉROVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

R SKLADBA STROPU VIZ SEZNAM SKLADEB

H SKLADBA PODHLEDU VIZ SEZNAM SKLADEB

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

CIHLA POROTHERM 11.5 AKU

TEPELNÁ IZOLACE - XPS

TEPELNÁ IZOLACE - EPS

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA

PŮVODNÍ TERÉN

KAČÍREK

HNĚDOZEM - HUMUS

ZEMINA NASYPANÁ

DŘEVO

K KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP
Číslo Účel Plocha (m2) Skladba podlahy Nášlapná vrstva Povrchová úprava stropu Povrchová úprava stěn

1.0.01 vstupní foyer 92.4 P01 cementová stěrka omítka omítka

1.1.01 WC muži 12.5 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka keramická dlažba

1.1.02 WC muži - umývárna 4.1 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka keramická dlažba

1.1.03 WC invalidé 4.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka keramická dlažba

1.1.04 WC invalidé 6.1 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka keramická dlažba

1.1.05 WC ženy 10.8 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka keramická dlažba

1.1.06 WC ženy - umývárna 4.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka keramická dlažba

1.1.07 rehabilitace 21.8 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 3100 mm + omítka omítka

1.1.08 rehabilitace 17.1 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 3100 mm + omítka omítka

1.1.09 rehabilitace 17.1 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 3100 mm + omítka omítka

1.1.10 rehabilitace 23.7 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 3100 mm + omítka omítka

1.1.11 předprostor výtahu 10.7 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 3100 mm + omítka omítka

1.1.12 sál rehabilitace 53.4 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 3100 mm + omítka omítka

1.1.13 denní místnost fyzioterapeutů 17.2 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 3100 mm + omítka omítka

1.1.14 denní místnost fyzioterapeutů 17.2 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 3100 mm + omítka omítka

1.1.15 šatna fyzioterapeutů - ženy 17.2 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 3100 mm + omítka omítka

1.1.16 šatna fyzioterapeutů - muži 17.2 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 3100 mm + omítka omítka

1.1.17 chodba 217.6 P01 cementová stěrka omítka omítka

1.1.18 umývárna 11.8 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka keramická dlažba

1.1.19 WC muži 2.8 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka keramická dlažba

1.1.20 WC invalidé muži 5 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka keramická dlažba

1.1.21 sprchy 39.3 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka keramická dlažba

1.1.22 nářaďovna 21.2 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2900 mm + omítka omítka

1.1.23 multifunkční sál 152.3 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka + dřevěné vazníky omítka + dřevěné sloupy

Σ 798.3

22 × 159 × 295
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13.1.2023Půdorys 2.NP

 Ing. arch. Michal Kuzemenský15119, Ústav urbanismu

D.1 Architektonicko - stavební řešení
číslo výkresu

D.1.2.4

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov

LEGENDA MATERIÁLŮ

D DVEŘE, VIZ TABULKA DVEŘÍ

O OKNA, VIZ TABULKA OKEN

LEGENDA OZNAČENÍ

T TRUHLÁŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Z ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

P SKLADBA PODLAHY VIZ SEZNAM SKLADEB

S SKLADBA STŘECHY VIZ SEZNAM SKLADEB

E SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

I SKLADBA INTERIÉROVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

R SKLADBA STROPU VIZ SEZNAM SKLADEB

H SKLADBA PODHLEDU VIZ SEZNAM SKLADEB

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

CIHLA POROTHERM 11.5 AKU

TEPELNÁ IZOLACE - XPS

TEPELNÁ IZOLACE - EPS

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA

PŮVODNÍ TERÉN

KAČÍREK

HNĚDOZEM - HUMUS

ZEMINA NASYPANÁ

DŘEVO

K KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 2.NP
Číslo Účel Plocha (m2) Skladba podlahy Nášlapná vrstva Povrchová úprava stropu Povrchová úprava stěn

2.0.01 foyer 92.4 P01 cementová stěrka omítka omítka

2.0.02 lodžie 105.6 terasová prkna akát terasová prkna akát pozinkovaný plech + dřevěné sloupy

2.1.01 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

2.1.02 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

2.1.03 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

2.1.04 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

2.1.05 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

2.1.06 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

2.1.07 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

2.1.08 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

2.1.09 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

2.1.10 místnost pro zemřelé 18.6 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

2.1.11 WC invalidé 5 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

2.1.12 WC ženy 2.1 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

2.1.13 WC muži 2.1 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

2.1.14 chodba 13.1 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

2.1.15 čistící místnost 21.5 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

2.1.16 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

2.1.17 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

2.1.18 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

2.1.19 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

2.1.20 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

2.1.21 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

2.1.22 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

2.1.23 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

2.1.24 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

2.1.25 předprostor výtahu 9.8 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

2.1.26 schodiště 21.3 P01 cementová stěrka omítka omítka

2.1.27 jídelna 34.3 P01 cementová stěrka omítka omítka

2.1.28 sesterna 22.5 P01 cementová stěrka omítka omítka

2.1.29 chodba 198.5 P01 cementová stěrka omítka omítka

2.1.30 pozorovatelna 35.2 P01 cementová stěrka omítka + dřevěné sloupy omítka + dřevěné sloupy

2.1.31 úklidová místnost 3.6 P01 cementová stěrka omítka omítka

Σ 824.4
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13.1.2023Půdorys 3.NP

 Ing. arch. Michal Kuzemenský15119, Ústav urbanismu

D.1 Architektonicko - stavební řešení
číslo výkresu

D.1.2.5

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov

LEGENDA MATERIÁLŮ

D DVEŘE, VIZ TABULKA DVEŘÍ

O OKNA, VIZ TABULKA OKEN

LEGENDA OZNAČENÍ

T TRUHLÁŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Z ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

P SKLADBA PODLAHY VIZ SEZNAM SKLADEB

S SKLADBA STŘECHY VIZ SEZNAM SKLADEB

E SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

I SKLADBA INTERIÉROVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

R SKLADBA STROPU VIZ SEZNAM SKLADEB

H SKLADBA PODHLEDU VIZ SEZNAM SKLADEB

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

CIHLA POROTHERM 11.5 AKU

TEPELNÁ IZOLACE - XPS

TEPELNÁ IZOLACE - EPS

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA

PŮVODNÍ TERÉN

KAČÍREK

HNĚDOZEM - HUMUS

ZEMINA NASYPANÁ

DŘEVO

K KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 3.NP
Číslo Účel Plocha (m2) Skladba podlahy Nášlapná vrstva Povrchová úprava stropu Povrchová úprava stěn

3.0.01 foyer 92.4 P01 cementová stěrka omítka omítka

3.0.02 lodžie 105.6 terasová prkna akát terasová prkna akát pozinkovaný plech + dřevěné sloupy

3.1.01 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

3.1.02 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

3.1.03 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

3.1.04 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

3.1.05 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

3.1.06 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

3.1.07 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

3.1.08 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

3.1.09 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

3.1.10 místnost pro zemřelé 18.6 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

3.1.11 WC invalidé 5 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

3.1.12 WC ženy 2.1 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

3.1.13 WC muži 2.1 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

3.1.14 chodba 13.1 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

3.1.15 úklidová místnost 3.6 P01 cementová stěrka omítka omítka

3.1.16 čistící místnost 21.5 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

3.1.17 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

3.1.18 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

3.1.19 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

3.1.20 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

3.1.21 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

3.1.22 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

3.1.23 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

3.1.24 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

3.1.25 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

3.1.26 předprostor výtahu 9.8 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

3.1.27 schodiště 21.3 P01 cementová stěrka omítka omítka

3.1.28 jídelna 34.3 P01 cementová stěrka omítka omítka

3.1.29 sesterna 22.5 P01 cementová stěrka omítka omítka

3.1.30 chodba 198.5 P01 cementová stěrka omítka omítka

3.1.31 terasa 167.4 S02 terasová prkna akát pozinkovaný plech + dřevěné sloupy

Σ 956.6

22 × 159 × 295
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13.1.2023Půdorys 4.NP

 Ing. arch. Michal Kuzemenský15119, Ústav urbanismu

D.1 Architektonicko - stavební řešení
číslo výkresu

D.1.2.6

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov

LEGENDA MATERIÁLŮ

D DVEŘE, VIZ TABULKA DVEŘÍ

O OKNA, VIZ TABULKA OKEN

LEGENDA OZNAČENÍ

T TRUHLÁŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Z ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

P SKLADBA PODLAHY VIZ SEZNAM SKLADEB

S SKLADBA STŘECHY VIZ SEZNAM SKLADEB

E SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

I SKLADBA INTERIÉROVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

R SKLADBA STROPU VIZ SEZNAM SKLADEB

H SKLADBA PODHLEDU VIZ SEZNAM SKLADEB

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

CIHLA POROTHERM 11.5 AKU

TEPELNÁ IZOLACE - XPS

TEPELNÁ IZOLACE - EPS

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA

PŮVODNÍ TERÉN

KAČÍREK

HNĚDOZEM - HUMUS

ZEMINA NASYPANÁ

DŘEVO

K KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 4.NP
Číslo Účel Plocha (m2) Skladba podlahy Nášlapná vrstva Povrchová úprava stropu Povrchová úprava stěn

4.0.01 foyer 92.4 P01 cementová stěrka omítka omítka

4.0.02 lodžie 105.6 terasová prkna akát terasová prkna akát pozinkovaný plech + dřevěné sloupy

4.1.01 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

4.1.02 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

4.1.03 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

4.1.04 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

4.1.05 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

4.1.06 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

4.1.07 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

4.1.08 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

4.1.09 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

4.1.10 místnost pro zemřelé 18.6 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

4.1.11 WC invalidé 5 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

4.1.12 WC ženy 2.1 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

4.1.13 WC muži 2.1 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

4.1.14 chodba 13.1 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

4.1.15 úklidová místnost 3.6 P01 cementová stěrka omítka omítka

4.1.16 čistící místnost 21.5 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

4.1.17 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

4.1.18 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

4.1.19 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

4.1.20 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

4.1.21 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

4.1.22 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

4.1.23 dvoulůžkový pokoj 27 P03 masivní dřevěná podlaha - dub omítka omítka

4.1.24 kuchyňka 6.9 P03 masivní dřevěná podlaha - dub SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka, keramická dlažba

4.1.25 WC invalidé 5.9 P02 keramická dlažba SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka keramická dlažba

4.1.26 předprostor výtahu 9.8 P01 cementová stěrka SDK podhled - sv. 2300 mm + omítka omítka

4.1.27 schodiště 21.3 P01 cementová stěrka omítka omítka

4.1.28 jídelna 34.3 P01 cementová stěrka omítka omítka

4.1.29 sesterna 22.5 P01 cementová stěrka omítka omítka

4.1.30 chodba 198.5 P01 cementová stěrka omítka omítka

4.1.31 terasa 26 S04 terasová prkna akát pozinkovaný plech + dřevěné sloupy

Σ 815.2
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-0.770
-0.570
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-1.350
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LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON

PROSTÝ BETON

CIHLA POROTHERM 11.5 AKU

TEPELNÁ IZOLACE - XPS

TEPELNÁ IZOLACE - EPS

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA

PŮVODNÍ TERÉN

KAČÍREK

HNĚDOZEM - HUMUS

ZEMINA NASYPANÁ

DŘEVO

D DVEŘE, VIZ TABULKA DVEŘÍ

O OKNA, VIZ TABULKA OKEN

LEGENDA OZNAČENÍ

T TRUHLÁŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

Z ZÁMEČNICKÉ PRVKY, VIZ TABULKA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

P SKLADBA PODLAHY VIZ SEZNAM SKLADEB

S SKLADBA STŘECHY VIZ SEZNAM SKLADEB

E SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

I SKLADBA INTERIÉROVÉ STĚNY VIZ SEZNAM SKLADEB

R SKLADBA STROPU VIZ SEZNAM SKLADEB

H SKLADBA PODHLEDU VIZ SEZNAM SKLADEB

K KLEMPÍŘSKÉ PRVKY, VIZ TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
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jçºÙ«ºáÏ ĻôçčúÌöçĆ«µÏļ òôç l Purenit

Upevňovací šroub

Zateplovací pro l PR012, předsazená montáž
Kotevní prvky

Nosný L pro l PR010, předsazená montáž

Mirelon, tl. 5mm

Stěrková hydroizolace

Nosný L pro l PR010 (pro l pro předsazenou montáž oken)

Systémová kotva pro l L 260/150/60

Dřevohliníkový rám okna s trojitým těsněním

Nopová folie

Zpětný spoj hydroizolace
XPS klín

Geotextílie 500 g/m2, tl. 5 mm
(2 vrstvy)

OSB deska 12 mm

Geotextílie 500 g/m2, tl. 5 mm

Povlaková hydroizolace tl. 3 mm

XPS 160 mm

Geotextílie 500 g/m2, tl. 5 mm
(2 vrstvy)

Povlaková hydroizolace tl. 3 mm

Geotextílie 500 g/m2, tl. 5 mm

Podkladní beton

P06

P01

R01

P03

R02

P08

P03

R02

P03

R02

S01

H03

E0
1

E0
2

E0
2

E0
2

E0
2

Prodloužená hmoždinka
do betonu + šroub

Drát s okem

Rychlozávěs

Ocelový pro l 2 x CD 60 x 27, křížová spojka + Dekwool G035 r

Ocelový pro l 2 x UD 28 x 27

SDK deska protipožární RIGIPS 3 x 15 mm

H02

Systémová kotva pro l L 260/150/60

Nosný L pro l PR010 (pro l pro předsazenou montáž oken)

Dřevohliníkový rám okna s trojitým těsněním

Rohový ocelový L pro l À 300 mm + samořezné vruty

Rohový ocelový L pro l À 300 mm +  vruty

1%

2%

4%

1%

Systémová kotva pro l L 260/150/60

Nosný L pro l PR010 (pro l pro předsazenou montáž oken)

Dřevohliníkový rám okna s trojitým těsněním

Rohový ocelový L pro l À 300 mm + samořezné vruty

Trojité tepelněizolační zasklení, plněno argonem

Multifunkční páska blaugelb TrioSDL

Podkadní (rozšiřovací) pro l Purenit

Upevňovací šroub

Zateplovací pro l PR012, předsazená montáž

Kotevní prvky

Nosný L pro l PR010, předsazená montáž

Mirelon, tl. 5mmStěrková hydroizolace

Multifunkční páska blaugelb TrioSDL

Podkadní (rozšiřovací) pro l Purenit

Upevňovací šroub

Zateplovací pro l PR012, předsazená montáž
Kotevní prvky

Nosný L pro l PR010, předsazená montáž

Mirelon, tl. 5mm

Stěrková hydroizolace

Multifunkční páska blaugelb TrioSDL

Podkadní (rozšiřovací) pro l Purenit

Upevňovací šroub

Zateplovací pro l PR012, předsazená montáž
Kotevní prvky

Nosný L pro l PR010, předsazená montáž

Mirelon, tl. 5mm

Stěrková hydroizolace

Rohový ocelový L pro l À 300 mm
 + samořezné vruty

Systémová kotva pro l L 260/150/60

Nosný L pro l PR010 (pro l pro předsazenou montáž oken)

Dřevohliníkový rám okna s trojitým těsněním

Rohový ocelový L pro l À 300 mm + samořezné vruty

Trojité tepelněizolační zasklení, plněno argonem

Trojité tepelněizolační zasklení, plněno argonem

Rohový ocelový L pro l À 300 mm
 + samořezné vruty

Rohový ocelový L pro l À 300 mm + samořezné vruty

S04

Dřevěný BSH obklad
čela pavlače tl. 75 mm

Ocelová kotva upevňující čelní
obklad pavlače a spodní část zábradlí

XPS

Liniový žlab ACO DRAIN N100

E02

Kotevní nerezová čtvercová patka s trnem a
vnitřní výztuhou, světlost 250 x 250 mm,
délka trnu 750 mm

Kovová ukončovací
lišta

Betonový základ lišty

Železobetonový základ sloupu
s podkladním betonem

Štětová stěna - beraněná
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9
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0
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35
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35

0

+11.000

+7.500

+4.000

±0.000

-4.920

-0.620

-0.420

+3.580

+7.080

+10.580

+14.080

+14.330

-5.595

-5,440

-0.333

-1.350

Kačírek praný, nedrcený
frakce 16-32

Kačírková lišta perforovaná, nerez

Oplechování z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm

Podkladní deska deska OSB 22 mm

XPS ve spádu

Kotvení OSB desky prodlouženým šroubem do betonu

Plechová příponka kotvená vruty do OSB desky

XPS klín

Falc

Geotextílie 300 g/m2, tl. 3 mm

Povlaková hydroizolace Dualtek

XPS klín

Přítlačná lišta nerezová, lepená

OSB desky 2 x tl. 18 mm, prošroubováno,
k hranolům kotveno vruty

Prkenný záklop z neošetřených prken 35 x 200 mm,
k hranolům kotveno vruty

Dřevěné BSH hranoly,
k trámům kotveno pro ly L + konvexní hřeby

Dřevěný BSH trám 350 x 250 mm v pohledu,
k nosné konstrukci kotveno pomocí prvku Schock Isokorb T, typ SQP

Dřevěný BSH sloup 250 x 250 mm v pohledu

Plechová příponka kotvená vruty do OSB desky

Lišta unášející spodní rám markýzy,
zafrézováno do sloupu

Vyklápěcí markýza s kotvením do fasádní sloupů, Hella FM69

Ocelové svařované zábradlí, žárově zinkováno,
kotveno šrouby k sloupům a hranolům

Dřevěné fošny tl. 50 mm, k hranolům kotveno vruty

Dřevěné BSH hranoly,
k trámům kotveno pro ly L + konvexní hřeby

Šroub upevňující zábradlí v jeho spodní části,
À 300 mm

Lišta unášející spodní rám markýzy,
zafrézováno do sloupu

Ocelové svařované zábradlí, žárově zinkováno,
kotveno šrouby k sloupům a hranolům

Dřevěné fošny tl. 50 mm, k hranolům kotveno vruty

Dřevěný BSH trám 350 x 250 mm v pohledu,
k nosné konstrukci kotveno pomocí prvku Schock Isokorb T, typ SQP

Dřevěný BSH sloup 250 x 250 mm v pohledu

Vyklápěcí markýza s kotvením
do fasádní sloupů, Hella FM69

Dřevěné BSH hranoly,
k trámům kotveno pro ly L + konvexní hřeby

Šroub upevňující zábradlí v jeho spodní části,
À 300 mm

Lišta unášející spodní rám markýzy,
zafrézováno do sloupu

Ocelové svařované zábradlí, žárově zinkováno,
kotveno šrouby k sloupům a hranolům

Dřevěný BSH trám 350 x 250 mm v pohledu,
k nosné konstrukci kotveno pomocí prvku Schock Isokorb T, typ SQP

Dřevěný BSH sloup 250 x 250 mm v pohledu

Vyklápěcí markýza s kotvením
do fasádní sloupů, Hella FM69

Dřevěný BSH trám 350 x 250 mm v pohledu,
k nosné konstrukci kotveno pomocí prvku Schock Isokorb T, typ SQP

Dřevěný BSH sloup 250 x 250 mm v pohledu

Isonosník - Schock Isokorb XT, typ KL

XPS

A0 1:20

Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.

obsah výkresu datum

část

vypracoval

konzultant

vedoucí práce

LDN BARRANDOV

bakalářská práce
±0,000 =332,500 mn.m. Bpv

Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová

Martin Odehnal

ústav

měřítkoformát

13.1.2023Řez fasádou - detail

 Ing. arch. Michal Kuzemenský15119, Ústav urbanismu

D.1 Architektonicko - stavební řešení
číslo výkresu

D.1.2.11

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov



GSPublisherVersion 542.31.31.100
GSEducationalVersion

obsah výkresu datum

část

vypracoval

konzultant

vedoucí práce

LDN BARRANDOV

bakalářská práce
±0,000 =332,500 mn.m. Bpv

Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová

Martin Odehnal

ústav

měřítkoformát

13.1.2023Pohled východní

 Ing. arch. Michal Kuzemenský15119, Ústav urbanismu

D.1 Architektonicko - stavební řešení
číslo výkresu

D.1.2.12

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov

15,800

+11.000

+7.500

+4.000

±0.000

+18.866

15,800

+0.500

+3.280

+15.118

+3.280

+15.426

ABCDEFGHIJ
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OZN. SCHÉMA - M 1:50 POPIS POČET KS.

D12

D01

D02

interiérové čtyřkřídlé skládací dveře
požární odolnost: EI 30 DP1 - S200,C
protipožární zasklení, kouřotěsné, řízené zavírání
madlo z kartáčované nerezové oceli, oboustranné
rámová ocelová záruběň, bezprahové, lakovaná RAL
5009
křídla vrstvená hliníková, lakovaná, RAL 5009
stavební hloubka 250 mm

3675 x 2780 3 Ks

TABULKA DVEŘÍ - VYBRANÉ 3 PRVKY

interiérové dvoukřídlé otočné dveře
požární odolnost: EI 30 DP1 - S200,C
kouřotěsné, řízené zavírání
klika z kartáčované nerezové oceli, oboustranná
ocelová záruběň, bezprahová falcová, lakovaná RAL
5009
křídla vrstvená hliníková, lakovaná, RAL 5009
stavební hloubka 115 mm

1300 x 2150 49 Ks

interiérové jednokřídlé otočné dveře
požární odolnost: EI 30 DP1 - S200,C
kouřotěsné, řízené zavírání
klika z kartáčované nerezové oceli, oboustranná
ocelová záruběň, bezprahová falcová, lakovaná RAL
5009
křídlo vrstvené hliníkové, lakované, RAL 5009
stavební hloubka 115 mm

1000 x 2150 28 Ks

ROZMĚR (MM)

A3
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ęěĭęĭĚĘĚě t«´þÛÙ« çÙ¼á

 EáÆĭ «ôµÊĭ XÌµÊ«Û Qþč¼à¼áøÙĊęĝęęġĨ xøü«Ć þô´«áÌøàþ

0ĭę !ôµÊÌü¼ÙüçáÌµÙç Ŀ øü«Ć¼´áÏ ö¼ú¼áÏ
·ÏøÛç ĆĊÙô¼øþ

0ĭęĭĚĭęĞ

Q«´¬üçĆ½ ęĚĜĠĨ ęĝĚ ĘĘĨ jô«Ê« ĝ Ŀ *«ôô«áºçĆ

ěĨęĚĝ

ĚĨ
ĚĠ

Ę

ęĨğĝĘ

ĚĨ
ěě

Ę

ęĨĚĝĘ

ęĨę
ĘĘ

_§Yĭ p+C5X! Ŀ X ęħĝĘ j_jEp j_-4t Qpĭ

_Ęę

_Ęğ

_ęę

çÙáç ºĆçþºÏÛá½ ºö¼ĆçÊÛÌáÏÙçĆ½Ĩ òö¼ºø«č¼á¬ àçáü¬ď
òçď¬ôáÏ çºçÛáçøüħ 4¡ ěĘ 0jě
üôçÖÌü½ ÌčçÛ«·áÏ òôçüÌòçď¬ôáÏ č«øÙÛ¼áÏĨ ·Ìô½ « č Ć¼áÙþ
òçÙçĆ¼á½
ºçĆáÌüö ĆĊÙÛçòá½
ÙçĆ¬áÏ µ¼Ûçç´ĆçºçĆ½
çºº¿Û¼á¬ ô¬àçĆ¬ « ÙöÏºÛçĆ¬ çÙ«òáÌµ¼
ÙÛÌÙ« č ´ôçþú¼á½ á¼ô¼čçĆ½ çµ¼ÛÌ
ĆáÌüöáÏ ºö¼Ć¿áĊ ô¬à ø òçĆôµÊçĆçþ ÿòô«ĆĄ 4EğĘę Ŀ 0w*
Ćá¿ÖúÏ ÊÛÌáÏÙçĆ½ ç´Ûçď¼áÏĨ Û«ÙçĆ«á½ Ŀ CXğĘĜ
øü«Ć¼´áÏ ÊÛçþ´Ù« Ġĝ àà
wć Ō à«Ĉ ĘĨğ ¡ĴĻàſQļ

ěęĚĝ Ĉ ĚĚĠĘ ğĘ Qø

t!*wSQ! _Q4Y Ŀ  £*l!Y5 ě jl Q£

çÙáç ºĆçþºÏÛá½ ºö¼ĆçÊÛÌáÏÙçĆ½Ĩ òö¼ºø«č¼á¬ àçáü¬ď
òçď¬ôáÏ çºçÛáçøüħ 4¡ ěĘ 0jě
üôçÖÌü½ ÌčçÛ«·áÏ òôçüÌòçď¬ôáÏ č«øÙÛ¼áÏĨ ·Ìô½ « č Ć¼áÙþ
òçÙçĆ¼á½
ºçĆáÌüö çü¼ĆÏô«Ć½ « ĆĊÙÛçòá½
ÙçĆ¬áÏ µ¼Ûçç´ĆçºçĆ½
çºº¿Û¼á¬ ô¬àçĆ¬ « ÙöÏºÛçĆ¬ çÙ«òáÌµ¼
ÙÛÌÙ« č ´ôçþú¼á½ á¼ô¼čçĆ½ çµ¼ÛÌ
ĆáÌüöáÏ ºö¼Ć¿áĊ ô¬à ø òçĆôµÊçĆçþ ÿòô«ĆĄ 4EğĘę Ŀ 0w*
Ćá¿ÖúÏ ÊÛÌáÏÙçĆ½ ç´Ûçď¼áÏĨ Û«ÙçĆ«á½ Ŀ CXğĘĜ
øü«Ć¼´áÏ ÊÛçþ´Ù« Ġĝ àà
wć Ō à«Ĉ ĘĨğ ¡ĴĻàſQļ

ęğĝĘ Ĉ ĚěěĘ ęĚ Qø

çÙáç Ö¼ºáçºÏÛá½ ºö¼Ć¿á½Ĩ øü«áº«ôºáÏ àçáü¬ď
òçď¬ôáÏ çºçÛáçøüħ 4¡ ěĘ 0jě
Ö¼ºáçºþµÊ½ òôçüÌòçď¬ôáÏ xní zasklení
dřevěný rám s povrchovou úpravů EI701 - DUB
stavební hloubka 50 mm
Rw = min 43 dB

1250 x 1100 19 Ks

ROZMĚR (MM)

A3

Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.



GSPublisherVersion 542.31.31.100
GSEducationalVersion

obsah výkresu datum

část

vypracoval

konzultant

vedoucí práce

LDN BARRANDOV

bakalářská práce
±0,000 =332,500 mn.m. Bpv

Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová
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13.1.2023Tabulka klempířských prvků

 Ing. arch. Michal Kuzemenský15119, Ústav urbanismu

D.1 Architektonicko - stavební řešení
číslo výkresu

D.1.2.17

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov

30

275

5020

25

30
0

850

10025

25

35
0

1700

10025

OZN. SCHÉMA - M 1:50 POPIS POČET METRŮ

K03

K02

K01

oplechování atiky na střeše 6.NP
ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,8 mm
kotveno příponkami
falcováno
z role o šíři 1250 mm

2200 15

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - VYBRANÉ 3 PRVKY

oplechování atiky na střeše 5.NP
ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,8 mm
kotveno příponkami
falcováno
z role o šíři 1250 mm

1300 72

exteriérové oplechování parapetu oken
ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,8 mm
kotveno příponkami a k rámu okna
délka parapetu 3125 mm

375 70 Ks

R.Š. (MM)

A3

Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.



>pjþ´ÛÌøÊ¼ô ¼ôøÌçá ĝĜĚĭěęĭěęĭęĘĘ
>p4ºþµ«üÌçá«Û ¼ôøÌçá

ç´ø«Ê ĆĊÙô¼øþ º«üþà

·¬øü

vypracoval

ÙçáčþÛü«áü

Ć¼ºçþµÏ òô¬µ¼

S0Y *!ll!Y0_ 

´«Ù«Û¬öøÙ¬ òô¬µ¼
ŔĘĨĘĘĘ ŌěěĚĨĝĘĘ àáĭàĭ *òĆ

EáÆĭ ¼ü EáÆĭ «ôµÊĭ j¼üô« Qþá«ôçĆ¬

X«ôüÌá _º¼Êá«Û

ÿøü«Ć

à¿öÏüÙçÅçôà¬ü

ęěĭęĭĚĘĚět«´þÛÙ« č¬à¼·áÌµÙĊµÊ òôĆÙĄ

 EáÆĭ «ôµÊĭ XÌµÊ«Û Qþč¼à¼áøÙĊęĝęęġĨ xøü«Ć þô´«áÌøàþ

0ĭę !ôµÊÌü¼ÙüçáÌµÙç Ŀ øü«Ć¼´áÏ ö¼ú¼áÏ
·ÏøÛç ĆĊÙô¼øþ

0ĭęĭĚĭęĠ

Q«´¬üçĆ½ ęĚĜĠĨ ęĝĚ ĘĘĨ jô«Ê« ĝ Ŀ *«ôô«áºçĆ

ĚĨġĞğĻěę Ö¼ÙÛĄ òç ğĠ ààļ

ĚĘ Ěğĝ ĚĘ

ĚĨġĞğĻěę Ö¼ÙÛĄ òç ğĠ ààļ

ĚĘ
ğĠ

ĚĘ

ęĨĘ
ęĘ

ĚĘ
ġĝ

Ę
ĜĘ

ĜĘ

ĠěĘ
ĚĘ

ęĝ
Ę

ĜĨ
ĝĘ

Ę

ěĨęĝĘ

ĜĠě ĚĘ ěěĠ
ĚĘ

ěěĠ
ĚĘ
ěěĠ

ĚĘ
ěěĠ

ĚĘ
ěěĠ

ĚĘ
ěěĠ

ĚĘ
ěěĠ

ĚĘ
ĚęĜ

ĚĘ
ġĘ

Ę
ĜĘ

ġĞ
Ę

ěĨěğĝ

ęĚĝ ěĨęĚĝ ęĚĝ

ĚĘ
Ğġ

ĚĘ

ĜĞ
Ę

ęĨĜ
ĚĘ

ěĨęĚĝ

ĜĘ

çüĆçô òôç úôçþ´Ĩ 0ŌęĘ àà

Ö¼ÙÛ ĜĘĈĜĘĈĜ àà

Ö¼ÙÛ ĚĘĈĚĘĈě àà

Ö¼ÙÛ ĚĘĈĚĘ àà òôç ÙçüĆ¼áÏ
øµÊçºÌúü¿Ĩ Ù«ďºĊ ·üĆôüĊ øÛçþò¼Ù

Ö¼ÙÛ ĜĘĈĜĘĈĜ àà

Ö¼ÙÛ ĚĘĈĚĘĈě àà

Ö¼ÙÛ ĚĘĈĚĘĈě àà

çüĆçô òôç úôçþ´Ĩ 0Ōęĝ àà

_§Yĭ p+C5X! Ŀ X ęħĝĘ j_jEp l_§X7l ĻXXļ j_-4t Qpĭ

§Ęę

§ĘĜ

§ĘĚ

ĆáÌüöáÏ øµÊçºÌúýçĆ½ č¬´ô«ºÛÏ
çµ¼ÛçĆ½ Ć¬ÛµçĆ«á½ Ö¼ÙÛĉ ď¬ôçĆ¿ čÌáÙçĆ«á½ ĆÌč øµÊ½à«
çøçĆ¬ ôçčü¿· à¼čÌ øÛçþòÙĉ Ŀ ġĠ àà
·Ìøü¬ ôçčü¿· à¼čÌ øÛçþòÙĉ Ŀ ğĠ àà
ÙçüĆ¼áç Ù ´¼üçáçĆ½àþ ô«à¼áþ øµÊçºÌúü¿ úôçþ´ĉ «
ÊàçďºÌáÙ«àÌ ºç ´¼üçáþ
à«ºÛç à¬ čÙçø¼á½ Êô«áĉ ç ô¬ºÌþøþ lŌĝ àà

ěęĝĘ Ĉ ĜĝĘĘ ě Qø

t!*wSQ! §"X4-YE+Q¤+C jl Q~ Ŀ  £*l!Y5 ě jl Q£

ěěğĝ Ĉ ęĜĚĘ Ğě Qø

ěęĚĝ Ĉ ĜĘ ĠĠ Qø

Ćá¿ÖúÏ ò«ĆÛ«·çĆ½ č¬´ô«ºÛÏ
çµ¼ÛçĆ½ Ć¬ÛµçĆ«á½ Ö¼ÙÛĉ ď¬ôçĆ¿ čÌáÙçĆ«á½ ĆÌč øµÊ½à«
çøçĆ¬ ôçčü¿· à¼čÌ øÛçþòÙĉ Ŀ Ğġ àà
·Ìøü¬ ôçčü¿· à¼čÌ øÛçþòÙĉ Ŀ Ġġ àà
ÙçüĆ¼áç úôçþ´ĉ Ù ºö¼Ć¿áĊà øÛçþòĄà « Ć¼ øòçºáÏ ·¬øüÌ
Ù çµ¼ÛçĆ½àþ òôç lu viz detail fasády
madlo má zkosené hrany o rádiusu R=5 mm

vnitřní pomocné madlo
ocelová trubka z kartáčované nerezové oceli
průměr trubky 40 mm, tl. stěny 3 mm
kotveno k betonovým sloupům mezi okny viz Detail
kotvení madla - D.6.2.1

otvor pro šroub, D=10 mm

jekl 20x20x3 mm

A3

Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.
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 Ing. arch. Michal Kuzemenský15119, Ústav urbanismu

D.1 Architektonicko - stavební řešení
číslo výkresu

D.1.2.19

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov

72
0

75

250

25

OZN. SCHÉMA - M 1:20 POPIS POČET KS.

T02

T01

BSH hranol
hoblováno, sražené hrany
povrch neošetřen
délka 3125 mm

75 x 720 x 3125 16 Ks

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ - VYBRANÉ 3 PRVKY

dubový parapet okna
ošetřeno tvrdým voskovým olejem - mat
k podkladu lepeno
délka 3125 mm

25 x 250 x 3125 70 Ks

ROZMĚR (MM)

rádius R=5 mm

A3

Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.
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ĚĚ
Ę

Ěğ
Ę

ĚĘ
Ę

ęě
ĝ

ęę
ĝ

EĘę

E

E

E

E

 04Q=EYEpC *ÏÛ¬ à«Û´« øò¼µÌ¬Û

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_
ęĘ  àà p¬ºôçĆ¬ çàÏüÙ« Ŀ øüôçÖá¿ á«á¬ú¼á¬

ĚĘĘ àà *¼üçá Ćĉčüþď¼áĊ

ęĘ  àà p¬ºôçĆ¬ çàÏüÙ« Ŀ øüôçÖá¿ á«á¬ú¼á¬

 04Q=EYEpC *ÏÛ¬ à«Û´« øò¼µÌ¬Û

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

 04Q=EYEpC *ÏÛ¬ à«Û´« øò¼µÌ¬Û

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_
 àà p¬ºôçĆ¬ çàÏüÙ« Ŀ øüôçÖá¿ á«á¬ú¼á¬

 àà Q¼ô«àÌµÙ½ üĆ¬ôáÌµ¼ Ŀ jçôçüÊ¼ôà ęęĨĝ !Qw

 àà p¬ºôçĆ¬ çàÏüÙ« Ŀ øüôçÖá¿ á«á¬ú¼á¬

 04Q=EYEpC *ÏÛ¬ à«Û´« øò¼µÌ¬Û

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

EĘĚ

ęĘ

ĚĝĘ

ęĘ

E

E

 !ÙþøüÌµÙ¬ ÌčçÛ«µ¼
 *¼üçá Ćĉčüþď¼áĊ

EĘě

ęĝĘ àà
ĝĘ àà

EĘĝ

 04Q=EYEpC *ÏÛ¬ à«Û´« øò¼µÌ¬Û
 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

Ęĭĝ  àà =4lX!+4SS O¼àáĊ nální tmel
12  mm Sádrokarton - protipožární
12  mm Sádrokarton - protipožární
90  mm Minerální vata DEKWOOL DW r plate + pro ly UW 75, CW 75

I04

 DEKFINISH Bílá malba speciál

 Penetrace DEKPRIMER NANO
10  mm Sádrová omítka - strojně nanášená

115 mm Keramické tvárnice - Porotherm 11,5 AKU

10  mm Sádrová omítka - strojně nanášená

 DEKFINISH Bílá malba speciál

 Penetrace DEKPRIMER NANO

 Penetrace DEKPRIMER NANO

 Penetrace DEKPRIMER NANO

I

I

I

I

A3 1:50

Pozn.
Skladby v konstrukcích jsou uváděny s konkrétně speci kovaným výrobcem.
Při dodržení všech parametrů výrobku, lze dodavatele změnit.

Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.
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ĝĞ
Ę

ĝĘ
Ę

4ĘĚ

ĚĝĘ àà *¼üçá Ćĉčüþď¼áĊ
ĚĜĘ àà XÌá¼ô¬ÛáÏ ÌčçÛ«µ¼ Ep_ 4l =«øøÌÛ œ t«ÛÏöçĆ½ ÊàçďºÌáÙĉ œ ´çºçĆ½ !ĿÙçáčçÛĉ

 ÛÌáÌçĆ½ òôç ly Z50
 Difuzně otevřená folie DEKTEN PRO PLUS
 Trapézový plech pozinkovaný DEKMETAL Dekpro le CR40

E01

 Bezprašný nátěr SIKA oor CureHard 24
300 mm Beton vyztužený

 Penetrace DEKPRIMER
5 mm Geotextilie FILTEK 500
3 mm Povlaková hydroizolace ALKORPLAN 35034
5 mm Geotextilie FILTEK 500
5 mm Geotextilie FILTEK 500

160 mm Izolace FIBRAN XPS 300 L
10 mm Nopová folie DEKDREN G8
12 mm deska OSB

I

E

I

E

10  mm

 DEKFINISH Bílá malba speciál

 Penetrace DEKPRIMER NANO
 Sádrová omítka - strojně nanášená
 Penetrace DEKPRIMER NANO

40

20  mm

 mm

A3

Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.

1:50

Pozn.
Skladby v konstrukcích jsou uváděny s konkrétně speci kovaným výrobcem.
Při dodržení všech parametrů výrobku, lze dodavatele změnit.
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Ę
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Ĝĝ
ĝ
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 XþÛüÌòçô Û¼ÊÙ¬ à«Ûü«
 XþÛüÌòçô ü¼ò¼Ûá¿ÌčçÛ«·áÏ º¼øÙĉ

lĘĚ

ĚĝĘ àà *¼üçá Ćĉčüþď¼áĊ

ęĘ  àà p¬ºôçĆ¬ çàÏüÙ« Ŀ øüôçÖá¿ á«á¬ú¼á¬

 04Q=EYEpC *ÏÛ¬ à«Û´« øò¼µÌ¬Û

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

ĚĝĘ àà *¼üçá Ćĉčüþď¼áĊ

ĝ  àà
 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

 j¼á¼üô«µ¼ 04QjlEX4l Y!Y_

ĚĘĘ àà
 *¼čòô«úáĊ á¬ü¿ô pEQ! oor CureHard 24

I

I

I

I

I

I

R03

 Multipor lehká malta
 Multipor tepelněizolační desky

400 mm Beton vyztužený

5  mm
 Penetrace DEKPRIMER NANO

 Penetrace DEKPRIMER NANO

200 mm
 Bezprašný nátěr SIKA oor CureHard 24
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Pozn.
Skladby v konstrukcích jsou uváděny s konkrétně speci kovaným výrobcem.
Při dodržení všech parametrů výrobku, lze dodavatele změnit.
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ĚĘ  àà YçòçĆ¬ ÅçÛÌ¼ 04Q0l4Y tĚĘ >!l04Y
Ĝ  àà >¼çü¼ĈüÌÛÌ¼ =ESt4Q ĝĘĘ
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 jçÛĉþô¼ü«áçĆ½ Û¼òÌºÛç EYpt!ĿptEQ pt0
ĚĘĘ  àà øò¬ºçĆ½ ÙÛÏáĉ 4jp ęĝĘ
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E

I

A3

Ing. Miloš Rehberger, Ph.D.

1:50

Pozn.
Skladby v konstrukcích jsou uváděny s konkrétně speci kovaným výrobcem.
Při dodržení všech parametrů výrobku, lze dodavatele změnit.
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ĚĝĘ  àà *¼üçá Ćĉčüþď¼áĊ
ĚĜĘ  àà XÌá¼ô¬ÛáÏ ÌčçÛ«µ¼ Ep_ 4l =«øøÌÛ œ t«ÛÏöçĆ½ ÊàçďºÌáÙĉ œ ´çºçĆ½ !ĿÙçáčçÛĉ
ĚĘ  àà SÌáÌçĆ½ òôç ly Z50

0  mm Difuzně otevřená folie DEKTEN PRO PLUS
40  mm Trapézový plech pozinkovaný DEKMETAL Dekpro le CR40

 mm
 mm
 mm

50  mm Spádový potěr - 080

S05

150  mm XPS ve spádu DEKPERIMETER SD 150

150  mm
 Polyuretanové lepidlo INSTA-STIK STD

S06

30  mm
45  mm podkladový rám DŘEVOplus ALU
45  mm rekti kační podložka NEW MAXI WOOD
50  mm Spádový potěr - 080

 mm Sádrová omítka - strojně nanášená

 DEKFINISH Bílá malba speciál

 Penetrace DEKPRIMER NANO

 Penetrace DEKPRIMER NANO
10

 Beton vyztužený

 Beton vyztužený

22  mm OSB deska
0,8  mm Pozinkovaný plech

30 terasové prkno akát + plastová spojka
45 podkladový rám DŘEVOplus ALU

125 rekti kační podložka NEW MAXI WOOD

 Polyuretanové lepidlo INSTA-STIK STD

 terasové prkno akát + plastová spojka

250  mm
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Pozn.
Skladby v konstrukcích jsou uváděny s konkrétně speci kovaným výrobcem.
Při dodržení všech parametrů výrobku, lze dodavatele změnit.
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ĝ àà +¼à¼áüçĆ½ Û¼òÌºÛç pEQ!+¼ô«à Ěĝě =Û¼Ĉ
Ę àà CĉºôçÌčçÛ«·áÏ á¬ü¿ô pEQ!Û«øüÌµ ĚĚĘ ¡

ĝĝ àà òçºÛ«ÊçĆĊ òçü¿ôĴà«č«áÌá« œ Ù«ôÌ øÏý QC ĚĘ œ òçüôþ´Ï òçºÛ«ÊçĆ½Êç Ćĉü¬ò¿áÏ
ĝĘ àà 4jp 04Qj4lEX4t4l j ĿYl ğĝ
ĝĘ àà 4jp lE>E=S__l ĜĘĘĘ

ęĝ àà X«øÌĆáÏ ºö¼Ć¿á¬ òçºÛ«Ê« Ŀ ºþ´
ĝ àà 0ö¼ĆçĆÛ¬ÙáÌü¬ º¼øÙ« Ep_*_!l0
Ę àà p¼ò«ô«·áÏ ÅçÛÌ¼ 04Qp4j!l
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ĝĘ àà
ĝĘ àà

Ę àà jçÛĉþô¼ü«áçĆ¬ þč«ĆÏô«µÏ ĆôøüĆ« pEQ! oor 304 W
10 mm Samonivelační podlahová stěrka SIKA oor 432 DecoCem
0 mm Penetrace SIKA Level 01 Primer

60 mm podlahový potěr/mazanina + kari síť KH 20 + potrubí podlahového vytápění
50 mm EPS DEKPERIMETER PV-NR 75
50 mm EPS RIGIFLOOR 4000

0 mm
20 mm

0 mm
75 mm
50 mm

200 mm
30 mm Anhydritový potěr

0 mm

P03

P01 P04

500 mm
4 mm Geotextilie FILTEK 500
3 mm Povlaková hydroizolace ALKORPLAN 35034
4 mm Geotextilie FILTEK 500
4 mm Geotextilie FILTEK 500

150 mm Beton prostý

 EPS DEKPERIMETER PV-NR 75
 EPS RIGIFLOOR 4000

 Polyuretanová uzavírací vrstva SIKA oor 304 W
 Samonivelační podlahová stěrka SIKA oor 432 DecoCem
 Penetrace SIKA Level 01 Primer
 podlahový potěr/mazanina + kari síť KH 20 + potrubí podlahového vytápění
 EPS DEKPERIMETER PV-NR 75
 EPS RIGIFLOOR 4000

 Beton vyztužený - vodonepropustný
 Penetrace asfaltová DEKPRIMER

E

I

I

I

I

I

I
I

80 mm Betonová dlažba
50 mm Písek
50 mm drcené kamenivo frakce 4–8
50 mm drcené kamenivo frakce 8–16

100 mm hutněný štěrkopískový násyp
3 mm Geotextilie FILTEK 300

P08

E

E
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Pozn.
Skladby v konstrukcích jsou uváděny s konkrétně speci kovaným výrobcem.
Při dodržení všech parametrů výrobku, lze dodavatele změnit.
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ĝĘ àà
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ěĘ àà !áÊĉºôÌüçĆĊ òçü¿ô
Ę àà

Ě àà 4òçĈÌºçĆĊ á¬ü¿ô pEQ! oor Garage
5 mm Směs pro pancéřové betonové podlahy SIKA oor 2 SynTop

500 mm
5 mm
3 mm
5 mm
5 mm

150 mm

P07P05

P06

500 mm
4 mm Geotextilie FILTEK 500
3 mm Povlaková hydroizolace ALKORPLAN 35034
4 mm Geotextilie FILTEK 500
4 mm Geotextilie FILTEK 500

150 mm Beton prostý

500 mm Beton vyztužený - vodonepropustný
4 mm Geotextilie FILTEK 500
3 mm Povlaková hydroizolace ALKORPLAN 35034
4 mm Geotextilie FILTEK 500
4 mm Geotextilie FILTEK 500

150 mm Beton prostý

 Keramická dlažba do interiéru 150 x 150 mm + SikaCeram CleanGrout
 Cementové lepidlo SIKACeram 253 Flex
 Hydroizolační nátěr SIKAlastic 220 W
 podlahový potěr/mazanina + kari síť KH 20 + potrubí podlahového vytápění
 EPS DEKPERIMETER PV-NR 75
 EPS RIGIFLOOR 4000

 Masivní dřevěná podlaha - dub
 Dřevovláknitá deska ISOBOARD
 Separační folie DEKSEPAR
 podlahový potěr/mazanina + kari síť KH 20 + potrubí podlahového vytápění
 EPS DEKPERIMETER PV-NR 75
 EPS RIGIFLOOR 4000

 Penetrace asfaltová DEKPRIMER
 Beton vyztužený - vodonepropustný
 Penetrace asfaltová DEKPRIMER

 Geotextilie FILTEK 500
 Povlaková hydroizolace ALKORPLAN 35034
 Geotextilie FILTEK 500
 Geotextilie FILTEK 500
 Beton prostý

 Beton vyztužený - vodonepropustný
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Pozn.
Skladby v konstrukcích jsou uváděny s konkrétně speci kovaným výrobcem.
Při dodržení všech parametrů výrobku, lze dodavatele změnit.
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CĘĚ

ĞĘ àà òôç ly UD, 2 x CD, křížová spojka, pružinový závěs + DEKWOOL G035 r
15 mm Sádrokartonová stavební deska RF (A) + samolepicí tkaninová bandáž + DEKFINISH Spárovací tmel
15 mm Sádrokartonová stavební deska RF (A) + samolepicí tkaninová bandáž + DEKFINISH Spárovací tmel
15 mm Sádrokartonová stavební deska RF (A) + samolepicí tkaninová bandáž + DEKFINISH Spárovací tmel

 DEKFINISH Finální tmel
 Penetrace DEKPRIMER NANO
 DEKFINISH Bílá malba speciál

H01

60 mm pro ly UD, 2 x CD, křížová spojka, pružinový závěs + DEKWOOL G035 r
15 mm Sádrokartonová stavební deska RF (A) + samolepicí tkaninová bandáž + DEKFINISH Spárovací tmel

 DEKFINISH Finální tmel
 Penetrace DEKPRIMER NANO
 DEKFINISH Bílá malba speciál
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Pozn.
Skladby v konstrukcích jsou uváděny s konkrétně speci kovaným výrobcem.
Při dodržení všech parametrů výrobku, lze dodavatele změnit.
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D.2 Stavebně – konstrukční část 
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2.1.1 Popis navrženého konstrukčního systému 

1.A Popis objektu  

Řešeným objektem je léčebna dlouhodobě nemocných nacházející se v Praze 5 na Barrandově. 

Jedná se o místo péče. Dům v sobě kombinuje léčebnu, přidruženou fyzioterapii a rehabilitaci, 

balneo, multifunkční sál, kavárnu a malý retail. Budova má obdelníkový půdorys (135 x 41 m) a sestává 

z celkem 5 nadzemích a 1 podzemního podlaží. Nachází se na aktuálně nezastavěném území o 

velikosti 2,5 ha,  které jsme celé řešili v rámci urbanistické studie. Léčebna je jednou z mnou 

navrhovaných sedmi budov a jedná se o solitér přímo nenavazující na žádnou další stavbu. Pozemek 

se nachází na mírně svažité parcele, jajíž svažitos budova respektuje. Přístup do objektu je možný ze 

dvou stran a to z jihozápadu a severovýchodu.  

Budova je řešena dvoutraktově s třemi spojovacími místy. Středové spojovací místo slouží jako hlavní 

vertikální komunikační uzel a sekundární krčky slouží pro propojení jednotlivých oddělení. Obdelníky 

vytvořené trakty a spojovacímy krčky jsou zastřešené do výšky 3.NP a využité pro multifunkční sál a 

balneo. Jejich střecha slouží jako terasa. Prostor mezi konci traktů je volný a podporuje nekonečnost 

a rozvolněnost celého území. Všechny  nadzemní chodby a místnosti jsou přirozeně osvětleny.  

Konstrukce objektu je monolitická železobetonová a je řešena převážně jako kombinovaný stěnový 

systém. Stropy jsou železobetonové monolitické a v garážích doplněny sloupy. Stavba je částečně 

podsklepená a je založena na železobetonové desce. Konstrukční výška 2-4.NP je 3,5 m, 1.NP 4 m a 

suterénu 4,75 m. Fasáda je tvořena pozinkovaným trapézovým plechem a v místech pokojů 

předsazenými převážně dřevěnými a v místě vyústění CHÚC ocelovými pavlačemi se stíněním. 

Plocha řešeného území: 25 132 m2  

Zastavěná plocha : 9 815m2 

Zastavěná plocha léčebny: 5 535 m2 

Výška stavby: 18,810 m  

 

1.B Konstrukční systém  

Objekt je navržen jako železobetonový monolitický kombinovaný převážně stěnový systém, v garážích 

doplněn sloupy. 

Jako stěnový systém je navrženo 1.NP s převýšením stropní konstrukce v prostoru multifunkčního sálu 

a balnea. Dále 2-5.NP a 1.PP, které je v prostoru garáží doplněno sloupy.  Stropy jsou navrženy jako 

monolitické železobetonové a budova je založena na monolitické železobetonové základové desce. 

Ztužení celé konstrukce je zajištěno spolupůsobením nosných obvodových stěn, nosných vnitřních 

stěn a obousměrně pnutými stropními deskami.  

 

1.C Vertikální konstrukce 

Obvodové konstrukce samotného domu jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami tl. 250 

mm, zesílené v 1.PP na 300 mm. Obvodové konstrukce v prostoru chodeb jsou v mísech mezi okny 

zesíleny na tl. 350 mm. Nosné příčné zdi uvnitř objektu mají tl. 250 mm a nosné podélné ztužující zdi 

jsou tlusté 200 mm. Nosné sloupy garáží mají čtvercový průřez o rozměrech 400x400 mm. Vnitřní 

nenosné příčky v rámci celé stavby jsou navrženy z akustických příčkovek Porotherm 115 AKU o 
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tloušťce 115 mm. Dřevěné sloupy na fasádě a dřevěné konstrukce pavlačí jsou kotveny k nosné ŽB 

konstrukci pomocí prvků Schöck Isokorb® T, typ SQP. 

 

1.D Horizontální konstrukce 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovou monolitickou deskou tl. 250 mm, která je v prostoru 

garáží zesílena na tl. 400 mm. Desky působí v obou směrech. Průvlaky pod deskami v prostoru chodeb 

o výšce 300 mm a šířce 250 mm jsou rovněž železobetonové. Pomáhají s nesením stropních desek a 

rovněž se podílí na architektonickém pojetí chodeb. Konstrukce pavlačí v 2.NP, balkonů a střech jsou 

rovněž tvořeny železobetonovými deskami tl. 250 mm. Přerušení tepelných mostů je zde řešeno 

pomocí iso nosníků Schöck Isokorb® XT, typ KL. Železobetonová stropní deska nad prostorem 

multifunkčního sálu a balnea je zesílena pomocí BSH dřevěných vazníků o průřezu 500 x 250 mm. 

 

1.E Základové konstrukce  

Pozemek se nachází v průměrné výšce 332,5 m.n.m., Bpv a je svažitý severním směrem o přibližně 3m 

na délku budovy. Podmínky zakládání vycházejí z geologické dokumentace vrtu V-2B. Hloubka 

podzemní vody je 15 metrů pod povrchem pozemku. Podloží je jílovitého charakteru střední hustoty, byl 

tedy zvolen systém plošného zakládání tzv. Bílé vany o tloušťce ŽB desky 500 mm. Pod hydroizolační 

vanou se nachází 150 mm podkladní vrstvy z prostého betonu pro uložení výztuže. Obvodové stěny 

hydroizolační vany jsou tloušťky 300 mm. Základová spára se nachází – 5,595 m. Stavební jáma bude 

kvůli navazujícím konstrukcím vymezena vetknutými štětovnicovými stěnami. Ty budou zapuštěny 

pomocí vibro-beranění a zámkově spojeny. Jejich užití bude dočasné po dobu vybudování spodní 

stavby, následně budou vyjmuty. Vzdálenost od obvodové konstrukce bude 1,4 metru z důvodu 

provádění hydroizolace a kontaktní tepelné izolace.  Dřevěné sloupy pavlačí jsou založeny na 

železobetonových patkách o rozměrech 500 x 500 mm a výšce 1000 mm. 

 

1.F Schodiště  

Schodiště jsou řešena  jako železobetonová prefabrikovaná uložená na stropní desku a mezipodestu 

pomocí ozubů s přerušením akustického mostu prvky Schöck Tronsole® typ F. Mezipodesty jsou řešeny 

jako žb monolitické a pro přerušení akustického mostu mezi mezipodestami a nosnými stěnamy, ke 

kterým jsou mezipodesty kotvené jsou použity prvky Schöck Tronsole® typ Z.  

1.G Výtah 

Výtahy jsou umístěny v železobetonových monolitických šachtách o tl. Stěny 150 mm, které prostupují 

všemi dotčenými podlažími bez přerušení. Výtahy mají zdvojenou výtahovou šachtu opatřenou 

akustickou izolací proti přenosu hluku a vibrací do okolních prostor. 
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Schöck Isokorb® T, typ SQP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schöck Isokorb® XT, typ KL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schöck Tronsole® typ F 
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Schöck Tronsole® typ Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Popis vstupních podmínek 

Pozemek se nachází v průměrné výšce 332,5 m.n.m., Bpv a je svažitý severním směrem o přibližně 3m 

na délku budovy. Podmínky zakládání vycházejí z geologické dokumentace vrtu V-2B. Hloubka 

podzemní vody je 15 metrů pod povrchem pozemku. Podloží je jílovitého charakteru střední hustoty, byl 

tedy zvolen systém plošného zakládání tzv. Bílé vany o tloušťce ŽB desky 500 mm. 
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1.A Sněhová oblast   

Místo stavby: Barrandov, Praha 5 

Sněhová oblast č. 1 – 0,70 kN/m2 

 

1.B Větrná oblast 

Místo stavby: Barrandov, Praha 5 

Větrná oblast II  - 25  m/s 
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1.C Užitná zatížení  

Obytné plochy – kategorie A → qk = 1,5 kN/m2 

Kancelářské plochy – kategorie B → qk = 3 kN/m2 

Shromažďovací plochy – kategorie C  
 Multifunkční sál – kategorie C4 → qk = 5 kN/m2  

 

2.1.3 Použitá literatura a normy 

[1] ČSN 01 3481. Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí. Praha: ČNI, 1988. 

[2] ČSN EN 1991. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí (Actions on structures). Praha: ČNI, 2004. 

[3] ČSN EN ISO 7519. Technické výkresy – Výkresy pozemních staveb – Základní pravidla zobrazování 

ve výkresech stavební části a výkresech sestavy dílců. Praha: ČNI, 1998. 

[4] RECOC spol. s r.o.: Pro studenty ČVUT [online]. [cit. 2020-03-27]. 

[5] Podklady z předmětu Nosné konstrukce 1 a 2 (prof. Dr. Ing. Milan Holický, DrSc., Dr. h. c.) 

[6] Podklady pro studenty ČVUT, dostupné z webu: https://recoc.cz/ke-stazeni/pro-studenty-cvut/ 

(Ing. Miloslav Smutek, Ph.D.) 
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D.2.2 Statický výpočet  

2.1 Návrh a posouzení protlačení sloupu   

Zatížení stropní desky 

stálé zatížení  h [m] μ [kN/m³] 
char. hod.  

[kN/m²] 
součinitel 

návrh. 
hod.  

[kN/m²] 

dřevěná podlaha 0.015 5.6 0.084     

podklad dřevěné podlahy 0.005 4.8 0.024     

separační fólie 0.001 7 0.007     

podlahový potěr 0.07 24 1.68     

podlahové vytápění  0.02 0.75 0.015     

kročejová izolace 0.05 1 0.05     

ŽB stropní deska 0.4 25 10     

izolační deska multipor 0.2 1.15 0.23     

  Σ   12.09 1.35 16.3215 

            

užitné zatížení 
          

užitné - kategorie C - C4     5     

příčky     0.8     

  Σ   5.8 1.5 8.7 

            

celkové zatížení 
    

17.89   25.0215 

 

Sloup 1PP konstrukční výška [m] 4.75     

  průřez A = A*B [m²] 0.16     

  0.4*0.4       

  objemová tíha betonu [kg/m³] 25     

  zatěžovací plocha 6.15x7.9 [m²] 48.6     

          

stálé zatížení  

  

char. 
hod.  
[kN] 

součinitel 
návrh. 

hod.  
[kN] 

Strop 1PP  =12.09*48.6 587.574     

  Σ 587.574 1.35 793.225 

          

užitné zatížení 
        

užitné-kategorie C - C4  =5*48.6 243     

příčky  =0.8*48.6 38.9     

  Σ 281.9 1.5 422.85 

          

celkové zatížení   869.474   1216.07 
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Posouzení sloupu 

Nsd = 1216.07 kN 
fcd = fck*αcc/γc = 
30*1/1,5   fcd = 20 

Ac = 0.16 m² Nrd = Ac*fcd = 0,16*20000 3200 

fck = 30 Mpa       

        

Nrd > Nsd 3200 > 1242 vyhovuje 

        

Výztuž sloupu 

Ac = 0,16 m²   ocel B500B   

As,min = (Nsd-0,8*Ac*fcd)/fyd   fyk = 500 Mpa   

(1217-0,8*0,16*20)/434,783   fyd = fyk/γs = 500/1,15 434.78261 

As,min = 2794 mm²       

        

dle tabulky As = 3141 mm² navrhuji 10ks, Ø20 mm     

        

Nrd = 0,8*Ac*fcd+As*fyd        

0,8*0,16*20+0,002794*434,783       

Nrd = 3.775       

        

Nrd > Nsd 3775 > 1242   vyhovuje 

        

0,003*Ac < As návrh < 0,08*Ac       

0,000480 < 0,003141 < 0,0128     vyhovuje 
 

 

Protlačení sloupu (S2) stropní deskou 1.NP  

 

Zatěžovací plocha sloupu: 48.6 m2 

Betonová výztuž: B500B  20 dx = dy = 20 mm  

Třída betonu: C30/37 

 

 = 1,15  

fck = 30 Mpa 

d = 0,400 m  

 

Ved = 1 216 kN  

fcd = 30/1,5 = 20  

deff = 0,365 

obvod u0 = 4  a = 4  0.4 = 1,6 m 

obvod u1 = 4 ⋅ a +( 2π ⋅ 2 ⋅ deff)= 4  0.4 + (2  3.14   2  0.365) = 6.19 m 
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Protlačení v obvodu u0 

Ved0  Vrd max 

Ved0  =  
 Ved 

deff  u0
=  

1216 ∙1,15

0,365 ∙1,6
= 2,395 MPa  

 

v = 0,6 ∙  
1 − fck

250
= 0,6 ∙ 1 −  

30

250
= 0,528 

 
Vrd max = 0,4 ∙ v ∙  fcd = 0,4 ∙ 0,528 ∙ 20 = 4,224 MPa 

 

2,395   4,224 MPa → VYHOVUJE 

 

Protlačení v obvodu u1 

 
Ved1  Vrd, c 

dx = 0.375 

dy = 0.355 

fctm = 2,9 (tabulková hodnota) 

fyk = 500 MPa  

As = 4,712  10-4 m2 

 

ρlx =  
As

dx  ∙  1
=  

4,712  10 − 4

0,375 ∙ 1
= 1.257 ∙ 10−3  

 

ρly =  
As

dy  ∙  1
=  

4,712  10 − 4

0,355 ∙ 1
= 1.327 ∙ 10−3  

 

ρl = (ρlx  ∙  ρly)
1

2 = 1.292 ∙ 10−3  

 

k = 1 + (200 / deff )1/2 = 24.4 

 

Vrd, c = Crd, c ∙ k ∙ (100 ∙ ρl ∙ fck)1/3 = 0,12  24.4  (100  1.292 10-3  30)1/3 = 4.599 MPa 

 

Ved1 =  
Ved ∙ β

deff ∙ u1
=  

1216 ∙ 1,15

0,365 ∙ 6.19
= 619 kPa = 0,619 MPa  

 

0,619 MPa  4,599 MPa → VYHOVUJE 
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D.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Obsah: 

D.3.1. Technická zpráva 

1.A Seznam použitých podkladů pro zpracování 

1.B Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě 

popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě 

1.C Rozdělení stavby do požárních úseků 

1.D Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků 

1.E Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich 

požární odolnosti 

1.F Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách 

požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) 

1.G Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a 
stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení 
 
1.H Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve 
vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům 
 

1.I Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde 

nelze použít vodu jako hasební látku 

1.J Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti 

osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, 

popřípadě nástupních ploch pro požární techniku 

1.K Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších 

věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, 

1.L Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti 
 
1.M Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo 

snížení hořlavosti stavebních hmot, 

1.N Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen 

"návrh") 

1.O Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně 

vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární 

ochrany a požárně bezpečnostní zařízení 
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D.3.2 Přílohy 

2.1 Příloha 1 – Výpočet požárního zatížení  

2.2 Příloha 2 – Obsazenost objektu 

D.3.3 Výkresová část 

3.1 Koordinační situační výkres 

3.2 Půdorys 1.PP 

3.3 Půdorys 1.NP 

3.4 Půdorys typického podlaží (2-4.NP) 
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1.A Seznam použitých podkladů pro zpracování 

ČSN 73 0802. PBS – Nevýrobní objekty. 2020.  

ČSN 73 0810. PBS – Společná ustanovení. 2016.  

ČSN 73 0818. PBS – Obsazení objektu osobami. 1997. 

ČSN 73 0831. PBS – Shromažďovací objekty. 2011. 

ČSN 73 0835. PBS – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče. 2020.  

ČSN 73 0872. PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. 1996. 

ČSN 73 0873. PBS – Zásobování požární vodou. 2003. 

Vyhláška č.246/2001 Sb. – Požární prevence 

1.B Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě 

popisu a zhodnocení technologie provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě 

Řešeným objektem je léčebna dlouhodobě nemocných nacházející se v Praze 5 na Barrandově. 

Jedná se o místo péče. Dům v sobě kombinuje léčebnu, přidruženou fyzioterapii a rehabilitaci, 

balneo, multifunkční sál, kavárnu a malý retail. Budova má obdelníkový půdorys (135 x 41 m) a spočívá 

z celkem 5 nadzemích a 1 podzemního podlaží. Nachází se na aktuálně nezastavěném území o 

velikosti 2,5 ha,  které jsme celé řešili v rámci urbanistické studie. Léčebna je jednou z mnou 

navrhovaných sedmi budov a jedná se o solitér přímo nenavazující na žádnou další stavbu. Pozemek 

se nachází na mírně svažité parcele, jajíž svažitos budova respektuje. Přístup do objektu je možný ze 

dvou stran a to z jihozápadu a severovýchodu.  

Budova je řešena dvoutraktově s třemi spojovacími místy. Středové spojovací místo slouží jako hlavní 

vertikální komunikační uzel a sekundární krčky slouží pro propojení jednotlivých oddělení. Obdelníky 

vytvořené trakty a spojovacímy krčky jsou zastřešené do výšky 3.NP a využité pro multifunkční sál a 

balneo. Jejich střecha slouží jako terasa. Prostor mezi konci traktů je volný a podporuje nekonečnost 

a rozvolněnost celého území. Všechny  nadzemní chodby a místnosti jsou přirozeně osvětleny.  

Konstrukce objektu je železobetonová a je řešena převážně jako kombinovaný stěnový systém. 

Stropy jsou železobetonové monolitické a v garážích doplněny sloupy. Stavba je částečně 

podsklepená a je založena na železobetonové desce. Konstrukční výška 2-4.NP je 3,5 m, 1.NP 4 m a 

suterénu 4,75 m. Fasáda je tvořena pozinkovaným trapézovým plechem a v místech pokojů 

předsazenými převážně dřevěnými a v místě vyústění CHÚC ocelovými pavlačemi se stíněním. 

Plocha řešeného území: 25 132 m2  

Zastavěná plocha : 9 815m2 

Zastavěná plocha léčebny: 5 535 m2 

Výška stavby: 18,810 m  

Požární výška objektu: h = 15,030 m  

Konstrukční systém objektu: nehořlavý – veškeré nosné konstrukce jsou třídy DP1 (železobeton) a 

také nenosné požárně dělící konstrukce jsou třídy DP1 

Zatřídění objektu: zdravotnická zařízení, skupiny LZ 2 
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1. C Rozdělení stavby do požárních úseků  

Navrhovaný objekt je rozdělen do 286 požárních úseků. Oddělení LDN (2-4.NP) na 69, 1.NP na 24, 5.NP 

na 3 a 1.PP na 15 požárních úseků, zbytek tvoří instalační a výtahové šachty. Úseky jsou navzájem 

odděleny požárně dělícími konstrukcemi – požární stěny, stropy a uzávěry šachet.  

Samostatné požární úseky tvoří jednotlivé lůžkové oddělení, jídelna s kuchyňkou, čistící místnosti, 

únikové cesty, instalační a výtahové šachty. V 1.NP a 1.PP jsou požárně odděleny sály, pronajímatelné 

prostory, technické místnosti a sklady, rehabilitace, lékárna, obchody, kavárna, balneo, vjezd do 

garáží, sklady pomůcek, archivy, sklady prádla a zdravotnického materiálu, únikové cesty a instalační 

a výtahové šachty. Typické podlaží má 5 chráněných únikových cest a 6 evakuačních výtahů. 

 

Podlaží  Číslo PÚ Název úseku 

1.NP - 4.NP CHÚC B - N01.01/N04 - III. Chráněná úniková cesta typu B - schodiště 

2.NP - 4.NP CHÚC B - N03.01 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba 

1.NP - 4.NP CHÚC B - N01.02/N05 - III. Chráněná úniková cesta typu B - střed 
2.NP - 4.NP N03.03 - III. Lůžková část 
2.NP - 4.NP N03.04 - III. Čajová kuchyňě, sesterna 

2.NP - 4.NP N03.05 - IV. Čistící místnost 
2.NP - 4.NP N03.06 - III. Lůžková část 

1.PP - 5.NP Š - P01.01/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.02/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.03/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.04/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.05/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.06/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.07/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.08/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.09/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.10/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.11/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.12/N05 Šachta instalační 

2.NP - 5.NP Š - N02.13/N05 Šachta instalační 

1.PP - 5.NP Š - P01.14/N05 Šachta výtahová 

2.NP - 5.NP Š - N02.15/N05 Šachta instalační 

1.NP - 5.NP Š - N01.16/N05 Šachta výtahová 

1.NP CHÚC B - N01.03 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba 
1.NP N01.04  - III. Rehabilitace 
1.NP N01.05  - III. Rehabilitace 

1.NP N01.06  - II. Hygienické zázemí sálu 
1.NP N01.07  - VII. Sklad pomůcek 
1.NP N01.08  - III. Multifunkční sál 

1.NP Š - N01.01 Šachta instalační 
1.NP Š - N01.02 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.03 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.04 Šachta instalační 
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1.NP Š - N01.05 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.06 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.07 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.08 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.09 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.10 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.11 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.12 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.13 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.14 Šachta instalační 

1.NP Š - N01.15 Šachta instalační 

1.PP P01.02 - III Garáže 

1.PP CHÚC B - P01.01 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba 
1.PP P01.03 - VII Archiv 
1.PP P01.04 - VII Archiv 

1.PP P01.05 - VII Sklad prádla 
1.PP P01.06 - VII Sklad prádla 
1.PP P01.08 - II Chodba 

1.PP P01.07 - VII Sklad zdravotnického materiálu 

 

 

1.D Stanovení požárního rizika, popř. ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti 

a posouzení velikosti požárních úseků  

Hodnoty požárního zatížení pv a SPB (stupně požární bezpečnosti) jsou stanoveny na základě výpočtů 

nebo tabulkových hodnot dle normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0835. U jednotlivých oddělení LDN, 

přidružených funkcí LDN a CHÚC bylo použito tabulkových hodnot. Lůžkové jednotky, vyšetřovací a 

léčebné složky mají normové pv = 30 kg/m2, SPB je tedy III.  

CHÚC typu B mají pro LZ 2 dle normy SPB minimálně III. Výtahová šachta pro osobní výtah v objektech 

do výšky 22,5 m má SPB II. Výtahová šachta pro nákladní výtah v objektech do výšky do 30 m má SPB 

III. Instalační šachty s rozvody nehořlavých látek v hořlavém potrubí mají SPB II. Požární úseky, které 

tvoří vícero místností nebo ploch s různou funkcí – celkové nahodile požární zatížení pn je vypočteno 

jako vážený průměr podle ploch.   

Číslo PÚ Název úseku a pv [kg/m2] SPB 

 

CHÚC B - N01.01/N04 - III. Chráněná úniková cesta typu B - schodiště - - III  

CHÚC B - N03.01 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba - - III  

CHÚC B - N01.02/N05 - III. Chráněná úniková cesta typu B - střed - - III  

N03.03 - III. Lůžková část 0,9 30 III  

N03.04 - III. Čajová kuchyňě, sesterna 0,9 30 III  

N03.05 - IV. Čistící místnost 0.967 49.08 IV  

N03.06 - III. Lůžková část 0,9 30 III  

Š - P01.01/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.02/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.03/N05 Šachta instalační - - II  
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Š - N02.04/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.05/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.06/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.07/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.08/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.09/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.10/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.11/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.12/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N02.13/N05 Šachta instalační - - II  

Š - P01.14/N05 Šachta výtahová - - III  

Š - N02.15/N05 Šachta instalační - - II  

Š - N01.16/N05 Šachta výtahová - - II  

CHÚC B - N01.03 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba - - III  

N01.04  - III. Rehabilitace 0,9 30 III  

N01.05  - III. Rehabilitace 0,9 30 III  

N01.06  - II. Hygienické zázemí sálu 0,757 9.96 II  

N01.07  - VII. Sklad pomůcek 0,9 124.23 VII  

N01.08  - III. Multifunkční sál 1,033 21.39 III  

Š - N01.01 Šachta instalační     

Š - N01.02 Šachta instalační     

Š - N01.03 Šachta instalační     

Š - N01.04 Šachta instalační     

Š - N01.05 Šachta instalační     

Š - N01.06 Šachta instalační     

Š - N01.07 Šachta instalační     

Š - N01.08 Šachta instalační     

Š - N01.09 Šachta instalační     

Š - N01.10 Šachta instalační     

Š - N01.11 Šachta instalační     

Š - N01.12 Šachta instalační     

Š - N01.13 Šachta instalační     

Š - N01.14 Šachta instalační     

Š - N01.15 Šachta instalační     

P01.02 - III Garáže 0,9 17.64 III  

CHÚC B - P01.01 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba - - III  

P01.03 - VII Archiv 0,757 130.81 VII  

P01.04 - VII Archiv 0,757 130.81 VII  

P01.05 - VII Sklad prádla 1 122.4 VII  

P01.06 - VII Sklad prádla 1 122.4 VII  

P01.08 - II Chodba 0,833 4.17 II  

P01.07 - VII Sklad zdravotnického materiálu 1,033 189.04 VII  

Podrobná tabulka viz D.3.2.1 Příloha 1 

Ekonomické riziko není posuzováno.  
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Posouzení z hlediska velikosti PÚ: všechny PÚ mají menší šířku a délku, než jaká je dle tabulky pro 

dané PÚ maximální. Všechny PÚ nepřesahují maximální počet podlaží. Největší dovolené rozměry byly 

určeny dle tabulky pro PÚ s nehořlavým konstrukčním systémem.  

 

Číslo PÚ Název úseku z 
max. délka a reálná délka a 

šířka PÚ [m] šířka PÚ [m] 

CHÚC B - N01.01/N04 - 
III. 

Chráněná úniková cesta typu B - 
schodiště   

 max délka  90  délka 28 

CHÚC B - N03.01 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba   max délka  90  délka 60 

CHÚC B - N01.02/N05 - 
III. 

Chráněná úniková cesta typu B - střed 
  

max délka  90  délka 46 

N03.03 - III. Lůžková část 6 70 x 44 27 x 6.5 

N03.04 - III. Čajová kuchyňě, sesterna   70 x 44 17.6 x 5.2 

N03.05 - IV. Čistící místnost 4 62.5 x 40 7 x 3.5 

N03.06 - III. Lůžková část   70 x 44 20.3 x 6.5 

Š - P01.01/N05 Šachta instalační       

Š - N02.02/N05 Šachta instalační       

Š - N02.03/N05 Šachta instalační       

Š - N02.04/N05 Šachta instalační       

Š - N02.05/N05 Šachta instalační       

Š - N02.06/N05 Šachta instalační       

Š - N02.07/N05 Šachta instalační       

Š - N02.08/N05 Šachta instalační       

Š - N02.09/N05 Šachta instalační       

Š - N02.10/N05 Šachta instalační       

Š - N02.11/N05 Šachta instalační       

Š - N02.12/N05 Šachta instalační       

Š - N02.13/N05 Šachta instalační       

Š - P01.14/N05 Šachta výtahová       

Š - N02.15/N05 Šachta instalační       

Š - N01.16/N05 Šachta výtahová       

CHÚC B - N01.03 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba    max délka  90  délka 53 

N01.04  - III. Rehabilitace 6 70 x 44 27 x 5.7 

N01.05  - III. Rehabilitace 6 70 x 44 23.5 x 5.7 

N01.06  - II. Hygienické zázemí sálu 18 77.5 x 48 18.2 x 7.2 

N01.07  - VII. Sklad pomůcek 1 70 x 44 3.5 x 7.5 

N01.08  - III. Multifunkční sál 8 55 x 36  18.2 x 18 

Š - N01.01 Šachta instalační       

Š - N01.02 Šachta instalační       

Š - N01.03 Šachta instalační       

Š - N01.04 Šachta instalační       

Š - N01.05 Šachta instalační       

Š - N01.06 Šachta instalační       

Š - N01.07 Šachta instalační       

Š - N01.08 Šachta instalační       

Š - N01.09 Šachta instalační       

Š - N01.10 Šachta instalační       

Š - N01.11 Šachta instalační       
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Š - N01.12 Šachta instalační       

Š - N01.13 Šachta instalační       

Š - N01.14 Šachta instalační       

Š - N01.15 Šachta instalační       

P01.02 - III Garáže 10 70 x 44 55 x 26.5 

CHÚC B - P01.01 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba    max délka  90  délka 70 

P01.03 - VII Archiv 1 77.5 x 48 9.8 x 7 

P01.04 - VII Archiv 1 77.5 x 48 6.5 x 5.5 

P01.05 - VII Sklad prádla 1 62.5 x 40 6.5 x 5.5 

P01.06 - VII Sklad prádla 1 62.5 x 40 6.5 x 5.5 

P01.08 - II Chodba 43 70 x 44 1.9 x 5.5 

P01.07 - VII Sklad zdravotnického materiálu 1 55 x 36  4.4 x 5.5 
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1.E Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární 

odolnosti  

Požadovaná PO stavebních konstrukcí je vyznačena ve výkresech a odpovídá normovým požadavkům. 

PO navržených konstrukcí je převzata z technických listů výrobce případně z publikace Hodnoty 

požární odolnosti stavebních konstrukce podle Eurokódu. PO navržených konstrukcí splňují 

požadované PO – všechny navržené konstrukce vyhovují.  

Nosné stěny a stropní konstrukce jsou zhotoveny ze železobetonu REI 180 DP1. Nenosné dělící příčky 

z cihel Porotherm 11.5 aku – EI 180 DP1. Z systémové skladby: DEK Předstěna SN.9001 tl.115 mm jsou 

vyhotoveny  stěny instalačních šachet – EI 30 DP2. Nosné sloupy 400 x 400 mm v 1PP mají skutečnou 

požární odolnost R 180 DP1. Střešní stropní konstrukce je zhotovena ze železobetonu REI 180 DP1. 

Schodiště v CHÚC jsou žb prefabrikovaná s odolností R 90 DP1. 

Požární uzávěry otvorů oken mají klasifikaci EI 30 DP3 a požární dveře ústící do CHÚC mají klasifikaci EI 

30/30/15 DP1-S200-C. Požární uzávěry v šachtách a podhledech mají klasifikaci REW 15 DP1. 

 

Požadovaná požární odolnost konstrukcí pro SPB III 

Stavební konstrukce Materiál Umístění 
Požadovaná 

Požární odolnost 
(SPB III)  

Požární stěny ŽB tl. 250 mm P/N/POSLEDNÍ REI 60/45/30 DP1  

Požární stropy ŽB tl. 250 mm 
P/N/POSLEDNÍ REI 60/45/30 DP1  

Požární uzávěry otvorů 

Samouzavírač s koordinátorem správného 
uzavření dveřních křídel, kouřotěsné, na 
vstupní dveře z jednotlivých PÚ do CHÚC B 

P/N/POSLEDNÍ 
EI 30/30/15 DP1-
S200-C 

 

Obvodové konstrukce 
zajišťující stabilitu ŽB tl. 250 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 60/45/30 DP1  

Obvodové konstrukce 
nezajišťující stabilitu Dřevohliníková protipožární okna 

P/N/POSLEDNÍ EI 30 DP3  

Nosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku, zajišťující 
stabilitu ŽB tl. 200 - 250 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 60/45/30 DP1  

Nenosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku 

Příčky porotherm AKU 
P/N/POSLEDNÍ bez požadavku 

 

tl. 115 
 

Šachty instalační 
DEK Předstěna SN.9001A 

P/N/POSLEDNÍ EI 30 DP2 
 

tl. 115 mm 
 

Instalační podhledy DEK Podhled PH.1006A P/N/POSLEDNÍ EI 30 DP2  

Šachty výtahové ŽB tl. 150 mm P/N/POSLEDNÍ REI 30 DP1  

Požární uzávěry v šachtách - - REW 15 DP1  

Nosné vnitřní sloupy ŽB 400 x 400 mm P REI 60 DP1  

Střešní pláště DEK Střecha ST.2007A - Bez požadavku  

Schodiště uvnitř PÚ, které je 
součástí CHÚC ŽB prefabrikované ramena P/N/POSLEDNÍ 

 
R 60 DP1 
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 Požadovaná požární odolnost konstrukcí pro SPB II 

Stavební konstrukce Materiál Umístění 
Požadovaná 

Požární odolnost 
(SPB II)  

Požární stěny ŽB tl. 250 mm P/N/POSLEDNÍ REI 45/30/15 DP1  

Požární stropy ŽB tl. 250 mm 
P/N/POSLEDNÍ REI 45/30/15 DP1  

Požární uzávěry otvorů 

Samouzavírač s koordinátorem správného 
uzavření dveřních křídel, kouřotěsné, na 
vstupní dveře z jednotlivých PÚ do CHÚC B 

P/N/POSLEDNÍ 
EI 30/15/15 DP1-S200-
C 

 

Obvodové konstrukce 
zajišťující stabilitu ŽB tl. 250 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 45/30/15 DP1  

Obvodové konstrukce 
nezajišťující stabilitu Dřevohliníková protipožární okna 

P/N/POSLEDNÍ EI 15 DP3  

Nosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku, zajišťující 
stabilitu ŽB tl. 200 - 250 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 45/30/15 DP1  

Nenosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku 

Příčky porotherm AKU 
P/N/POSLEDNÍ Bez požadavku 

 

tl. 115 
 

Šachty instalační 
DEK Předstěna SN.9001A 

P/N/POSLEDNÍ EI 30 DP2 
 

tl. 115 mm 
 

Instalační podhledy DEK Podhled PH.1006A P/N/POSLEDNÍ EI 30 DP2  

Šachty výtahové ŽB tl. 150 mm P/N/POSLEDNÍ REI 30 DP2  

Nosné vnitřní sloupy ŽB 400 x 400 mm P REI 45 DP1  

 

 

Požadovaná požární odolnost konstrukcí pro SPB VI 

Stavební konstrukce Materiál Umístění 
Požadovaná 

Požární odolnost 
(SPB VI)  

Požární stěny ŽB tl. 250 mm P/N/POSLEDNÍ REI 90/60/30 DP1  

Požární stropy ŽB tl. 250 mm 
P/N/POSLEDNÍ REI 90/60/30 DP1  

Požární uzávěry otvorů 

Samouzavírač s koordinátorem správného 
uzavření dveřních křídel, kouřotěsné, na 
vstupní dveře z jednotlivých PÚ do CHÚC B 

P/N/POSLEDNÍ 
EI 45/30/15 DP1-
S200-C 

 

Obvodové konstrukce 
zajišťující stabilitu ŽB tl. 250 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 90/60/30 DP1  

Obvodové konstrukce 
nezajišťující stabilitu Dřevohliníková protipožární okna 

P/N/POSLEDNÍ EI 30 DP3  

Nosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku, zajišťující 
stabilitu ŽB tl. 200 - 250 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 90/60/30 DP1  

Nenosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku 

Příčky porotherm AKU 
P/N/POSLEDNÍ DP3 

 

tl. 115 
 

Šachty instalační 
DEK Předstěna SN.9001A 

P/N/POSLEDNÍ EI 30 DP1 
 

tl. 115 mm 
 

Instalační podhledy DEK Podhled PH.1006A P/N/POSLEDNÍ EI 30 DP1  
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Šachty výtahové ŽB tl. 150 mm P/N/POSLEDNÍ REI 30 DP1 

Požární uzávěry v šachtách - - REW 15 DP1 

Nosné vnitřní sloupy ŽB 400 x 400 mm P REI 90 DP1 

Požadovaná požární odolnost konstrukcí pro SPB VII 

Stavební konstrukce Materiál Umístění 
Požadovaná 

Požární odolnost 
(SPB VII) 

Požární stěny ŽB tl. 250 mm P/N/POSLEDNÍ REI 180/180/90 DP1 

Požární stropy ŽB tl. 250 mm 
P/N/POSLEDNÍ REI 180/180/90 DP1 

Požární uzávěry otvorů 

Samouzavírač s koordinátorem správného 
uzavření dveřních křídel, kouřotěsné, na 
vstupní dveře z jednotlivých PÚ do CHÚC B 

P/N/POSLEDNÍ 
EI 90/90/60 DP1-
S200-C 

Obvodové konstrukce 
zajišťující stabilitu ŽB tl. 250 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 180/180/90 DP1 

Obvodové konstrukce 
nezajišťující stabilitu Dřevohliníková protipožární okna 

P/N/POSLEDNÍ EI 90 DP1 

Nosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku, zajišťující 
stabilitu ŽB tl. 200 - 250 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 180/180/90 DP1 

Nenosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku 

Příčky porotherm AKU 
P/N/POSLEDNÍ DP1 

tl. 115 

Šachty instalační 
DEK Předstěna SN.9001A 

P/N/POSLEDNÍ EI 90 DP1 
tl. 115 mm 

Instalační podhledy DEK Podhled PH.1006A P/N/POSLEDNÍ EI 90 DP1 

Šachty výtahové ŽB tl. 150 mm P/N/POSLEDNÍ REI 90 DP1 

Požární uzávěry v šachtách - - REW 45  DP1 

Nosné vnitřní sloupy ŽB 400 x 400 mm P REI 180 DP1 
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Navrhovaná požární odolnost konstrukcí  

Stavební konstrukce Materiál Umístění 
Požadovaná 

Požární odolnost 
(SPB III)  

Požární stěny 
ŽB tl. 250 mm - osová vzdálenost výztuže od 
povrchu min. 50 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 180 DP1  

Požární stropy 
ŽB tl. 250 mm - osová vzdálenost výztuže od 
povrchu min. 30 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 180 DP1  

Požární uzávěry otvorů 

Samouzavírač s koordinátorem správného 
uzavření dveřních křídel, kouřotěsné, na 
vstupní dveře z jednotlivých PÚ do CHÚC B 

P/N/POSLEDNÍ 
EI 30 DP1-S200-C (90 
pro SPB VII) 

 

Obvodové konstrukce 
zajišťující stabilitu ŽB tl. 250 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 180 DP1  

Obvodové konstrukce 
nezajišťující stabilitu Dřevohliníková protipožární okna 

P/N/POSLEDNÍ EI 30 DP3  

Nosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku, zajišťující 
stabilitu ŽB tl. 200 - 250 mm 

P/N/POSLEDNÍ REI 180 DP1  

Nenosné konstrukce uvnitř 
požárního úseku 

Příčky porotherm AKU 
P/N/POSLEDNÍ EI 120 DP1 

 

tl. 115 
 

Šachty instalační 
DEK Předstěna SN.9001A 

P/N/POSLEDNÍ 
EI 30 DP1 (90 pro 
SPB VII) 

 

tl. 115 mm 
 

Instalační podhledy 
DEK Podhled PH.1006A 

P/N/POSLEDNÍ 
EI 30 DP1 (90 pro 
SPB VII) 

 

Šachty výtahové ŽB tl. 150 mm P/N/POSLEDNÍ REI 90 DP1  

Požární uzávěry v šachtách 
- 

- 
REW 15 DP1 (45 pro 
SPB VII) 

 

Nosné vnitřní sloupy 

ŽB 400 x 400 mm – osová vzdálenost 
výztuže od povrchu min. 57 mm, min. 88 
prutů 

P REI 180 DP1  

Střešní pláště DEK Střecha ST.2007A - REW 60  

Schodiště uvnitř PÚ, které je 
součástí CHÚC ŽB prefabrikované ramena P/N/POSLEDNÍ 

 
R 90 DP1 

 

     

 

1.F Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách 

požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) 

Na fasádu byly použity olcelové pozinkované trapézové plechy, které mají třídu reakce na oheň A1 a 

index šíření plamene iS = 0 mm.min-1. kontaktní fasádní systém využívá desek z minerální vlny Isover 

Fassil, které mají třídu reakce na oheň A1 s indexem šíření plamene po povrchu iS  = 0 mm.min-1. Pro 

fasádní systém byly navrženy pouze nehořlavé výrobky třídy A1. 

Suterénní obvodové stěny jsou zateplené hořlavým extrudovaným polystyrenem Fibran XPS 300 L 

(třída reakce na oheň E). Střecha je zateplená expandovaným polystyrénem třídy reakce na oheň E. 

Tloušťka zateplení střechy se pohybuje mezi 220–380 mm (záleží na konkrétním místě, střecha je 

vyspádovaná do vpustí). Navržené zateplení bude provedeno v souladu s normou ČSN 73 0810. 

V celém objektu jsou navrženy výplně fasádních otvorů s odpovídající požární odolností pro daný PÚ. 

Z tohoto důvodu nevznikají žádné otevřené požární plochy a nemusí být navrženy požární pásy 
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1.G Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a 

stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení 

Obsazení objektu osobami:  

Počet osob 
Oddělení (2-4.NP) 1.NP + 5.NP Celkem 

204 300(527*) 731 

* započítaný max. počet osob v pronajímatelných prostorách 2.NP, které neústí do CHÚC, ale přímo na volné 
prostranství - neuvažuje se při výpočtu. 

Podrobná tabulka viz. D.3.2.2 Příloha 2 

Dle normy 73 0831 byly posouzeny PÚ s větší obsazeností (konkrétně multifunkční sál a kavárna v 1.NP) 

jako vnitřní shromažďovací prostory - SP. Mezní normový počet aneb nejmenší počet osob v SP pro 

víceúčelový sál a kavárnu je 250 lidí. Sál má maximální obsazenost 92 lidí, navrhovaná kavárna má 

maximální obsazenost 96 lidí. Uvedené PÚ tedy nespadají do kategorie vnitřních shromažďovacích 

prostorů.  

Pro budovu je navrženo 14 chráněných únikových cest.  CHÚC byly zvoleny typu B díky požadavku 

normy pro zdravotnická zařízení LZ 2. Ze všech PÚ v rámci 1.PP je možné se přes dvě CHÚC B dostat na 

volné prostranství. Ze střechy je zajištěn únik přes jednu centrální CHŮC B na volné prostranství. 

V typických podlažích s lůžkovými oddělenímy je možnost úniku do dvou směrů přes první CHŮC B do 

druhé CHŮC B a na volné prostranství. V každé vertikální CHŮC B je umístěn krom schodiště i evakuační 

výtah pro evakuaci osob neschopných samostatného pohybu. Výtahy splňují kapacitní požadavky a 

rozměry pro evakuaci nemocničních lůžek. V 1.NP se z kavárny, lékárny, retailu a sálu 3V1 uniká přímo 

na volné prostranství. Z ostatních PŮ přes dvě CHŮC B na volné prostranství.  

- Pro CHÚC B má pro objekty zdravotnických zařízení skupiny LZ 2 mezní délku 90 m.   

- CHÚC typu B je oddělená od ostatních PÚ kouřotěsnými uzávěry, je řešena bez předsíně s tím, 

že se únikové dveře na terénu automaticky otevřou a zůstanou otevřené. 

- Vyhovuje 

- Větrání CHÚC typu B je řešeno jako nucené. Nucené větrání je řešeno jako VZT systém 

s potrubím pro přívod a odvod vzduchu s vlastní strojovnou. Zároveň při nuceném větrání je 

zajištěna dodávka vzduchu po dobu alespoň 30.min  

- Vyhovuje 

- 

- Pro CHÚC typu B je mezní počet unikajících osob 250.  

- Vyhovuje. Maximální obsazenost je 250 osob. 

- Posouzení šířky CHÚC v kritickém místě KM1:  

CHÚC B - N01.01/N04 - III. Šířka dveří umožňující výstup z této CHÚC v jihozápadním cípu objektu - 

skutečná průchozí šířka dvěří 1625 mm; 114 osob;  

současná evakuace; z CHÚC na volné prostranství.  

𝑢 =
1

𝑘
  ⋅ ( 𝐸1 ⋅ 𝑠1 + 𝐸2 ⋅ 𝑠2 + 𝐸3 ⋅ 𝑠3) =

1

114
⋅ ( 89.7 ⋅ 1 + 10.8 ⋅ 1.4 + 13.5 ⋅ 1.8) = 1.13 

požadovaná šířka únikového pruhu (pro CHÚC B v LZ 2 je 1100 mm) 
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𝑢 = 1.13 ∙ 1100 = 1243 ≤ 1625 

- Vyhovuje 

- Doba zakouření a evakuace se neposuzuje pro CHÚC typu B.  

1.H Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně
nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve 
vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům 

Obvodové stěny budovy jsou z konstrukcí DP1 (železobetonová stěna) a jedná se o požárně uzavřené 

plochy, tím pádem zde nevzniká požárně nebezpečný prostor. Nezniká ani u zasklených otvorů v 

obvodové konstrukci (EI 30 DP3 ) ani u dvěřních otvorů (EI 30 DP1-S200-C) Střešní konstrukce 

posledního nadzemního podlaží je požárně uzavřená plocha s dostatečnou požární odolností (REW 60). 

V rámci střechy 2.NP jsou integrovány pochozí světlíky nad multifunkčním sálem. Světlíky jsou osazeny 

do železobetonové desky a sklo je požárně odolné, nevzniká zde tedy požárně nebezpečný prostor  

Budova se nenachází v požárně nebezpečném prostoru okolních budov a zároveň neohrožuje jiné 

objekty v okolí. Jediný požárně nebezpečný prostor vzniká padáním hořlavých částí pod úhlem 20 

stupnů. Výpočet byl proveden.  

Požárně nebezpečný prostor zasahuje i mimo pozemek investora, a to na veřejné prostranství, což 

ovšem není zakázáno dle článku 10.2.1 ČSN 73 0802.  

Požárně nebezpečný prostor zasahuje do vzdálenosti: 

Severovýchodním směrem: 7,35 m  

Severozápadním směrem: 7,35 m 

Jihozápadním směrem: 6,55 m  

Jihovýchodním směrem: 6,55 m 

Grafické znázornění požárně nebezpečného prostoru viz. výkresová část D.3.3. 

1.I Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších 

odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze 

použít vodu jako hasební látku 

Vnější odběrná místa 

Jako vnější odběrové místo požární vody budou zřízeny podzemní požární hydranty nacházející se za 

hranicí požárně nebezpečného prostoru objektu, ve vzdálenosti max 12 m od objektu. Profil vodovodní 

přípojky hydrantu napojené přímo na veřejný vodovod je navržen ve velikosti DN 80. Návrh je v souladu 

s normou ČSN 73 0873.  
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Vnitřní odběrná místa 

Dle normy ČSN 73 0873 odstavec 4.4 musí být vnitřní zdroj vody navrhován, pokud součin půdorysné 

plochy požárního úseku a požárního zatížení přesahuje 9000. V rámci LDN nesplňují tento požadavek 

2 požární úseky – N01.08  - III. a P01.02 - III. V návaznosti na tuto skutečnost bude v 1.NP v multifunkčním 

sále a 1.PP v garážích umístěn nástěnný požární hydrant. Navržen bude hadicový systém s tvarově 

stálou hlavicí vzhledem k dosahu 50 m (délka hadice 40 m, dostřik 10 m). Umístění hydrantu bude na 

viditelném místě, skříň bude pokaždé vestavěna do zdi.   

Požadavek na nástěnný požární hydrant: 

Číslo PÚ Název úseku Součin (S ∙ p) < 9000 

N01.08  - III. Multifunkční sál  9150 NE 

P01.02 - III Garáže 10780 NE 

1.J Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti 

osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, 

popřípadě nástupních ploch pro požární techniku 

Příjezdové komunikace a nástupní plochy (NAP) 

Pro příjezd HZS je nejvhodnější dvoupruhová komunikace Kabátové na severovýchodní straně objektu 

a dále průjezd po navrhované komunikaci na jížní straně objektu. Ulice je vzhledem k dostatečně 

únosnému a zpevněnému povrchu o šířce 6 m  možné využít jako nástupní plochu. Nástupní plocha 

(dále jen NAP) slouží pro přistavění požárního vozidla a vedení protipožárního zásahu zvenku. NAP je 

odvodněná, s minimální šířkou 6 m, podélným sklonem max. 8 % a příčným sklonem max. 4 %. Z 

navržených NAP o rozměrech 4 x 15 m je možné hašení celého objektu. Návrh nástupní plochy je nutné 

konzultovat s HZS ČR. NAP musí být označena a nesmí sloužit k parkování.  

Vnitřní zásahové cesty 

Objekt nepřesahuje výšku 22,5 m, součinitel a ≤ 1,2 pro všechny PÚ a vedení protipožárního zásahu lze 

účinně zajistit ze dvou vnějších stran objektu. Objekt splňuje požadavky pro nezřízení vnitřní zásahové 

cesty, její návrh tedy není požadován.   

Vnější zásahové cesty 

V posledním podlaží bude umožněn přístup požárníků na střechu. Požární lávky není nutné zřizovat, 

neboť konstrukce střechy nebrání požárním jednotkám v pohybu po střeše.  

1.K Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných 

prostředků požární ochrany nebo požární techniky 

Hasící přístroje  

Počet a typ PHP byl stanoveny dle ČSN 73 0802 a vyhlášky č. 23/2008 sb.  na základě výpočtů. Většina 

PÚ splňuje požadavek pro dva přenosné hasící přístroje typu 21A, v multifunkčním sále v 1.NP je 

umístěn 2x PHP 34A a v garážích 2x PHP 183B dle zvláštního požadavku. Dále jsou PHP umístěny 

v prostorech se zvláštním požadavkem jako například strojovny výtahů, technické místnosti a 

elektrocentrály. 
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Z hlediska umístění jsou všechny hasící přístroje zavěšeny na stěně na vhodném a viditelném místě 

tak, aby výška rukojeti byla nejvýše 1,5 m nad podlahou.  

Výpočet PHP: 

Číslo PÚ Název úseku S [m2] a c3 nr nHJ HJ1 nPHP počet PHP 

N03.03 - III. Lůžková část 175 0.900 1 1.9 11.3 6 1.9 2 21A 

N03.04 - III. Čajová kuchyňě, sesterna 92 0.900 1 1.4 8.2 6 1.4 2 21A 

N03.05 - IV. Čistící místnost 21.50 0.967 1 0.7 4.1 6 0.7 2 21A 

N03.06 - III. Lůžková část 132 0.900 1 1.6 9.8 6 1.6 2 21A 

N01.04  - III. Rehabilitace 144 0.900 1 1.7 10.2 6 1.7 2 21A 

N01.05  - III. Rehabilitace 124 0.900 1 1.6 9.5 6 1.6 2 21A 

N01.06  - II. Hygienické zázemí sálu 123 0.757 1 1.4 8.7 6 1.4 2 21A 

N01.07  - VII. Sklad pomůcek 21 0.900 1 0.7 3.9 6 0.7 2 21A 

N01.08  - III. Multifunkční sál 305 1.033 1 2.7 16.0 10 1.6 2 34A 

P01.02 - III Garáže 1078 0.900 1 4.7 28.0 12 2.3 2 183B 

P01.03 - VII Archiv 44 0.757 1 0.9 5.2 6 0.9 1 21A 

P01.04 - VII Archiv 36 0.757 1 0.8 4.7 6 0.8 1 21A 

P01.05 - VII Sklad prádla 36 1.000 1 0.9 5.4 6 0.9 1 21A 

P01.06 - VII Sklad prádla 36 1.000 1 0.9 5.4 6 0.9 1 21A 

P01.08 - II Chodba 10.5 0.833 1 0.4 2.7 6 0.4 1 21A 

P01.07 - VII 
Sklad zdravotnického 

materiálu 24 1.033 1 
0.7 4.5 6 0.7 1 21A 

1.L Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti 

VZT  

Vzduchotechnické jednotky jsou umístěny na střeše 5.NP Slouží pro požární větrání CHÚC a pro nucené 

větrání objektu. Hlavní svislé potrubí je vedeno instalačními šachtami a vodorovné připojovací potrubí 

instalačním kanálem v podhledu a nebo přiznaně pod stropem viz výkres. Přívodní a odvodní potrubí 

bude prostupovat přes vícero požárních úseku a jednotlivé prostupy mají ve svém souhrnu plochu větší 

než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce.  Proto je nutné ve všech místech prostupu zajistit požární 

klapky. V místě prostupů musí být vzduchotechnické zařízení z nehořlavých hmot a případná izolace 

musí být alespoň z nesnadno hořlavých hmot. Vyústění odvodního potrubí na střeše se musí umístit 

tak, aby jím nemohl být přenesen oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu. Požární klapky 

musí splňovat přísné požadavky, aby nedošlo k šíření plamenů do sousedních požárních úseků. Opět 

budou splněny požadavky normy ČSN 73 0872. 
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Vytápění 

Zdrojem tepla je teplo z teplárny rozváděné z technické místnosti v 1.PP. Teplo je rozváděno pomocí 
topné soustavy s koncovým podlahovým vytápěním. 

Instalace a užívání navrhovaných tepelných spotřebičů musí být v souladu s návodem výrobce a také 
s týkajícími se normami (ČSN 06 1008 a ČSN 73 4201). Musí být také dodrženy minimální bezpečnostní 
vzdálenosti stanovené výše uvedenými normami.    

Elektroinstalace 

Elektroinstalace musí být navržena a provedena dle platných ČSN. Elektrické vodiče vedené volně 
nesmí přesáhnout hmotnost izolace 0,2 kg/m3 obestavěného prostoru místnosti.  

Elektrorozvodny budou zvlášť pro lůžková oddělení (2.NP-4.NP) a zvlášť pro jednotlivé samostatně 
funkční celky v 1.NP. V technické místnosti 1.PP bude v samostatném požárním úseku umístěn 
rozvaděč EPS. TOTAL stop bude umístěn v centrální části CHÚC B – chodba a v centrální CHÚC B. 
Jednotlivá oddělení budou navíc vybavena CENTRAL stopem vzhledem k nainstalované EPS, který bude 
umístěn vedle TOTAL stopu.  

Při prostupech instalací budou dodrženy požadavky článku 6.2 ČSN 73 0810 a čl. 11 ČSN 73 0802. 

1.M Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo 

snížení hořlavosti stavebních hmot 

Na zvýšení požární odolnosti konstrukcí nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky. 

1.N Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně

stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen "návrh") 

V rámci zabezpečení je navržen systém elektrické požární signalizace (dále jen EPS) pro celou stavbu. 
EPS je navrženo z důvodů nadstandardních požadavků pro stavby v kategorii LZ 2. V 1.PP byl zřízen 
samostatný PÚ pro rozvaděč elektrické energie, která napájí EPS. Na systém EPS bude připojen KTPO, 
respektive klíčový trezor požární ochrany, ve kterém je uschován klíč od hlavních dveří objektu. Při 
vyhlášení požárního poplachu se z ústředny EPS vyšle signál k otevření trezoru a odebrání klíče při 
příjezdu HSZ. Budou splněny požadavky normy ČSN 73 0875 

Další požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) nejsou požadována. Nouzové osvětlení po dobu 60 minut 
obstarají lokální baterie.   

1.O Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně 

vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a 

požárně bezpečnostní zařízení 

Objekt musí být vybaven bezpečnostními značkami a tabulkami ve smyslu NV č. 375/2017 Sb. O vzhledu, 
umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálu.  

Budou označeny: PHP, CENTRAL stop, TOTAL stop, evakuační plány, únikové východy a směry úniku 
všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný, hlavní vypínače, požární uzávěry, uzávěry 
vody a elektřiny, požární prostupy a ucpávky. Použité značky budou odpovídat ČSN EN ISO 7010. 



Podlaží Číslo PÚ Název úseku S [m 2 ] p n  [kg/m 2 ] p s  [kg/m 2 ] p [kg/m 2 ] a n a s a S O  [m2] h O [m] h s  [m] h o /h s S o /S n S m k b c pv [kg/m 2 ] SPB z max. délka a šířka PÚ [m] reálná délka a šířka PÚ součin < 9000

1.NP - 4.NP CHÚC B - N01.01/N04 - III. Chráněná úniková cesta typu B - schodiště III
2.NP - 4.NP CHÚC B - N03.01 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba III
1.NP - 4.NP CHÚC B - N01.02/N05 - III. Chráněná úniková cesta typu B - střed III
2.NP - 4.NP N03.03 - III. Lůžková část 175 0.900 1 30.00 III 6 70 x 44 27 x 6.5 0
2.NP - 4.NP N03.04 - III. Čajová kuchyňě, sesterna 92 0.900 1 30.00 III 70 x 44 17.6 x 5.2 0
2.NP - 4.NP N03.05 - IV. Čistící místnost 21.50 35 0 35.00 1.000 0.900 0.967 0 0.00 2.300 0.000 0.000 0.005 21.50 0.011 1.450 1 49.08 IV 4 62.5 x 40 7 x 3.5 753
2.NP - 4.NP N03.06 - III. Lůžková část 132 0.900 1 30.00 III 70 x 44 20.3 x 6.5 0
1.PP - 5.NP Š - P01.01/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.02/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.03/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.04/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.05/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.06/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.07/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.08/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.09/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.10/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.11/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.12/N05 Šachta instalační II
2.NP - 5.NP Š - N02.13/N05 Šachta instalační II
1.PP - 5.NP Š - P01.14/N05 Šachta výtahová III
2.NP - 5.NP Š - N02.15/N05 Šachta instalační II
1.NP - 5.NP Š - N01.16/N05 Šachta výtahová II

1.NP CHÚC B - N01.03 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba III
1.NP N01.04  - III. Rehabilitace 144 0.900 1 30.00 III 6 70 x 44 27 x 5.7 4320
1.NP N01.05  - III. Rehabilitace 124 0.900 1 30.00 III 6 70 x 44 23.5 x 5.7 3720
1.NP N01.06  - II. Hygienické zázemí sálu 123 5 2 7.00 0.700 0.900 0.757 0 0.00 2.900 0.000 0.000 0.005 123.00 0.016 1.700 1 9.96 II 18 77.5 x 48 18.2 x 7.2 861
1.NP N01.07  - VII. Sklad pomůcek 21 100 7 107.00 0.900 0.900 0.900 0 0.00 2.900 0.000 0.000 0.005 21.00 0.011 1.290 1 124.23 VII 1 70 x 44 3.5 x 7.5 2247
1.NP N01.08  - III. Multifunkční sál 305 20 10 30.00 1.100 0.900 1.033 65 2.58 6.600 0.390 0.213 0.133 305.00 0.236 0.690 1 21.39 III 8 55 x 36 18.2 x 18 9150
1.NP Š - N01.01 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.02 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.03 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.04 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.05 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.06 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.07 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.08 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.09 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.10 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.11 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.12 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.13 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.14 Šachta instalační II
1.NP Š - N01.15 Šachta instalační II
1.PP P01.02 - III Garáže 1078 10 0 10.00 0.900 0.900 0.900 0 0.00 4.150 0.000 0.000 0.005 1078.00 0.02 1.700 1 17.64 III 10 70 x 44 55 x 26.5 10780
1.PP CHÚC B - P01.01 - III. Chráněná úniková cesta typu B - chodba III
1.PP P01.03 - VII Archiv 44 120 0 120.00 0.700 0.900 0.757 0 0.00 3.250 0.000 0.000 0.005 44.00 0.013 1.440 1 130.81 VII 1 77.5 x 48 9.8 x 7 5280
1.PP P01.04 - VII Archiv 36 120 0 120.00 0.700 0.900 0.757 0 0.00 3.250 0.000 0.000 0.005 36.00 0.013 1.440 1 130.81 VII 1 77.5 x 48 6.5 x 5.5 4320
1.PP P01.05 - VII Sklad prádla 36 85 0 85.00 1.050 0.900 1.000 0 0.00 3.250 0.000 0.000 0.005 36.00 0.013 1.440 1 122.40 VII 1 62.5 x 40 6.5 x 5.5 3060
1.PP P01.06 - VII Sklad prádla 36 85 0 85.00 1.050 0.900 1.000 0 0.00 3.250 0.000 0.000 0.005 36.00 0.013 1.440 1 122.40 VII 1 62.5 x 40 6.5 x 5.5 3060
1.PP P01.08 - II Chodba 10.5 5 0 5.00 0.800 0.900 0.833 0 0.00 3.250 0.000 0.000 0.005 10.50 0.009 1.000 1 4.17 II 43 70 x 44 1.9 x 5.5 53
1.PP P01.07 - VII Sklad zdravotnického materiálu 24 150 0 150.00 1.100 0.900 1.033 0 0.00 3.250 0.000 0.000 0.005 24.00 0.011 1.220 1 189.04 VII 1 55 x 36 4.4 x 5.5 3600

2.1 Příloha 1 – Výpočet požárního zatížení 



2.2 Příloha 2 – Obsazenost objektu
Název úseku Plocha [m2] Počet osob dle projektu Plocha na osobu [m2] Počet osob dle [m2/osob] Součinitel obsazení Počet osob dle souč. Rozhodující počet

Pobytové střecha 5.NP 102 20 20
Lůžkové oddělení č.1 4.NP 747 26 1.3 34 34
Lůžkové oddělení č.2 4.NP 747 26 1.3 34 34
Lůžkové oddělení č.1 3.NP 747 26 1.3 34 34
Lůžkové oddělení č.2 3.NP 747 26 1.3 34 34
Lůžkové oddělení č.1 2.NP 747 26 1.3 34 34
Lůžkové oddělení č.2 2.NP 747 26 1.3 34 34

Multifunkční sál 1.NP 305 92 4.0 77.00 92
Rehabilitace 1.NP 236 19 3.00 57 57
Vedení LDN 1.NP 261 21 8.0 33 33

Retail 1.NP 18 3 5.0 4 4
Lékárna 1.NP 119 40 50 m2 = 1.5, 69 m2 = 3.0 57 57
Kavárna 1.NP 134 40 1.4 96 96
Balneo 1.NP 335 15 3.00 45.00 45
Sál 3V1 1.NP 93 70 2.0 47 47 70

Sklady, archivy, odpady, archivy, údržba 1.PP 344 11 100 m2 = 10, 244 m2 = 50 15 15
Garáže 1.PP 1078 62 0.50 31 31

Technické zázemí 1.PP 443 5 1.30 7 7
731



GSPublisherVersion 542.31.31.100
GSEducationalVersion

obsah výkresu datum

část

vypracoval

konzultant

vedoucí práce

LDN BARRANDOV

bakalářská práce
±0,000 =332,500 mn.m. Bpv

Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová

Martin Odehnal

ústav

měřítkoformát

13.1.2023Koordinační situační výkres

 Ing. arch. Michal Kuzemenský15119, Ústav urbanismu

D.3 Požárně bezpečnostní řešení
číslo výkresu

D.3.3.1

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov

K 
Ba

rra
nd

ov
u

K 
Ba

rra
nd

ov
u

rova

rova

Kurandov

Kurandov

Ku
ra

nd
ov

Kurandov

12,200

16,825

12200

41,225

135000

31550

72000

31550

26000

18000

14500

62000

6,550

6,550

6850

6850

6,550

6,550

7,350

7350

7,350

7,350

3500

2000

3500

2000

3500

2000

3500

2000

11500

9500

PT=334,5
UT=334,5

PT=334,5
UT=334,5

PT=331,5
UT=331,5

PT=331,5
UT=331,5

LDN BARRANDOV
1PP/5NP
± 0,000 = + 332,5 m. n. m., Bpv
výška atiky = + 15,8 m

PS

VÝMĚNÍKOVÁ
STANICE

RŠ

HLAVNÍ
VODOMĚRNÁ
STANICE

HUV
NÁDRŽ NA
DEŠŤOVOU
VODU

NAP

NAP

SO 01

SO 09

SO 02

SO 10

SO 11

SO 03

SO 05

SO 07

SO 04

SO 06

SO 08

SO 12

SO 12

SO 13

3.NP

2.NP

5.NP

6.NP

2.NP

STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
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NÁSTUPNÍ PLOCHA HASIČŮNAP
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1.1. Popis objektu 

Řešeným objektem je léčebna dlouhodobě nemocných nacházející se v Praze 5 na Barrandově. 

Jedná se o místo péče. Dům v sobě kombinuje léčebnu, přidruženou fyzioterapii a rehabilitaci, 

balneo, multifunkční sál, kavárnu a malý retail. Budova má obdelníkový půdorys (135 x 41 m) a spočívá 

z celkem 5 nadzemích a 1 podzemního podlaží. Nachází se na aktuálně nezastavěném území o 

velikosti 2,5 ha,  které jsme celé řešili v rámci urbanistické studie. Léčebna je jednou z mnou 

navrhovaných sedmi budov a jedná se o solitér přímo nenavazující na žádnou další stavbu. Pozemek 

se nachází na mírně svažité parcele, jajíž svažitos budova respektuje. Přístup do objektu je možný ze 

dvou stran a to z jihozápadu a severovýchodu.  

Budova je řešena dvoutraktově s třemi spojovacími místy. Středové spojovací místo slouží jako hlavní 

vertikální komunikační uzel a sekundární krčky slouží pro propojení jednotlivých oddělení. Obdelníky 

vytvořené trakty a spojovacímy krčky jsou zastřešené do výšky 3.NP a využité pro multifunkční sál a 

balneo. Jejich střecha slouží jako terasa. Prostor mezi konci traktů je volný a podporuje nekonečnost 

a rozvolněnost celého území. Všechny  nadzemní chodby a místnosti jsou přirozeně osvětleny.  

Konstrukce objektu je železobetonová a je řešena převážně jako kombinovaný stěnový systém. 

Stropy jsou železobetonové monolitické a v garážích doplněny sloupy. Stavba je částečně 

podsklepená a je založena na železobetonové desce. Konstrukční výška 2-4.NP je 3,5 m, 1.NP 4 m a 

suterénu 4,75 m. Fasáda je tvořena pozinkovaným trapézovým plechem a v místech pokojů 

předsazenými převážně dřevěnými a v místě vyústění CHÚC ocelovými pavlačemi se stíněním. 

Plocha řešeného území: 25 132 m2  

Zastavěná plocha : 9 815m2 

Zastavěná plocha léčebny: 5 535 m2 

Výška stavby: 18,810 m  
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1.2 Vzduchotechnika 

Vzduchotechnické jednotky navržené v objektu jsou umístěné na střeše. Jsou vybaveny rekuperací a 

napojeny na zdroje tepla a chladu.  

 
Je snaha dům větrat v maximální míře prirozeně pomocí fasády. V rámci fasády jsou otevíravá okna a 

v multifunkčním sále a balneu je instalován systémy větracích klapek, které jsou společně s okny řízeny 

servomotoricky centrálním systémem, který bude hlídat celkový stav vnitřního prostředí domu a 

vhodně na něj reagovat. Je počítáno i s možností otevírání oken lokálně uživateli domu a nočním 

předvětráním domu. Vzduchotechnický systém je schopný vhodně reagovat na otevření okna a 

přirozené větrání místnosti. 

 

1.2.1 Větrání pokojů  

V rámci pokojů je navrženo nucené přetlakové větrání pro přívod čerstvého vzduchu a odvod vzduchu 

znehodnoceného s možností zpětného získávání tepla. Jedna VZT jednotka obsluhuje vždy dva pokoje 

a všechny jednotky jsou umístěny na střeše. Potrubí bude opatřeno tlumiči hluku. Připojovací potrubí 

je vždy napojeno na obdelníkové svislé potrubí umístěné v instalační šachtě. Digestoře nad sporákem 

jsou napojeny do samostatných připojovacích vodorovných kruhových potrubí, které jsou zabudované 

do horní části kuchyňských skříněk nad kuchyňskou linkou. Přívodní připojovací potrubí jsou vedeny 

v pokojích přímo z šachty. Odvodní potrubí v koupelnách a kuchyních je vedeno v SDK podhledu. 

Připojovací potrubí je pozinkované obdelníkového průřezu. 

 

Přívod – množství vzduchu na osobu: 50 m3/h 

Odvod – WC: 50 m3/h, kuchyně s digestoří: 300 m3/h, koupelna s WC: 150 m3/h    

                                                                                                   

Pokoj dvoulůžkový  

1x pokoj s kuchyňkou a koupelnou s toaletou (2 osoby) 

Objem vzduchu na pobytové místnosti  → (2 · 50) = 100 m3/h 

Koupelna s WC, kuchyňka s digestoří = 150 + 300 = 450 m3/h 

Přívod - 100 m3/h  

Odvod - hygienické zázemí: 150 m3/h 
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Odvod - digestoř: 300 m3/h 

 

PŘÍVOD 

VZ1-12:  

3 pokoje na šachtu (3 osoby na šachtu) = 50 * 3= 150 m3 /h 

A = Vp / (v · 3600) [m2] = 150 / (3· 3600) = 0,0139 m2  →  100 x 140 mm  

 

 

ODVOD 

VZ17-22:  

3 digestoře na šachtu = 3*300 = 900 m3 /h 

A = Vp / (v · 3600) [m2] = 900 / (3 · 3600) = 0,084 m2   →  225 x 355 mm  

VZ23-28:  

3 koupelny s WC na šachtu = 150*3 = 450 m3 /h 

A = Vp / (v · 3600) [m2] = 450 / (3 · 3600) = 0,041 m2  →  160 x 250 mm  

 

1.2.2 Větrání společných prostor a 1.NP 

Větrání je navrženo jako nucené přetlakové pro přívod čerstvého vzduchu a odvod vzduchu 

znehodnoceného s možností zpětného získávání tepla a chlazení. Centrální VZT jednotka a chladící 

jednotky jjsou umístěny na střeše. Potrubí bude opatřeno tlumiči hluku. Připojovací potrubí je vždy 

napojeno na obdelníkové svislé potrubí umístěné v instalační šachtě. Potrubí do čajové kuchyňky je 

vedeno volně pod stropem. Ostatní potrubí vždy v SDK podhledu. Přívod je odděleně veden do Jídelny 

2-4.NP, multifunkčního sálu a společenské místnosti v 1NP + fyzioterapie. Odvod je zpravidla umístěn 

v hygienickém zázemí, jahož dveře budou podseknuty pro zaručení ideální cirkulace vzduchu. 

Připojovací potrubí je pozinkované obdelníkového průřezu. 

 

Přívod: Jídelna 2-4NP 

 VZ13: 

                  množství vzduchu na osobu x počet osob = 50*15 = 750*3 = 2250 m3/h   

A = Vp / (v · 3600) [m2] = 2250/ (3 · 3600) = 0,21 m2  →  355 x 560 mm  

Přívod: Multifunkční sál 1NP 

VZ14: 

                  množství vzduchu na osobu x počet osob = 50*120 = 6000 m3/h   
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A = Vp / (v · 3600) [m2] = 6000/ (3 · 3600) = 0,56 m2  →  560 x 900 mm  

 

 

 

 

Přívod: Společenská místnost 1NP + Rehabilitace 1NP 

VZ15: 

                  množství vzduchu na osobu x počet osob = 50* 30 = 1500 m3/h   

                  množství vzduchu na osobu x počet osob = 50* 20 = 1000 m3/h   

A = Vp / (v · 3600) [m2] = 2500/ (3 · 3600) = 0,23 m2  →  400x 560 mm  

 

 

 

Odvod: Hygienické zázemí 2-4NP 

 - 6*WC kabiny – 6* 50 = 300 m3/h  

 - 3*WC kabina pro hendikepované s umyvadlem = 3* (50 + 30) = 240 m3/h  

 - 3*čistící místnost = 3* 100 = 300 m3/h  

- 3*místnost pro zemřelé = 3* 100 = 300 m3/h 

- 3*úklidová místnost = 3* 50 = 150 m3/h 

VZ29: 

                  = 1290 m3/h 

A = Vp / (v · 3600) [m2] = 1290/ (3 · 3600) = 0,12 m2  →  280 x 400 mm  

 

Odvod: Hygienické zázemí 1NP 

 - 5 WC kabiny – 5* 50 = 250 m3/h  

 - 6 umyvadla – 6* 30 = 180 m3/h  

 - 2 WC kabina pro hendikepované s umyvadlem = 2* (50 + 30) = 160 m3/h 

 - 2 pisoáry = 2* 25 = 50 m3/h 

VZ30: 
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                  = 640 m3/h 

A = Vp / (v · 3600) [m2] = 640/ (3 · 3600) = 0,06 m2  →  200 x 280 mm  

 

 

 

Odvod: Hygienické zázemí sálu 

 - 1 WC kabiny – 50 m3/h  

 - 3 umyvadla – 3* 30 = 90 m3/h  

 - 4 sprchové kouty – 4* 90 = 360 m3/h 

 - 3 pisoáry = 3* 25 = 75 m3/h 

 - 1 WC kabina pro hendikepované s umyvadlem = 80 m3/h 

VZ31: 

= 655 m3/h 

A = Vp / (v · 3600) [m2] = 625/ (3 · 3600) = 0,058 m2  →  200 x 280mm  

 

 

1.2.3 Větrání –CHÚC typu B 

CHÚC B bude nuceně větraná, 12,5x výměna vzduchu u prostoru schodiště, výtahu a chodeb. Přívod 

vzduchu bude do každého podlaží přez mřížky. Přívodní potrubí je umístěno v instalačním kanálu v SDK 

podhledu nad koupelnami a kuchyněmi pokojů v jihozápadní části objektu. Odvod vzduchu bude 

zajištěn v rámci schodišť a výtahů nadsvětlíkem v nejvyšším podlaží skrze střechu a v rámci chodeb 

odvodním potrubím, které bude také umístěno v instalačním kanálu v SDK podhledu nad koupelnami a 

kuchyněmi pokojů v severovýchodní části objektu. Nadsvětlík a odvodní místa budou napojeny na 

čidla, která měří tlak a teplotu v prostoru a při překročení mezní hodnoty se automaticky otevřou. 

Nadsvětlík a odvodní místa budou napojeny na záložní zdroj energie pro požárně bezpečnostní zařízen, 

v případě vypnutí běžné elektrické energie se jeho provoz nepřeruší.   

VZ16: 

= Vcesty · n = 2848 · 12,5 = 35600 m3/h (chodba v 1-4NP, schodiště, předsíň a prostor středního foyer 1-

4NP) 

A = Vp, CHÚC / (v · 3600) [m2] = 35600 / (5 · 3600) = 1,98 m2 → 1250 x 1600 
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1.3. Vytápění a chlazení 

 
Vytápění: 
 
Zdrojem tepla je dálkové teplo z teplárny. V 1. PP se nachází tepelný výměník, kde je teplo využíváno pro 

ohřev topného okruhu a předehřev teplé vody. Výměník je napojen na čtyři rozdělovače/sběrače, 

odkud jsou napojeny jednotlivé topné okruhy pro vytápění podlahovým topením a vytápění 

vzduchotechnických jednotek. Okruhy vytápějící vzduchotechnické jednotky jsou oddělené a lze je 

regulovat ve strojovně umístěné v 1. PP. Vytápěcí médium je vedeno dvanácti šachtami do pokojů, 

přičemž pro jeden pokoj je z jedné šachty vytápěna plocha pokoje a kuchyňky s vlastním 

rozdělovačem/sběračem a z druhé šachty plocha koupelny také s vlastním rozdělovačem/sběračem. 

Vytápěcí médium pro ostatní prostory je vedeno centrální šachtou a napojeno vždy na centrální 

rozdělovač/sběrač pro celé patro, s vyjímkou přízemí, kde je samostatně řízeno vytápění 

multifunkčního sálu a fyzioterapie. Počítá se s využitím cirkulace a rekuperace tepla. Podlahové topení 

slouží jako hlavní a setrvačný systém vytápění s delším náběhem a s možností flexibilního předhřívání 

nebo předchlazování přes noc. Vzduchotechnika je sekundárním zdrojem vytápění a případně i 

chlazení v objektu. Každý pokoj má svůj rozvod podlahového topení a tedy i možnost regulace prostředí 

nezávisle na okolí. 

 
Chlazení: 
 
Je snaha minimalizovat nutnost chlazení, maximální využití nočního předchlazování budovy se 

systémem automatického stínění fasády. Stínění ja navrženo jako textilní rolety umístěny mezi sloupy 

pavlačí. Možnost chlazení mají pouze exponovanější společné prostory a chodby, pokoje chlazeny 

nejsou. Zdrojem chladu jsou klimatizační jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem 

nacházející se na střeše. Odtud je za pomocí topného média rozváděn chlad do systému chlazení 

budovy. Budova je chlazena kombinací průmyslového podlahového topení, a pomocí přívodu 

chlazeného vzduchu vzduchotechnikou. Na rozdíl od vytápění je počítáno se vzduchotechnikou jako 

hlavním zdrojem chlazení a s podlahovým topením jako s sekundárním systémem s delším náběhem 

a setrvačností.  
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Výpočet tepelné ztráty 

Provozní množství vzduchu – Vp = Vp, pokoje+ Vp, společné prostory + Vp, přízemí = 92 820 m3/h 

Měrná hmotnost vzduchu – ρ = 1,28 kg/m3 

Měrná tepelná kapacita vzduchu – c = 1010 J/kg · K 

Teplota interiéru – ti = 22 °C 

Teplota exteriéru – te = -13 °C 

Účinnost rekuperace – η = 0,80 

 
QVĚT, ZIMA = 𝑉P ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ (𝑡I – 𝑡e)  ∙ (1–η) 

       3600 
 

QVĚT, ZIMA = 233,33 kW 

QVYT = 497,22 kW 

QTV = 551,73 kW 

 

Výpočet celkového potřebného výkonu zdroje tepla:  

QPRIP = QVYT + QVET + QTV  

QPRIP = 497,22 + 233,33 + 551,73 = 1282,28 kW → 1283 kW  

Roční celková bilance tepla:  

QROK = QVYT,R + QTV,R  

QROK = 1016,3 + 514,3 = 1530,6 MWh/ rok 
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1.4. Vodovod 

Vodovodní přípojka objektu je přivedena z hlavního vodovodního řadu z ulice Kurandové. Přípojka vede  

do technické místnosti v 1PP, kde je umístěna vodoměrná soustava a hlavní uzávěr vody. Přípojka bude 

provedena z plastového PE potrubí, světlosti DN 110.  Za vodoměrnou soustavou je rozvod vody dále 

dělen na jednotlivé větve pro zásobování lůžkových oddělení, společných prostor, fyzioterapie, 

multifunkčního sálu, hygienického zázemí a požárních hydrantů. Potrubí vnitřního vodovodu je z PVC a 

je děleno na čtyři základní okruhy - studená voda (SV) a teplá voda (TUV), cirkulace (CV) a užitková voda 

(UV). Potrubí je v podzemním podlaží vedeno pod stropem, dále do instalačních šachet a kanálů, a v 

pokojích vedeno v drážkách nebo předstěnách. Veškeré vedení je izolováno po celé své délce. U 

dlouhých ležatých rozvodů je použito kompenzátorů roztažnosti. Spotřeba vody je měřena podružnými 

vodoměry pro každý samostatný funkční celek. Požární hydranty jsou napojeny na hlavní přípojku vody, 

hned za vodoměrnou soustavou, jejich systém je navržen pro současné použití čtyř hydrantů.  

 

Průměrná potřeba vody:  

Qp= q · n [l/den]  

q – specifická potřeba vody [l/den]   

n – počet jednotek   

 - 143l /os,den (nemocnice s prádelnou, centrální příprava TV)  

 -  30 l /os,den (kavárna – vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda) 

 - 3l /os,den (sál – vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda) 

 - 30l/os,den (administrativní prostory – WC, umyvadla a teplá voda) 

 

Oddělení:  

Celkem osob: 204 

Qp, bydlení = 143 · 204 = 29 172 l/den  

Občanská vybavenost:  

Počet osob v kavárně:  50 (uživatelé) + 6 (zaměstnanců) = 56 

Qp, kavárna = 30 · 56 = 1680l/den 

Počet osob v balneu: 40 (uživatelé) + 4 (zaměstnanců) = 46 

Qp, kavárna = 150 · 46 = 6900l/den 

Počet osob v pronajímatelných prostorech (rehab, retail): 35 

Qp, pronajímatelné prostory = 30 · 35 = 1050 l/den 

Počet návštěvníků sálů: 120 (větší sál) + 30 (menší sál) = 150 

Qp, sál = 3 · 150 = 450 l/den 

Qp, občanská vybavenost = 1680+ 6900 + 1050 + 450 = 10080 l/den 
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Celková průměrná potřeba vody pro celý objekt (Qp): 39 252 l/den 

 

Maximální denní potřeba vody pro oddělení 

Qm = Qp, bydlení · kd = 29 172 · 1,20 = 35 006 l/den  

Maximální denní potřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qm = Qp, občanská vybavenost · kd = 10 800 · 1,25 = 12 096 l/den  

kd – součinitel denní nerovnoměrnosti (1,20) 

počet obyvatel Prahy: 1 309 000 obyvatel  

 

Maximální hodinová potřeba vody pro bydlení 

 Qh = (Qm · kh)/z = (35 006 · 2,1)/24 = 3 063  l/hod  

Maximální hodinová potřeba vody pro občanskou vybavenost 

Qh = (Qm · kh)/z = (12 096 · 2,1)/12 = 2 117 l/hod  

  kh – soustředěná zástavba (2,1) 

  z – doba čerpání vody, pro bydlení 24 h, pro občanskou vybavenost 12 h 

 

Maximální hodinová potřeba vody pro celý objekt (Qh) : 5 180 l/hod 

 

1.4.1 Vodovodní přípojka  

Průtok vnitřního vodovodu  

 Qd =12,83 l/s 

Návrh vodovodní přípojky  

 d = √[ (4 · Qd)/(π · v) ] = √[ (4 · 12,83· 10-3)/(π · 1,5) ] = 0,1043 m → d = 125 mm  

Navrhuji přípojku DN 110, která je napojena na vodovodní řad v ulici na severovýchodní straně budovy 

(ulice zatím nenesou název). Navržená přípojka je z plastu (PE). Hlavní uzávěr vody s vodovodní 

sestavou je navržen v 1.PP.  

Při domě je také navržen 6x hydrant DN80, který je napojen na vodovodní řad.  
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1.4.2 Ohřev teplé vody  

Teplá voda je ohřívána centrálně z dálkového zdroje tepla a dělena na okruhy pro lůžková oddělení 

(5x3000 l) a dále pro fyzioterapii, hygienické zázemí sálů, vybavenost a vedení (2x3000 l). Rozvody TV 

jsou navrženy dvoutrubkové s cirkulací. Cirkulační potrubí je provedeno pouze u hlavních větví 

stoupacího vedení. 

Vden … celkový objem teplé vody na den  

Vden = Vw · f / 1 000 [m3/den]  

Vw = specifická potřeba teplé vody na jednotku a den 

 

 

Oddělení 

Vw pro nemocnice = 88 l/lůžko/den  

Vden, lůžko = 88 · 144/1 000 = 12,67 m3/den = 12 670  l/den → 5 x zásobník 3000 l 

 

Vybavenost, vedení, rehab 

Vw pro občanskou vybavenost, vedení a rehab = 25 l/uživatele/den  

Vden, bydlení = 25 · 212/1 000 = 5,3 m3/den = 5300 l/den → 2 x zásobník 3000 l 
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1.5. Kanalizace 

Objekt je připojen na veřejnou kanalizační síť města. Kanalizační přípojka je napojena na vnější 

kanalizační řád PE potrubím profilu DN 225. Jednotlivé hlavní větve jsou navrženy světlosti DN 150, 

připojovací potrubí zařizovacích předmětů potom tloušťky DN 100, DN 70 a DN 50. V objektu je vedení 

umístěno v šachtách, předstěnách nebo drážkách. Ležaté rozvody jsou minimálního spádu 3 %. 

Celkem je v řešené části objektu 15 hlavních instalačních jader, kudy bude vést svislé kanalizační 

potrubí. Pod stropem 1.NP budou stoupačky odkloněny do uskočené šachty vedoucí přímo do suterénu 

nebo do instalačního kanálu v rámci SDK podhledu. V místech nad a pod úskokem vedení a nebo 

každých 12 m bude použito čistících tvarovek. Vedení bude provedeno s minimálním sklonem 3 %. 

Všechny větve budou vyvedeny nad střechu a osazeny odvětrávacím komínkem a nebo opatřeny 

přivzdušňujícím ventilem. V 1.PP se napojí na svodné potrubí, které povede směrem do hlavní 

kanalizační stoky pod sklonem 2 %. Všechny úhlové spoje budou vždy řešeny tvarovkami maximálního 

úhlu 45°.  

 

Stavba má plochou střechu a odtok je zajištěn v rámci střešních vpustí (celkem 32, DN 150), které jsou 

svedeny do stoupacího potrubí. Odvodnění střechy je kombinované. Systémové řešení střechy je až se 

70% schopností retence vody, zbylá část dešťové vody je odváděna do nádrží v 1. PP, sloužících pro 

zachytávání dešťové vody. Tato voda je následně přefiltrována a distribuována v rámci celého objektu, 

slouží ke splachování WC. V případě větší míry srážek, než je možné obsáhnout v nádržích, je dešťová 

voda svedena do kanalizačního řádu pro dešťovou vodu ve dvou místech. Nádrž pro zachytávání 

dešťových vod je vybavena přepadem a systémem dočerpání z vodovodního řádu pro případ absence 

dešťů.  

Na základě výpočtu množství využitelné dešťové vody 416,1 m3/rok jsou navrženy nádrže o objemu 30  

m3. 
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1.6 Elektroinstalace 

Silnoproudé rozvody 

Objekt je napojen na místní silnoproudou síť. Přípojka bude umístěna v přípojkové skříni (v nice na 

fasádě) u severovýchodního vchodu v 1.NP. V přípojkové skříni bude umístěn hlavní elektroměr. 

V technické místnosti 1.PP bude umístěn hlavní domovní rozvaděč, z něj povedou rozvody do 

jednotlivých patrových (1x na patro) a jednotkových rozvaděčů (1x na pokoj). Vedení je pak rozděleno 

na jednotlivé zásuvkové a světelné obvody. Silnoproudé rozvody jsou vedeny zasekané pod omítkou 

stěn nebo v SDK podhledu.  

Na střeše je umístěn fotovoltaický systém, který slouží k ohřevu teplé užitkové vody. Zelená střecha 

ochlazuje fotovoltaické panely odpařováním vody a solární články tak pracují při nižších teplotách a s 

vyšší účinností. Střecha je pokryta 360 m2 fotovoltaických panelů. Vyrobená elektrická energie se 

bude spotřebovávat v objektu a pouze přebytek přejde automaticky do distribuční sítě - řešení 

napojení odvodu na distribuční síť vznikne ve spolupráci s odborníkem a pověřeným úřadem. 

Objekt je chráněn před bleskem vnitřním systémem (ekvipotenciálním pospojováním rozvodů 

technické infrastruktury) a vnějším systémem (bleskosvod).   

Slaboproudé rozvody  

V technické místnosti bude umístěna ústředna systému elektrické požární signalizace. Technická 

místnost slaboproudého vedení bude umístěna v 1.PP v samostatné místnosti. 

 

 



GSPublisherVersion 542.31.31.100
GSEducationalVersion

obsah výkresu datum

část

vypracoval

konzultant

vedoucí práce

LDN BARRANDOV

bakalářská práce
±0,000 =332,500 mn.m. Bpv

Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová

Martin Odehnal

ústav

měřítkoformát

13.1.2023Koordinační situační výkres

 Ing. arch. Michal Kuzemenský15119, Ústav urbanismu

D.4 Technika prostředí staveb
číslo výkresu

D.4.2.1

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov

K 
Ba

rra
nd

ov
u

K 
Ba

rra
nd

ov
u

rova

rova

Kurandov

Kurandov

Ku
ra

nd
ov

Kurandov

12,200

16,825

12200

41,225

135000

31550

72000

31550

26000

18000

14500

62000

6,550

6,550

6850

6850

6,550

6,550

7,350

7350

7,350

7,350

3500

2000

3500

2000

3500

2000

3500

2000

11500

9500

PT=334,5
UT=334,5

PT=334,5
UT=334,5

PT=331,5
UT=331,5

PT=331,5
UT=331,5

LDN BARRANDOV
1PP/5NP
± 0,000 = + 332,5 m. n. m., Bpv
výška atiky = + 15,8 m

PS

VÝMĚNÍKOVÁ
STANICE

RŠ

HLAVNÍ
VODOMĚRNÁ
STANICE

HUV
NÁDRŽ NA
DEŠŤOVOU
VODU

NAP

NAP

SO 01

SO 09

SO 02

SO 10

SO 11

SO 03

SO 05

SO 07

SO 04

SO 06

SO 08

SO 12

SO 12

SO 13

3.NP

2.NP

5.NP

6.NP

2.NP

STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU V RÁMCI BP

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

VJEZD DO GARÁŽÍ

POŽÁRNÍ HYDRANT PODZEMNÍ

NAVRHOVANÝ OBJEKT - NADZEMNÍ ČÁST

VSTUP DO BUDOVY

PŘIPOJKOVÁ SKŘÍŇPS

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD

ELEKTRO PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE

TEPLOVODNÍ PŘÍPOJKA

STÁVAJÍCÍ DŘEVINY

KÁCENÉ DŘEVINY

NOVÉ DŘEVINY

NAVRHOVANÝ OBJEKT - PODZEMNÍ ČÁST

HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO
PROSTORU

LEGENDA OZNAČENÍ

STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 01     HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

SO 02     OBJEKT LDN
SO 03     VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SO 04     PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
SO 05     ELEKTRO PŘÍPOJKA
SO 06     PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
SO 07     PŘÍPOJKA TEPLOVODU
SO 08     RAMPY
SO 09     BETONOVÉ POVRCHY KOLONÁD A PŘEDPROSTORU
SO 10     PŘÍJEZDOVÁ CESTA DO GARÁŽÍ
SO 11     CHODNÍKY DLÁŽDĚNÉ
SO 12     CHODNÍK MLATOVÝ
SO 13     ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

NÁSTUPNÍ PLOCHA HASIČŮNAP

A3 1:750

Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
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Doc. Ing. Antonín Pokorný, CSc.
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 - 280 X 400

VZT29

VZT ODVOD HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1NP
 - 200 X 280

VZT30

VZT ODVOD HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ SÁLU 1NP
 - 200 X 280

VZT31

PATROVÝ ROZVADĚČPR

JEDNOTKOVÝ ROZVADĚČJR

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYZTV

VODOMĚRNÁ SOUSTAVAVS

STUDENÁ VODA

SVISLÉ POTRUBÍ STUDENÁ VODA

PR R/S

VZT17

VZT1

VZT23
VZT2

VZT18

VZT3

VZT24VZT4

VZT19

VZT5
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VEDENO V PODLHEDU
V CELÉ DÉLCE

VEDENO V PODLAHOVÉM
INSTALAČNÍM KANÁLU

VEDENO VOLNĚ U ZDI

PODLAHOVÉ TOPENÍ

VEDENO V PODLAHOVÉM
INSTALAČNÍM KANÁLU

VEDENO V PODHLEDU
V CELÉ DÉLCE

VEDENO V PODHLEDU
V CELÉ DÉLCE

VEDENO V PODHLEDU
V CELÉ DÉLCE

VEDENO V PODHLEDU
V CELÉ DÉLCE

VEDENO V PODHLEDU
V CELÉ DÉLCE

VEDENO V PODHLEDU
V CELÉ DÉLCE

VEDENO V PODHLEDU
V CELÉ DÉLCE

VEDENO V
PŘEDSTĚNĚ

VEDENO V
PŘEDSTĚNĚ

VEDENO V
DRÁŽCE

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

R/S

R/S

A

1 2 3

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A - A'

A - A'
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D.4 Technika prostředí staveb
číslo výkresu

D.4.2.4

Kabátové 1248, 152 00, Praha 5 - Barrandov

ZPĚTNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ

LEGENDA OZNAČENÍ

SVISLÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍVODNÍ / VRATNÉ

TEPLÁ VODA

SVISLÉ POTRUBÍ TEPLÁ VODA

CIRKULAČNÍ POTRUBÍ

SVISLÉ POTRUBÍ CIRKULACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SVISLÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SVISLÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ELEKTROROZVODY

SVISLÉ ELEKTROROZVODY

POŽÁRNÍ VODA

SVISLÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODA

UŽITKOVÁ VODA

SVISLÉ POTRUBÍ UŽITKOVÁ VODA

VZT PŘÍVOD

VZT ODVOD

VZT PŘÍVOD POKOJE 2-4NP
 - 100 X 140

VZT1-12

VZT PŘÍVOD JÍDELNA 2-4NP
 - 355 X 560

VZT13

VZT PŘÍVOD MULTIFUNKČNÍ SÁL 1NP
 - 560 X 900

VZT14

VZT PŘÍVOD SPOL. MÍSTNOST + FYZIO. 1NP
 - 400 X 560

VZT15

VZT PŘÍVOD CHÚC 1-4NP
 - 1250 X 1600

VZT16

VZT ODVOD POKOJE KUCHYŇ 2-4NP
 - 225 X 355

VZT17-22

VZT ODVOD POKOJE KOUPELNY 2-4NP
 - 160 X 250

VZT23-28

VZT ODVOD HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 2-4NP
 - 280 X 400

VZT29

VZT ODVOD HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1NP
 - 200 X 280

VZT30

VZT ODVOD HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ SÁLU 1NP
 - 200 X 280

VZT31

PATROVÝ ROZVADĚČPR

JEDNOTKOVÝ ROZVADĚČJR

ROZDĚLOVAČ / SBĚRAČR/S

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODYZTV

VODOMĚRNÁ SOUSTAVAVS
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SVISLÉ POTRUBÍ STUDENÁ VODA

JR

R/S

R/S

PODLAHOVÉ TOPENÍ
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PODLAHOVÉ TOPENÍ

JR

R/S

R/S

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

JR

R/S

R/S

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

JR

R/S

R/S

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

JR

R/S

R/S

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

JR

R/S

R/S

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PR R/S

VEDENO V PODLHEDU
V CELÉ DÉLCE

VEDENO V PŘEDSTĚNĚ

VEDENO VOLNĚ POD
STROPEM

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

PODLAHOVÉ TOPENÍ

VZT17

VZT1

VZT23VZT2
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VZT3

VZT24
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ZPĚTNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ

LEGENDA OZNAČENÍ

SVISLÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍVODNÍ / VRATNÉ

TEPLÁ VODA

SVISLÉ POTRUBÍ TEPLÁ VODA

CIRKULAČNÍ POTRUBÍ

SVISLÉ POTRUBÍ CIRKULACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SVISLÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SVISLÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ELEKTROROZVODY

SVISLÉ ELEKTROROZVODY

POŽÁRNÍ VODA

SVISLÉ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODA

UŽITKOVÁ VODA

SVISLÉ POTRUBÍ UŽITKOVÁ VODA

VZT PŘÍVOD

VZT ODVOD

VZT PŘÍVOD POKOJE 2-4NP
 - 100 X 140

VZT1-12

VZT PŘÍVOD JÍDELNA 2-4NP
 - 355 X 560

VZT13

VZT PŘÍVOD MULTIFUNKČNÍ SÁL 1NP
 - 560 X 900

VZT14

VZT PŘÍVOD SPOL. MÍSTNOST + FYZIO. 1NP
 - 400 X 560

VZT15

VZT PŘÍVOD CHÚC 1-4NP
 - 1250 X 1600

VZT16

VZT ODVOD POKOJE KUCHYŇ 2-4NP
 - 225 X 355

VZT17-22

VZT ODVOD POKOJE KOUPELNY 2-4NP
 - 160 X 250

VZT23-28

VZT ODVOD HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 2-4NP
 - 280 X 400

VZT29

VZT ODVOD HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 1NP
 - 200 X 280

VZT30
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VZT20
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E

F

G

H

I

J
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ODVĚTRÁNÍ
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ODVĚTRÁNÍ
KANALIZACE

ODVĚTRÁNÍ
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ODVĚTRÁNÍ
KANALIZACE

ODVĚTRÁNÍ
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ODVĚTRÁNÍ
KANALIZACE

ODVĚTRÁNÍ
KANALIZACE

CHLADÍCÍ
JEDNOTKY

VZT
JEDNOTKY

FOTOVOLTAICKÉ
PANELY 60 M2

VZT
JEDNOTKA

VZT
JEDNOTKA

VZT
JEDNOTKA

VZT
JEDNOTKA

VZT
JEDNOTKA

VZT
JEDNOTKA
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ZPĚTNÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

VYTÁPĚNÍ

LEGENDA OZNAČENÍ

SVISLÉ POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ PŘÍVODNÍ / VRATNÉ

TEPLÁ VODA

SVISLÉ POTRUBÍ TEPLÁ VODA

CIRKULAČNÍ POTRUBÍ

SVISLÉ POTRUBÍ CIRKULACE

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
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UŽITKOVÁ VODA

SVISLÉ POTRUBÍ UŽITKOVÁ VODA

VZT PŘÍVOD

VZT ODVOD

VZT PŘÍVOD POKOJE 2-4NP
 - 100 X 140

VZT1-12

VZT PŘÍVOD JÍDELNA 2-4NP
 - 355 X 560

VZT13

VZT PŘÍVOD MULTIFUNKČNÍ SÁL 1NP
 - 560 X 900

VZT14

VZT PŘÍVOD SPOL. MÍSTNOST + FYZIO. 1NP
 - 400 X 560
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 - 1250 X 1600

VZT16
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VZT30
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VZT31

STUDENÁ VODA

SVISLÉ POTRUBÍ STUDENÁ VODA

VZT4

140X100

VZT24

250X160

PODLAHOVÉ TOPENÍ

R/S

VZT19

355X225

VZT5

140X100

R/S

JR

VEDENO V PŘEDSTĚNĚ

VEDENO V DRÁŽCE

VEDENO V PODHLEDU

REVIZNÍ DVÍŘKA
400X400

REVIZNÍ DVÍŘKA
400X400

VEDENO V DRÁŽCE

DEŠŤOVÁ
DN150

SPLAŠKOVÁ
DN100

EL

VYT DN50

VYT-ZP DN50

CIRK DN50

TV DN50

SV DN50

UV DN50

VYT DN50

VYT-ZP DN50

SPLAŠKOVÁ
DN70

EL

CIRK DN50

TV DN50

SV DN50
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1.1 Základní vymezovací údaje stavby, návrhy postupu výstavby  

1.1.1 Základní údaje o stavbě 

Řešeným objektem je léčebna dlouhodobě nemocných nacházející se v Praze 5 na Barrandově. 

Jedná se o místo péče. Dům v sobě kombinuje léčebnu, přidruženou fyzioterapii a rehabilitaci, 

balneo, multifunkční sál, kavárnu a malý retail. Budova má obdelníkový půdorys (135 x 41 m) a spočívá 

z celkem 5 nadzemích a 1 podzemního podlaží. Nachází se na aktuálně nezastavěném území o 

velikosti 2,5 ha,  které jsme celé řešili v rámci urbanistické studie. Léčebna je jednou z mnou 

navrhovaných sedmi budov a jedná se o solitér přímo nenavazující na žádnou další stavbu. Pozemek 

se nachází na mírně svažité parcele, jajíž svažitos budova respektuje. Přístup do objektu je možný ze 

dvou stran a to z jihozápadu a severovýchodu.  

Budova je řešena dvoutraktově s třemi spojovacími místy. Středové spojovací místo slouží jako hlavní 

vertikální komunikační uzel a sekundární krčky slouží pro propojení jednotlivých oddělení. Obdelníky 

vytvořené trakty a spojovacímy krčky jsou zastřešené do výšky 3.NP a využité pro multifunkční sál a 

balneo. Jejich střecha slouží jako terasa. Prostor mezi konci traktů je volný a podporuje nekonečnost 

a rozvolněnost celého území. Všechny  nadzemní chodby a místnosti jsou přirozeně osvětleny.  

Konstrukce objektu je železobetonová a je řešena jako příčný stěnový systém. Stropy jsou 

železobetonové monolitické a v garážích doplněny sloupy. Stavba je částečně podsklepená a je 

založena na železobetonové desce. Konstrukční výška 2-4.NP je 3,5 m, 1.NP 4 m a suterénu 4,75 m. 

Fasáda je tvořena pozinkovaným trapézovým plechem a v místech pokojů předsazenými převážně 

dřevěnými a v místě vyústění CHÚC ocelovými pavlačemi se stíněním. 

Plocha řešeného území: 25 132 m2  

Zastavěná plocha : 9 815m2 

Zastavěná plocha léčebny: 5 535 m2 

Výška stavby: 18,810 m  

1.1.2 Základní charakteristika staveniště 

Pozemek se nachází v průměrné výšce 332,5 m.n.m., Bpv a je svažitý severním směrem o přibližně 3m 

na délku budovy. V současné době je pozemek převážně nezastavěný. Řešené území se nachází 

v centrální části MČ Praha 5 – Barrandov. Pozemek je v přímé návaznosti na silniční pozemní 

komunikaci, ležící severně od objektu. Samotné staveniště nezasahuje do žádných ochranných pásem 

stávajících inženýrských sítí a ani není součástí zátopového území. Dle přiloženého vrtu, který byl 

proveden přímo v daném území je hladina podzemní vody v hloubce 15 metrů a skladba zeminy je 

tvořena převážně jílovitým souvrstvím.  

1.1.3 Návaznost na okolní zástavbu 

V okolí se nachází zástavba pouze na jižní a východní straně ve vzdálenosti 20 metrů od hrany pozemku 

a na západní a jižní straně ve vzdálenosti 65 metrů od hrany pozemku. Celé území bude v budoucnu 

součástí rozvíjející se čtvrti a námi řešený urbanismus území prověřuje a zkoumá místní limity a 

možnosti.  
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1.1.4 Návrh postupu výstavby  

Číslo 
SO 

Popis SO Technologická etapa Popis TE Souběh SO 
případně 
TE 

01 HTÚ Zemní kce.  Sejmutí ornice, odstranění dřevin   

02 Objekt LDN Zemní kce. Strojově těžená stavební jáma    

Zabezpečení stavební jámy - štětovnice   

Odvodnění stavební jámy - drenáž   

Základové kce. - 
podsklepená část 
objektu 

Podkladní monolitická betonová deska    

Hydroizolace   

ŽB monolitická deska – bílá vana   

Hruba spodní stavba Kombinovaný monilitický železobetonový systém   

ŽB monolitické stěny - bílá vana   

ŽB monolitické sloupy   

ŽB monolitické stropní desky obousměrně pnuté   

ŽB monolitické výtahové šachty   

ŽB prefabrikované schodiště   

Základové kce. - 
nepodsklepená část 
objektu 

Podkladní monolitická betonová deska    

Hydroizolace   

ŽB monolitická deska – bílá vana   

ŽB patky pro sloupy pavlačí   

Hruba vrchní stavba Kombinovaný monilitický železobetonový systém   

ŽB monolitické stěny   

ŽB monolitické stropní desky obousměrně pnuté   

ŽB monolitické výtahové šachty   

ŽB prefabrikované schodiště   

Střešní konstrukce Montáž světlíkú k nosné stropní ŽB desce 2.NP   

Plochá střecha s intenzivní zelení, Plochá střecha 
pochozí 2.NP, Plochá střecha s kačírkem 

  

Klempířské práce   

Hromosvod   

Hrubé vnitřní kce. Montáž oken a venkovních dveří    

Zděné příčky 

Souběh 1 a 
následně 2 

Ocelové zárubně dveří 

Hrubé podlahy  

Hrubé rozvody TZB 

SDK obestavění instalačních šachet 

Hrubé omítky 

Keramické dlažby a obklady 

Nosná konstrukce podhledů 

Vnější úprava 
povrchů  

Montáž lešení 

Souběh 1 

Zateplení fasády - minerální vata 

Trapézové pozinkované fasádní panely 

Omítka 

Klempířské výrobky 

Posun lešení pro montáž pavlačí 

Montáž pavlačí 

Hromosvod 

Demontáž lešení 
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Dokončovací 
konstrukce 

Osazení vodovodních armatur   

Montáž truhlářských prvků    

Montáž zamečnických pvrků    

SDK panely podhledů    

Osazení vnitrních dveří    

Sanitární keramika   

Osazení vodovodních armatur   

Světla   

Parapety a žaluzie    

Malby   

Nášlapné vrstvy podlah   

03 Vodovodní 
přípojka 

Zemní konstrukce Rýha - strojní výkop 

Souběh 1 

Pokládka rozvodu  Pokládka do pískového lože, připojení 

Zemní konstrukce  Obsyp pískem, zásyp zeminou, zhutnění  

04 Přípojka děšť. 
kanalizace 

Zemní konstrukce Rýha - strojní výkop 

Pokládka rozvodu  Pokládka do pískového lože, připojení 

Zemní konstrukce  Obsyp pískem, zásyp zeminou, zhutnění  

05 Elektro 
přípojka  

Zemní konstrukce Rýha - strojní výkop 

Pokládka rozvodu  Pokládka do pískového lože, připojení 

Zemní konstrukce  Obsyp pískem, zásyp zeminou, zhutnění  

06 Přípojka 
splašk. 
kanalizace 

Zemní konstrukce Rýha - strojní výkop 

Pokládka rozvodu  Pokládka do pískového lože, připojení 

Zemní konstrukce  Obsyp pískem, zásyp zeminou, zhutnění  

07 Přípojka 
teplovodu 

Zemní konstrukce Rýha - strojní výkop 

Pokládka rozvodu  Pokládka do pískového lože, připojení 

Zemní konstrukce  Obsyp pískem, zásyp zeminou, zhutnění  

08 Rampy Hrubá vrchní stavba Uložení ramp v rámci kolonád 

Souběh 2 

09 Betonové 
povrchy 
kolonád a 
předprostoru 

Dokončení 
zpevněných ploch 
okolí stavby 

Realizace ŽB monolitických povrchů kolonád a 
pokládka velkoformátové dlažby předprostoru 
objektu 

10 Příjezdová 
cesta do 
garáží 

Dokončení 
zpevněných ploch 
okolí stavby 

 Realizace dlážděné příjezdové cesty do garáží 

11 Chodníky 
dlážděné 

Dokončení 
zpevněných ploch 
okolí stavby 

 Pokládka dlažby chodníků 

12 Chodník 
mlatový 

Dokončení 
zpevněných ploch 
okolí stavby 

 Pokládka mlatu mlatových povrchů 

13 ČTÚ  Čisté terénní úpravy Výsadba stromů, trávy a finální úprava okolí 

 



 

6 

 

1.2 Návrh zdvihacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch 

1.2.1 Návrh zdvihacího zařízení  

Svislá doprava na staveništi bude zajištěna dvěmi věžovými jeřáby značky Liebherr a typu 280 EC-H 

12. Jeřáby se budou nacházet na jihozápadní straně budovy a to ve čtvrtinách objektu, 3m od hrany 

objektu. Před instalací jeřábu bude jeho podklad vyztužen tryskovou injektáží, Jeřáb nebude kotven k 

terénu. Jeřáb dosahuje do maximální vzdáleniosti 60 m a na tuto vzdálenost činí maximální únosná 

zátěž 4,9 t. Dle tabulky břemen a jejich hmotnosti, je nejtěžším zvedaným prvkem bádie s betonem, 

které má celkovou hmotnost 4,225 t a jeřáb ji bude muset dopravit do vzdálenosti 59 m, čemuž 

dimenze jeřábu dle tabulky odpovídá. Jako betonářský koš navrhuji bádii Boscaro model CT – VP. 

objem 1,5 m3, hmotnost 475 kg. 

 

Břemeno Hmotnost [t] Vzdálenost [m] 

Stěnové bednění 0,420 59 

Stropní bednění  0,539 59 

Sloupové bednění 0,242 51 

Prefabrikované schodiště  1,650 59 

Beton 1,5 m3 3,75 + 0,475 = 4,225 59 

Betonářský koš 1 m3  0,475 59 
- bádie model Boscaro CT - VP 

Paleta cihel Porotherm 115 AKU 1,256 51 

Paleta lepidel, omítek, štuků atd. max 1,5 51 
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1.2.2 Návrh montážních a skladovacích ploch  

Navržené bednění pro výstavbu LDN je od firmy DOKADEK. Pro zajištění snadné dostupnosti a 
bezpečnosti práce jsou panely doplněny o zábradlí, žebříkové výstupy a lávky. Bednění je na stavbu 
přivezeno nákladními automobily a složeno na plochu vyhrazenou pro uložení materiálu, která bude 
geodeticky přesně vytyčena. Po provedení betonářských prací se bednění očistí a složí zpět. 
 

Bednění stropů:  

Pro monolitické železobetonové práce na stropních konstrukcích je navržen bednící systém 
DOKAFLEX1-2-4. 
Sestávající se ze stropních podpěr DOKA EUREX 20 TOP 400 rozmístěných v počtu 0,38/ 1 m2, 
vodorovných příčných (2,65 m) a podélných (3,9 m) nosníků DOKA H2O TOP P. Rastr příčných 
nosníků je pro tloušťku stropu 0,25 m stanoven při zatížení 7,9 kN/m2 na 0,5 m a podélných 
nosníků 2,90 m. Na ty se pokládají plošné vodorovné bednící panely DOKA PROFRAME tl. 21 mm 
rozměrů 2 m x 0,5 m. Pro obednění čel stropní desky se používají speciální svorky.  
 

 
 

Bednění stěn:  

 Rámové bednění FRAMAX XLIFE s kotvícím systémem MONOTEC 

 Pro betonáž podlaží (2-4.NP) o výšce betonované stěny v rámci jednoho podlaží 3250 

mm se vybední pomocí desek šířky 1 350 mm a výšky 3 250 mm.. K obednění krátkých čel zdí a 

rovněž sloupů jsou navrženy panely šířky 450 mm a výšky 3 250 mm. Další výšky stěn jsou: 4 

500, 3 750 a 3000 mm. Pro dobrou údržbu, ošetřování a čištění je bednění opatřeno plastovým 

povrchem.  



 

8 

 

 

 

Bednění sloupů:  

Rohový prvek Frami Xlife 0,40 

 Pro bednění sloupů čtvercového průřezu  

 8 rohových prvků na jeden sloup na výšku 4,35 m     

Pro tento modul budou prvky doplněny o rychloupínač v počtu 70 kusů 

 

  

 

 

 

Bednění průvlaků:  

Rozmísťováním nosníků do různých výškových úrovní je na bednění průvlaků navržen stejný 

systém jako u bednění stropů. Tím je zajištěna kompatibilita mezi technologií provádění a 

výsledná soudržnost konstrukce. 
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Lešení:  

Jako doplnění bednícího systému je navrženo modulové pracovní lešení DOKA MODUL 

Bednění vodorovných (stropních) konstrukcí a průvlaků:  

Na 6 záběrů  

plocha stropu typického podlaží =                                                                      3450 m2 

desky DOKA PROFRAME tl. 21 mm rozměrů 2 m x 0,5 m                        3550 ks 

nosníky DOKA H2O TOP P 

příčné nosníky – vzájemná vzdálenost 0,5 m, délka 2,65 m 

v 1 řadě -> 9,9 m / 2,65 -> 7 ks * 626 řad                                               4382 ks 

podélné nosníky – vzájemná vzdálenost 2,9 m, délka 3,9 m 

v 1 řadě -> 313 m / 3,9 -> 81 ks * 5 řad                                                      405 ks 

                                                                                                                                                    celkem 4787 ks 

stojny DOKA EUREX 20 TOP 400 

rozmístěny každých 1,1 m pod podélnými nosníky -> 1,1 * 313 * 5     1722 ks 

 

počet stohů pro panely 0,5 x 2 m  

1 stoh = 32 ks -> max. 3 stohy nad sebou -> 96ks 

3550 / 32 = 111 stohů -> / 3                                                                      37 pozic rozměrů 0,85 x 2 m 

počet stohů pro nosníky  

1 stoh = 90 ks-> max. 3 stohy nad sebou -> 270 ks 

4787 / 90 = 54 stohů -> / 3                                                                       18 pozic rozměrů 0,85 x 3,9 m 

počet palet pro stojny  

1 paleta = 40 ks 

1722 / 40 = 44 palet                                                                                    44 pozic rozměrů 0,85 x 1,55 m 

počet beden pro drobné součástky                                                                

                                                                                                                                 30 beden rozměrů 0,85 x 1,5 m  

 

 

Bednění svislých (stěnových) konstrukcí:  

Na 6 záběrů  

Délka stěn  =                                                                                                                        1073 m 

panely FRAMAC XLIFE 1,35 x 3,25 m -> 1073 / 1,35 = 795 ks * 2          1590 ks 

panely pro betonáž sloupů a čel stěn 0,45 x 3,25 m                                  252 ks 

 

počet stohů pro panely 1,35 x 3,3 m  

1 stoh = 8 ks -> max. 2 stohy nad sebou -> 16ks 

1674 / 8 = 210 stohů -> / 3                                                                        70 pozic rozměrů 1,35 x 3,3 m 

 

Bednění svislých (sloupových) konstrukcí (jen pro  1.PP – nezapočítáno do směn typického patra):  

  

Plocha sloupu: 0,4 x 0,4 m 

Počet sloupů: 12 

Počet rámových prvků na jeden sloup: 8, 12 x 8 =                                      96 ks  
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počet stohů pro sloupy  

V jednom stohu 1,55 x 0,85 -> 11ks 

96 / 11 = 9 stohů                                                                                            9 pozic rozměrů 1,55 x 0,85 m 

 

 

1.2.3 Návrh záběrů  

Jedna otočka jeřábu s betonářským košem trvá 5 minut. Jeřáb se za osmihodinovou směnu otočí 

96krát. Koš má objem 1,5 m3. Na jeden záběr je možné vybetonovat 144 m3. Beton bude přepravován 

v betonářském koši model Boscaro CT - VP, objemu 1,5 m3, vlastní hmotnost 475 kg.  

 

Pozn. Navrženo pro stavbu typického podlaží LDN. 

Konstrukce vodorovné:  

Stropní desky: 

 

Plocha stropu: 3428 m2 

Tloušťka stropu: 250 mm 

Celkový objem stropní desky: 3428 x 0,25 = 857 m3  

 

Průvlaky: 

 

Plocha průvlaků: 22 m2 

Výška průvlaků: 300 mm 

Celkový objem průvlaků 22 x 0,3 = 6,6 m3  

 

 Celkový objem vodorovných konstrukcí: 863,6 m3 

Počet betonářských záběrů: 

863,6  ÷ 144 = 5,99  → 6 záběrů (3 směny dvou jeřábů) 

 

1-5. záběr bude betonovtat 576 m2, 144 m3. 

6. záběr bude betonovat 570 m2, 143,6 m3. 

 

Konstrukce svislé:  

Stěny: 

Plocha stěn o tl. 250 mm: 2312 m2 

Objem stěn: 2312 x 0,25 = 578  m3 

Plocha stěn o tl. 200 mm: 828 m2 

Objem stěn: 828 x 0,20 = 166  m3 

Celkový objem stěn = 744 m3 

 

Výtahové jádra: 

Plocha stěn o tl. 150 mm: 347 m2 

Objem stěn: 347 x 0,15 = 52  m3 

 

 

Celkový objem svislých konstrukcí: 796 m3 
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Počet betonářských záběrů: 

796 ÷ 144 = 5,5 → 6 záběrů (3 směny dvou jeřábů) 

 

1-5. záběr bude betonovtat 144 m3. 

6. záběr bude betonovat 76  m3. 

 

 

 

1.3 Návrh zajištění stavební jámy a jejího odvodnění 

 

1.3.1 Vymezovací podmínky pro zakládání a zemní práce 

 

Pozemek se nachází v průměrné výšce 332,5 m.n.m., Bpv a je svažitý severním směrem o přibližně 

3m na délku budovy. Podmínky zakládání vycházejí z geologické dokumentace vrtu V-2B. Hloubka 

podzemní vody je 15 metrů pod povrchem pozemku. Podloží je jílovitého charakteru střední hustoty, 

byl tedy zvolen systém plošného zakládání tzv. Bílé vany o tloušťce ŽB desky 500 mm. 
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1.3.2 Návrh zajištění stavební jámy 

Zakládací spára je v hloubce 5,595 m. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 15 metrů pod 

terénem. Stavební jáma bude kvůli navazujícím konstrukcím vymezena vetknutými štětovnicovými 

stěnami. Ty budou zapuštěny pomocí vibro-beranění a zámkově spojeny. Jejich užití bude dočasné po 

dobu vybudování spodní stavby, následně budou vyjmuty. Vzdálenost od obvodové konstrukce bude 1,4 

metru z důvodu provádění hydroizolace a kontaktní tepelné izolace.   

 

1.3.3 Návrh odvodnění stavební jámy 

Po obvodu jámy je navrženo odvodnění pomocí drenážního systému do jímky. Jelikož se základová 

spára nenachází pod hladinou spodní vody, nejsou zřízeny studny k jejímu lokálnímu snížení. 

 

1.4 Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a s vazbou na vnější dopravní 

systém 

1.4.1 Trvalé zábory staveniště 

Plocha staveniště po dobu výstavby je navržena na stavební parcele a v ploše předprostoru objektu 

z jihozápadní strany při nově vzniklé ulici prostupující parcelou, kde bude umístěno veškeré vybavení 

staveniště. Staveniště bude souvisle ohrazeno plotem výšky 2 m za účelem zamezení vstupu a pohybu 

nepovolaným osobám. Zábor nezasahuje do žádné z přilehlých komunikací a neomezuje provoz v 

blízkosti staveniště. Navržený dočasný zábor je maximální a jeho plocha je navržena tak, aby vyhověla 

veškerému uskladnění materiálu a zázemí po celou dobu výstavby. Případné snížení trvalého záboru je 

možné etapizací uskladnění materiálu a bednění. 

1.4.2 Doprava materiálu na stavbu 

Beton bude dopravován auto-domíchávačem z nejbližší betonárny Skanska Transbeton, s.r.o. – K 

Betonárně 181/8, 155 00 Řeporyje-Třebonice. Vzdálenost od staveniště je přibližně 11 kilometrů a 

přibližná doba transportu je 11 minut. Na stavbě bude následně beton distribuován betonářským 

košem na věžovém jeřábu s horní otočí. Tyto dva  jeřáby, které se postaví vedle objektu z jihozápadní 

strany, budou také hlavní prostředek k dopravě materiálů přímo na stavbě.  

1.4.2 Vjezdy a výjezdy na staveniště  

Pozemek je přímo napojen na pozemní komunikaci, z jihozápadní a severovýchodní strany. Vjezdová 

brána a vstup pro pěší na staveniště bude z nově vzniklé ulice na jihovýchodě a z ulice Kurandové na 

severozápadě a bude nepřetržitě hlídán ze stanoviště vrátnice a bude opatřen dopravním značením. 

 

1.5 Ochrana životního prostředí během výstavby 

Při provádění stavebních prací jsou za účelem ochrany životního prostředí navržena opatření na 

základě zákona 334/1992 Sb. o ochraně životního prostředí, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a č. 416/2010 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 

povrchových a odpadních vod. 
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1.5.1 Ochrana půdy a ovzduší 

Ochrana půdy před ropnými produkty bude zajištěna umístěním čerpací stanice na zpevněné  

ploše, skladováním pohonných hmot na zpevněné ploše a zajištěním dobrého technického stavu strojů 

a vozidel. Znečištěná půda bude společně se zbytky stavebního materiálu po skončení stavebních 

prací odvezena a ekologicky zlikvidována.  

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby docházelo k co nejmenší prašnosti. Stavební 

komunikace z betonových panelů zamezí zvýšené prašnosti. Přilehlé komunikace a stavební suť budou 

v případě nutnosti kropeny. Prašné materiály budou překryty plachtou. Při stavbě bude v případe 

nutnosti použita ochranná tkanina k zabránění šíření prachu. 

 

1.5.2 Ochrana spodních a povrchových vod  

Na mytí nástrojů a bednění bude zajištěno vyhovující čistící zařízení a podložka, které zamezí vsáknutí 

zbytků betonu, cementových produktů a jiných škodlivých látek do půdy a následnému ohrožení kvality 

spodních vod. Veškerá voda znečištěná výstavbou bude shromažďována do jímky a poté odčerpána a 

odvezena k ekologické likvidaci.  Pro stavbu budou využívány pouze ty zdroje vody, které budou 

schváleny stavebním úřadem. Voda ze stavební jámy bude odváděna pomocí spádu do sběrných 

studen. 

1.5.3 Ochrana zeleně na staveništi 

Staveniště se nenachází v žádném speciálním ochranném pásmu. Po dokončení výstavby bude vyseta 

nová tráva a vysázeny nové stromy, které jsou součástí celkového řešení návrhu území.  

1.5.4 Ochrana před hlukem a vibracemi 

Staveniště je umístěno v lokalitě sloužící převážně k bydlení. Stavební práce budou probíhat mezi 6 h. 

– 21 h. (limity hluku se budou řídit dle zákona č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 148/2006 Sb.), Mezi 

21 h–6 h budou stavební práce probíhat pouze tehdy, bude-li udělena výjimka (např. při nutnosti 

zachování kontinuální betonáže) - tento stav je však výjimečný. Doprava materiálu na stavbu bude 

probíhat mimo dopravní špičku. 

1.5.5 Ochrana pozemních komunikací  

Vlivem výstavby nedojde k znečištění přilehlých komunikací. Každé vozidlo bude před výjezdem ze 

staveniště řádně očištěno – buď mechanicky, nebo tlakovou vodou. Po ukončení prací bude také 

důsledně očištěna plocha komunikací. 

1.5.6 Odpady 

V rámci staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 

odpadu. Přímo na staveništi jsou umístěny kontejnery pro tříděný odpad – plast, kovy, beton, 

nebezpečný odpad a stavební odpad. Odpady, které tedy vzniknou, budou v první řadě připraveny na 

opětovné použití, pokud není možné, budou recyklovány odbornou firmou. 

 

 

1.6 Rizika a zásady BOZP na staveništi  

1.6.1 Plán ochrany zdraví 
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Pro stavbu je třeba již v přípravné fázi zajistit koordinátora BOZP, který zpracuje plán – vyhodnotí práce 

se zvýšeným rizikem. Dále koordinátor pokračuje i ve fázi realizace, kde spolupracuje se zhotoviteli (na 

stavbě budou aspoň 2). Zároveň budou přímo na staveništi informace o BOZP na štítku. V prostoru 

staveniště se budou osoby pohybovat pouze s ochrannou helmou a reflexním pracovním oděvem nebo 

vestou. Při manipulaci s dopravními prostředky a stroji bude využito zvukové signalizace k upozornění 

ostatních na staveništi. 

Všechny prováděné práce jsou v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce: 

• 309/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

• Zákon č. 309/2005 Sb. Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení. 

1.6.2 Práce na zemních konstrukcích 

Celé staveniště bude ohrazeno plotem výšky 2 m (minimální odstupová vzdálenost od objektů bude 1,5 

m). Vstup do něj bude možný ze dvou stran a bude opatřen zámkem, aby nebyl možný vstup cizích osob 

při nečinnosti na stavbě a budou zde umístěny bezpečnostní značky. Přístupové cesty k staveništi 

budou mít min. šířku 0,75 pro dělníky a zároveň komunikace dopravy materiálů je navržena jako 

jednosměrná o šířce 4 m. Celé staveniště bude řádně osvětleno. Jakékoliv hlubší otvory a jámy větší 

jak 25 cm budou překryty únosným poklopem.  

Stavební jáma bude zajištěna pomocí zábradlí připojeného ke štětovým stěnám, okolo celého výkopu 

– drátěným plotem, výšky 1,2 m. Žebříky do výkopu budou opatřeny ochranou proti pádu, budou 

připevněny ke štětovým stěnám. Bezprostřední okolí stavební jámy je zakázáno nadměrně zatěžovat. 

 

1.6.3 Práce na bednění 

Pásmo, které se nachází pod místem práce bude označeno zákazem vstupu všem pracovníkům po 

dobu probíhající práce. Všechny otvory a volné okraje objektu (zejména prostor pavlače) nebo lešení 

ve výškách nad 1,5 m od země budou při probíhajících pracích v jejich úrovni opatřeny buď 

dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo zabedněny. V místech, kde tato opatření nebude možné 

provést, bude ochrana pracovníků zajištěna buď jednotyčovým zábradlím ve vzdálenosti 1,5 m od 

daného rizikového místa, nebo zachycovacím postrojem v kombinaci s dalšími prvky. 

Lití betonu bude provedeno pomocí jeřábu který bude na určené misto zdvihat betonářské koše o 

objemu 1 mš . Manipulace s prefabrikovanými dílci konstrukce bude provedeno pomocí jeřábu - viz. 

D.1.5.1.3. Jeřáby musí být ovládány způsobilou osobou. Během lití betonu se pod bedněním nesmí 

pohybovat pracovníci. Bednění bude provedeno příslušnými pracovníky a po vylití stěn bude 

odstraněno po dostatečném ztuhnutí betonu. Po této době je konstrukce únosná a je možné ji začít 

zatěžovat dalšími konstrukcemi. Postup pro montované prefabrikované konstrukce viz. D.1.5.1.3. 

Bednící, odbedňovací a montovací práce musí být prováděny kvalifikovaným pracovníkem. Zároveň 

musí být zajištěna bezpečná manipulace s bedněním a jakýmkoliv břemenem nacházejícím se na 

stavbě. Bednění je montováno a demontováno za použití pomocných lešení 
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STÁVAJÍCÍ VODOVOD

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU V RÁMCI BP

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

VJEZD DO GARÁŽÍ

POŽÁRNÍ HYDRANT PODZEMNÍ
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STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD
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STAVEBNÍ OBJEKTY
SO 01     HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

SO 02     OBJEKT LDN
SO 03     VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SO 04     PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
SO 05     ELEKTRO PŘÍPOJKA
SO 06     PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
SO 07     PŘÍPOJKA TEPLOVODU
SO 08     RAMPY
SO 09     BETONOVÉ POVRCHY KOLONÁD A PŘEDPROSTORU
SO 10     PŘÍJEZDOVÁ CESTA DO GARÁŽÍ
SO 11     CHODNÍKY DLÁŽDĚNÉ
SO 12     CHODNÍK MLATOVÝ
SO 13     ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

NÁSTUPNÍ PLOCHA HASIČŮNAP
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OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ - ZÁBOR

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD

STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD

STAVENIŠTNÍ ELEKTRO PŘÍPOJKA

STAVENIŠTNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

NOVÝ OBJEKT - NADZEMNÍ ČÁST

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

LEGENDA OZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

NOVÝ OBJEKT

SKLADOVACÍ PLOCHY

I        DESKY DOKA PROFRAME TL. 21 MM, ROZMĚRY 2 X 0,5 M

II       NOSNÍKY DOKA H20 TOP P

III      STOJNY DOKA EUREX 20 TOP 400

VI      BEDNY PRO DROBNÉ SOUČÁSTKY

V       PANELY FRAMAC XLIFE 1,35 X 3,25 M + 0,45 X 3,25 M

VI      BEDNĚNÍ SLOUPŮ FRAMI XLIFE 0,40

VII     PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA
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Ing. Milada Votrubová, CSc.
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1.1 Vymezovací údaje 

Řešeným prostorem je spojovací krček v rámci jednoho oddělení, který vytváří oblak funkcí a provozů 
v centru oddělení. Konkrétně se jedná o společnou jídelnou, chodbu a část stanoviště sester. Jedná se 
o prostor s výškou stropu 3,08 m a s velkým množstvím přirozeného denního světla. Cílem zpracování 
je specifikace povrchů, zábradlí, osvětlení, umístěn technického zařízení, výplní otvorů a dalších 
specifických prvků ve smyslu optimálních podmínek pro léčení se a v neposlední řadě práci personálu. 

1.2 Materiálové řešení povrchů  

1.2.1 Podlahy 

 - značeno P  

Jídelna s chodbou a včetně sesterny mají sjednocenou materialitu podlah. Povrchovou vrstvou 
podlahy je plně probarvená samonivelační cementová stěrka, s barevným pigmentem RAL 5023. 
Odstín bude vyhodnocen a zvolen z předem vyrobených vzorků. 

Bližší specifikace viz seznamy skladeb – D.1.2.20-27 

1.2.2 Stěny 

 - značeno I 

Železobetonové stěny v prostorách chodby, jídelny a sesterny jsou opatřeny strojně nanášenou bílou 
vápennou omítko, která je doplněna čistě bílou matnou výmalbou.  

Bližší specifikace viz seznamy skladeb – D.1.2.20-27 

1.2.3 Stropy 

 - značeno R 

Železobetonové stropy v prostorách chodby, jídelny a sesterny jsou opatřeny strojně nanášenou bílou 
vápennou omítko, která je doplněna čistě bílou matnou výmalbou.  

Bližší specifikace viz seznamy skladeb – D.1.2.20-27 

1.2.3 Průvlaky a sloupy  

Železobetonové průvlaky a sloupy v prostorách chodby, jídelny a sesterny jsou opatřeny strojně 
nanášenou plně probarvenou vápennou omítkou laděnou do odstínu RAL 5023, která je doplněna 
výmalbou v témže odstínu. Odstín bude vyhodnocen a zvolen z předem vyrobených vzorků. 

1.2.4 Podhledy 

- značeno H 

Nejsou instalovány podhledy 
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1.3 Specifikace vybavení interieru 

1.3.1 Dveře  

- značeno D 

Všechny dveře ústící do chodby neboli chráněné únikové cesty mají požární odolnost EI 30 DP1 - 
S200,C, protipožární zasklení, jsou kouřotěsné, mají řízené zavírání a madlo/kliky z nerezové oceli.  
Mají ocelovou zárubeň, jsou bezprahové a křídla jsou vrstvená hliníková. 
Rám i křídlo dvěří jsou opatřeny lakem s barevností RAL 5009. 
 
Bližší specifikace viz tabulka dveří – D.1.2.15 

 

1.3.2 Okna 

- značeno O 

Všechny okna propojující interiér s exteriérem mají požární odolnost EW 30 DP3, dřevohliníkový rám, 
trojité izolační protipožární zasklení a celoobvodové kování. Sklo je čiré a z venku pokovené. 
Vnitřní dřevěný rám a dřevěné obložení ostění má povrchovou úpravu EI701 – DUB. 
Kliky jsou zhotoveny z kartáčovaného nerezu. 
 
Bližší specifikace viz tabulka oken – D.1.2.16 

1.3.3 Madla 

- značeno Z 

Pomocná madla jsou v typologii léčeben velmi důležitou součástí vybavení. Jsou zhotovena 
z kartáčované nerezové oceli a kotvena pomocí šroubů přímo do železobetonové konstrukce. Průměr 
trubky madla je 40 mm a tloušťka stěny 3 mm. Madlo se nachází ve výšce 80 cm nad podlahou. 

Bližší specifikace viz tabulka zámečnických výrobků – D.1.2.18 a Detail kotvení madla – D.6.2.1 

1.3.4 Stoly 

- značeno N 

Jídelní stoly jsou navrženy pro 4 osoby/stůl o rozměrech 90 x 140 cm. Materiálem je dub s přírodní 
kresbou dřeva, ošetřen tvrdým voskovým olejem. Požadována je možnost propojení stolů, snadná 
omyvatelnost a stohovatelnost. Jako doporučený uvádím stůl lasu od firmy Ton. 
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1.3.5 Židle 

- značeno M 

Židle jsou navrženy dřevěné s opěrkami a polstrovaným sedadlem a opěradlem. Materiálem je dub 
s přírodní kresbou dřeva, ošetřen tvrdým voskovým olejem. Požadována je snadná omyvatelnost a 
únosnost do 130 kg. Jako doporučenou uvádím židli 811 od firmy Ton. 
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1.3.6 Rostliny 

- značeno Q 

Nedílnou součástí návrhu interieru a vnitřního prostředí jsou rostliny. V tomto případě pokojové. Jako 
doporučení přikládám několik vytypovaných rostlin ze Zahradnictví Chládek. 
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1.4 Osvětlení 

- značeno L 

Všechny řešené prostory jsou osvětleny závěsnými LED svítidly coria, o průměru 600 mm a výšce 
tělesa 86 mm. Kotveno bude pomocí hmoždinek a lanek přímo do železobetonového stropu a napojeno 
na předem připravenou elektroinstalaci vedenou v drážkách. Veškeré osvětlení bude regulováno na 
základě hodnot přirozeného osvětlení a na základě minimalizace energetických nároků s dodržením 
všech příslušných normových hodnot pro osvětlení prostor. Svítidla budou barevnosti 2700 K. Světelné 
toky svítidel budou vypočítány a navrženy dle detailního modelu osvětlení viz. speciální dokumentace. 
Povrchová úprava hliníkových částí světla bude RAL 7000. 
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1.5 Zdroje  

[1] On-line katalog Ton [online]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://www.ton.eu/cz/3d-modely/ 

[2] On-line katalog Lena lightning [online]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: https://lenalighting.com/products/55-
office-lighting/784-coria-led-en/ 

[3] On-line katalog Zahradnictví Chládek [online]. [cit. 2023-01-13]. Dostupné z: http://www.katalog-
rostlin.cz/pokojove-rostliny/strana7-50.html 
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1.1 Základní údaje o stavbě 

Řešeným objektem je léčebna dlouhodobě nemocných nacházející se v Praze 5 na Barrandově. 
Jedná se o místo péče. Dům v sobě kombinuje léčebnu, přidruženou fyzioterapii a rehabilitaci, 
balneo, multifunkční sál, kavárnu a malý retail. Budova má obdelníkový půdorys (135 x 41 m) a spočívá 
z celkem 5 nadzemích a 1 podzemního podlaží. Nachází se na aktuálně nezastavěném území o 
velikosti 2,5 ha,  které jsme celé řešili v rámci urbanistické studie. Léčebna je jednou z mnou 
navrhovaných sedmi budov a jedná se o solitér přímo nenavazující na žádnou další stavbu. Pozemek 
se nachází na mírně svažité parcele, jajíž svažitos budova respektuje. Přístup do objektu je možný ze 
dvou stran a to z jihozápadu a severovýchodu.  

Budova je řešena dvoutraktově s třemi spojovacími místy. Středové spojovací místo slouží jako hlavní 
vertikální komunikační uzel a sekundární krčky slouží pro propojení jednotlivých oddělení. Obdelníky 
vytvořené trakty a spojovacímy krčky jsou zastřešené do výšky 3.NP a využité pro multifunkční sál a 
balneo. Jejich střecha slouží jako terasa. Prostor mezi konci traktů je volný a podporuje nekonečnost 
a rozvolněnost celého území. Všechny  nadzemní chodby a místnosti jsou přirozeně osvětleny.  

Konstrukce objektu je železobetonová a je řešena jako příčný stěnový systém. Stropy jsou 
železobetonové monolitické a v garážích doplněny sloupy. Stavba je částečně podsklepená a je 
založena na železobetonové desce. Konstrukční výška 2-4.NP je 3,5 m, 1.NP 4 m a suterénu 4,75 m. 
Fasáda je tvořena pozinkovaným trapézovým plechem a v místech pokojů předsazenými převážně 
dřevěnými a v místě vyústění CHÚC ocelovými pavlačemi se stíněním. 

Plocha řešeného území: 25 132 m2  

Zastavěná plocha : 9 815m2 

Zastavěná plocha léčebny: 5 535 m2 

Výška stavby: 18,810 m  

1.2 Koncepce práce s Archicadem 

Celá bakalářská práce je vypracována systematickou prací v Archicadu verzi 25. Koncepci práce lze 
shrnout následovně. V mapě projektu došlo k vymodelování projektu na základě návrhu v předmětu 
studie bakalářské práce. Byly dodrženy systématické aspekty práce v programu, jako například 
modelování po patrech, práce s vrstvami, klasifikací konstrukcí (nosné, atd.). Dále jsem model studie 
rozkreslil a dopracoval do stupně pro stavební povolení viz výkresy bakalářské práce. 

Pro klasifikaci prvků nebyl použit klasifikační program. Všechny prvky jsem klasifikoval ručně dle 
potřeby a každý prvek má své specifické ID. Např: Okna – O01-O18, Zámečnické výrobky – Z01-Z14 
atd.. viz výkresy a specifikace prvků.   

Projekt byl vypracován s rozšířením archiCADu DEKSOFT, BIMTech, Wienerberger a CADClick. Z těchto 
rozšíření jsem stahoval skladby konstrukcí podlah, střech, stěn, stropů a podhledů. Díky těmto 
vstupním informacím s podrobnostmi jsem byl schopen vytvořit velmi dobře propracované a 
odborníky ověřené  skladby konstrukcí a jejich popisky.  

Většina tabulek v projektu jsou automaticky vytvořené. Řezy, pohledy a půdorysy jsou v maximální 
míře automaticky vygenerované z 3D modelu bez pozdějších 2D úprav. Snažil jsem se vše 
automaticky získávat z 3D modelu. Po první fázi vymodelování jsem se zabýval mapou zobrazení, 
která je rozřazena dle profesí (Pozemní stavitelství, statika, požár, provádění stavby, TZB, interier, 
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BIM). Dále jsou jednotlivé profese rozřaženy dle půdorysů, řezů atd., kde jsem také využíval možnosti 
grafických stylů a voleb zobrazení modelu. 

Systematicky jsem používal šablony výkresů a výkresové složky. Jednotlivé prvky 3D modelu, jako 
např. okna, dveře mají své specifické ID atd. pro hladké sestavování tabulek a co nejpřesnější 
vymodelování projektu.  

Pracoval jsem rozvněž s rozpiskou výkresů, která pracuje s autotexty v maximální míře - Informace o 
projektu jsou vyplněny a dále využívány. Prácuji rovněž s kombinací grafických stylů, kombinací 
vrstev a vlastní sadou per. 

Vyjma školních konzultací jsem využíval informací z arditu Martina Rosy a jeho tutoriálů, včetně 
vzorové šablony, kterou jsem si dále upravil a modifikoval.  
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Léčebnu dlouhodobě nemocných vnímám především jako místo, které by mělo 
bezproblémově a hladce sloužit svým uživatelům a podporovat cestu k vyléčení se. 
Fakt, že se u nás v léčebnách velmi často umírá a tudíž se tyto prostory stávají 
posledním domovem mnoha lidí mě zarazil.  Co mě ale šokovalo více, bylo prostředí a 
podmínky v kterých se to odehrává. Na léčení pacientů má dle mého názoru zásadní 
vliv i prostředí, v kterém se lidé nachází. Snažím se tedy v mém návrhu soustředit na 
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důstojnost, možnost soukromí a potkávání se s ostatními. Hledám  ideální propojení 
mezi místem, které se pro pacienty stává dočasným domovem a mezi léčebnou 
jakožto strojem na péči.   
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I perceive a long-term care facility as a place that should serve its users smoothly 
and seamlessly and support the path to recovery. The fact that people die very often 
in our hospitals and that these places therefore become the last home of many people 
struck me. But what shocked me more was the environment and the conditions in 
which it takes place. In my opinion, the environment in which people are in has a 
major impact on the treatment of patients. So I try to focus on key factors in my 
design such as sunlight, light, greenery, fresh air, materials, colours, dignity, privacy 
and the opportunity to meet others. I am looking for the ideal connection between a 
place that becomes a temporary home for patients and the treatment room as a care 
machine.  
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