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Schématické znázornění řešení rozvodů VZT -
1NP

MĚŘÍTKO  1 : 100
Řez č.1

Seznam místností

Číslo Název Podlaží Plocha

1.01 Vstupní hala 1NP 4 m²
1.02 Chodba 1NP 15 m²
1.03 Obývák + Jídelna 1NP 43 m²
1.04 Pokoj 1NP 9 m²
1.05 Sklad 1NP 10 m²
1.06 Ložnice 1NP 15 m²
1.07 Chodba 1NP 2 m²
1.08 Kuchyň 1NP 15 m²
1.09 Koupelna 1NP 3 m²
1.10 Toaleta 1NP 2 m²
1.11 Komora 1NP 3 m²
1.12 Schodiště 1NP 10 m²
1.13 Technická místnost 1NP 9 m²
1.14 Koupelna 1NP 3 m²


