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ČÍSLO BP:1 - BS - 2023

PŮDORYS OTOPNÉ SOUSTAVY 1. NP

Cu 28x1,5

KLM-070045
Koralux
300 W

Potrubí otopných hadů je Gabotherm hetta PB-R 17 x 2,0.

 Přídavné regulační šroubení

 Tepelné čerpadlo

 Akumulační zásobník 120 l
 Vyvažovací ventil

 Uzavírací ventil

 Přívodní potrubí

 Zpětné potrubí

 LEGENDA:

TČAZ

VV

 Plocha otopného hadu

-15 °C

 Regulační šroubení
RŠ

PRŠ
 Přídavné regulační šroubení

Zdroj tepla: Tepelné čerpadlo Bosch Compress 7400i AW
 5 ORM (5 kW

)


