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Legenda:

Vystup TV

Membrénova expanzni nadoba
Vstup studené vody

Cidlo venkovni teploty

Cidlo teploty TV

Napoustéci a vypoustéci kohout
Otopny okruh

Nésténny kotel Logamax GB072
Zpétné klapka

Bezpeénostni termostat
Elektrick topna vlozka
Obéhové Eerpadlo otopného okruhu
Prostorovy snimac teploty
Zpatecka vytapeni

Zpatecka zasobniku

Uzaviraci ventil

Filtr

Studena voda

Tepld voda

Smésovaci ventil otopného okruhu
Vystup do vytépéni

Vystup do zasobniku

Zasobnik TV Logalux SU200

CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE

FAKULTA STROJNI

CISLO VYKRESU: 1-001

DATUM

VYPRACOVAL

Marat Ignatyev

Otopné soustava
v nizkoenergetické

MERITKO 150

Lokalita: Praha

PROJEKT a pasivni budové
ODDiL Schéma zapojeni
E AST Zdroj tepla: kotel na plyn




