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LEGENDA

TRASY PRO KABELÁŽ NN (E-ROZVOD SYSTÉMŮ VÍCE NEŽ 42V)

DRÁTĚNÝ ŽLAB 50/60 mm - (Označení E)

DRÁTĚNÝ ŽLAB 75/60 mm - (Označení E)

DRÁTĚNÝ ŽLAB 100/60 mm - (Označení E)
DRÁTĚNÝ ŽLAB 150/60 mm - (Označení E)
DRÁTĚNÝ ŽLAB 200/60 mm -  (Označení E)

DRÁTĚNNÝ ŽLAB 300/60 mm - (Označení E)

TRASY PRO SLABOPROUDOVOU KABELÁŽ (J-ROZVOD SYSTÉMŮ MÉNĚ 48V)

DRÁTĚNÝ ŽLAB 50/60 mm - TRASA SLABO-PROUDOVÝCH KABELŮ (Označení J)

DRÁTĚNÝ ŽLAB 75/60 mm - TRASA SLABO-PROUDOVÝCH KABELŮ  (Označení J)

DRÁTĚNÝ ŽLAB 100/60 mm - TRASA SLABO-PROUDOVÝCH KABELŮ  (Označení J)
DRÁTĚNÝ ŽLAB 150/60 mm - TRASA SLABO-PROUDOVÝCH KABELŮ  (Označení J)

VERTIKÁLNÍ ÚPRAVA TRASY

TRASY PRO KABELÁŽ MN (J-ROZVOD SYSTÉMŮ MÉNĚ NEŽ 42V)

DRÁTĚNNÝ ŽLAB 50/60 mm
DRÁTĚNNÝ ŽLAB 100/60 mm

OZNAČENÍ ŽLABU 100/60 mm

Karel Bušek

Půdorys kabelové žlaby 1.PP, 1.NP, 2.NP, 5.NP

D.1.4 Technika prostředí staveb
D.1.4.7 Elektroinstalace - silnoproud

1:100

STOUPAČKA - STOUPACI ŽEBŘIK - GALVANICKÝ, POZINKOVANÝ  200/60 mm - (Označení L)

ROZVADĚČE

PŮDORYS 1.NP
PŮDORYS 2.NP

PŮDORYS 1.PP

PŮDORYS 5.NP

Rm4-TS

Lapol
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