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Minimální odstupy

Akumulační nádrž
topné vody
500 l

Akumulační nádrž
teplé vody
300 l

Expanzní nádoba
100 l

Kotel na pelety
PE1 Pellet
7 kW

Textilní zásobník
na pelety
Fröling Bag silo

Sací systém pelet

T
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1.01
VSTUPNÍ CHODBA
θi,H = 10 °C

1.02
CHODBA
θi,H = 20 °C

1.07
LOŽNICE
θi,H = 20 °C

1.11
KOTELNA
θi,H = 10 °C

rodinného domu
Rekonstrukce technických systémů
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