
PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL LOGAMAX PLUS GB 162-25

LEGENDA ZKRATEK

K
ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY LOGALUX SH 440 EWZ1

AKUMULAČNÍ ZÁSOVNÍK REFLEX STORATHERM HEAT HF 1000/1_CAZ
ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČR/S
EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX NG18/6E1

ČIDLO TEPLOTYČT

TEPELNÉ ČERPADLO WPL 25 ATČ

MANOMETRM

ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY LOGALUX SU 300/5_CZ2

E2 EXPANZNÍ NÁDOBA REFIX DT 60/10

PŘÍVODNÍ PE-Xa POTRUBÍ - 50 °C
ZAIZOLOVANÉ NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ

VRATNÉ PE-Xa POTRUBÍ - 40 °C
ZAIZOLOVANÉ NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ

LEGENDA POTRUBÍ

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TYČ O VÝKONU 9 kW
THR TERMOHYDRAULICKÝ ROZDĚLOVAČ
TPV

OBĚHOVÉ ČERPADLOČ
POJISTNÁ SKUPINA
(MANOMETR, ODVZDUŠŇOVAČ A POJISTNÝ VENTIL)

PS

OTOPNÝ OKRUH
ZWE

TŘÍCESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL

ZPĚTNÁ KLAPKAZK
FILTRF

OT

PŘÍMÉ REGULAČNÍ ŠROUBENÍPRŠ
KULOVÝ KOHOUTKK
TERMOSTATICKÝ VENTIL OTOPNÉHO TĚLESATHV
KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚCÍM VENTILEMKKV
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Vytápění bytového domu
s pomocí tepelného čerpadla

FUNKČNÍ SCHÉMA

POZN. SVĚTLÁ VÝŠKA S. V. = 2,8 m
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