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Název výkresu:

Školní rok:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Název diplomové práce

Zpracoval:

Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Vedoucí diplomové práce:

   LEGENDA ČAR
  PITNÁ VODA

  PROVOZNÍ VODA

  PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

  VRATNÉ POTRUBÍ

   LEGENDA ZNAČEK
P13   STOUPACÍ POTRUBÍ - PITNÁ VODA

B13   STOUPACÍ POTRUBÍ - PROVOZNÍ VODA

C13   STOUPACÍ POTRUBÍ - CIRKULAČNÍ VODA

U13   STOUPACÍ POTRUBÍ - TEPLÁ VODA

DN25   DIMENZE STOUPACÍ POTRUBÍ

K1   PLYNOVÝ KOTEL

E   EXPANZNÍ NÁDOBA

M   MANOMETR

ZÁS   ZÁSOBNÍK TUV

R/S   ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ

N1   VYROVNÁVACÍ NÁDRŽ

N2   ČISTICÍ NÁDRŽ

N3   AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

A   SESTAVA AQUALOOP

ND   NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU

T   MEMBRÁNOVÁ TLAKOVÁ NÁDOBA

UV   UV LAMPA

PJ   PŘEČERPÁVACÍ JÍMKA

  UZAVÍRACÍ KOHOUT

  FILTR

  VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

  ZPĚTNÁ KLAPKA

  POJISTNÝ VENTIL

  ČERPADLO

  VYPOUŠTĚCÍ + UZAVÍRACÍ KOHOUT

Návrh vnitřního vodovodu a kanalizace
v  občanské stavbě s využitím odpadních vod

±0,000 = 284,294


