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Stanoveni vlhkostni zatéze v bazénové hale

Navrhové podminky v bazénové hale

t=29,5°C ... teplota vzduchu v interiéru
¢ = 55% ... relativni vihkost v interiéru
w=0,175m/s ... rychlost proudéni vzduchu nad hladinou
Py; = 2,269 ... parcialni tlak vodni pary pfi teploté vnitfniho vzduchu [kPa]

Vypocet dle Technického privodce, svazek 31

RN Plocha Teplota vody plw plw — Py B My

m2 °C kPa kPa kg/(h.m%.kPa) kg/h
plavecky bazén 336,0 27,9 3,760 1,491 0,141 70,4
vifivky 13,0 34,3 5,410 3,141 0,141 57
relaxacni bazén 93,0 30,6 4,393 2,124 0,141 27,8
vyukovy bazén 81,0 30,9 4,469 2,200 0,141 25,0
dojezd toboganu 55 28,0 3,782 1,513 0,141 1,2
Celkova produkce vilhkosti v bazénové hale 130,1

Ve vypoctu neni zohlednén vliv vodnich atrakci (vodni hfib o priméru 1,1 m, détska skluzavka, masazni prvky a fontana v relaxaénim bazénu) a mokré podlahy na produkci vodni pary.



Vypoéet dle VDI 2089

ti = 302,65 .. teplota vzduchu v interiéru [K]
R, = 461,52 .. plynova konstanta pro vodni paru [J/kg.K]
Py; = 2269 .. parciélni tlak vodni pary pfi teploté vnitfniho vzduchu [Pa]

Plocha Teplota vody p;w p;w — by, T pouzivany bazén nepouzivany bazén

Bazén Bp Mup Bn Mun

m? K Pa Pa K m/h kg/h m/h kg/h
plavecky bazén 336,0 301,05 3760 1491 301,85 28 100,7 7 25,2
vifivky 13,0 307,45 5410 3141 305,05 50 14,5 7 2,0
relaxacni bazén 93,0 303,75 4393 2124 303,20 40 56,5 7 9,9
vyukovy bazén 81,0 304,05 4 469 2200 303,35 40 50,9 7 8,9
dojezd toboganu 5,5 301,15 3782 1513 301,90 40 2,4 7 0,4
Celkova produkce vihkosti v bazénové hale M, = 225,0 M, = 46,4

Soucasti relaxaéniho bazénu jsou dvé masazni sprchy a dvé fontany. Pro stanoveni soucinitele pfenosu vihkosti u bazénu s vice atrakcemi je rozhodujici ta skupina atrakci s maximalni hodnotou A .
Pro relaxaéni bazén je uvazovano dvakrat se skupinou €. 4 z nasleduijici tabulky a hodnota AB, = 8,5 m/h je odectena z grafu.

Soucasti vyukového bazénu je vodni hfib o priméru 1,1 m a détska skluzavka. Pro vyukovy bazén je uvazovano se skupinou €. 2 z nasleduijici tabulky a hodnota AB, = 4 m/h je odectena z grafu.

*I per m mushroom circumference
**) up to 10 m slideway length

Attraction Relative 30
field amplification m
1 Wild-water channel 30 - 25’
Al
| 2 | Water mushroom 5" | §-§
3 | Counter-current swimming facility 20 E‘E’ 20 /
&3 Sl
| 4 | Neck-massage shower 8 | 58 P>
20 P 4
5 | Underwater jets 4 58 15 >
- R A
6 | Bubble fountain 3 gg /
as /
7 | Geyser 3 2L 10
- 2385 €
8 | Children’s slide™ 3 s =
5
9 | Massage area 4
g 4 €~
10 | Lounger 2
o V.
11 | Seat 2
0 5'5 1012 20 30 40

60 70

80

vlhkosti o:

12,0

5,1

100

Summe der Werte der relativen Feldverstarkung / sum of the values of relative field amplification

V dobé provozu bazénu je nutno navysit produkci

kg/h vlivem vodnich atrakci v relaxaénim
bazénu

kg/h vlivem vodnich atrakci ve vyukovém
bazénu

V provozni dobé plaveckého bazénu je produkce vodni pary 242,1 kg/h. Mimo oteviraci dobu plaveckého bazénu je hodnota odparu z vodni hladiny 46,4 kg/h.
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