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Vypis regulacnich prvk, tlumict a pozarnich klapek Vzduchotechnické zafizeni X2: Sprchy a Satny zeny Vzduchotechnické zafizeni X1: Bazénova hala
Rozméry 5 stvi Rozméry Mnozstvi Rozméry Mnozstv Rozméry 5 stvi
Ozn. Popis pnku - Mnizstw Ozn. Popis pnku — nokzs v Ozn. Popis prku — nizs v Ozn. Popis prku — Mnizstw
Sitka[mm] | Vy$ka[mm] | Délka[mm] [ks] Sitka[mm] | Vyska[mm] | Délka [mm] [ks] Sitka [mm] | Vyska[mm] | Délka[mm] ks] Sitka[mm] | Vyska[mm] | Délka [mm] [ks] POTRUBNI ROZVODY
1.PK1 |Pozarni klapka Systemair 2500 630 435 1 2.000 |Vzduchotechnickd jednotka C.I.C. Hrebec 700 1700 5160 1 1.000 |Vzduchotechnicka jednotka C.I.C. Hiebec HL20 RRT 1750 2600 6250 2 1.501 |Hranaté potrubi 1600 800 300 2 (m} FLEYO HADICE METALFLEX DO AGRESIVNIHO PROSTREDI
1.PK2 |Pozarni klapka Systemair 1000 900 435 1 2.019 |Kruhov& potrubi - koleno 90° 2450 700 4 1.001 [Hranaté potrubi 1600 1000 300 2 1.502 |Hranaté potrubi - w$kova regulace 1600 630/800 300 2 . o ) )
—— — — PRIVODNI SPIRO POTRUBI, PROVEDENI NEREZ
1.PK3 |Pozarni klapka Systemair 800 900 435 1 2.020 |Kruhové potrubi 2450 1500 1 1.002 [Hranaté potrubi - w$kova regulace 1600 1000/900 300 2 1.503 |Hranaté potrubi 1600 630 1000 2 ’ ’ '
1.PK4 |Pozémi kiapka Systemair 1120 355 435 1 2.087 |Kruhové potrubi 450 1700 1 1,003 |Hranaté potrubi 1600 900 700 2 1504 |Hranaté potrubi - kalhotowy kus 2500116001600 630 2500 1 ————  ODVOON SPIRO POTRUB], PROVEDEN, NEREZ
1.PK5 |Pozarni klapka Systemair 1000 400 435 1 2.038 |Kruhové potrubi @450 300 1 1.004 |Hranaté potrubi - kalhotowy kus 1800/1600/1600 900 2500 1 1.505 |Hranaté potrubi 2500 630 2700 1 [:] PRIVODNI HRANATE. POTRUBI, PROVEDENI NEREZ
1.PK6 |Pozarni klapka Systemair @560 435 1 2.039 |Kruhowé potrubi - pfechod na hranaté potrubi 600/¢450 600/¢450 300 1 1.005 |Hranaté potrubi - rozbotka 1800/1000/800 900 2800 1 1.506 |Hranaté potrubi - w3kova regulace 2500 630/900 500 1 l:l ODVODNI HRANATE POTRUBI, PROVEDENI NEREZ
1.PK7 |Pozami klapka Systemair @630 435 3 2.040 |Hranaté potrubi - koleno 90° 600 600 1400 1 1.006 |Hranaté potrubi 1000 900 7500 1 1.507 |Hranaté potrubi 2500 900 1000 1 '< EEEK)s  FLEXO HADICE METALFLEX DO AGRESVNIHO PROSTREDI
1.PK8 |Pozarni klapka Systemair 1000 900 435 1 2.041 |Hranaté potrubi 600 600 1000 1 1.007 |Hranaté potrubi - koleno 90° 1000 900 2400 1 1.508 |Hranaté potrubi - rozbocka 2500/1400/1120 900 2800 1 C\] [ — PRIVODNI SPIRO POTRUBL PROVEDENI POZINK
1.PK9 |Pozarni klapka Systemair 1400 900 435 1 2.042 |Protidestova zaluzie - wfuk odpadniho vzduchu 600 600 30 1 1.008 |Hranaté potrubi - Sifkova regulace 1000/560 900 1000 1 1.509 |Hranaté potrubi - koleno 90° 1120 900 2600 2 S ODVODN SPIRO POTRUBI. PROVEDENT POZINK S OCHRANNTM NATEREM
2.PK1 |Pozarni klapka Systemair 2450 435 1 1.009 [Hranaté potrubi - koleno 90° 560 900 1300 1 1.510 |Hranaté potrubi 1120 900 6950 1 ) .
- - - - CCEEEK)s  FLEXD HADICE METALFLEX DO AGRESIVNIHO PROSTREDI
2.PK2 |Pozarniklapka Systemair @500 435 1 ) Rozméry Mnozstvi 1.010 |Hranaté potrubi - rozbo¢ka 560/560/1000 400/900 1600 1 1.511 |Hranaté potrubi - koleno 90° 1120 900 2100 2 .
— - Ozn. Popis prku ~ 5 [Ks] : — : - S CSRKK/)s FLEXO HADICE METALFLEX DO AGRESVNIHO PROSTREDI
3.PK1 |Pozarni klapka Systemair 2450 435 1 Sitka [mm] Vyska [mm] Délka [mm] 1.011  [Hranaté potrubi - w8kova regulace 560 900/560 500 1 1.578 |Hranaté potrubi - koleno 90 1400 900 2100 2
3.PK2 |Pozarni klapka Systemair @500 435 1 2,517 |Kruhové potrubi - koleno 90° @500 800 5 1.012 [Hranaté potrubi 560 560 7300 1 1.579 |Hranaté potrubi 1400 900 3250 1 —_— ——  PRIVODNI SPIRO POTRUBI, PROVEDENI NEREZ
4.PK1 |Pozarni klapka Systemair @355 435 1 2.518 |Kruhowé potrubi 2500 1000 1 1.013 |Hranaté potrubi - koleno 90° 560 560 1300 1 1.587 |Hranaté potrubi 1600 800 1000 2 — ODVODNI SPIRO POTRUBI, PROVEDENI NEREZ
4.PK2 |Pozarniklapka Systemair @355 435 1 2.527  |Kruhové potrubi @500 1800 1 1.014  |Hranaté potrubi - pfechod na kruhowé potrubi 560/¢560 560/¢560 500 1 1.588 |Protidestova zaluzie - wfuk odpadniho vzduchu 1600 800 30 2 —— ——  SPRO POTRUBI OPATRENE TEPELNOU/PROTIPOZARNI 1Z0LACI
Pozn.: Pro jednotliva zafizeni jsou zakresleny pfedpokladané pozice pozamich klapek na vzduchotechnickych rozvodech. Sachty 2.528 [Kruhové potrubi @500 1500 1 1.015  |Kruhowe potrubi 2560 4800 1 HRANATE POTRUBI OPATRENE TEPELNOU,/PROTROZIRN [Z0LAC
tvofi samostatny pozami usek. Pozami klapky jsou osazovany v pozarné délicich konstrukcich. 2.529 |Kruhové potrubi - pfechod na hranaté potrubi 600/g500 600/500 300 1 1.027 |Kruhové potrubi - koleno 90° 2630 1000 9 T
1.028 |Kruhowé potrubi 2630 700 P 900 POPIS ROZMERU HRANATEHO POTRUBI SIRKA/VYSKA
Vypis regulaénich prvku, tlumiéi a pozarnich klapek Vzduchotechnické zafizeni X3: Sprchy a Satny muzi 1.045 |Kruhové potrubi 2630 10300 1 Vzduchotechnické zafizeni X4: Mokry bar PRUTOK VZDUCHU ODVADENEHO)/PRIVADENEHO
1.053 |Hranaté potrubi 1000 400 1750 1
& ~ , R e 5 . R & ~ ,
o, Popis prvku i"zmew : 'V'”[iz]ﬂ‘" ozn. Popis prku _ il : M”{iﬁ“" 1.054 |Hranaté potrubi - koleno 90° 1000 400 2400 2 ozn. Popis priku ey : M“[EZT‘V' OSTATNI PRVKY VZDUCHOTECHNIKY
Sitka [mm] Vyska [mm] Délka [mm] Sitka [mm] Vy$ka [mm] Délka [mm)] 1.074 |Hranaté potrubi 800 900 10100 1 Sitka [mm] Vy8ka [mm] Délka [mm] IZI TLUMIE HLUKU
1.RG1 |Klapka regulaéni korozivzdorna 2VVvVZ a710 250 3 3.000 |Vzduchotechnicka jednotka C.1.C. Hiebec 700 1700 5160 1 1.075 |Hranaté potrubi - koleno 90° 800 900 900 1 4.000 |Vzduchotechnicka jednotka C.I.C. Hiebec 800 1200 4610 1 W REGULACN] KLAPKA
1.RG2 |Klapka regulagni korozivzdorna ZvVVvZ 2560 160 1 3.031 |Kruhowé potrubi - koleno 90 2450 700 3 1,076 |Hranaté potrubi - Sifkova regulace 300/1120 900 1000 ] 4.015 |Kruhowé potrubi - koleno 90 @355 550 3 ——_——
- : - ” - 450 - - 355
1.RG3 |Klapka regulaéni korozivzdorna ZvVvZ @800 250 1 3.032 |Kruhowé potrubi 1% 1500 1 1.077 |Hranaté potrubi - wskova regulace 1120 355/900 1500 1 4.016 |Kruhoveé potrubi @ 1100 1
- . - " - 450 - -
1.RG4 |Klapka regulaéni korozivzdorna ZvvZ 2630 160 3 3.048 |Kruhowé potrubi 1%/ 2300 1 1.078 |Hranaté potrubi 1120 355 7600 1 4.019 |Kruhowé potrubi 2355 2700 1
PP - ” - 450 - - 355
1.RG5 |Klapka regula&ni t&sna Mandik RKTM 1000 400 150 1 3.049 |Kruhové potrubi %] 5000 1 1.079 |Hranaté potrubi - koleno 90° 1120 355 2600 ) 4.020 |Kruhové potrubi 1%} 1350 1
3.050 |Kruhowé potrubi - pfechod na hranaté potrubi 600/3450 600/¢450 300 1 1.080 |Hranaté potrubi 1120 355 1350 1 4.021 |Kruhové potrubi - pfechod na hranaté potrubi 700/¢355 | 350/ 355 300 1
1.TL1  [Tlumi€ hluku - pfivodni potrubi 800 900 2500 1 3.051 |Hranaté potrubi - koleno 90 600 600 1400 1 1.081 |Hranaté potrubi - koleno 90° 1120 355 850 2
1.TL2 [Tlumi€ hluku - pfivodni potrubi 1000 900 2500 1 3.0562 |Hranaté potrubi 600 600 1000 1 1412 |Hranaté potrubi 900 900 600 1 Ozn. Popis priku ozmery Mn[EZTWI
% . . L% 3 i W . & 7 .,y - S ~
1.TL3  [Tlumi€ hluku - odvodni potrubi 1400 900 2500 1 3.063 |Protide$tova Zaluzie - wfuk odpadniho vzduchu 600 600 30 1 1113 |Hranaté potrubi 900 900 800 1 Sitka [mm] | VySka [mm] Délka [mm] OBOR KATEDRA JMENO STUDENTA
1.TL4 [Tlumi€ hluku - odvodni potrubi 1120 900 2500 1 1114 |Hranaté potrub - koleno 90° 900 900 2000 4 4.511 |Kruhowé potrubi - koleno 90 2355 550 3 Budovy a prostted? K125 Bc. Kristyna Rabifidkovd
i - piivodni i Rozmé S otvi & i 355 S ' ' € PRA
2.TL1  |Tlumi€ hluku - pfivodni potrubi 2500 1200 1 ozn. Popis prvku ozmeéry Mn[ﬁm 1115 |Hranaté potrubi 900 900 1000 > 4.512  |Kruhowé potrubi @ 1500 1 SKOLNI ROK VEDOUCI DIPLOMOVE PRACE
. w _ . ’ X 7 v z S " - .
2.TL2 [Tlumié hluku - odvodni potrubi @450 600 1 Sitka [mm] Vys§ka [mm] Délka [mm] 1116 |Protidestova saluzie - sani cerstvého vzduchu 900 900 30 2 4.518 |Kruhové potrubi 2355 2200 1 2016/2017 Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
3.TL1  |Tlumié hluku - pfivodni potrubi 2500 1000 1 3.517 |Kruhowé potrubi - koleno 90° @500 800 3 4.519 |Kruhowé potrubi 2355 100 1 PROJEKT :
3.TL2 |Tlumi& hiuku - odvodni potrubi @450 600 1 3.518 |Kruhové potrubi @500 1200 1 4.520 |Kruhové potrubi - piechod na hranaté potrubi 700/¢5355 350/¢355 300 1 125DPM Diplomova prace — Navrh vzduchotechnického systému bazénové haly
4.TL1 [Tlumié hluku - pfivodni potrubi @355 1200 1 3.526 |Kruhowé potrubi @500 1000 1 4.521 |Hranaté potrubi - koleno 90° 700 350 1600 1 Wellness centrum Bruntdl FORMAT
4.TL2 |Tlumié hiuku - odvodni potrubi @355 900 1 3.527 |Kruhowé potrubi @500 550 1 4.522 |Hranaté potrubi 700 350 1000 1 D.1.4 Technika prostfedi staveb — Vzduchotechnika MERITKO
Pozn.: Pro zafizeni X1 jsou zakresleny pfedpokladané mozné pozice tlumi¢d na piivodnim a odvodnim potrubi. 3.528 |Kruhowé potrubi - pfechod na hranaté potrubi 600/3500 600/¢500 300 1 4.523 |ProtideStova zaluzie - wfuk odpadniho vzduchu 700 350 30 1 DATUM
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