
Tepelný výkon ČSN EN 12831 TV v.4.2.7 © PROTECH spol. s r.o.
960138 - ČVUT FS katedra TZB Datum tisku: 30.11.2016
Zakázka: tep. ztráty + radiátory

Bc. Mirka Hakenová hakimiri@seznam.cz Tel.: 000 1 / 2

Výpočet budovy - varianta 1
Stavba:
Místo:
Zpracovatel:
Zakázka:
Projektant:
E-mail:

Mateřská škola
Bílovice nad Svitavou
Bc. Mirka Hakenová
tep. ztráty + radiátory
Bc. Mirka Hakenová
hakimiri@seznam.cz

Zadavatel:

Archiv:
Datum:
Telefon:

Bc. Mirka Hakenová

20.2.2016
000

Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky
te = -15 °C       tib = 20,5 °C       n50 = 2,5     systém rozměrů: E - vnější
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návrhová tepelná ztráta místnosti větráním
celkový návrhový tepelný výkon místnosti
ΦHLm + Qz

návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla
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