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PUDORYS 1NP 1:50
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RD BOZKOV o —
Tabulka mistnosti 1.NP
Cislo |Jméno Plocha [m*] [Podlaha Stény |Strop Pozndmka o
1.02  |SCHODISTE + ZADVERI 22,2 |KER.DLAZBA OMITKA[SDK_PODHLED BAKALARSKA PRACE - Katedra technickych zarizen budov
1.03  |GARAZ 40,0 EPOXIDOVA STERKA OMITKA|SDK PODHLED
1.04 |ZAHRADNI SKLAD 24,1 EPOXIDOVA STERKA OMITKA|SDK PODHLED N3zev:
1.05  |CHODBA /.9 DREVENA 3VRSTVA 15mm_|OMITKA|SDK PODHLED Navrh systemu vytapeni a vetrani rodinneho domu
1.06  |POKOJ FITNESS 12,7 DREVENA-PALUBOVA OMITKA|SDK PODHLED LEGENDA:
1.07 TECH. MISTNOST 12,4 |KER.DLAZBA OMITKA|SDK_PODHLED Okruh 1.01 Okruh 1.02 Okruh 1.10 Okruh 1.09 Okruh 1.03 B \ \ Vykres:
1.08 |FILTRACNI ZONA 4,2 KER.DLAZBA OMITKA|SDK PODHLED Q = 1,8 I/min Q = 0,5 I/min Q = 0,7 I/min Q = 1,9 I/min Q = 0,8 I/min ———— PRIVODN| POTRUB
109 |WC 4.0 KER DLAZBA OMITKAISDK PODHLED Potrub? REHAU RAUTHERM Potrub? REHAU RAUTHERM Potrub? REHAU RAUTHERM Potrub? REHAU RAUTHERM Potrub? REHAU RAUTHERM . ok Otonnd Hil fon 1o
= > : 172 mm 172 mm 17x2 mm 17x2 mm 17x2 mm . 3 udorys vyrapeni - Ufropna relesa a vedenl rozvodu
110 |SATNA 40 KERDLAZBA OMITKA|SDK_PODHLED Délka okruhu = 71 m Délka okruhu = 42,4 m Délka okruhu = 31,7 m Délka okruhu = 101,3 m Délka okruhu = 61,9 m — —— — JPETNE POTRUB odlshovemy vvtanent NP
111 |BAZEN 55,0 KER.DLAZBA OMITKA|SDK PODHLED Rozte¢ potrub’ = 200 mm Rozte¢ potrub? = 200 mm Rozte¢ potrub? = 200 mm Rozte¢ potrub? = 150 mm Rozte¢ potrub? = 200 mm P yrap
112 |CHODBA 141 DREVENA 3VRSTVA 15mm |OMITKAISDK PODHLED Vytapénd plocha =17,70 m? Vytapena plocha =10,30 m? Vytapena plocha =10,07 m? Vytapéna plocha =29,62 m? Vytapéna plocha =13,20 m? 5
1.13  |POKOJ PRO HOSTY 15,6 DREVENA 3VRSTVA 15mm |OMITKA|SDK PODHLED Datum: Skolni rok: . :
114 |KOUPELNA 55 KERDLAZBA OMITKA 5/2017 2016/2017 CYUT FAKULTA STAVEBN
. , DLAZ SDK PODHLED Okruh 1.04 Okruh 1.05 Okruh 1.06 Okruh 1.08 Okruh 1.07
L 2k Ao OMITKA SDK_PODHLED m fr Pmmm@@ RAUTHERM m b Pumm@@ RAUTHERM m tr m_\mam\ﬁ@ RAUTHERM m tr P@Lm@/@ RAUTHERM m tr m,\@mm\ﬁ@ RAUTHERM
> % N A K 0 otrup | otrunt otrunt otrunt otrunt Vv e ’ )
1.16 wONsz 14,8 Dmm<mz>\ u<mma<>\ 1omm o_éiﬁ SDK_PODHLED 17%x2 mm 17%x2 mm 17%2 mm 172 mm 172 mm Merifko: Lislo <<rﬁmmc,
117 |SATNA 16,1 DREVENA 3VRSTVA 15mm | OMITKA]SDK PODHLED Délka okruhu = 69,4 m Délka okruhu = 63,2 m Délka okruhu = 49,4 m Délka okruhu = 203,3 m Délka okruhu = 69,2 m 150 1/1
118 |OBYVACI POKOJ + KUCH, KOUT 44,9 DREVENA + KER. DLA/BA [OMITKA|SDK PODHLED Rozte¢ potrubf = 150 mm, Roztet potrub? = 200 mm, Rozted potrub? = 200 mm, Rozted potrub? = 200 mm_ Rozte¢ potrub? = 200 mm
119 |ZADVERI 131 KER DLAZBA OMITKAISDK PODHLED Vytapénda plocha =11,82 m Vytapénd plocha =14,80 m Vytapénd plocha =11,50 m Vytapénd plocha =41,52 m Vytapénd plocha =8,44 m
120 |GARAZ 25,6 EPOXIDOVA STERKA OMITKA|SDK PODHLED




KORADO Radik Klasik

RODINNY DUM - BOZKOV

PUDORYS 2. NP 1:50

Tabulka mistnosti 2.NP

Cislo |Jméno Plocha [m?] |Podlaha Stény Strop

2.01  |HALA 17,5 DREVENA 3VRSTVA 15mm|OMITKA  [SDK PODHLED
2.02 |DOMACI PRACE 8,1 KER.DLAZBA OMITKA  |SDK PODHLED
2.03  |PRACOVNA 23,6 DREVENA 3VRSTVA 15mm|OMITKA  |SDK PODHLED
2.04 |SATNA 5,7 DREVENA 3VRSTVA 15mm|OMITKA  |SDK PODHLED
2.05 |DETSKY POKOJ 20,9 DREVENA 3VRSTVA 15mm|OMITKA  |SDK PODHLED
2.06  |OBYVACI POKOJ + KUCH, KOUT 45,2 DREVENA + KER. DLAZBA|OMITKA  |SDK PODHLED
2.07 |LOZNICE 20,7 DREVENA 3VRSTVA 15mm|OMITKA  |SDK PODHLED
2.08 |KOUPELNA 11,8 KER.DLAZBA OMITKA  |SDK PODHLED
2.09 |WC 2,3 KER.DLAZBA OMITKA  |SDK PODHLED
2.10 | TERASA 46 BET. DLAZBA OMITKA  |SDK PODHLED
2.13 | TERASA 10,8 BET. DLAZBA OMITKA  |SDK PODHLED
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Rozte& potrubf = 200 mm Roztet potrubi = 200 mm Rozte¢ potrubi = 200 mm Rozte¢ potrubi = 250 mm
Vitap&na plocha =17,96 m2  Vytap&na plocha = 21,6 m? Vytépénd plocha = 252 m?2  Vytdp&nd plocha = 44,9 m?
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Vitapéna plocha =16,92 m? Vjtapéna plocha = 8,1 m?

+0,000 = 356,000 m n. m.

/pracoval:

Toma$ Uchyfil

Vedouci bakalarske prace:

Ing. Miroslav Urban, PhD,

BAKALARSKA PRACE - Katedra technickych zaiizeni budov

Naz

ev:

Navrh systemu vytapeni a vetrani rodinneho domu

Vykres:

Pldorys vytapeni - Otopna félesa a vedeni rozvodd k
podlahovemu vytapeni 2 NP

v

Skolni rok:
201672017

(islo vykresu:
1/2

-

CVUT FAKULTA STAVEBN




RODINNY DUM - BOZKOV

PUDORYS 1NP 1:50
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p p . ro L, Zpracoval: Vedouci bakalarske prace:
Tabulka mistnosti T.NP O . | |
— i : : s = = Af Tom3s Uchytil Ing. Miroslav Urban, PhD.
Cislo  |Jméno Plocha [m”] |Podlaha Stény |Strop Poznémka e —
1.02  |SCHODISTE + ZADVERI 22,2 KER.DLAZBA OMITKA|SDK PODHLED
1.03  |GARAZ 40,0 EPOXIDOVA STERKA OMITKA|SDK PODHLED
1.04  |ZAHRADNI SKLAD 24,1 EPOXIDOVA STERKA OMITKA|SDK PODHLED cve L o
105 |CHODBA 7.9 DREVENA 3VRSTVA 15mm |OMITKAISDK PODHLED BAKALARSKA PRACE - Katedra fechnickych zarizeni budov
1.06  [POKOJ FITNESS 12,7 DREVENA-PALUBOVA OMITKA|SDK PODHLED LEGENDA )
1.07  |TECH. MISTNOST 12,4 KER.DLAZBA OMITKA|SDK PODHLED | Nazev:
108 |FILTRACNI ZONA 472 KER.DLAZBA OMITKA|SDK PODHLED Okruh 1.01 Okruh 1.02 Okruh 1.10 Okruh 1.09 Okruh 1.03 v y y Navrh systému vytapeni a véfrani rodinného domu
109 Twe 10 KERDLATBA OMITKAISDK PODHLED Q = 1,8 |/min Q = 0,5 I/min Q = 0,7 I/min Q = 1,9 I/min Q = 0,8 I/min ————— PRIVODNI POTRUB
, ! ; OLAL \ Potrubi REHAU RAUTHERM Potrubi REHAU RAUTHERM Potrubi REHAU RAUTHERM Potrubi REHAU RAUTHERM Potrubi REHAU RAUTHERM )
110 |SATNA 4,0 KER.DLAZBA OMITKA|SDK PODHLED 17x2 mm 17x2 mm 17x2 mm 17x2 mm 17%2 mm . . <<rﬁmm”
111 IBAZEN 550 KER DLAZBA OMITKAISDK PODHLED Délka okruhu = 71 m Délka okruhu = 42,4 m Délka okruhu = 31,7 m Délka okruhu = 101,3 m Délka okruhu = 61,9 m — —— — /PETNE POTRUB
Sy ; i Rozte¢ potrubT = 200 mm Rozte¢ potrubi = 200 mm Rozte¢ potrubi = 200 mm Rozte¢ potrubi = 150 mm Rozte¢ potrubi = 200 mm . oL \ oL
112 |CHODBA 14,1 DREVENA SVRSTVA Tomm |OMITKA|SDK PODHLED Vytapena plocha =17,70 m? Vytapena plocha =10,30 m? Vytapena plocha =10,07 m? Vytopend plocha =29.62 m?2  Vytapéna plocha =13,20 m? Pidorys vytapéni - Podlahove vytapeni 1NP
113 |POKOJ PRO HOSTY 15,6 DREVENA 3VRSTVA 15mm |OMITKA|SDK PODHLED
114 KOUPELNA %2 (ERDLAZEA OMITKALSDK_PODHLED Okruh 1.04 Okruh 1.05 Okruh 1.06 Okruh 1.08 Okruh 1.07 Datum: Skolni rok:
v t ru . ru . ru . ru . ru . . .
Lo We 5,8 KER DLAZBA - OMITKA|SDK_PODHLED Q = 1,2 1/min Q = 1,3 1/min Q = 0,8 I/min Q = 1,6 1/min Q = 0,5 1/min /2017 2016/2017 5 )
116 |LOZNICE 14,8 DREVENA 3VRSTVA 15mm _|OMITKA|SDK PODHLED Potrub? REHAU RAUTHERM Potrub? REHAU RAUTHERM Potrubf REHAU RAUTHERM Potrub REHAU RAUTHERM Potrubf REHAU RAUTHERM CVUT EAKULTA STAVEBN
117 |SATNA 16,1 DREVENA 3VRSTVA 15mm |OMITKA|SDK PODHLED %ﬂm e~ S04 %ﬂm 630 %ﬂm o~ o %ﬂm o 03a %ﬂm e M Hlo vk
< 0 SEVEN A = 0 élka okruhu = 4 m élka okruhu = 2 m élka okruhu = 4 m élka okruhu = 9 m élka okruhu = 2 m eriTko: ISLO VYKkresu:
118 om<<><Q POKOJ + KUCH, KOUT 14,9 %m<mz>< * KER. DLAZBA o_éiﬁ SOK_PODHLED Rozte¢ potrubi = 150 mm Rozte¢ potrubi = 200 mm Rozte¢ potrubi = 200 mm Rozte¢ potrubi = 200 mm Rozte¢ potrubi = 200 mm 150 / 1/3
119 |ZADVERI 13,1 KER.DLAZBA OMITKA|SDK PODHLED Vytapéna plocha =11,82 m? Vytapénd plocha =14,80 m? Vytapéna plocha =11,50 m? Vytapénd plocha =41,52 m? Vytapénd plocha =8,44 m? ,
1.20 |GARAZ 25,6 EPOXIDOVA STERKA OMITKA|SDK PODHLED




RODINNY DUM - BOZKOV

PUDORYS 2. NP 1:50

Tabulka mistnosti 2.NP

213

TERASA
10,82 m2

Cislo |Jméno Plocha [m?] |Podlaha Stény Strop

2.01  |HALA 17,5 DREVENA 3VRSTVA 15mm|OMITKA  |SDK PODHLED
2.02  |DOMACI PRACE 8,1 KER.DLAZBA OMITKA  |SDK PODHLED
2.03  |PRACOVNA 23,6 DREVENA 3VRSTVA 15mm|OMITKA  |SDK PODHLED
2.04 |SATNA 5,7 DREVENA 3VRSTVA 15mm|OMITKA  |SDK PODHLED
2.05 |DETSKY POKOJ 20,9 DREVENA 3VRSTVA 15mm|OMITKA  |SDK PODHLED
2.06 |OBYVACI POKQJ + KUCH, KOUT 45,2 DREVENA + KER. DLAZBA|OMITKA  |SDK PODHLED
2.07 |LOZNICE 20,7 DREVENA 3VRSTVA 15mm|OMITKA  |SDK PODHLED
2.08 |KOUPELNA 11,8 KER.DLAZBA OMITKA  |SDK PODHLED
2.09 |WC 2,3 KER.DLAZBA OMITKA  |SDK PODHLED
2.10 | TERASA 46 BET. DLAZBA OMITKA  |SDK PODHLED
2.13 | TERASA 10,8 BET. DLAZBA OMITKA  |SDK PODHLED

)

me o g o 4 4 o J v o A
( R _ = _ e N
| [ | ﬂl A A— =
r . V| ,
‘ 2.02 _ 81 2 — L ( 2.07 N
. , ( v A
| Do) PRice e & f ~ —me — N
| 0 . R v — \IJ“@ETJ
rJ
T L _ R-S2
_ .8_ — Byt 2NP )0
, %WW Gs = w.eh_ W
F L A_ox__ﬁN e — A
f P— 2109
r ) — (1 o ]
§ N A g oIl | U]
| — - — =g
— | [T I F— s T
Ut & I T G
( ) N - ) T LWHPMN R
0 ) = .y g L ) /]
|| = o S .
54812 j) [ AL 796 m2 _ L —— :
.
— |[— 1S )
] = ] _ T T =1
( i _ - 206
ﬂ \\M.Nom,, 1 ’ w“_.w._,,o_..m_ )II
) . b A —~ ~
_ —— < | [z ﬂ‘)gﬂlgﬁ)gﬁlllgﬂl)l%w AR AT AT AT
( ke
206
_ : ow<<>_nvﬂ quW,ﬁT _“_ KUCH, KOUT
— 45,46 nf2
_ 231 m2
& |1
L g

\_J
L _ r f J U J U J U — r J U L L J U ; H|\
F L \ﬁH | ﬁ - \I\
— — —— [ — — — - I
= 7 o  <— __— O
e t— A is = == = .
2.11
LODZIE SKLAD NABYTKU
5,42 m2 373 m2 2.12
TERASA
37,83 m2
LEGENDA:
Okruh 2.01+42.09 Okruh 2.03 Okruh 2.04+2.05 Okruh 2.06 v ‘ ‘
Q = 0.6 I/min Q= 1.2 I/min Q= 1.2 I/min Q= 1.8 | /min PRIVODNI POTRUB
Potrubi REHAU RAUTHERM Potrubi REHAU RAUTHERM Potrub? REHAU RAUTHERM Potrub? REHAU RAUTHERM
17%2 mm 17x2 mm 17x2 mm 17x2 mm - - CTNE |
Délka okruhu = 59,5 Délka okruhu = 85 m Délka okruhu = 1159 m Délka okruhu = 197 m PETNE POTRUB
Rozte¢ potrub? = 200 mm Rozte¢ potrubi = 200 mm Rozte¢ potrubi = 200 mm Roztet potrub = 2350 mm
V§tapéna plocha =17,96 m2  Vytdpénd plocha = 21,6 m?  Vytdpénd plocha = 252 m?  Vytdpénd plocha = 44,9 m?
Okruh 2.0/ Okruh 2.08
Q = 0,6 I/min Q = 0,6 I/min
Potrubi REHAU RAUTHERM Potrubi REHAU RAUTHERM
17x2 mm 17x2 mm
Délka okruhu = 59,5 m Délka okruhu = 42,3 m
Rozte¢ potrub? = 300 mm Rozte¢ potrubi = 150 mm
V§tép&nd plocha =16,92 m? Vjtépéna plocha = 8,1 m?

+0,000 = 356,000 m n. m.

/pracoval:
Tomas Uchytil

Vedouci bakalarske prace:

Ing. Miroslav Urban, PhD,

BAKALARSKA PRACE - Katedra technickych zaiizeni budov

Nazev:
Navrh systemu vytapeni a vetrani rodinneho domu
Vykres:
Pldorys vytapeni - Podlahove vytapéni 2NP
Datum: Skoln’ rok:
572011 2016/2017
MeFitho: (islo vikresu
150 /4

-

CVUT FAKULTA STAVEBN




2.02 Domaci prace

110 Satna 1.07 Technicka mistnost
20°C 259 15°C
2.08 Koupelna Rozdélova - sbérat podlahového fopeni RozdéBlovac - shéra¢ podlahového topeni Rozdélovat - sbérac podlahovéha topeni
924°C REHAU HKV-D REHAU HKV - D REHAU HKV-D
KORADQ Koralux Rondo
Exclusive M 2.02 Domaci prace 1.07 Technicka mistnost
1500/595/60 20°C _ _ _ _ _ _ I 15°C _ _ _ [ _ _ _ _ _ _ [
1w KORADO Radik Klasik KORADO Radik Klasik
1] Typ 11800/900/66 mm Typ 33
UL L] Ly L] UL L Loy
318 W
WOOOW @@ CICICICI0IC;
7 NP [ _ 1.NP —
[
{ S {51 { R
1.07 Technicka mistnost
15°C
W.Mwmxo%m_:m Rozdélovac - sbérat
N \ KORADO Koralux Rond potrubi
103 Gars? 1,04 Zahradni skiad Ecisie M 04 Zahrad skiad IVAR CS 501 NS
1t > 1500/595/60 f5°(
KORADO Radik Klasik KORADO Radik Klasik 7T W KORADO Radik Klasik
Typ 211000/900/66 mm Typ 11800/900/66 mn T 1 800/900/66 mr I T
3TW S1 226 W ] Nwmz
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