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1.ÚVOD 

Jedná se o bytový šestipodlažní dům s jedním podzemním podlažím. Objekt se nachází v ulicí 

Gen. Píky. Dům je podsklepený. V budově se nachází celkem 12 bytů. Dům je určen celkem 

pro 51 osobu. 

 

TZB sítě jsou vůči budově situovány na jih, objekt je napojen na oddílnou kanalizační 

stoku. Nosnou konstrukcí tvoří železobetonový skelet- sloupy 300x300mm. Obvodové zdivo 

PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE YTONG P2-400 300X249X599 mm, vnitřní příčky jsou 

z PÓROBETONOVÉHO PŘÍČKOVKY YTONGU P2-500 150X249X599 mm na speciální 

tmel. 

 

V přízemí se nachází úklidová místnost, chodba, technická místnost,  schodiště a sklepní kóje. 

Hranice pozemku je od fasády vzdálená 14,5 m. Výška terénu vůči podlaze je -2,95 m.  

Svod dešťové odpadní vody je řešen odděleně, po fasádě. Kanalizace je oddílná, tzn. svod 

splaškové vody a svod dešťové vody je veden zvlášť do hlavní splaškové kanalizace a zvlášť 

do hlavní dešťové kanalizace. 

V 1NP se nachází komerční prostor, hlavní vchod do budovy,  kočárkárna a WC.  Hlavní 

vchod je orientovaný na jih. 

 

3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

V projektu je uveden výpočet tepelné roční bilance objektu. Roční potřeba tepla na vytápění 

byla určena dle denostupňové metody. Metoda zahrnuje kromě jiných faktorů počet dnů 

otopného období, průměrnou výpočtovou teplotu v budově, průměrnou venkovní teplotu v 

otopném období. 

 

4. ZDROJ TEPLA 

V objektu je instalována soustava zařízení pro centrální vytápění a přípravu teplé užitkové vody. 

Soustava je umístěna v kotelně – v samostatné místnosti 

V objektu je instalována soustava zařízení pro centrální vytápění a přípravu teplé užitkové 

vody. Podle roční potřeby tepla byl navrženy dva plynové kotle VITOGAS 200 - F  o výkonu 

35 kW. Kotly jsou umístěny v přízemí budovy v kotelně. V kotelně se také nachází expanzní 

nádoba Reflex NG80/6 80 l a zásobník teplé vody Vitocell 100 - V, je na 750l. Odvod spalin 

je zajištěn kouřovody komínu SCHIEDEL ABS 100 ø20. Kotelna je odvětrána pomocí 

větracího otvoru a větracího průduchu komínu. 

5. OTOPNÁ SOUSTAVA 

V objektu bylo navrženo centrální vytápění s vertikální dvoutrubkovou soustavou a spodním 

ležatým rozvodem. Soustava rozvádí otopnou vodu od zdroje tepla, umístěného v přízemí 

objektu, stoupacími potrubími do jednotlivých bytů k otopným tělesům. V přízemí jsou 

rozvody potrubí vedeny pod stropem, vertikálně potrubí vedeno v instalačních šachtách a 

připojovací potrubí k jednotlivým tělesům je vedeno v podlaze.  

 

Pro rozvody jsou použity Uponor PE - Xa trubky ze zesíťovaného vysokohustotního 

polyetylénu (PE-X), které budou obaleny tepelnou izolací. 

 

Soustava je odvzdušněna pomocí odvzdušňovacích ventilů a vypouštěna pomocí 

vypouštěcích kohoutů umístěných před spotřebiči, před stoupačkami a v přízemí objektu k 

vypuštění ležatého rozvodu. 
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6. OTOPNÉ TĚLESA 

Dle výpočtu tepelných ztrát dle ČSN EN 12831 byly navrženy otopná tělesa od společnosti 

Korado . V kuchyni, obývacím pokoji, chodbách a ložnici jsou umístěna desková otopná 

tělesa Radik VK, v koupelně je umístěno trubkové otopné těleso Koralux. Otopná tělesa jsou 

připevněna na stěnu pomocí kotev a příchytek. 

 

 

 

 

7. ARMATURY, REGULACE 

 

Soustava je regulována u jednotlivých těles. Na všech tělesech je umístěno přímé regulační 

šroubení, na trubkovém tělese v koupelně navíc regulační radiátorový ventil. 

 

8. VÝPOČTY 

 

1. VÝPOČET PŘÍPRAVY TV – ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘEV 

a. Potřeba TV za časovou periodu V2p 

Bytové domy: V2p = 0,082 (m3/osobu.den) = 82 (l/osob.den) 

             V2p = 0,082 . 51 osob = 4,2 (l/osob.den) 

 

b. Potřeba tepla odebraného z ohřívače E2p 

E2p = E2t + E2z [Wh/den] 

E2p = 219,8 + 109,1 = 328,9 kWh/den 

Teoretické teplo pro ohřátí množství E2t 

E2t = V2p . ρ . c . (t2 – t1) [Wh/den] 

kde: c  … měrná tepelná kapacita vody (4182J/kg.K = 1,163Wh/kg.K) 

     t1 … teplota studené vody (10°C) 

     t2 … teplota teplé vody (55°C) 

     ρ  … hustota vody (1000kg/m3) 

E2t = 4, 2 . 1000 . 1,163 . (55 – 10) = 219,8 kWh/den 

Teplo ztracené při ohřevu a dopravě TV 

E2z = E2t . z [Wh/den] 

kde: z … ztráta tepla při ohřevu = 0,5 

E2z = 0,5 . 219,8 = 109,1 kWh/den 

c. Velikost zásobníku 

Vz = 
∆𝑬𝒎𝒂𝒙

𝝆 .𝒄 .(𝒕𝟐−𝒕𝟑)
 [m3] 

kde: ΔEmax … odečteno z grafu [Wh] 

Vz = 
𝟑𝟐,𝟒.𝟏𝟎𝟑

𝟏𝟎𝟎𝟎 .𝟏,𝟏𝟔𝟑 .  (𝟓𝟓−𝟏𝟎)
 = 0,62 m3 

 

1. Křivka pro E2t 

0h-5h … 0% E2t 

5h-17h … 35% E2t 

17h-20h … 50% E2t 

20h-0h … 15% E2t 

2. Křivka E2z 

3. Součet E2t + E2z 

4. Spojnice 0 a maximum křivky 3 
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5. Rovnoběžka s křivkou 4 v místě maxima křivky 3 

6. Přerušovaný provoz kotle 

 

 

 

S přerušovaným provozem kotle výrazně změnší objem zasobníku, ale zvětší výkon 

kotle, čím zajistí dostatečné množství teplé vody. Takže používaní přerušeného provozu 

kotle vyplatí.  

 

2. TEPELNÁ ROČNÍ BILANCE 

a. Roční potřeba tepla na přípravu teplé vody 

QTV,r = QTV,d . d + 0,8 . QTV,d . 
𝟓𝟓−𝒕𝒔𝒗𝒍

𝟓𝟓− 𝒕𝒔𝒗𝒛
 . (N – d) [Wh/rok] 

kde: QTV,d … denní potřeba tepla na přípravu TV = E2p [Wh] 

     d … počet dnů za rok s teplotou < 13°C, tj. počet dní ot.období – viz tab. 

     0,8 … součinitel zohledňující snížení potřeby TV v létě 

     tsvl … teplota studené vody v létě (15°C) 

     tsvz … teplota studené vody v zimě (5-10°C) 

     N … počet pracovních dní soustavy v roce (350-365) 

QTV,r = 328,8* 225 + 0,8 . 328,9 . 
𝟓𝟓−𝟏𝟓

𝟓𝟓− 𝟏𝟎
 . (350 – 225) 

QTV,r = 103 215,6 kWh = 103,2 MWh 

b. Roční potřeba tepla na vytápění – denostupňová metoda 

QVYT,r = 
𝟐𝟒 . 𝑸𝒄 .  𝜺 .  𝑫

𝒕𝒊𝒔− 𝒕𝒆
 [Wh/rok] 

kde: Qc … tepeplná ztráta objektu [W] 

     tis … průměrná vnitřní výpočtvá teplota [°C] – pro bytové domy uvažujeme 

18-19°C 

     te … vnější výpočtová teplota [°C] – dle oblasti (např. -12°C) 

     D … počet denostupňů [K.den] 

          D = (ti,s – te,s) . d [K.den] 

          kde: ti,s … průměrná teplota v budově [°C] 

               te,s … průměrná venkovní tep. v otopném období [°C] 
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               d … počet dnů za rok s teplotou <13°C 

          D = (19 – 4,3) . 225 = 3307,5 K.den 

     ε … opravný součinitel na snížení teploty, zkrácení doby vytápění, 

nesoučasnost, tepelné ztráty infiltrací [-] (0,7-0,8) 

     ε = 
𝒆𝒊 .𝒆𝒕 .𝒆𝒅

𝜼𝟎.𝜼𝒓
 [-] 

     kde: ei … nesoučasnost tepelné ztráty infiltrací a tepelné ztráty prostupem 

(0,8-0,9) 

          et … snížení teploty v místnosti během dne respektive v noci (0,8-1,0) 

          ed … zkrácení doby vytápění u objektu s přestávkami v provozu (BD 

1,0) 

          η0 … účinnosti obsluhy resp. možnosti regulace soustavy    

              (1,0 – kotelna na plyn) 

          ηr … účinnost rozvodu vytápění (0,95-0,98 podle provedení) 

       ε = 
𝟎,𝟗 .𝟎,𝟗 .𝟏,𝟎

𝟏,𝟎.  𝟎,𝟗𝟖
 = 0,828 

QVYT,r = 
𝟐𝟒 .𝟒𝟑𝟒𝟔𝟒 .  𝟎,𝟖𝟐𝟔 .  𝟑𝟑𝟎𝟕,𝟓

𝟏𝟗−(−𝟏𝟐)
 = 91 930 398 Wh/rok = 91,93 MWh/rok 

c. Celková roční potřeba tepla 

Qr = QVYT,r + QTV,r [Wh/rok] 

kde: QR … celková roční potřeba tepla na vytápění a ohřev teplé vody 

[Wh/rok] 

     QVYT,r … roční potřeba tepla na vytápění [Wh/rok] 

     QTV,r … roční potřeba tepla na ohřev teplé vody [Wh/rok] 

Qr = 91,930 + 103,2 = 195,1 MWh/rok 

d. Roční potřeba paliva 

BR = 
𝑸𝒓 .𝟑𝟔𝟎𝟎

𝜼 .𝑯
 [m3/rok] 

kde: QR … roční potřeba tepla celkem (VYT+TV) [Wh/časový úsek]tj. 

[Wh/rok] 

     η … roční účinnost zařízení η = 0,80(dle druhu kotle) 

     H … výhřevnost paliva HZP = 34 [MJ/m3] 

BR = 
𝟏𝟗𝟓,𝟏.𝟑𝟔𝟎𝟎

𝟎,𝟖 .𝟑𝟒
 = 25822,1 m3/rok 

 

e. Roční náklady na vytápění a přípravu TV 

1kWh = 0,85 Kč … 166 920 Kč (Skautská energie) 

 

3. VÝPOČET VÝKONU A POČET KOTLŮ PRO OHŘEV TV A VYTÁPĚNÍ 

Návrh výkonu plynových kotlů provádíme na tzv. přípojnou hodnotu, tj. tu vyšší 

z hodnot QPŘÍP. 

QPRIP,1 = 0,7 . QVYT,h + 0,7 . QVET,h + QTV,h [W] 

QPRIP,2 = QVYT,h + QVET,h [W] 

QPRIP = max (QPRIP,1; QPRIP,2) [W] 

QPRIP,1 = 0,7 . 43,464 + 0 + 32,4/0,85= 68,5 kW 

QPRIP,2 = 43,464 + 0 = 43,464 kW 

QPRIP = max (68,5; 43,5) = 68,5 kW 

 

a. Výkon potřebný na vytápění 

QVYT,h = Qc [W] 

kde: QVYT,h … hodinový potřeba tepla na vytápění [Wh/h … W] 

     Qc … tepelná ztráta objektu [W] viz zadávací list 
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QVYT,h = 43,464 kW 

b. Výkon potřebný pro přípravu teplé vody (pro kontinuální ohřev) 

QTV,h = 
𝑬𝟐𝒑

𝟐𝟒
 [W] 

kde: E2p … potřeba tepla odebraného z ohřívače [Wh] 

QTV,h = 
𝟑𝟐,𝟒

𝟎,𝟖𝟓
 = 38,1 kW 

 

c. Výkon potřebný pro úpravu vzduchu (ve vzduchotechnice) QVET,h … nemáme 

centrální VZT v objektu 

Navrhněte společný kotel pro vytápění a ohřev vody zároveň a atmosferickým 

hořákem (NE přetlakový). Kotle navrhujeme zhruba podle těchto zásad: 

- QPRIP ≤ 100 kW – navrhujeme jeden kotel 

- QPRIP = 100 až 200 kW – stačí jeden kotel, ale vhodné je zvážit typ soustavy a 

kotle (max. však 2 kotle) 

- QPRIP ≥ 200 kW – navrhujeme alespoň 2 kotle 

QPRIP =70kW, ale navrhuju 2 kotle. Když jeden z kotlu bude nefunkční, druhý bude 

fungovat. 

NAVRHUJI DVA KOTLE VITOGAS 200 – F. 

4. VĚTRÁNÍ KOTELNY 

a. Přívod vzduchu pro spalování 

Vs = BH . VSI [m3/h] 

kde: BH … hodinová spotřeba paliva [m3/h] 

     VSI … skutečné množství vzduchu pro spalování VSI = 10,3 [m3] 

Vs = 9,25 . 10,3 = 95,275 m3/h 

b. Minimální množství vzduchu Vi na odvod škodlivin 

Vi = i . O [m3/h] 

kde: Vi … množství vzduchu pro odvod škodlivin [m3/h] 

     i … doporučená intenzita větrání kotelny i = 0,5 [l/h] 

     O … vnitřní objem větraného prostoru kotelny [m3] 

Vi = 0,5 . 37,056 = 18,528 m3/h 

 

c. Množství vzduchu na odvod tepelných zisků – výpočet pro letní a zimní 

období 

VZ = 0,0025 . 
𝑸𝑲

𝝆 .𝒄 .∆𝒕
 [m3/h] 

kde: 0,0025 … kotlová ztráta 

     QK … výkon kotlů [W] – pro zimu max. výkon QPRIP, pro léto výkon pro 

TV, tedy QTV,h 

     ρ … hustota vzduchu ρ = 1,2 [kg/m3] 

     c … měrná tepelná kapacita vzduchu c = 1010 [J/kg.K] = 0,28 [Wh/kg.K] 

     Δt … rozdíl teplot vzduchu 

           V létě (ti – te) = (35°C-30°C) … Δt = 5K 

           V zimě (ti – te) = (5°C-(-15°C)) … Δt = 20K 

VZ,léto = 0,0025 . 
𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏,𝟐 .𝟎,𝟐𝟖 .𝟓
 =  104,2 m3/h 

VZ, zima = 0,0025 . 
𝟒𝟑,𝟒𝟔𝟒

𝟏,𝟐 .𝟎,𝟐𝟖 .𝟐𝟎
 = 16,17 m3/h 
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Vmax = max(Vs ; Vi ; VZ,zima ; VZ,léto) = (95,275 ; 18,528 ; 104,2 ; 16,17) = 

104,2 m3/h 

 

Velikost přívodního otvoru pro větrání kotelny 

S = 
𝑽𝒎𝒂𝒙

𝟑𝟔𝟎𝟎 .𝒗
 [m2] … vypočteme velikost otvoru A x A [m] 

kde: S … plocha větracího otvoru [m2] 

     Vmax … maximální množství větracího vzduchu [m3/h] 

     V … rychlost větracího vzduchu v = 0,5-1 [m/s] 

     3600 … převod hodin na sekundy 

S = 
𝟏𝟎𝟒,𝟐

𝟑𝟔𝟎𝟎 .𝟎,𝟕
 = 0,04 m2 

NAVRHUJI OTVOR 0,2 X 0,2 m. 

 

5. ODVOD SPALIN – KOMÍN 

Předběžně navrhujeme průduch podle nomogramů od výrobců (Schiedel, Eko-

komíny,…). Uvažujeme plynový kotel s atmosférickým hořákem s teplotou spalin nad 

100°C. Účinná výška komína vyplývá ze zadání podle počtu pater. 

A = 0,015 . 
𝑸

√𝒉
 [cm2] 

kde: Q … jmenovitý výkon kotle [W] 

     h … účinná výška komína [m] 

     0,015 … konstanta pro zohlednění plynného paliva 

A = 0,015 . 
𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎

√𝟐𝟑,𝟒
 = 217,1 cm2 -> d = 16,7 cm  

NAVRHUJI KOMÍN SCHIEDEL ABS 100 pro bytové domy (průměr 200mm) 
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9. OBĚHOVÉ ČERPADLO

 
 

Z programu Protech je odečtena celková tlaková ztráta kolem 8500 Pa. Tlakové ztráty 

jsou podobné.  

Návrh  GRUNDFOS MAGNA1 25-40, 1*230 

(2,7m3/h, 9kPa) 

 

1 686 39,3 4,3 16x2,2 0,105 15,45 10,5 66,4 57,9 124

1' 686 39,3 4,3 16x2,2 0,105 15,45 10,7 66,4 59,0 125

2 890 51,0 2,05 20x2,8 0,087 8,76 5,2 18,0 19,7 38

2' 890 51,0 2,05 20x2,8 0,087 8,76 5,5 18,0 20,8 39

3 1482 85,0 7,1 20x2,8 0,14 25,5 11,5 181,1 112,7 294

3´ 1482 85,0 7,1 20x2,8 0,14 25,5 3 181,1 29,4 210

4 1730 99,2 1,6 25x3,5 0,098 12 6,2 19,2 29,8 49

4´ 1730 99,2 1,6 25x3,5 0,098 12 2,2 19,2 10,6 30

5 3980 228,1 2,9 25x3,5 0,225 49 2,1 142,1 53,2 195

5´ 3980 228,1 2,9 25x3,5 0,225 49 3 142,1 75,9 218

6 3980 228,1 3,4 25x3,5 0,225 49 1,5 166,6 38,0 205

6' 3980 228,1 3,4 25x3,5 0,225 49 3 166,6 75,9 243

7 7226 414,2 3,3 32x4,4 0,262 44 2,6 145,2 89,2 234

7' 7226 414,2 3,3 32x4,4 0,262 44 3 145,2 103,0 248

8 10472 600,3 3,3 40x5,5 0,24 26 2,6 85,8 74,9 161

8' 10472 600,3 3,3 40x5,5 0,24 26 4 85,8 115,2 201

9 13898 796,7 3,3 40x5,5 0,32 44 2,5 145,2 128,0 273

9' 13898 796,7 3,3 40x5,5 0,32 44 1 145,2 51,2 196

10 17181 984,9 3,3 50x6,9 0,25 21,8 2,6 71,9 81,3 153

10´ 17181 984,9 3,3 50x6,9 0,25 21,8 2,5 71,9 78,1 150

11 22627 1297,0 4,85 50x6,9 0,33 37 2,5 179,5 136,1 316

11´ 22627 1297,0 4,85 50x6,9 0,33 37 3 179,5 163,4 343

12 47146 2702,6 3,7 75x10,3 0,31 19,2 6,6 71,0 317,1 388

12´ 47146 2702,6 3,7 75x10,3 0,31 19,2 4 71,0 192,2 263

Σ(R . L + z) 4696

4000

8696návrhová hodnota pro tlak čerpadla

Trvalá regulace (škrcení)

Z PROJEKTU NÁVRH Z TABULKY VÝPOČET

Úsek

Přenášen

ý výkon 

[W]

Hmotnos

tní 

průtok 

[kg/h]

Délka 

úseku l 

[m]

DN w [m/s] R [Pa/m] Σξ [-] R . l  [Pa] Z [Pa] R . L + z [Pa]
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10. EXPANZNÍ NÁDOBA 

 

  

      =
𝟏,𝟑∗𝟓𝟐𝟎∗𝟎,𝟎𝟐𝟑∗(𝟑+𝟏)

(𝟑−𝟐,𝟏𝟔)
= 𝟕𝟑, 𝟐𝒍 

 

 

 V - vodní objem celé otopné 

soustavy (kotel, potrubí, otopná tělesa, 

ostatní zařízení) [l] 

 Tmax - maximální provozní teplota 

otopné soustavy [C°] - podle ní se v grafu 

vyhledá Δv [-] 

 ph,dov - maximální provozní tlak 

v otopné soustavě (nesmí být vyšší než je 

hodnota pojistného ventilu v kotelně) 

[bar] 

 H - převýšení nejvyššího bodu 

otopné soustavy nad expanzní nádobou 

[m]. 

 ph,min - minimální požadovaný tlak 

v kotelně (dle výrobce kotle) [bar] 

 ph,min =19,6/10+0,2=2,16[Bar] 

 Δv........ poměrné zvětšení objemu 

vody při jejím ohřátí z 10 °C na 

maximální teplotu vody v otopném 

systému. Určíme z grafu: 

 

 

Z program Techkon – v celé soustavě 

jsou 520 l  

Nastavení pojistného ventilu 3,0 bar  

 

NAVRHUJI EXPANZNÍ NÁDOBU 

REFLEX NG 80L.  
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11. ZÁVĚR 

 

11.1. Podmínky uvedení do provozu 

Veškeré výpočty a práce jsou prováděny dle příslušných norem platných pro Českou 

republiku. Před zaplentováním a uvedením do provozu budou provedeny následující zkoušky 

potrubí: 

a) vizuální prohlídka potrubí, veškerých připojení a zařízení v soustavě. 

b) tlaková zkouška těsnosti potrubí, veškerých připojení a zařízení v soustavě. 

c) konečná tlaková zkouška. 

 Před začátkem užívání stavby budou zaplombovány všechny plynoměry a vodoměry. 

 

11.2. Předpisy a normy 

-ČSN 060320 – „Ohřívání užitkové vody.“ 

-ČSN 070703 – „Plynové kotelny – zásady pro umisťování plynových kotelen.“ 

-TPG 704 01 – „Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva – pro navrhování 

kotelen s menším instalovaným výkonem než je výkon v kotelně III. Kategorie.“ 

 

12.PODKLADY 

12.1. Výkresová dokumentace 

 č. 1 – půdorys přízemí s ležatým rozvodem                                                            1:50 

 č. 2 až 7 – Půdorysy podlaží 1PP až 6NP se zakreslenými otopnými plochami a 

dvoutrubkovou      vertikální otopnou soustavu                                                  1:50 

 č. 8 – řez dvoutrubkové vertikální otopné soustavy                                     1:50   

 č. 9 – křivky odběru a dodávky tepla s nepřerušovanou a přerušovanou  

dodávkou tepla do zásobníku TV                                                                                    1:50 

 č. 10 – půdorys plynové kotelny       1:25 

 č. 11 – řez plynovou kotelnou                  1:25 

            č. 12 – schéma zapojení kotelny                  1:25 

           Příloha č. 13: Tabulky tepelných ztrát 
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2. Křivka E2z
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1.1 Vitogas 200‐F

Výhody

& Normovaný stupeň využití: 84 % (Hs) / 93 % (Hi)
& Vysoká provozní spolehlivost a dlouhá životnost díky topným
plochám ze speciální šedé litiny s lamelárním grafitem a
malému zatížení výhřevných ploch

& Spalování s nízkým výskytem škodlivin díky jednostupňovému
atmosférickému předsměšovacímu hořáku

& Podkročuje mezní hodnoty ekologické značky „Modrý anděl“ a
švýcarské vyhlášky o ochraně čistoty ovzduší

& Nízká spotřeba energie díky snižování teploty kotlové vody se
vzrůstající venkovní teplotou

& Vysoká spolehlivost zapalování, jemné a bezhlučné zapalování
díky systému přerušovaného zapalování

& Univerzální použitelnost v kotelně či vedlejší místnosti díky
kompaktním rozměrům

& Lze kombinovat se zásobníkovým ohřívačem vody stejného
designu

& Jednoduchá doprava na místo díky nízké hmotnosti a kom-
paktní konstrukci

Topná plocha ze speciální šedé litiny pro vysokou provozní
bezpečnost a dlouhou životnost

A vysoce účinná tepelná izolace

B výhřevné plochy ze speciální šedé litiny

C atmosférický předsměšovací hořák z ušlechtilé oceli

D digitální regulace kotlového okruhu Vitotronic

Stav při dodávce
& Kotel s vestavěnou tepelnou izolací a atmosférickým předsmě-
šovacím hořákem pro zemní a zkapalněný plyn podle DVGW
pracovní list G 260 resp.podle místních ustanovení

& Kotel je dodáván připravený pro zemní plyn H

& Pro zemní plyn LL a zkapalněný plyn se při objednání dodává
přestavovací sada. Přestavovací sada pro zkapalněný plyn
obsahuje hlídač tlaku plynu

& 1 příloha výrobku (kódovací zástrčka a technické podklady
Vitogas 200‐F) 5
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& 1 karton s regulací kotlového okruhu a 1 sáček s technickými
podklady

& Možné kombinace kotel/zásobníkový ohřívač vody viz ceník
& K usnadnění montáže lze dodat transportní úchyty, viz ceník

Ověřená kvalita

Značka CE podle stávajících směrnic ES

Rakouská kontrolní značka k prokázání elektrotechnické
bezpečnosti.
Značka kvality ÖVGW podle předpisu o značkách kvality
1942 DRGBl. I pro výrobky plynárenství a vodárenství

Splňuje mezní hodnoty ekologické značky „Modrý anděl“ podle
RAL UZ 39

1.2 Provozní podmínky

Požadavky Realizace
1. Objemový tok topné vody žádné —

2. Teplota zpátečky kotle
(minimální hodnota)

35 ºC Vestavění účinného zvýšení teploty
vratné vody (např. prostřednictvím 4‐
cestného směšovače a minimálního
omezení a/nebo zvyšovacího čerpadla
vratného toku)

3. Spodní teplota kotlové vody (také
kvůli ochraně proti mrazu)

35 ºC regulací Viessmann (rozsah dodávky)
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1.3 Technické údaje

Plynový kotel, provedení B11/B11 BS, kategorie II2ELL3 P, a: II2H3 B/P

Jmenovitý tepelný výkon kW 11 15 18 22 29 35 42 48 60
Jmenovité tepelné zatížení kW 12,1 16,6 19,9 24,3 32,0 38,6 46,4 53,0 66,2
Topná plocha m2 1,04 1,04 1,51 1,51 1,99 2,46 2,93 3,40 4,35
U‐koeficient tepelné izolace W/m2 · K 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Identifikační číslo výrobku CE 0085 AS 0297
a: ÖVGW‐registr. č. G 2.614
Připojovací tlak plynu (jmenovitý
tlak)
Zemní plyn mbar 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Zkapalněný plyn mbar 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. přípust. připojovací tlak
plynu
Zemní plyn mbar 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Zkapalněný plyn mbar 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5
Celkové rozměry (údaje výšky
včetně stavěcích nožek 13 mm)
Délka mm 580 580 580 580 580 580 580 580 580
Celková délka c mm 760 760 760 760 760 780 780 780 780
Šířka a mm 446 446 526 526 596 706 796 886 1076
Celková šířka b mm 500 500 580 580 650 760 850 940 1130
Výška bez regulace mm 788 788 788 788 788 788 788 788 788
Výška s regulací mm 890 890 890 890 890 890 890 890 890
Výška s kolenem kouřovodu d mm 950 980 1005 1005 1025 1025 1025 1095 1095
Výška podstavce mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Celková hmotnost
Kotel s tepelnou izolací, hořák a re-
gulace kotlového okruhu

kg 101 101 124 124 148 170 194 218 264

Objem kotlové vody litry 7,6 7,6 9,7 9,7 11,7 13,8 15,9 17,9 21,9
Přípust. provozní tlak bar 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Přípojky kotle
Výstup a vstup kotlové vody G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
Pojistný výstup G 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½
Vypouštění R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Plynový přípoj R ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½
Připojovací hodnoty
vztažené k max. zatížení
Zemní plyn H m3/h 1,28 1,76 2,11 2,57 3,39 4,09 4,91 5,61 7,01
Zemní plyn LL m3/h 1,49 2,04 2,45 2,99 3,94 4,75 5,71 6,52 8,15
Zkapalněný plyn kg/h 0,95 1,30 1,56 1,90 2,50 3,02 3,62 4,14 5,17
Charakteristika spalin
(početní hodnoty pro dimenzování
odtahového systému podle
EN 13384)
teploty spalin
(hrubá hodnota, měřená při teplotě
spalovacího vzduchu 20 °C):
50 °C teplota kotlové vody
(naměřené hodnoty směrodatné k
dimenzování odtahového systému)

°C 80 95 90 97 102 101 114 114 109

80 °C teplota kotlové vody
(naměřené hodnoty k určení oblasti
použití kouřovodu s max. přípust-
nými provozními teplotami)

°C 90 104 102 106 118 113 130 130 122

Hmotnostní tok
Zemní plyn kg/h 32 48 58 73 92 107 105 127 160

při obsahu CO2 % 5,5 5,0 5,0 4,8 5,0 5,2 6,5 6,1 6,0
Zkapalněný plyn kg/h 30 48 54 67 84 95 101 126 153

při obsahu CO2 % 6,6 5,6 6,0 5,9 6,2 6,7 7,6 6,9 7,1
Potřebný tah Pa 3 3 3 3 3 3 3 3 3

mbar 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Přípojka spalin Ømm 90 110 130 130 150 150 150 180 180
Normovaný stupeň využití
TV/TR = 75/60 °C

% 84 (Hs)/93 (Hi)

Pohotovostní ztráty při teplotě
kotlové vody 60 °C

% 1,9 1,5 1,5 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8
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Jmenovitý tepelný výkon kW 11 15 18 22 29 35 42 48 60
Další připojovací míry
Světlost potrubí k expanzní nádobě DN 15 15 15 20 20 20 20 20 20

R ½ ½ ½ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Pojistný přetlakový ventil DN 15 15 15 15 15 15 15 15 15

R ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ¾
Odfukové potrubí DN 20 20 20 20 20 20 20 20 25

R ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1

Upozornění
Pokud je připojovací tlak plynu větší než max. přípust. připojovací tlak plynu, musí se před kotlové zařízení zapojit separátní regulátor
tlaku plynu.

A podstavec (příslušenství)
E vypouštění a membránová expanzní nádoba
GA plynový přípoj
KR vratný tok

KV výstup topné vody
SSI usměrňovač tahu
SV pojistný výstup

Tabulka rozměrů
Jmenovitý tepelný
výkon

kW 11 15 18 22 29 35 42 48 60

a mm 446 446 526 526 596 706 796 886 1076
b mm 500 500 580 580 650 760 850 940 1130
c mm 760 760 760 760 760 780 780 780 780
d mm 937 967 992 992 1012 1012 1012 1082 1082
e mm 266 266 312 312 359 403 449 495 586
f mm 234 234 268 268 291 357 401 445 544
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B Vitocell 100‐H/300‐H, viz strany 22 a 25, jsou možné pouze
kombinace uvedené v ceníku.
Vitocell 100‐V, typ CVR, viz strana 30.

E vypouštění a membránová expanzní nádoba
GA plynový přípoj
KR vratný tok
KV výstup topné vody
SSI usměrňovač tahu
SV pojistný výstup

Průtokový odpor na straně topné vody
Vitogas 200‐F je vhodný jen pro topné systémy s nuceným obě-
hem.

A jmenovitý tepelný výkon 11 a 15 kW
B jmenovitý tepelný výkon 18 a 22 kW
C jmenovitý tepelný výkon 29 kW
D jmenovitý tepelný výkon 35 a 42 kW
E jmenovitý tepelný výkon 48 a 60 kW

Instalace

Minimální vzdálenosti
Ke zjednodušení montáže a údržby dodržujte uvedené míry.
5
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Instalace

& Vzduch nesmí být znečištěn halogenovými uhlovodíky (obsaže-
nými např. ve sprejích, barvách, rozpouštědlech a čisticích pro-
středcích)

& Bez velké prašnosti
& Bez vysoké vlhkosti vzduchu
& Se zabezpečením proti mrazu a dostatečným větráním
Jinak může dojít k poruchám a poškození zařízení.
Kotel je možno instalovat v prostorách, ve kterých je třeba počítat
se znečištěním vzduchu halogenovými uhlovodíky, jen tehdy,
jsou‐li učiněna dostatečná opatření, která zabezpečují přívod
neznečištěného spalovacího vzduchu.
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Níže jsou uvedeny technické údaje zásobníkových obřívačů vody,
pro něž jsou dostupná systémová spojení ke kotli (viz ceník
Viessmann).
Pro zásobníkové ohřívače vody s objemem zásobníku větším než
500 l, zásobníkové baterie a další zásobníkové ohřívače vody z
ceníku Viessmann má být spojovací potrubí zajištěno zákazní-
kem.
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2.1 Technické údaje Vitocell 100‐V, typ CVA

Pro ohřev pitné vody ve spojení s kotly a dálkovými topeními,
volitelně s elektrickým vytápěním jako příslušenstvím pro zásob-
níkové ohřívače vody o objemu 300 a 500 l.

Vhodný pro následující zařízení:
& Teplota pitné vody až 95 °C
& Teplota výstupní topné vody až 160 °C
& Provozní tlak na straně topné vody až 25 bar
& Provozní tlak na straně pitné vody až 10 bar

Objem zásobníku l 160 200 300 500 750 1000
DIN‐reg. číslo 0241/06–13 MC/E
Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °
C a teplotě výstupní topné vody
od … při níže uvedeném průtoku
topné vody

90 °C kW 40 40 53 70 123 136
l/h 982 982 1302 1720 3022 3341

80 °C kW 32 32 44 58 99 111
l/h 786 786 1081 1425 2432 2725

70 °C kW 25 25 33 45 75 86
l/h 614 614 811 1106 1843 2113

60 °C kW 17 17 23 32 53 59
l/h 417 417 565 786 1302 1450

50 °C kW 9 9 18 24 28 33
l/h 221 221 442 589 688 810

Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na 60°C
a teplotě výstupního toku topné
vody od … při níže uvedeném
průtoku topné vody

90 °C kW 36 36 45 53 102 121
l/h 619 619 774 911 1754 2081

80 °C kW 28 28 34 44 77 91
l/h 482 482 584 756 1324 1565

70 °C kW 19 19 23 33 53 61
l/h 327 327 395 567 912 1050

Průtok topné vody pro uvedené trvalé
výkony

m3/h 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0

Pohotovostní ztráty qBS

při 45 K teplotním rozdílu (změřené hodnoty
podle DIN 4753‐8.
500 l: Normované parametry podle
DIN V 18599)

kWh/
24 h

1,50 1,70 2,20 3,20 3,70 4,30

Tepelná izolace tuhá polyuretanová pěna měkká polyuretanová pěna
Rozměry
délka (7)
– s tepelnou izolací a mm 581 581 633 850 960 1060
– bez tepelné izolace mm — — — 650 750 850
šířka
– s tepelnou izolací b mm 608 608 705 898 1046 1144
– bez tepelné izolace mm — — — 837 947 1047
výška
– s tepelnou izolací c mm 1189 1409 1746 1955 2100 2160
– bez tepelné izolace mm — — — 1844 2005 2060
Klopná míra
– s tepelnou izolací mm 1260 1460 1792 — — —
– bez tepelné izolace mm — — — 1860 2050 2100
montážní výška mm — — — 2045 2190 2250
Hmotnost kompl. s tepelnou izolací kg 86 97 151 181 295 367
Objem topné vody l 5,5 5,5 10,0 12,5 24,5 26,8
Topná plocha m2 1,0 1,0 1,5 1,9 3,7 4,0
Přípojky
Přívod a zpátečka topné vody R 1 1 1 1 1¼ 1¼
Studená voda, teplá voda R ¾ ¾ 1 1¼ 1¼ 1¼
Cirkulace R ¾ ¾ 1 1 1¼ 1¼

Upozornění k trvalému výkonu
Při projektování s uvedeným resp. stanoveným trvalým výkonem
zahrňte do plánu i odpovídající oběhové čerpadlo. Uvedeného
trvalého výkonu se dosáhne jen tehdy, když je jmenovitý tepelný
výkon kotle ≥ než trvalý výkon.
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Objem 160 a 200 litrů

BÖ Revizní a čisticí otvor
E Vypouštění
HR Vratná topná voda
HV Výstupní topná voda
KW Studená voda

SPR Čidlo teploty zásobníku regulace teploty zásobníku resp.
regulátor teploty

VA Ochranná hořčíková anoda
WW Teplá voda
Z Cirkulace

Objem zásobníku l 160 200
délka (7) a mm 581 581
šířka b mm 608 608
výška c mm 1189 1409

d mm 1050 1270
e mm 884 884
f mm 634 634
g mm 249 249
h mm 72 72
k mm 317 317

Objem 300 litrů

BÖ Revizní a čisticí otvor
E Vypouštění
HR Vratná topná voda
HV výstupní topná voda

KW Studená voda
SPR Čidlo teploty zásobníku regulace teploty zásobníku resp.

regulátor teploty
VA Ochranná hořčíková anoda
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WW Teplá voda
Z Cirkulace

Objem zásobníku l 300
délka (7) a mm 633
šířka b mm 705
výška c mm 1746

d mm 1600
e mm 1115
f mm 875
g mm 260
h mm 76
k mm 343
l mm 7 100
m mm 333

Objem 500 litrů

BÖ Revizní a čisticí otvor
E Vypouštění
HR Vratná topná voda
HV Výstupní topná voda
KW Studená voda

SPR Čidlo teploty zásobníku regulace teploty zásobníku příp.
regulátor teploty

VA Ochranná hořčíková anoda
WW Teplá voda
Z Cirkulace

Objem zásobníku l 500
délka (7) a mm 850
šířka b mm 898
výška c mm 1955

d mm 1784
e mm 1230
f mm 924
g mm 349
h mm 107
k mm 455
l mm 7 100
m mm 422
n mm 837

bez tepelné izolace o mm 7 650
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Objem 750 a 1000 litrů

BÖ Revizní a čisticí otvor
E Vypouštění
HR Vratná topná voda
HV Výstupní topná voda
KW Studená voda

SPR Čidlo teploty zásobníku regulace teploty zásobníku příp.
regulátor teploty

VA Ochranná hořčíková anoda
WW Teplá voda
Z Cirkulace

Objem zásobníku l 750 1000
délka (7) a mm 960 1060
šířka b mm 1046 1144
výška c mm 2100 2160

d mm 1923 2025
e mm 1327 1373
f mm 901 952
g mm 321 332
h mm 104 104
k mm 505 555
l mm 7 180 7 180
m mm 457 468
n mm 947 1047

bez tepelné izolace o mm 7 750 7 850

Koeficient výkonu NL

Podle DIN 4708.
Teplota zásobníku Tsp = vstupní teplota studené vody + 50 K +5 K/‐

0 K

Objem zásobníku l 160 200 300 500 750 1000
Koeficient výkonu NL při teplotě výstupní topné
vody
90 °C 2,5 4,0 9,7 21,0 40,0 45,0
80 °C 2,4 3,7 9,3 19,0 34,0 43,0
70 °C 2,2 3,5 8,7 16,5 26,5 40,0

Upozornění ke koeficientu výkonu NL

Koeficient výkonu NL se mění s teplotou zásobníku Tzás.
Směrné hodnoty
& Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
& Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
& Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
& Tsp = 45 °C → 0,3 × NL
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Krátkodobý výkon (během 10 minut)

vztaženo na koeficient výkonu NL.
Ohřev pitné vody z 10 na 45 °C

Objem zásobníku l 160 200 300 500 750 1000
Krátkodobý výkon (l/10min) při teplotě výstupní
topné vody
90 °C 210 262 407 618 898 962
80 °C 207 252 399 583 814 939
70 °C 199 246 385 540 704 898

Max. odběrné množství (během 10 minut)

vztaženo na koeficient výkonu NL.
S dohříváním.
Ohřev pitné vody z 10 na 45 °C

Objem zásobníku l 160 200 300 500 750 1000
Max. odběrné množství (l/min) při teplotě
výstupní topné vody
90 °C 21 26 41 62 90 96
80 °C 21 25 40 58 81 94
70 °C 20 25 39 54 70 90

Odběrné množství vody

Objem zásobníku ohřátý na 60 °C.
Bez dohřívání.

Objem zásobníku l 160 200 300 500 750 1000
Odběrné množství l/min 10 10 15 15 20 20
Odběrné množství vody
Voda s t = 60 °C (konstantní)

l 120 145 240 420 615 835

Doba ohřevu

Uvedené doby ohřevu se dosáhne, pokud je k dispozici maximální
trvalý výkon zásobníkového ohřívače vody pro příslušnou teplotu
výstupní topné vody a ohřev pitné vody z 10 auf 60 °C.

Objem zásobníku l 160 200 300 500 750 1000
Doba ohřevu (min.) u teploty výstupní topné
vody
90 °C 19 19 23 28 24 36
80 °C 24 24 31 36 33 46
70 °C 34 37 45 50 47 71
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Průtokové odpory

Průtokový odpor na straně topné vody

A Objem zásobníku 160 a 200 l
B Objem zásobníku 300 l
C Objem zásobníku 500 l

D Objem zásobníku 750 l
E Objem zásobníku 1000 l

Průtokový odpor na straně pitné vody

A Objem zásobníku 160 a 200 l
B Objem zásobníku 300 l
C Objem zásobníku 500 l
D Objem zásobníku 750 l
E Objem zásobníku 1000 l

Stav při dodávce
Vitocell 100‐V, typ CVA
Objem 160, 200 a 300 litrů
Zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním Ceraprotect k
ohřevu pitné vody.
& přivařená jímka pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátor
teploty

& stavěcí nožky
& ochranná hořčíková anoda
& namontovaná tepelná izolace z tuhé polyuretanové pěny
Barva plechového pláště lakovaného epoxidovou pryskyřicí je
stříbrná "vitosilber".
Zásobníkové ohřívače vody o objemu 160, 200 a 300 litrů se
dodávají i v bílé barvě.

Vitocell 100‐V, typ CVA
Objem 500 litrů
Zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním Ceraprotect k
ohřevu pitné vody.
& přivařená jímka pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátor
teploty

& stavěcí nožky
& ochranná hořčíková anoda
Samostatně zabaleno:
& tepelná izolace z měkké polyuretanové pěny s plastovým plá-
štěm ve stříbrné barvě "vitosilber"

Vitocell 100‐V, typ CVA
Objem 750 a 1000 litrů
Zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním Ceraprotect k
ohřevu pitné vody.
& teploměr
& přivařená jímka pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátor
teploty
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& stavěcí nožky
& 2 ochranné hořčíkové anody
Samostatně zabaleno:
& tepelná izolace z měkké polyuretanové pěny s plastovým plá-
štěm ve stříbrné barvě "vitosilber"
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2.2 Technické údaje Vitocell 300‐V, typ EVA

K ohřevu pitné vody ve spojení s kotli, s vnějším ohřevem
Vhodné pro zařízení s
& teplotou výstupní topné vody až 110 °C
& provozním tlakem na straně topné vody až 3 bar
& provozním tlakem na straně pitné vody až 10 bar

Objem zásobníku l 130 160 200
DIN‐reg. číslo 0166/04–10MC
Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a teplotě
výstupní topné vody ... při níže uvedeném
průtoku topné vody

90 °C kW 37 40 62
l/h 909 982 1523

80 °C kW 30 32 49
l/h 737 786 1024

70 °C kW 22 24 38
l/h 540 589 933

60 °C kW 13 15 25
l/h 319 368 614

50 °C kW 9 10 12
l/h 221 245 294

Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C a teplotě
výstupní topné vody ... při níže uvedeném
průtoku topné vody

90 °C kW 32 36 57
l/h 550 619 980

80 °C kW 25 28 43
l/h 430 481 739

70 °C kW 16 19 25
l/h 275 326 430

Průtok topné vody m3/h 3,0 3,0 3,0
pro uvedený trvalý výkon
Pohotovostní výdej tepla qBS při 45 K tepl.
rozdílu (změřené hodnoty podle DIN 4753‐8)

kWh/24 h 1,30 1,40 1,60

Rozměry
délka (7) a mm 633 633 633
šířka b mm 667 667 667
výška c mm 1111 1203 1423
Klopná míra mm 1217 1297 1493
Váha kg 77 84 98
Zásobníkový ohřívač vody s tepelnou izolací
Objem topné vody l 25 28 35
Topná plocha m2 1,1 1,3 1,6
Přípojky
Přívod a zpátečka topné vody R 1 1 1
Studená voda, teplá voda R ¾ ¾ ¾
Cirkulace R ½ ½ ½

Upozornění k trvalému výkonu
Při projektování s uvedeným resp. stanoveným trvalým výkonem
zahrňte do plánu i odpovídající oběhové čerpadlo. Uvedeného
trvalého výkonu se dosáhne tehdy, když je jmenovitý tepelný
výkon kotle ≥ než trvalý výkon.

5
8
2
5
4
2
8
C
Z

18 VIESMANN VITOGAS

Zásobníkový ohřívač vody (pokračování)

2



BÖ Revizní a čisticí otvor
E Vypouštění
HR Vratná topná voda
HV Výstupní topná voda

KW Studená voda
SPR Jímka pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátor teploty
WW Teplá voda
Z Cirkulace

Tabulka rozměrů
Objem zásobníku l 130 160 200
a mm 633 633 633
b mm 667 667 667
c mm 1111 1203 1423
d mm 975 1067 1287
e mm 892 984 1204
f mm 785 877 1097
g mm 155 155 155
h mm 77 77 77

Koeficient výkonu NL

dle DIN 4708
Teplota zásobníku Tsp= vstupní teplota studené vody + 50 K +5 K/‐

0 K

Objem zásobníku l 130 160 200
Koeficient výkonu NL

při vstupní teplotě topné vody
90 °C 2,4 3,3 6,8
80 °C 1,9 2,9 5,2
70 °C 1,4 2,0 3,2

Upozornění ke koeficientu výkonu NL

Koeficient výkonu NL se mění s teplotou zásobníku Tzás.
Směrné hodnoty
& Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
& Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
& Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
& Tsp = 45 °C → 0,3 × NL
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Krátkodobý výkon (během 10 minut)

vztaženo na koeficient výkonu NL

ohřev pitné vody z 10 na 45 °C

Objem zásobníku l 130 160 200
Krátkodobý výkon (l/10 min)
při vstupní teplotě topné vody
90 °C 207 240 340
80 °C 186 226 298
70 °C 164 190 236

Max. odběrné množství (během 10 minut)

vztaženo na koeficient výkonu NL

s dohříváním
ohřev pitné vody z 10 na 45 °C

Objem zásobníku l 130 160 200
Max. odběrné množství (l/min)
při vstupní teplotě topné vody
90 °C 21 24 34
80 °C 19 23 30
70 °C 16 19 24

Odběrné množství vody

objem zásobníku ohřátý na 60 °C
bez dohřívání

Objem zásobníku l 130 160 200
Odběrné množství l/min 10 10 10
Odběrné množství vody
voda s teplotou t = 60 °C (konstantní)

l 103 120 150

Doba ohřevu

Uvedené doby ohřevu se dosáhne, pokud je k dispozici max.
trvalý výkon zásobníkového ohřívače vody pro příslušnou
výstupní teplotu a ohřev pitné vody z 10 na 60 °C.

Objem zásobníku l 130 160 200
Doba ohřevu (min)
při vstupní teplotě topné vody
90 °C 15 15 12
80 °C 19 19 26
70 °C 29 29 24
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Průtokové odpory

Průtokový odpor na straně topné vody

Průtokový odpor na straně pitné vody

Stav při dodávce
Vitocell 300‐V, typ EVA, s vnějším ohřevem
objem 130 až 200 litrů
Zásobníkový ohřívač vody na straně pitné vody z vysoce lego-
vané ušlechtilé nerezové oceli s namontovanou tepelnou izolací z
tuhé polyuretanové pěny.
& navařená jímka pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátor
teploty

& vestavěný teploměr
& našroubované stavěcí nožky

Barva plechového pláště lakovaného epoxidovou pryskyřicí je
stříbrná "vitosilber".
Zásobníkové ohřívače vody o objemu 160 a 200 litrů se dodávají i
v bílé barvě.
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2.3 Technické údaje Vitocell 100‐H, typ CHA

K ohřevu pitné vody ve spojení s kotly
Vhodné pro zařízení s
& teplotou výstupní topné vody až 110 °C
& teplotou pitné vody až 95 °C

& provozním tlakem na straně topné vody až 10 bar
& provozním tlakem na straně pitné vody až 10 bar

Objem zásobníku l 130 160 200
DIN‐reg. číslo 0243/06–13 MC/E
Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a
teplotě výstupní topné vody … při
níže uvedeném průtoku topné vody

90 °C
kW 28 33 42
l/h 688 810 1032

80 °C
kW 23 28 32
l/h 565 688 786

70 °C
kW 19 22 26
l/h 466 540 638

60 °C
kW 14 16 18
l/h 344 393 442

Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na 60 °C a
teplotě výstupní topné vody … při
níže uvedeném průtoku topné vody

90 °C
kW 27 32 38
l/h 464 550 653

80 °C
kW 20 24 29
l/h 344 412 498

70 °C
kW 14 17 19
l/h 241 292 326

Průtok topné vody
pro uvedený trvalý výkon

m3/h 3,0 3,0 3,0

Pohotovostní výdej tepla qBS při 45 K tepl. rozdílu
(změřené hodnoty podle DIN 4753‐8)

kWh/24 h 1,20 1,30 1,50

Celkové rozměry
celková délka d mm 907 1052 1216
celková šířka e mm 640 640 640
celková výška f mm 654 654 654
Váha
Zásobníkový ohřívač vody s tepelnou
izolací

kg 90 103 116

Objem topné vody l 5,5 7 8
Topná plocha m2 0,8 1 1,2
Přípojky
Přívod a zpátečka topné vody R 1 1 1
Studená voda, teplá voda R ¾ ¾ ¾
Cirkulace R 1 1 1

Upozornění k trvalému výkonu
Při projektování s uvedeným resp. stanoveným trvalým výkonem
zahrňte do plánu i odpovídající oběhové čerpadlo. Uvedeného
trvalého výkonu se dosáhne jen tehdy, když je jmenovitý tepelný
výkon kotle ≥ než trvalý výkon.

BÖ Revizní a čisticí otvor
HR Vratná topná voda
HV Výstupní topná voda
KW Studená voda

TH Jímka pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátor teploty
VA Ochranná hořčíková anoda
WW Teplá voda
Z Cirkulace
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Objem zásobníku l 130 160 200
a mm 200 250 300
b mm 471 616 780
c mm 721 866 1030
d mm 907 1052 1216
e mm 640 640 640
f mm 654 654 654
Rozměr a: Minimální vzdálenosti od stěny k demontáži a montáži

ochranné hořčíkové anody.

Koeficient výkonu NL

dle DIN 4708
Teplota zásobníku Tsp= vstupní teplota studené vody +50 K +5 K/–0 K

Objem zásobníku l 130 160 200
Koeficient výkonu NL

při vstupní teplotě topné vody
90 °C 1,3 2,2 3,5
80 °C 1,3 2,2 3,5
70 °C 1,1 1,6 2,5

Upozornění ke koeficientu výkonu NL

Koeficient výkonu NL se mění s teplotou zásobníku Tzás.
Směrné hodnoty
& Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
& Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
& Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
& Tsp = 45 °C → 0,3 × NL

Krátkodobý výkon (během 10 minut)

vztaženo na koeficient výkonu NL ohřev pitné vody z 10 na 45 °C

Objem zásobníku l 130 160 200
Krátkodobý výkon (l/10 min)
při vstupní teplotě topné vody
90 °C 159 199 246
80 °C 159 199 246
70 °C 148 173 210

Max. odběrné množství (během 10 minut)

vztaženo na koeficient výkonu NL

s dohříváním
ohřev pitné vody z 10 na 45 °C

Objem zásobníku l 130 160 200
Max. odběrné množství (l/min)
při vstupní teplotě topné vody
90 °C 16 20 24
80 °C 16 20 24
70 °C 15 17 21

Odběrné množství vody

objem zásobníku ohřátý na 60 °C
bez dohřívání

Objem zásobníku l 130 160 200
Odběrné množství l/min 10 10 10
Odběrné množství vody l 100 145 180
voda s teplotou t = 60 °C (konstantní)

Doba ohřevu

Uvedené doby ohřevu se dosáhne, pokud je k dispozici max.
trvalý výkon zásobníkového ohřívače vody pro příslušnou
výstupní teplotu a ohřev pitné vody z 10 na 60 °C.
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Objem zásobníku l 130 160 200
Doba ohřevu (min)
při vstupní teplotě topné vody
90 °C 20 19 18
80 °C 25 26 25
70 °C 34 34 32

Průtokový odpor na straně topné vody

A 130 litrů objem zásobníku
B objem zásobníku 160 a 200 litrů

Průtokový odpor na straně pitné vody

Stav při dodávce
Vitocell 100‐H, typ CHA
Objem 130, 160 a 200 litrů
Zásobníkový ohřívač vody z oceli se smaltováním Ceraprotect.
& vestavěná ochranná hořčíková anoda
& namontovaná tepelná izolace z tuhé polyuretanové pěny
& navařená jímka pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátor
teploty

& našroubované stavěcí nožky

Barva plechového pláště lakovaného epoxidovou pryskyřicí je
stříbrná "vitosilber".
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2.4 Technické údaje Vitocell 300‐H, typ EHA

K ohřevu pitné vody ve spojení s kotli, dálkovými topeními a
nízkoteplotními topnými systémy
Vhodné pro zařízení s
& teplotou výstupní topné vody až 200 °C
& provozním tlakem až 25 bar na straně topné vody nebo sytou
párou s přetlakem 1 bar

& provozním tlakem na straně pitné vody až 10 bar

Objem zásobníku litry 160 200 350 500
DIN‐reg. číslo 0081/03‐10 MC
Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na
45 °C a teplotě výstupní
topné vody … při níže uvede-
ném průtoku topné vody

90 °C
kW 32 41 80 97
litrů/h 786 1007 1966 2383

80 °C
kW 28 30 64 76
litrů/h 688 737 1573 1867

70 °C
kW 20 23 47 55
litrů/h 490 565 1155 1351

65 °C
kW 17 19 40 46
litrů/h 417 467 983 1130

60 °C
kW 14 16 33 38
litrů/h 344 393 811 934

Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na
60 °C a teplotě výstupní
topné vody … při níže uvede-
ném průtoku topné vody

90 °C
kW 28 33 70 82
litrů/h 482 568 1204 1410

80 °C
kW 23 25 51 62
litrů/h 396 430 877 1066

70 °C
kW 15 17 34 39
litrů/h 258 292 585 671

Průtok topné vody
pro uvedený trvalý výkon

m3/h 3,0 5,0 5,0 5,0

Trvalý výkon
při ohřevu pitné vody z 10 na
45 °C a syté páře ... s max.
rychlostí páry 50 m/s

0,5 bar
kW – – 83 83
litrů/h 2039 2039

1,0 bar
kW – – 105 105
litrů/h 2580 2580

Pohotovostní výdej tepla qBS při 45 K
tepl. rozdílu (změřené hodnoty podle
DIN 4753‐8)

kWh/24 h 1,20 1,30 1,90 2,30

Celkové rozměry
celková délka mm 1072 1236 1590 1654
celková šířka mm 640 640 830 910
šířka bez opláštění mm – – 768 810
celková výška mm 654 654 786 886
Váha
Zásobníkový ohřívač vody s tepelnou
izolací

kg 76 84 172 191

Objem topné vody litry 7 8 13 16
Topná plocha m2 0,87 0,9 1,7 2,1
Přípojky
Přívod a zpátečka topné vody R 1 1 1¼ 1¼
Studená voda, teplá voda R ¾ ¾ 1¼ 1¼
Cirkulace R 1 1 1 1¼

Upozornění k šířce bez vnějšího opláštění (350 a 500 litrů)
350 litrů Při manipulačních potížích lze demontovat čelní plech s

teploměrem a postranní plechy, vyšroubovat stavěcí
nožky a zásobníkový ohřívač vody při montáži otočit na
stranu.

500 litrů: Při manipulačních potížích má zásobníkový ohřívač
vody po demontáži opláštění pouze tuto šířku uvedenou
v tabulce.

Upozornění k trvalému výkonu
Při projektování s uvedeným resp. stanoveným trvalým výkonem
zahrňte do plánu i odpovídající oběhové čerpadlo. Uvedeného
trvalého výkonu se dosáhne tehdy, když je jmenovitý tepelný
výkon kotle ≥ než trvalý výkon.
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Vitocell 300‐H s objemem 160 až 200 litrů

BÖ Revizní a čisticí otvor
HR Vratná topná voda
HV Výstupní topná voda
KW Studená voda

TH Jímka pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátor teploty
WW Teplá voda
Z Cirkulace

Tabulka rozměrů
Objem zásobníku litry 160 200
a mm 654 654
b mm 640 640
c mm 616 780

Objem zásobníku litry 160 200
d mm 866 1030
e mm 1072 1236

Vitocell 300‐H s objemem 350 a 500 litrů

BÖ Revizní a čisticí otvor
HR Vratná topná voda
HV Výstupní topná voda
KW Studená voda

SPR Nátrubek R 1 s redukčním hrdlem na R ½ pro čidlo teploty
zásobníku resp. regulátor teploty

WW Teplá voda
Z Cirkulace
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Tabulka rozměrů
Objem zásobníku litry 350 500
a mm 786 886
b mm 716 795
c mm 830 910
d mm 1256 1320
e mm 1397 1461
f mm 1590 1654
g mm 586 636
h mm 367 409
i mm 78 78
k mm 57 72
l mm 170 203
m mm 133 137
n mm 139 138
o mm 594 677
p mm 193 226

Upozornění
Pro montáž jímky a čidla teploty zásobníku resp. regulátoru
teploty musí být k dispozici za zásobníkovým ohřívačem vody
minimální odstup od zdi 450 mm.

Koeficient výkonu NL

dle DIN 4708
Teplota předzásobení zásobníku Tsp= vstupní teplota studené
vody + 50 K +5 K/‐0 K

Objem zásobníku litry 160 200 350 500
Koeficient výkonu NL

při vstupní teplotě topné vody
90 °C 2,3 6,6 12,0 23,5
80 °C 2,2 5,0 12,0 21,5
70 °C 1,8 3,4 10,5 19,0

Upozornění ke koeficientu výkonu NL

Koeficient výkonu NL se mění s teplotou zásobníku Tzás.
Směrné hodnoty
& Tsp = 60 °C → 1,0 × NL
& Tsp = 55 °C → 0,75 × NL
& Tsp = 50 °C → 0,55 × NL
& Tsp = 45 °C → 0,3 × NL

Krátkodobý výkon (během 10 minut)

vztaženo na koeficient výkonu NL

ohřev pitné vody z 10 na 45 °C

Objem zásobníku litry 160 200 350 500
Krátkodobý výkon (litrů/10 minut)
při vstupní teplotě topné vody
90 °C 203 335 455 660
80 °C 199 290 445 627
70 °C 182 240 424 583

Max. odběrné množství (během 10 minut)

vztaženo na koeficient výkonu NL

s dohříváním
ohřev pitné vody z 10 na 45 °C

Objem zásobníku litry 160 200 350 500
Max. odběrné množství (litrů/minutu)
při vstupní teplotě topné vody
90 °C 20 33 45 66
80 °C 20 29 45 62
70 °C 18 24 42 58
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Odběrné množství vody

objem zásobníku ohřátý na 60 °C
bez dohřívání

Objem zásobníku litry 160 200 350 500
Odběrné množství litrů/min 10 10 15 15
Odběrné množství vody
voda s teplotou t = 60 °C (konstantní)

litry 150 185 315 440

Doba ohřevu

Uvedené doby ohřevu se dosáhne, pokud je k dispozici max.
trvalý výkon zásobníkového ohřívače vody pro příslušnou
výstupní teplotu a ohřev pitné vody z 10 na 60 °C.

Objem zásobníku litry 160 200 350 500
Doba ohřevu (min.)
při vstupní teplotě topné vody
90 °C 19 18 15 20
80 °C 26 25 20 26
70 °C 34 32 31 40

Průtokový odpor na straně topné vody

A objem zásobníku 160 litrů
B objem zásobníku 200 litrů

C objem zásobníku 350 litrů
D objem zásobníku 500 litrů

Průtokový odpor na straně pitné vody

A objem zásobníku 160 a 200 litrů
B objem zásobníku 350 a 500 litrů
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Stav při dodávce
Vitocell 300‐H, typ EHA
Objem 160 a 200 litrů
Zásobníkový ohřívač vody z vysoce legované nerezové ušlechtilé
oceli
& namontovaná tepelná izolace z tuhé polyuretanové pěny
& navařená jímka pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátor
teploty

& integrovaný teploměr
& našroubované stavěcí nožky
Barva plechového pláště lakovaného epoxidovou pryskyřicí je
stříbrná "vitosilber".

Vitocell 300‐H, typ EHA
Objem 350 a 500 litrů
Zásobníkový ohřívač vody z vysoce legované nerezové ušlechtilé
oceli.

& s namontovanou tepelnou izolací z tvrdé polyuretanové pěny
& připojovací hrdlo pro čidlo teploty zásobníku resp. regulátoru
teploty

& integrovaný teploměr
& našroubované stavěcí nožky.
Samostatně zabaleny a upevněny v bednění jsou:
& redukční hrdlo R 1 × ½
& jímka čidla teploty a
& tepelně izolační kryt jímky
Barva plechového pláště lakovaného epoxidovou pryskyřicí je
stříbrná "vitosilber".
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2.5 Technické údaje Vitocell 100‐V, typ CVR

z oceli, se smaltováním Ceraprotect

Obsah litry 125
Přípojky
Přívod a zpátečka topné vody R 1
Teplá a studená voda R ¾
Cirkulace R ¾
Přípust. provozní tlak na straně topné a pitné vody bar 10
Přípust. teploty
Na straně topné vody °C 110
Na straně pitné vody °C 95
Pohotovostní ztráty (K výrobku se vztahující hodnota k výpočtu náklado-
vého čísla zařízení podle EnEV resp. DIN 4701‐10)
qBS při ΔT = 45 K

kWh/24 h 1,78

Rozměry
délka mm 656
šířka mm 650
výška mm 788
Váha kg 82
DIN‐reg. č. 0246/06‐13MC

Trvalý výkon
Jmenovitý tepelný výkon kotle Vitogas 200‐F kW 11 15 18 22 29
Trvalý výkon pitné vody kW – 15 18 22 22
při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C a při průměrné teplotě kotlové vody 80 °
C

l/h 368 442 540 540

Koeficient výkonu NL (při teplotě zásobníku Tzás. = 60 °C) – 1,2 1,3 1,4 1,4
Krátkodobý výkon
(během 10 minut)
vztaženo na koeficient výkonu NL ohřev pitné vody z 10 na 45 °C

l/10 min – 153 159 164 164

Upozornění
Koeficient výkonu NL se mění s teplotou zásobníku Tzás.
Směrné hodnoty:
& Tzás. = 60 °C → 1,0 × NL
& Tzás. = 55 °C → 0,75 × NL
& Tzás. = 50 °C → 0,55 × NL
& Tzás. = 45 °C → 0,3 × NL

Vitocell 100‐V, umístěný vedle (možné vpravo nebo vlevo)

E Vypouštění a membránová expanzní nádoba
GA Plynový přípoj
KR Vratný tok
KV Výstup topné vody

SSI Usměrňovač tahu
SV Pojistný výstup
HR Vratná topná voda
HV Výstupní topná voda
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KW Studená voda WW Teplá voda
Z Cirkulace

Upozornění
Údaje výšky včetně zcela našroubovaných stavěcích nožek.

Vitocell 100‐V, umístěný vespod

E Vypouštění a membránová expanzní nádoba
GA Plynový přípoj
KR Vratný tok
KV Výstup topné vody
SSI Usměrňovač tahu
SV Pojistný výstup

HR Vratná topná voda
HV Výstupní topná voda
KW Studená voda
WW Teplá voda
Z Cirkulace

Stav při dodávce
& zásobníkový ohřívač vody (125 litrů) z oceli, se smaltováním
Ceraprotect

& namontovaná tepelná izolace z tvrdé polyuretanové pěny, barva
plechového pláště lakovaného epoxidovou pryskyřicí: stříbrná
vitosilber

& ochranná hořčíková anoda
& navařená jímka čidla teploty zásobníku
& našroubované stavěcí nožky
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2.6 Přípojka na straně pitné vody zásobníkového ohřívače vody

Přípojka podle DIN 1988

Příklad: Vitocell 100‐V

A teplá voda
B cirkulační potrubí
C cirkulační čerpadlo
D zpětná klapka, zatížená pružinou
E odfukové potrubí s viditelným ústím
F pojistný přetlakový ventil
G uzavírací ventil
H regulační ventil průtoku

(Doporučení: doporučuje se montáž a nastavení maximálního
průtoku vody podle 10‐minutového výkonu zásobníkového
ohřívače vody)

K přípojka manometru
L jednosměrný ventil
M vypouštění
N studená voda
O filtr pitné vody
P redukční ventil podle DIN 1988‐2 vydání prosinec 1988
R jednosměrný ventil/dělič trubky
S membránová expanzní nádoba, vhodná pro pitnou vodu

Upozornění k filtru pitné vody
Dle DIN 1988‐2 se musí u zařízení s kovovým potrubím namonto-
vat filtr pitné vody. U plastových potrubí by měl být podle
DIN 1988 a našeho doporučení také vestavěn filtr pitné vody, aby
nedošlo ke vniknutí nečistot do zařízení pitné vody.

Musí se namontovat pojistný ventil. Doporučení: Namontujte pojistný přetlakový ventil nad horní okraj
zásobníku. Tím je chráněn před znečištěním, zanesením vápena-
tými usazeninami a vysokou teplotou. Při práci na pojistném pře-
tlakovém ventilu není třeba vyprazňovat zásobníkový ohřívač
vody.

Příslušenství k instalaci

3.1 Příslušenství pro napojení zásobníkového ohřívače vody na kotel

Systémová spojení s Vitocell

Kompletní s:
& spojovacím potrubím
& oběhovým čerpadlem, propojeným konektory
& zpětnou klapkou

Objednací čísla pro příslušné typy zásobníků viz ceník.
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