
Pásek FeZn 30×4

uložen v podkladním betonu

minimálně 50 mm od zeminy

Vývod pro

hromosvodový svod

drát FeZn Ø 10 mm

Vývod pro

hromosvodový svod

drát FeZn Ø 10 mm

Vývod pro

HOP

Vývod pro

hromosvodový svod

drát FeZn Ø 10 mm

HOP

Vývod do RE1

Vodič CY 25 mm

Vývod pro

hromosvodový svod

drát FeZn Ø 10 mm

Vývod pro

hromosvodový svod

drát FeZn Ø 10 mm
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