
Hromosvodový svod

Drát AlMgSi Ø 8 mm

Jímací tyč

AlMgSi 3 m 16/10 mm

Pomocné jímací tyče po

obvodu střechy AlMgSi 0,35 m

Drát AlMgSi Ø 8 mm

Ochranný uhelník 1,7 m

Zkušební svorka Zkušební svorka

Hromosvodový svod

Drát FeZn Ø 10 mm

Pásek FeZn 30×4

uložen v podkladním betonu

minimálně 50 mm od zeminy

Anténní stožár

1,5 m
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