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Tento dokument obsahuje všechny zadané úseky
te = -17 °C       tib = 19,3 °C       n50 = 2,5     systém rozměrů: E - vnější
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návrhová tepelná ztráta místnosti větráním
celkový návrhový tepelný výkon místnosti
FHLm + Qz

návrhová tepelná ztráta místnosti prostupem tepla


