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Legenda:
VK — Otopné téleso RADIK ventil kompakt
TVR — Termostaticky ventil IVAR B . B
RS _ Radidtorové Eroubent IVAR — Stoupact potrubil je vedeno sSachtou.
— Rozvody v jednotlivich bytech jsou vedeny v podlaze se N
. Termostaticka hlavice spadem 5.

— Me&déné spoje jsou pdjené.

— Médéné potrubl bude izolov@no pomoci termoizoladn trubice

S Vratné potrubT MIRELON (193 / 2007 Sb. — izolace potrubf) Ba

— \V bytech jsou osazena deskova otopna télesa, kromé koupelen,
kde jsou teélesa trubkova.

 — PrivodnT potrubt

NAZEV STAVBY:
BYTOVY DUM BD — 7 — ET 1

NAZEV VYKRESU:

PUDORYS 1NP — VYTAPENI K

BC. ROBERT BICEK

VYPRACOVAL:

FORMAT: A

MISTO STAVBY:

DR. FR. KUNY, LOMNICE NAD LUZNICI  [DATUM: 5 /9()17] C. WKRESU:
MERITKO: 12




