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LEGENDA
TELESA KORADO JSOU PRIPOJENA CTYRCESTNOU PREDEPSANE INTENZITY VETRANi BUDE DOCILENO OTOPNE OKRUHY JSOU RIZENY REGULATOREM TEPLOTY
SMESOVACI ARMATUROU HERZ SE SOUCINITELEM POUZITIM STENOVYCH STERBIN EHT UMISTENYCH (WPM3) S VAZBOU NA VENKOVNIi TEPLOTU. CIDLO
ZATEKANI  0=0,35. KAZDE TELESO JE OSAZENO V OBVODOVYCH STENACH OBJEKTU. VENKOVNI TEPLOTY MUSI BYT UMISTENO DLE DOPORUCENI
TERMOSTATICKOU HLAVICI HEIMEIER K 6000 o VYROBCE (SEVERNi FASADA, PRIPADNE STRECHA
A ODVZDUSNOVACIM VENTILEM. TC - TEPELNE CERPADLO STIEBEL ELTRON WPL101 OBJEKTU).

MEDENE POTRUBI JE OPATRENO PROTIKOROZNIM
NATEREM A TEPELNOU IZOLACi MIRELON tI.13 mm.
V OBYTNYCH PATRECH JE VEDENO V DRAZKACH

V PODLAZE. POTRUBI VEDENE VOLNE PO POVRCHU JE
|IZOLOVANO tl. 20 mm.

O JMENOVITEM VYKONU 8,8 kW. VEDENI

VZDUCHU ZVENCI

ATMOSFERY JE

PRUZNYCH HADIC.

PROVEDEN
SANi

POMOCI
A  VYFUK

NASAVANEHO

DO TC A VYFUK VZDUCHU DO

SPECIALNICH

JE OPATRENO

PROTIDESTOVOU ZALUZIi. POJISTNY VENTIL DN15, 250 kPa.

NA STRESE BUDOVY JSOU V KONZOLI UMISTENY 2 SOLARNI
KOLEKTORY REGULUS KTU 15 S JIZNi ORIENTACI A JSOU
SKLONENY POD UHLEM 45° VUCI HORIZONTALNI ROVINE.
SOLARNI POTRUBI JE 1ZOLOVANO KAUCUKOVOU IZOLACI
K-FLEX min. tl. 20 mm. POTRUBI VEDENE VE STENE MUSI BYT
ULOZENO VOLNE, ABY MOHLO DIl(ATOVAT.
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