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Diplomová práce je zaměřena, podle zadání,  na koncepční řešení vzduchotechniky jaderných 
elektráren a na návrh konkrétního klimatizačního zařízení pro  blokovou dozornu JE. 
V prvních pěti kapitolách diplomant popisuje  hlavní vzduchotechnické systémy, zařízení a 
prvky pro jadernou elektrárnu. V dalších kapitolách řeší tepelnou bilanci prostoru dozorny – 
tepelnou zátěž a tepelné ztráty a stanovení průtoku vzduchu pro větrání dozorny.  
Dále jsou v  práci  navrženy hlavní součásti vzduchotechnického zařízení - klimatizační 
jednotka, systém distribuce vzduchu a chladicí systém. 
Diplomant pracoval samostatně, využíval konzultace jak u vedoucího práce, tak u 
konzultanta. 
Pro obecnou část práce využil diplomant velmi dobře odbornou literaturu a samostatně 
sestavil přehled vzduchotechnických systémů pro JE. V části zabývající se návrhem 
konkrétního zařízení pro blokovou dozornu provedl všechny potřebné výpočty a analýzy. 

Práce je textově i graficky přehledná, v přílohách obsahuje technické podrobnosti o 
navržených součástech zařízení. V popisu klimatizační jednotky bych považoval za vhodnější 
uvádět  pro „množství“ vzduchu – „průtok“ vzduchu. Systém větrání dozorny je přetlakový – 
průtok přiváděného vzduchu je vyšší než průtok odváděného vzduchu. V práci není uvedeno, 
jak je odváděn z dozorny rozdíl průtoku přiváděného a odváděného vzduchu. Drobné formální 
přepisy (na str. 8 rozměr Δt má být (K), na str.40: rozměr φ má být (%), na str. 42: místo 
ohřívač má být chladič) nesnižují hodnotu jinak kvalitní práce. 
Diplomant  prokázal schopnost samostatně řešit specifické, obtížné zadání. Drobnější 
nepřesnosti nemají vliv na celkový výsledek diplomové práce. Navrhuji klasifikaci 
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