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VYSVĚTLIVKY:

Potrubí z HT je označeno vnějším průměrem.

Odpadní potrubí (označené OPxx) jsou vedena v šachtách

a pod stropem prvního podzemního podlaží uchycené na

pevném uložení.

Dešťové potrubí je označené DPxx

ČO-čistící otvor

K-kotel Buderus Logamax plus GB162-100

PB-pevné uložení potrubí

ZZT-zpětné získávání tepla

Rozvod šedé kanalizace:

Rozvod černé kanalizace:

Rozvod dešťové vody:
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