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VYSVETLIVKY:

Potrubi z HT je ozna¢eno vnéjsim primeérem.

Odpadni potrubi (ozna¢ené OPxx) jsou vedena v Sachtach
a pod stropem prvniho podzemniho podlazi uchycené na
pevném ulozeni.

Destové potrubi je oznacené DPxx

CO-gistici otvor

K-kotel Buderus Logamax plus GB162-100
PB-pevné ulozeni potrubi

ZK-zpétna klapka

ZZT-zpétné ziskavani tepla

Rozvod $edé kanalizace:. — — — — —
Rozvod ¢erné kanalizace:
Rozvod destové vody:
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s s SAFARIKOVY SADY, PLZEN
|nvesToR GENERALNI PROJEKTANT :
ZTl CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE

Fakulta strojni
Ustav techniky prostfedi
Technicka 4, 16607 Praha 6
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