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VYSVĚTLIVKY:

Ocelové potrubí je opatřeny antikorozním

nátěrem. Prostup potrubí do místnosti z vně

budovy je opatřeno pojistkou proti vytržení.

Každý plynový spotřebič je opatřen kulovým

kohoutem.

Potrubí je označeno danou dimenzí DN.

K- Plynový kondenzační kotel značky Buderus

    Logamax GB 192i-25 kW.

KK- Kulový kohout, označen danou dimenzí

PS- Plynoměrná sestava, která se skládá z

       plynoměru BK - G40, regulátoru tlaku plynu

       a hlavního uzávěru plynu
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