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DETAIL POPISU VODOMERU PRO BYT ,,D,,
VODOMERY PRO MISTNOST E03, F02 A G02
V STEJNE DIMENZI
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VODOMERNA SESTAVA:
(POTRUBI PRED A ZA VODOMEREM MUZE
BYT V JINE DIMENZI, NEZ JE ZNAZORNENO. KKVZ-20
NUTNO KONTROLOVAT DIMENZE NA
VYKRESU) KKFK-20
15-20
VODOMER -15
15-40
KK-40
KKVZ-40
KKFK-40
20-40
VODOMER -20
20-40
KK-40
KKVZ-50
KKFK-50
25-50
VODOMER -25
25-50
KK-50
JS-x - OZNACENI VODOMERU - TYP
KK - KULOVY KOHOUT
KKFK - KULOVY KOHOUT S FILTREM A
VYPOUSTECIM VENTILEM
KKVZ - KULOVY KOHOUT SE ZPETNOU
KLAPKOU A VYPOUSTECIM
VENTILEM
VYSVETLIVKY:
Potrubi z PPR je oznageno vnéj§im primérem x tloustkou stény
VeSkeré potrubi je izolovano PE izolaci s tloustkou izolace jako
je vné&jsi pramér potrubi.
Lezaté potrubi rozvodu teplé a studené vody je vedeno tak, aby
byli vytokové armatury ve vySce 0,7 m od podlahy. Vytokova
armatura pro sprchovy kout je ve vySce 1 m ode dna sprchové
vany. Lezaty rozvod teplé vody je veden nad rozvodem studené
vody. Stoupaci potrubi (oznaené SPxxx) jsou vedena v
Sachtach. Pozarni ocelové potrubi je oznaeno vnitfnim
pramérem. Potrubi je vedeno do zazdéného snadno pfistupného
domovniho hydrantu .
g Rozvod teplé vody:
g Rozvod studené vody: - — —
Cirkulaéni potrubi: =~ — . — . —
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Pozarni potrubi: _ . —

NAZEV STAVBY

PALAC EHRLICH

o s NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU
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