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F.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZTI
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
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Ústav techniky prostředí

Fakulta strojní

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Legenda:

Potrubí vedeno v podlaze v systémových deskách REHAU

Potrubí vyrobeno z PE-x, označeno vnějším průměrem x tloušťka

stěny potrubí, výrobce REHAU

Porubí vede po stropem a stoupací potrubí izolováno PE izolací,

s vhodným vnitřním průměrem dle potrubí a tloušťkou izolace 5mm.

Každá místnost opatřena prostorovým termostatem, označeno PT a

číslo topného okruhu, typ Siemens RAA41

Rozdělovač a sběrač je umístěn ve skříni rozdělovače,umístěná na

omítku (Typ AP90, výrobce Buderus)
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