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STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA

K BYTOVÝM OBJEKTŮM

Nová přípojka CZT 130/70°C,

2,5 MPa, DN100

Není součástí díla GD, pouze koordinace

STÁVAJÍCÍ PRIMÁRNÍ ROZVOD CZT V KANÁLE

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA

KE SKLADOVÉMU OBJEKTU

VEDENO V CHRÁNIČCE

SO.01.01.04

RUŠENÁ TRASA VN 22kV

-1x240 AXEKVCEY (TS 9140 - TS 9946)

OPT: spojka ukončovací

-1x240 AXEKVCEY (TS 9946)

OPT: TS 4500 - TS 8740 - TS 9946 - N061

-1x240 AXEKVCEY (TS 9946)

Není součástí díla GD, pouze koordinace

RUŠENÁ TRASA - PŘELOŽENÍ VN KABELŮ 22kV

ODKOPÁNÍM A PŘESUNUTÍM DO NOVÉ TRASY BEZ SPOJKOVÁNÍ KABELŮ

V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍCH CHRÁNIČEK BUDOU KABELY

PŘELOŽENY V PLNÉM ROZSAHU, VČETNĚ NAPOJENÍ SPOJKAMI A ZATAŽENÍ

DO NOVÝCH CHRÁNIČEK

- 3x1x120 AXEKVCEY

- 3x1x120 AXEKVCEY

Není součástí díla GD, pouze koordinace

SO.01.01.04

NOVÁ TRASA - PRŮBĚH PŘELOŽENÝCH KABELŮ VN 22kV:

- 3x1x120 AXEKVCEY

- 3x1x120 AXEKVCEY

Není součástí díla GD, pouze koordinace

SPOJKOVÁNÍ VN KABELŮ

SO.03.05

NOVÁ PŘÍPOJKA 2X VN 22KV

DO UŽIV. TRAFOSTANICE

- AXEKVCEY 3x1x120mm2

- AXEKVCEY 3x1x120mm2

Není součástí díla GD, pouze koordinace

SMYČKOVĚ PŘIPOJENO

NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN 22KV

SO.07

NOVÝ SLOUP AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

VEDENO V CHRÁNIČCE

VEDENO V CHRÁNIČCE

PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ

STAVENIŠTNÍ TRAFOSTANICE

NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN 22KV

SO.01.01.04

NOVÁ PŘELOŽKA VN KABELU:

-1x240 AXEKVCEY (TS 9140 - TS 9946)

OPT: spojka ukončovací

-1x240 AXEKVCEY (TS 9946)

OPT: TS 4500 - TS 8740 - TS 9946 - N061

-1x240 AXEKVCEY (TS 9946)

Není součástí díla GD, pouze koordinace

PŘELOŽKA TRASY OPTO TRUBKY

S NOVĚ "ZAFOUKNUTOU" KABELÁŽÍ 144 VLÁKEN

OPT: N061 - TS9946

Z TS ETIOPSKÁ DO TS ČERVENÝ VRCH

Není součástí díla GD, pouze koordinace

RUŠENÁ TRASA OPTICKÉHO VEDENÍ

144 VLÁKEN V OPTO TRUBCE

OPT: N061 - TS9946

Není součástí díla GD, pouze koordinace

OPT: N061-TS9946 - PŘELOŽENÁ TRASA DÁLE POKRAČUJE DO

ROZVODNY ETIOPSKÁ NASPOJKOVÁNÍM NA STÁVAJÍ

OPTO-TRUBKU

VEDENO V CHRÁNIČCE

VEDENO V CHRÁNIČKÁCH

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN UMSTIT V CHRÁNIČKÁCH

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN UMSTIT V CHRÁNIČKÁCH

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VN UMSTIT V CHRÁNIČKÁCH

SO.07

NOVÝ SLOUP AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ

SO.07

OSVĚTLENÍ FASÁDY

VSTUP ÚNIK
ESCAPE

VJEZD
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