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Rozvádzač ANG1 bez

el. energie

ANG1.fta

Porucha na rozvádzači

ANG1
Bez prívodu el. energie

Porucha na prípojnici

ANG1

Porucha hl. vypínača

(deón)

Porucha na odpojovači

medzi prípojnicou ANG1

a ANG2

Primárny ochranný,

merací a ovládací

systém

Bez napätia na

transformátore T21
Záloha

ANG1Pripojnic

7.8975e-006

Sw itchgear, bare

bus, <=600 V, all

cabinets, ckt.

bkrs. not included

ANG1Deon

1.4382e-007

Circuit breaker,

600 V, draw out

(metal clad), <600

A, normally

closed trp., ckt.

inc.

ANG_CB_TieB

6.963e-008

Sw itch,

disconnect,

enclosed,

<=600V

ANG1_IT_nap

3.4246e-007

IT napäťový 1krát

Žiadna el. energia na

prípojnici W11 rozvodne

22kV

Porucha TS jednotky Porucha na ANG2
Bez napätia na

transformátore T22

Zlyhanie prepínacej

logiky na napäťovej

hladine NN

W11NoE

1.27348e-005

Porucha transf ormátora

T21

Porucha výkonového

vypínača

Primárny ochranný,

merací a ovládací

systém

Porucha na prípojnici

ANG2

Porucha hl. vypínača

(deón)

Porucha na odpojovači

medzi prípojnicou ANG1

a ANG2

Primárny ochranný,

merací a ovládací

sys tém

Žiadna el. energia na

prípojnici W13 rozvodne

22kV

Porucha TS jednotky

Zlyhanie hl. vypínača

ANG1 pri povele

rozopnutia

Zlyhanie hl. vypínača

ANG2 pri povele

zopnutia

ANG1_TS22

2.05132e-006

Transformer,

liquid, non-forced

air, <=3000 kVA

T21_vyp_22

1.0559e-007

22 kV metal-clad

circuit breaker

T21_IT_prud

3.4246e-007

IT_prúdový, 1krát

ANG2Pripojnic

7.8975e-006

Sw itchgear, bare

bus, <=600 V, all

cabinets, ckt.

bkrs. not included

ANG2Deon

2.9109e-007

Circuit breaker,

600 V, draw out

(metal clad), <600

A, normally open

trp., ckt. inc.

ANG_CB_TieB

6.963e-008

Sw itch,

disconnect,

enclosed,

<=600V

ANG2_IT_nap

3.4246e-007

IT napäťový 1krát

W13NoE

1.27348e-005

CB_ANG1_op

3.36e-005

Zlyhanie

CB_deón ANG1

pri povele

rozopnutia (16%

of Total failures,

all voltages)

CB_ANG2_cl

0.0001785

Zlyhanie

CB_deón ANG2

pri povele

zopnutia (7% of

Total failures, all

voltages)

Porucha transf ormátora

T22

Porucha výkonového

vypínača

Primárny ochranný,

merací systém a

ovládací sys tém

ANG2_TS22

2.05132e-006

Transformer,

liquid, non-forced

air, <=3000 kVA

T22_vyp_22

1.0559e-007

22 kV metal-clad

circuit breaker

T22_IT_prud

3.4246e-007

IT_prúdový, 1krát


