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topgate

Bez prívodu el. energie

do CB_Q_sub 1

subrozvádzača_1 pri

normálnej  prevádzke

Porucha UP S

Porucha n apájani a el.

energiou pri  bypasse

UPS

UPS_s ub1

2.14155e-006

UPS s tatic , smal l

comput er room

floor

Bez prívodu el. energie

do CB_ByPas s
Porucha CB _ByPass

CB_Bypass

2.3444e-007

Circui t breaker,

600 V, 3-phas e,

fixed, inc ludi ng

molded  cas e,

<=600 A, n.o.,  trp.

ckt. inc .

Porucha n a prívode el.

energie z rozvádzačov

RH1 a RH2

Automati c T ransfer

Switc h

Auto_s w_sub1

5.62205e-005

Switc h,

automati c

transfer, 0 to 600

A

Bez el. energi e na

rozvádzači RH1 pri

normálnej  prevádzke

[QA a Q1 zopnuté, QB,

Q2 a QT rozopnuté]

Záloha

subrozvádzača_1 z

rozvádzača NN RH2

Porucha n a RH1

Porucha p rívodu el.

energie z TS  22/0,4kV,

vetva Lisková

Zlyhanie merani a a

prepínacej  logi ky na

napäťovej hladi ne NN

Bez el. energi e na

rozvádzači RH2

NoEnergyToQA

0.00094504 5

Prípojni ca NN
Porucha i stič a

isti aceho vývod z RH1

Porucha i stič a

isti aceho vývod z RH1

Porucha i stič a

ist iac eho vývod z RH1

Porucha i sti ča

isti aceho vývod z RH1

Porucha i stič a

isti aceho vývod z RH1

Porucha h l. vypínača

(deón) RH1 počas

prevádzky

Porucha n a pozdĺžnom

vypínači CB_QT  medzi

RH1 a RH2

Primárny ochranný ,

merací a ovlád ací

systém

Zlyhanie CB_QA p ri

povele rozopnutia z

riadiac eho systé mu

Zlyhanie CB_QB p ri

povele zopnutia z

riadiac eho systé mu

Poruchy och ranných

čle nov pri ovládaní

riadiac im s ystémom,

dve trasy

Porucha n a RH2

Porucha p rívodu el.

energie z TS  22/0,4kV,

vetva Mokraď

RH1pripojni ca

7.8975e-006

Switc hgear, bare

bus, <=600 V, all

cabi nets, c kt.

bkrs. not

inc luded

5_RH1is tic

1.4382e-007

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

clo se trp., c kt.

inc .

4_RH1is tic

1.4382e-007

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

clo se trp., c kt.

inc .

3_RH1is tic

1.4382e-007

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

clo se trp., c kt.

inc .

2_RH1is tic

1.4382e-007

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

clo se trp., c kt.

inc .

1_RH1is tic

1.4382e-007

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

clo se trp., c kt.

inc .

RH1hlavnyvyp

1.4382e-007

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

clo se trp., c kt.

inc .

CB_T ieBre_NN

1.74654e-006

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

open trp., ckt.

inc .

CB_QA_Fail _op

3.36e-005

Zlyhanie CB_QA

pri povele

rozopnutia (16%

of To tal fai lures,

all  voltages)

CB_QB_Fail _cl

0.0001785

Zlyhanie CB_QB

pri povele

zopnutia (7% of

Total  fail ures, al l

voltages)

NoEnergyToQB

0.00094504 5

Primárny ochranný ,

merací a ovlád ací

systém

Primárny ochranný ,

merací a ovlád ací

systém

Zlyhanie oc hrannýc h

čle nov pri ovládaní

riadiac im s ystémom na

trase ce z RH1

Zlyhanie CB_Q2 pri

povele zopnutia z

riadiac eho systé mu

Prípojni ca NN
Porucha i sti ča

ist iac eho vývod z RH1

Porucha i sti ča

ist iac eho vývod z RH1

Porucha i sti ča

ist iac eho vývod z RH1

Porucha i sti ča

ist iac eho vývod z RH1

Porucha i stič a

isti aceho vývod z RH1

Porucha h l. vypínača

(deón) RH1 počas

prevádzky

Porucha n a pozdĺžnom

vypínači  CB_QT me dzi

RH1 a RH2

Primárny ochranný ,

merací a ovlád ací

systém

RH1_IT_p rudQ1

3.4246e-007

IT prúdový 1 krát

RH1_IT_n ap

3.4246e-007

IT na päťový 1krát

CB_Q2_Fail_c l

0.0001785

Zlyhanie CB_Q2

pri povele

zopnutia (7% of

Total  fail ures, al l

voltages)

RH2pripojni ca

7.8975e-006

Switc hgear, bare

bus, <=600 V, all

cabi nets, c kt.

bkrs. not

inc luded

5_RH2is tic

1.74654e-006

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

open trp., ckt.

inc .

4_RH2is tic

1.74654e-006

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

open trp., ckt.

inc .

3_RH2is tic

1.74654e-006

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

open trp., ckt.

inc .

2_RH2is tic

1.74654e-006

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

open trp., ckt.

inc .

1_RH2is tic

1.74654e-006

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

open trp., ckt.

inc .

RH2hlavnyvyp

1.74654e-006

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

open trp., ckt.

inc .

CB_T ieBre_NN

1.74654e-006

Circui t breaker,

600 V, drawout

(metal c lad),

<600 A, normal ly

open trp., ckt.

inc .

Zlyhanie CB_QT  pri

povele zopnutia z

riadiac eho systé mu

Porucha n a RH1

Primárny ochranný ,

merací a ovlád ací

systém

Primárny ochranný ,

merací a ovlád ací

systém

RH_QT_Fail _cl

0.0001785

Zlyhanie CB_QT

pri povele

zopnutia (7% of

Total  fail ures, al l

voltages)

RH1_NN

1.11918e-005

RH2_IT_p rudQ2

3.4246e-007

IT prúdový 1 krát

RH2_IT_n ap

3.4246e-007

IT na päťový 1krát


