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Ndzev mistnosti LoZnice [Cislo mistnosti | 202JPodlazi | 2NP Budova/zadani ¢. | Bytovy diim Smichov
Vnitini vypoctova teplota ©, 201 °c]  fvnéjsi vypoctové teplota O, -12]  [°c]  |Mérna tepelna kapacita vzduchu ¢, 0.28 Wh/kg.K
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m m m’ - m’ m’ W.m K" - - W W
S004 10.57 2.63] 27.7991 3 4,59] 23.2091 0.17 -12 1 141.111328
SNO1+SN09 3.64 2.63] 9.5732 0 0 9.5732 0.74 24 -0.3 -69.8460672
SNO1 1.19 2.63] 3.1297 1 1.576 1.5537 0.92 15 0.3 14.0205888
DN 0.8 1.97 1.576 0 0 1.576 3 15 0.3 45.691392
oD 2.7 1.7 4.59 0 0 4.59 0.53 -12 1 80.784
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Navrhova tepelna ztrata vétranim @y =V, - n;-p, - ¢5a * (Binei —6e) T3k (W] Dodatecny zatopovy tepelny vykon podle @, ;= A, . (phu'il .

Celkova navrhova tepelna ztrita @y, = Oy; + O+ (Dhu,il 324.5932672




Nézev mistnosti Koupelna Cislo mistnosti | 208JPodlazi | 2nP JBudova/zadéni . | Bytovy diim Smichov
Vnitini vypoctova teplota ©, 241 [°c] Jvnéjsi vypoctova teplota G, -12]  [°c] |Mérnd tepelna kapacita vzduchu ¢, 0.28 Wh/kg.K
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Nazev mistnosti Chodba Cislo mistnosti | 205fPodlazi  J2NP JBudova/zadani &. | Bytovy diim Smichov
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vaduchu ., 05 [h7] nitrni objem mistnosti V,,, 91.687 [m®] JHustota vzduchu p 1.2 kg/m
AUy 0.02] [m*h] Uéinnost rekuperacniho vyméniku 700 (%]
— = Pozndmka
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Nazev mistnosti Obchod 1 |Cislo mistnosti | 101}Podlazi JINP JBudova/zadani &. | Bytovy didim Smichov
—

'Vnitrm vypoctova teplota @ 20| €l Vnéjsi vypoctova teplota @, -12 [°C lMérné tepelna kapacita vzduchu c, 0.28 Wh/kg.K
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AUqrg 0.02) [m’h™M JUcinnost rekuperaéniho vyméniku 700 (%) .
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SN11+SNO9 2.87 4.105] 11.7814 0 0] 11.78135 0.85 24 -0.3 -98.3978352
PDL 11.94 11.94] 142.564 0 0] 142.5636 0.35 5 0.3 506.3859072
DN 0.9 1.97 1.773 0 0 1.773 3 24 -0.3 -51.402816
DO 147 2.05| 3.0135 0 0] 3.0135 1.49 -12 1 145.61232
oD 12.5 35| 43.75 0 0 43.75 0.53 -12 1 770
oD 1.47 1.7 2.499 0 0 2.499 0.53 -12 1 43.9824
Navrhova tepelna ztrata prostupem vytapéného prostoru @ =3O, =2 ( Ay - ( Uy + AUgg) - f i) ( Bjnri — Bell 2090.018936
Navrhova tepelna ztrata vétranim ®y; =V;- n;p, - ¢, * (Bjny —6.) 943.9073 [w] Dodateény zétopovy tepelny vykon podle ®,,; = A;. cphu_il 0
Celkova nadvrhova tepelna ztrata @y, ; = Or; + Oy + mh“'il 3033.926264




[Nézev mistnosti Mistnost VZT  |Cislo mistnosti  §S40 JPodlazi  Jipp |Budova/zadani ¢. | Bytovy dlim Smichov
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SN11 5,97 2,63| 15,7011 1 1,773| 13,9281 0,94 10 0,3 108,3049056
{poOL 5,82 5,97| 34,7454 0 0| 34,7454 1,74 5 0,3 495,3304224
Ion 0,9 1,97 1,773 0 o] 1,773 1,46 10 0,3 21,254724
Navrhova tepelnd ztrata prostupem vytdpéného prostoru @ =2®;, =% (A, - (Uy+ AUz) - f 1) (0,00 - 8:)]  704,8508625
Navrhova tepelna ztrdta vétranim @, =V,  n;-p, - ¢, * (6, -6.) 1455623 (W] Dodateény zdtopovy tepelny vykon podle @, = A, . (Phu,il 0
Celkova navrhova tepelnad ztrata @y, ; = Oy; + Oy i+ Ol 850,413144




