Legenda:

Pfivodni potrubf
Vratng potrubf

C—— Deskové otopné téleso Korado typu Ventil Kompakt

O——O0O Trubkové otopné téleso Korado Linear Classic
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Poznamka: S I ) ( I
PouZité potrubf je médéné, je vedeno v podlaze a je izolovéno naviekovou tepelnou izolact. | i i
Nekotované priméry potrubfl a privody k OT jsou 12x1. x
V8echna otopnd télesa jsou osazena termostatickym requlacnim ventlem s termostatickou hlavicl a — i i
requlacnim Sroubenim. Pod schodisté je volny pristup. |
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