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- 1.02 -
Šatna

2.5 m2 6.6 m3
20 °C 80 W

- 1.03 -
Koupelna

4.0 m2 10.8 m3
24 °C 93 W

- 1.04 -
Technická místnost
8.9 m2 24.1 m3

8 °C 0 W

- 1.05 -
Obývací prostor

37.9 m2 102.3 m3
20 °C 782 W

- 1.06 -
Pracovna

11.7 m2 31.6 m3
20 °C 625 W

- 1.01 -
Choba

7.9 m2 21.4 m3
20 °C 172 W

123456

S=26.1 m2 VYT: 1.8 l/min
VYT: PZ:23.2°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=250 [mm] 1.05 - Obývací prostor
Systém VARIONOVA l-celk=111.6 m
(tp=35.0°C)
RZ 1 - 1. NP (6/4) 

podlaha 7-8 mm
PZ 1: Laminátová

S=3.3 m2 VYT: 0.3 l/min
VYT: PZ:26.9°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=300 [mm] 1.03 - Koupelna
Systém VARIONOVA l-celk=19.5 m
(tp=35.0°C)
RZ 1 - 1. NP (6/1) 

PZ 1: Keramická dlažba

S=2.5 m2 VYT: 0.3 l/min
VYT: PZ:23.2°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=250 [mm] 1.02 - Šatna
Systém VARIONOVA l-celk=21.8 m
(tp=35.0°C)
RZ 1 - 1. NP (6/2) 

podlaha 7-8 mm
PZ 1: Laminátová

S=5.5 m2 VYT: 0.3 l/min
VYT: PZ:23.1°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=250 [mm] 1.01 - Choba
Systém VARIONOVA l-celk=26.6 m
(tp=35.0°C)
RZ 1 - 1. NP (6/3) 

podlaha 7-8 mm
PZ 1: Laminátová

S=5.9 m2 VYT: 1.2 l/min
VYT: PZ:25.0°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=100 [mm] 1.06 - Pracovna
Systém VARIONOVA l-celk=80.9 m
(tp=35.0°C)
RZ 1 - 1. NP (6/5) 

PZ 2: Linoleum 4mm

S=5.9 m2 VYT: 1.2 l/min
VYT: PZ:25.2°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=100 [mm] 1.06 - Pracovna
Systém VARIONOVA l-celk=79.9 m
(tp=35.0°C)
RZ 1 - 1. NP (6/6) 

PZ 1: Linoleum 4mm

LEGENDA

123456

Číslo Místnost

[m3]

Objem

[m2]

Plocha

[°C]

ti

[W]

Qc

Choba 21.41 7.93 20 172
Pracovna 31.59 11.7 20 625

Obývací prostor (KK) 102.31 37.89 20 782
Technická místnost 26.73 8.91 9 0

Koupelna 10.78 3.99 24 93
Šatna 6.63 2.46 20 80

1.01
1.06
1.05
1.04
1.03
1.02

č. místnosti
Název místnosti

Plocha Objem
Návrh. tepl. Tep. ztráta

1.01

1.02

1.03 1.06

1.06

1.05

POZNÁMKY
·

·

Plocha místnosti Rychlost proudění 
Teplota podlahy

Typ potrubí
Rozestupy Číslo místnosti
Systém Délka
teplota na přívodu
Okruh  Nášlapná vrstva
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VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ RODINNÉHO DOMU

AutoCAD SHX Text
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
VRATNÉ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
ROZDĚLOVAČ HKV-D NEREZ (VNĚJŠÍ ZÁVIT) 6

AutoCAD SHX Text
TEPELNÉ ČERPADLO - VENKOVNÍ  JEDNOTKA IVT AIR X 50

AutoCAD SHX Text
TEPELNÉ ČERPADLO - VNITŘNÍ JEDNOTKA IVT AirModul E9

AutoCAD SHX Text
NAVRŽENÝ TEPLOTNÍ SPÁD 35/25 °C

AutoCAD SHX Text
DILATACE PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MEZI OKRUHY 6/5 A 6/6 

AutoCAD SHX Text
ROZDĚLOVAČ HKV-D  RZ 1-1.NP (6)

AutoCAD SHX Text
CU 18x1iz

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
CU 22x1iz

AutoCAD SHX Text
S1

AutoCAD SHX Text
STOUPACÍ POTRUBÍ

AutoCAD SHX Text
VEŠKERÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON PRO TL. 25 mm VNĚJŠÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA JE -12°C 

AutoCAD SHX Text
CU 22x1iz

AutoCAD SHX Text
Fakulta stavební

AutoCAD SHX Text
S



- 2.01 -
Chodba

25.5 m2 56.0 m3
20 °C 197 W

- 2.02 -
WC

2.2 m2 4.9 m3
20 °C 30 W

- 2.04 -
Ložnice

12.5 m2 33.75 m3
20 °C 285 W

- 2.05 -
Pokoj 1

9.5 m2 25.65 m3
20 °C 196 W

- 2.06 -
Pokoj 2

10.6 m2 28.62 m3
20 °C 254 W

- 2.03 -
Koupelna

10.4 m2 22.9 m3
24 °C 237 W

1234567

S=10.6 m2 VYT: 0.7 l/min
VYT: PZ:22.6°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=250 [mm] 2.06 - Pokoj 2
Systém VARIONOVA l-celk=55.3 m
(tp=35.0°C)
RZ 2 - 2. NP (7/6) 

podlaha 7-8 mm
PZ 1: Laminátová

S=9.5 m2 VYT: 0.5 l/min
VYT: PZ:22.3°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=300 [mm] 2.05 - Pokoj 1
Systém VARIONOVA l-celk=41.1 m
(tp=35.0°C)
RZ 2 - 2. NP (7/5) 

podlaha 7-8 mm
PZ 1: Laminátová

S=12.5 m2 VYT: 0.7 l/min
VYT: PZ:22.7°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=250 [mm] 2.04 - Ložnice
Systém VARIONOVA l-celk=57.6 m
(tp=35.0°C)
RZ 2 - 2. NP (7/4) 

podlaha 7-8 mm
PZ 1: Laminátová

S=1.3 m2 VYT: 0.1 l/min
VYT: PZ:22.5°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=300 [mm] 2.02 - WC
Systém VARIONOVA l-celk=10.1 m
(tp=35.0°C)
RZ 2 - 2. NP (7/1) 

podlaha 7-8 mm
PZ 1: Laminátová

S=8.9 m2 VYT: 0.4 l/min
VYT: PZ:22.3°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=300 [mm] 2.01 - Chodba
Systém VARIONOVA l-celk=32.1 m
(tp=35.0°C)
RZ 2 - 2. NP (7/7) 

podlaha 7-8 mm
PZ 1: Laminátová

S=3.2 m2 VYT: 0.9 l/min
VYT: PZ:27.7°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=50 [mm] 2.03 - Koupelna
Systém VARIONOVA l-celk=71.1 m
(tp=35.0°C)
RZ 2 - 2. NP (7/2) 

PZ 2: Keramická dlažba

1234567

Číslo Místnost

[m3]

Objem

[m2]

Plocha

[°C]

ti

[W]

Qc

2.03 Koupelna 22.88 10.40 24 237
2.06 Pokoj 2 28.62 10.6 20 254
2.05 Pokoj 1 25.65 9.5 20 196
2.04 Ložnice 33.75 12.5 20 285
2.02 WC 4.85 2.20 20 30
2.01 Chodba 56.03 25.47 20 197

č. místnosti
Název místnosti

Plocha Objem
Návrh. tepl. Tep. ztráta

2.05

2.04

2.01

2.02

2.03

2.06

Plocha místnosti Rychlost proudění 
Teplota podlahy

Typ potrubí
Rozestupy Číslo místnosti
Systém Délka
teplota na přívodu
Okruh  Nášlapná vrstva

LEGENDA

POZNÁMKY
·

·

S=3.2 m2 VYT: 0.9 l/min
VYT: PZ:27.7°C SPEED 16x1,5

Trubka RAUTHERM
Lpz=50 [mm] 2.03 - Koupelna
Systém VARIONOVA l-celk=71.8 m
(tp=35.0°C)
RZ 2 - 2. NP (7/3) 

podlaha 7-8 mm
PZ 2: Laminátová

2.03
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1. NP 0.000

Rozdělovač HKV-D RZ 1-1NP (6)
Lpz=250 [mm]

lo/lp=104.3 m/7.2 m
S=26.1 m2

Systém VARIONOVA
PZ 1: Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka Starlon TOP 1,6 mm

RZ 1 - 1. NP (6/4)  (tp=35°C)
1.05 - Obývací prostor

Lpz=200 [mm]
lo/lp=12.3 m/12.0 m

S=2.5 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 1 - 1. NP (6/2)  (tp=35°C)

1.02 - Šatna

Lpz=250 [mm]
lo/lp=22.0 m/4.6 m

S=5.5 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 1 - 1. NP (6/3)  (tp=35°C)

1.01 - Choba

Lpz=150 [mm]
lo/lp=21.7 m/8.7 m

S=3.3 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Keramická dlažba + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 1 - 1. NP (6/1)  (tp=35°C)

1.03 - Koupelna

Lpz=100 [mm]
lo/lp=58.6 m/22.3 m

S=5.9 m2
Systém VARIONOVA

PZ 2: Linoleum 4mm + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 1 - 1. NP (6/5)  (tp=35°C)

1.06 - Pracovna

Lpz=100 [mm]
lo/lp=58.6 m/21.3 m

S=5.9 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Linoleum 4mm + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 1 - 1. NP (6/6)  (tp=35°C)

1.06 - Pracovna

A AB B C CD D16x1,516x1,516x1,516x1,5 16x1,5 16x1,5

16x1,516x1,516x1,516x1,5 16x1,5 16x1,5

2. NP 3.000

Lpz=100 [mm]
lo/lp=75.3 m/3.2 m

S=7.5 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 2 - 2. NP (7/7)  (tp=35°C)

2.01 - Chodba

Lpz=50 [mm]
lo/lp=53.0 m/8.0 m

S=2.6 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Keramická dlažba + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 2 - 2. NP (7/2)  (tp=35°C)

2.03 - Koupelna

Lpz=50 [mm]
lo/lp=53.0 m/7.8 m

S=2.6 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Keramická dlažba + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 2 - 2. NP (7/3)  (tp=35°C)

2.03 - Koupelna

Lpz=300 [mm]
lo/lp=41.6 m/7.8 m

S=12.5 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 2 - 2. NP (7/4)  (tp=35°C)

2.04 - Ložnice

Lpz=300 [mm]
lo/lp=31.6 m/9.6 m

S=9.5 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 2 - 2. NP (7/5)  (tp=35°C)

2.05 - Pokoj 1

Lpz=300 [mm]
lo/lp=35.4 m/12.8 m

S=10.6 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Laminátová podlaha 7-8 mm + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 2 - 2. NP (7/6)  (tp=35°C)

2.06 - Pokoj 2

Lpz=300 [mm]
lo/lp=4.3 m/5.7 m

S=1.3 m2
Systém VARIONOVA

PZ 1: Keramická dlažba + Podložka Starlon TOP 1,6 mm
RZ 2 - 2. NP (7/1)  (tp=35°C)

2.02 - WC

A EB B CA DDC 16x1,516x1,516x1,516x1,516x1,516x1,516x1,5

16x1,516x1,516x1,516x1,516x1,516x1,516x1,5

LEGENDA

Číslo Místnost
[m3]

Objem
[m2]

Plocha
[°C]

ti
[W]
Qc

2.03 Koupelna 22.88 10.40 24 237
2.06 Pokoj 2 25.54 11.61 20 254
2.05 Pokoj 1 28.50 12.95 20 196
2.04 Ložnice 39.29 17.86 20 285
2.02 WC 4.85 2.20 20 30
2.01 Chodba 56.03 25.47 20 197

Číslo Místnost
[m3]
Objem

[m2]
Plocha

[°C]
ti

Choba 21.41 7.93 20
Pracovna 38.88 17.67 20

Obývací prostor 102.31 37.89 20
Technická místnost 24.05 8.91 9

Koupelna 10.78 3.99 24
Šatna 6.63 2.46 20

1.01
1.06
1.05
1.04
1.03
1.02

POZNÁMKY
·

·

·

1

2

Rozdělovač HKV-D RZ 2-2NP (7)

2

1
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