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| - Sitova ochrana ProCon-INP - nastaveni

A Nazev Hodnota Jednotka A
SdruJmenNapSit 400 | V
JmenNapSité 231 |V
VolNapProOchr Faze / Stfedni vodic

° Podpéti <V 1.lev 90 | % °
Podpéti <V 1.del 0,50 | s

[ | Podpéti <V 2.lev 80 | % ]
Podpéti <V 2.del 0,10 | s

c Prepéti >V 1.lev 110 | % c
Piepéti >V 1.del 0,50 | s

| Prepéti >V 2.lev 120 | % ]
Piepéti >V 2.del 0,10 | s

D Nominal Frekvence Gen 50 | Hz D
Frekvence <f 1.lev 99,6 | %

- Frekvence <f 1.del 0,50 | s -
Frekvence <f 2.lev 99,0 | %

E Frekvence <f 2.del 0,10 | s £
Frekvence >f 1.lev 100,4 | %

[ | Frekvence >f 1.del 0,50 | s ||
Frekvence >f 2.lev 101,0 | %

. Frekvence >f 2.del 0,10 | s .
VektorS prot povolen
VektorS limit 181 °

[ | NesymNapSitMez 10 | % |
NesymNapSitZpo 0,10 | s

¢ VektSkok pisobi na MCB ¢
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