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POZNAMKY:

1) NAPETOVA SOUSTAVA: TN-C-S, 3NPE~50Hz, 400/230V
2) OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM:

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE DLE CSN 33 2000-4-41 ed.2

3) HLAVNi KABELOVE TRASY JSOU PREVAZNE VEDENE NA STENE, V KAB. KANALU
A POD STROPEM V KABEL. POZINKOVANYCH ZLABECH A ROSTECH

ODBOCENIi Z HLAVNICH KABELOVYCH TRAS BUDE PROVEDENO V EL.INSTAL. TRUBKACH
4) PROSTREDI DLE CSN 33 2000-1 ed.2, A DALSICH

5) ELEKTROZARIZENi NAPOJENO NA UZEMNOVACI SiT TECHNOLOGIE

6) PROSTUPY DO JEDNOTLIVYCH PODLAZi A PROSTORU

NUTNO UTESNIT PROTI VNIKANI VODY, PRACHU, OHNE.
MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNIMI USEKY BUDOU INSTALOVANY CERTIFIKOVANE

PROTIPOZARNI UCPAVKY
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