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Z02.14-15 PS02.1 RM1 1 STAVÍTKO SE SERVOPOHONEM 1 400 0,5 - 74 0,81 0,72 0,4 0,2

Z02.24 PS02.1 RM1 1 STAVÍTKO SE SERVOPOHONEM 0,75 400 0,7 74 0,79 0,78 0,3 0,2

Z02.26 PS02.1 RM1 1 SEPARÁTOR PÍSKU 5,5 400 5,5 75 0,81 0,72 2,2 0,7

Z02.27-28 PS02.1 RM1 1 STAVÍTKO SE SERVOPOHONEM 2x 1,5 400 1 74 0,81 0,72 0,6 0,6

Z02.29 PS02.1 RM1 1 TĚŽENÍ ŠTĚRKU - ELEKTROKLADKA 2,8 400 2,4 75 0,75 0,88 1,5 0,7

Z02.30 PS02.1 RM1 1 HRUBÉ ČESLE - NÁTOK DO MECH. PŘEDČ. 3 400 2 78 0,81 0,72 1,2 0,5

Z02.31 PS02.1 RM1 1 HRUBÉ ČESLE - NÁTOK DO RN 3 400 2 78 0,81 0,72 1,2 0,5

Z02.74 PS02.1 RM1 1 ŠNEK. DOPRAVNÍK (MOTOR+TOPENÍ) 3 400 2,1 62 0,7 1,02 2,1 0,7

Z02.75 PS02.1 RM1 1 ŠNEK. DOPRAVNÍK (MOTOR+TOPENÍ) 3 400 2,1 62 0,7 1,02 2,1 0,7

Z02.76 PS02.1 RM1 1 ŠNEK. DOPRAVNÍK (MOTOR+TOPENÍ) 3 400 2,1 62 0,7 1,02 2,1 0,7

SZ01 PS02.1 RM1 1 ČERPADLO I - VSTUPNÍ ČERPAČKA 4 400 3,7 89 0,82 0,70 1,5 1

SZ02 PS02.1 RM1 1 ČERPADLO II - VSTUPNÍ ČERPAČKA 7,5 400 6 89 0,82 0,70 2,8 1

SZ03 PS02.1 RM1 1 ČERPADLO III - VSTUPNÍ ČERPAČKA 7,5 400 6 89 0,82 0,70 2,8 1

SZ04 PS02.1 RM1 1 ČERPADLO IV - VSTUPNÍ ČERPAČKA 22 400 18 SS 89 0,82 0,70 8,1 1

SZ05 PS02.1 RM1 1 JEMNÉ ČESLE 2 400 1,7 78 0,81 0,72 0,8 0,5

SZ06 PS02.1 RM1 1 JEMNÉ ČESLE 2 400 1,7 78 0,81 0,72 0,8 0,5

SZ07 PS02.1 RM1 1 ŠNEK. DOPRAVNÍK (MOTOR+TOPENÍ) 4 400 3,6 62 0,7 1,02 2,8 0,7

SZ09 PS02.1 RM1 1 KOMPRESOR - ČERPÁNÍ HYDROSMĚSI 11 400 9,5 80 0,82 0,70 4,1 0,6

SZ10 PS02.1 RM1 0 KOMPRESOR - ČERPÁNÍ HYDROSMĚSI 11 400 9,5 80 0,82 0,70 4,1 0

SZ11 PS02.1 RM1 1 DMYCHADLO LAPÁKU PÍSKU 1,1 400 0,89 88 0,88 0,54 0,2 0,6

SZ12 PS02.1 RM1 0 DMYCHADLO LAPÁKU PÍSKU 0,75 400 0,5 88 0,88 0,54 0,2 0

Z02.32a PS02.4 RM1 1 ČERPADLO ZNEČIŠTĚNÉ DEŠŤOVKY Z RN 15 400 13,9 FM 86 1 0,00 0,0 0,7

Z02.32b PS02.4 RM1 0 ČERPADLO ZNEČIŠTĚNÉ DEŠŤOVKY Z RN 15 400 13,9 FM 86 1 0,00 0,0 0

Z02.33a PS02.4 RM1 1 ČERPADLO ZNEČIŠTĚNÉ DEŠŤOVKY Z RN 4 400 3,2 86 0,89 0,82 2,0 0,7

Z02.33b PS02.4 RM1 0 ČERPADLO ZNEČIŠTĚNÉ DEŠŤOVKY Z RN 4 400 3,2 86 0,89 0,82 2,0 0
A01a,b PS02.4 RM1 1 ŠOUPĚ SE SERVOPOHONEM 1,5 400 1,3 74 0,79 0,78 0,7 0,2

Z01.03 PS01 RM2 1 ČERPADLO OHŘEV KALU 3 400 2,1 89 0,82 0,70 1,1 1

Z01.04 PS01 RM2 0 ČERPADLO OHŘEV KALU 3 400 2,1 89 0,82 0,70 1,1 0

Z01.05 PS01 RM2 1 ČERPADLO HYD.MÍCHÁNÍ 7,5 400 6,9 83 0,72 0,96 4,8 0,5

Z01.06 PS01 RM2 0 KOMPRESOR 25 400 23 80 0,82 0,70 9,2 0

Z01.08 PS01 RM2 1 ČERPADLO PRŮSAKŮ 1,3 400 1 79 0,81 0,72 0,5 0,3

Z01.09 PS01 RM2 1 MÍCHADLO USKLADŇOVAČKY KALU 6,5 400 6,5 76 0,8 0,75 2,7 0,5

Z01.10 PS01 RM2 1 LIKVIDACE BIOPLYNU 7,5 400 6 75 0,78 0,80 3,6 0,5

Z01.11 PS01 RM2 1 VENTILÁTOR PODP. VZDUCHU 2,2 400 2 80 0,81 0,72 0,9 0,5

Z01.12 PS01 RM2 1 VZDUCH. KOMPRESOR 0,75 400 0,52 80 0,82 0,70 0,3 0,5

Z01.14 PS01 RM2 1 ČERPADLO PRŮSAKŮ 1,3 400 1,1 80 0,81 0,72 0,5 0,3

Z01.22 PS01 RM2 1 VENTILÁTOR HAVARIJNÍHO VĚTRÁNÍ 1,3 230 1 80 0,81 0,72 0,5 0,3

Z01.23 PS01 RM2 1 HOR. KALOVÉ ČERPADLO 7,5 400 6 89 0,82 0,70 2,8 0,7

Z01.24 PS01 RM2 1 KOMPRESOR - PLYNOVÝ (BLOK S 01.06) 22 400 19 80 0,82 0,70 8,1 1

Z01.25 PS01 RM2 1 ČEPADLO HYDRAUL.MÍCHÁNÍ UK 4 400 3,8 82 0,64 1,20 3,5 0,7

Z01.27 PS01 RM2 1 ČEPRADLO PŘEČERPÁVÁNÍ KALU 11 400 9,9 85 0,78 0,80 5,2 0,4

Z01.33 PS01 RM2 1 VENTILÁTOR ZVYŠOVÁNÍ PŘETLAKU 1,3 230 1,1 78 0,75 0,88 0,7 0,7
A106.04 PS01 RM2 1 ŠOUPĚ SE SERVOPOHONEM 0,6 400 0,5 74 0,79 0,78 0,3 0,3

Z03.01 PS03 RM3a 1 PLNÍCÍ ČERPADLO KALU 1,8 400 1,4 FM 85 1 0,00 0,0 0,6

Z03.21 PS03 RM3a 1 PLNÍCÍ ČERPADLO KALU 1,8 400 1,4 FM 85 1 0,00 0,0 0,6

Z03.03 PS03 RM3a 1 ROTAČNÍ ZAHUŠŤOVAČ 2XFM 0,62 400 0,55 FM 81 1 0,00 0,0 0,6

Z03.04 PS03 RM3a 1 ROTAČNÍ ZAHUŠŤOVAČ 2XFM 0,62 400 0,55 FM 81 1 0,00 0,0 0,6

Z03.05 PS03 RM3a 1 FLOKULAČNÍ STANICE 2,5 400 2 FM 79 1 0,00 0,0 0,6

Z03.06a PS03 RM3a 1 DÁVKOVAČKA FLOKULANTU 0,37 400 0,28 FM 85 1 0,00 0,0 0,5

Z03.06b PS03 RM3a 1 DÁVKOVAČKA FLOKULANTU 0,37 400 0,28 FM 85 1 0,00 0,0 0,5

Z03.07a PS03 RM3a 1 ODVÁDĚCÍ ČERPADLO KALU 2,2 400 2 FM 85 1 0,00 0,0 0,5

Z03.07b PS03 RM3a 0 ODVÁDĚCÍ ČERPADLO KALU 2,2 400 2 FM 85 1 0,00 0,0 0
Z03.14 PS03 RM3a 1 ODVÁDĚCÍ ČERPADLO KALU 7,5 400 5 FM 85 1 0,00 0,0 0,6

Z03.17 PS03 RM3b 1 FLOKULAČNÍ STANICE 2,5 400 2 79 0,8 0,75 1,1 0,5

Z03.18 PS03 RM3b 1 ODSTŘEDIVKA 30 400 27 FM 82 1 0,00 0,0 0,9

Z03.18a PS03 RM3b 1 ŠNEK. DOPRAV. ODSTŘEDIVKY 3 400 2,5 65 0,72 0,96 1,9 0,9

Z03.18b PS03 RM3b 1 ŠNEK. DOPRAV. ODSTŘEDIVKY 2,2 400 1,9 65 0,72 0,96 1,4 0,9

Z03.23 PS03 RM3b 1 FLOKULAČNÍ STANICE 3,5 400 3 79 0,8 0,75 1,5 0,5
Z03.24 PS03 RM3b 1 ČERPADLO ODVODNĚNÍ KALU 4 400 3,5 FM 85 1 0,00 0,0 0,9

Z04.02 PS04,05 RM4 1 OBĚHOVÉ ČERPADLO 0,37 400 0,3 85 0,78 0,80 0,2 0,7

Z04.04 PS04,05 RM4 1 ČERPADLO PRŮSAKŮ 0,37 400 0,3 80 0,81 0,72 0,1 0,7

Z04.07 PS04,05 RM4 1 OBĚHOVÉ ČERPADLO 0,37 400 0,3 85 0,78 0,80 0,2 0,7

Z04.09 PS04,05 RM4 1 OBĚHOVÉ ČERPADLO 0,48 400 0,42 85 0,78 0,80 0,2 0,7
Z04.10 PS04,05 RM4 1 OBĚHOVÉ ČERPADLO 0,37 400 0,3 85 0,78 0,80 0,2 0,7

Z03.20a PS03 RM5 1 ČERPADLO 1,3 400 1 FM 85 1 0,00 0,0 0,7

Z03.20b PS03 RM5 1 ČERPADLO 1,3 400 1 FM 85 1 0,00 0,0 0,7

Z03.22 PS03 RM5 1 MÍCHADLO - HOMOG.JÍMKA PŘEB.KALU 2,2 400 1,85 84 0,86 0,59 0,6 0,7

SZ03.01a PS03 RM5 1 ČERPADLO - SVOZOVÝ KAL 18,5 400 15,5 SS 72 0,67 1,11 14,4 0,7

SZ03.01b PS03 RM5 0 ČERPADLO - SVOZOVÝ KAL 18,5 400 15,5 SS 72 0,67 1,11 14,4 0

Z02.01 PS02.2 RM5 1 ČERPADLO - PRIMÁRNÍ KAL 4 400 3,4 84 0,83 0,67 1,4 0,7

Z02.02 PS02.2 RM5 0 ČERPADLO - PRIMÁRNÍ KAL 4 400 3,4 84 0,83 0,67 1,4 0

Z02.23 PS02.2 RM5 1 ČERPADLO - PLOVOUCÍ LÁTKY 5,5 400 4,8 84 0,83 0,67 1,9 0,7

Z02.45 PS02.2 RM5 1 MÍCHADLO - AKTIVACE 2,5 400 2,1 84 0,86 0,59 0,7 0,7

Z02.46 PS02.2 RM5 1 MÍCHADLO - AKTIVACE 1,75 400 1,3 84 0,86 0,59 0,5 0,7

Z02.47 PS02.2 RM5 1 MÍCHADLO - AKTIVACE 2,5 400 2,1 84 0,86 0,59 0,7 0,7

Z02.48 PS02.2 RM5 1 MÍCHADLO - AKTIVACE 1,75 400 1,6 84 0,86 0,59 0,5 1

Z02.49 PS02.2 RM5 1 DMYCHADLO 30 400 26,5 FM 88 1 0,00 0,0 1

Z02.50 PS02.2 RM5 0 DMYCHADLO 30 400 26,5 FM 88 1 0,00 0,0 0

Z02.52 PS02.2 RM5 1 DMYCHADLO 55 400 49 FM 88 1 0,00 0,0 1

Z02.53 PS02.2 RM5 0 DMYCHADLO 55 400 49 FM 88 1 0,00 0,0 0

Z02.55 PS02.2 RM5 1 ČERPADLO 6 400 4,2 FM 88 1 0,00 0,0 0,7

Z02.56 PS02.2 RM5 1 ČERPADLO 6 400 4,2 FM 88 1 0,00 0,0 0,7

Z02.70a PS02.2 RM5 1 MÍCHADLO - AKTIVACE 2,5 400 2 84 0,86 0,59 0,7 1

Z02.70b PS02.2 RM5 1 MÍCHADLO - AKTIVACE 2,5 400 2 84 0,86 0,59 0,7 1

Z02.71a PS02.2 RM5 1 MÍCHADLO - AKTIVACE 2,5 400 2 84 0,86 0,59 0,7 1

Z02.71b PS02.2 RM5 1 MÍCHADLO - AKTIVACE 2,5 400 2 84 0,86 0,59 0,7 1

SZ13 PS02.2 RM5 1 STÍRACÍ ZAŘÍZENÍ UN 4 400 3,1 82 0,8 0,75 1,7 0,5
SZ14 PS02.2 RM5 1 STÍRACÍ ZAŘÍZENÍ UN 4 400 3,1 82 0,8 0,75 1,7 0,5

Z03.16c PS03 RM6 0 PÁSOVÝ LIS (rm6) 54 400 30 80 0,8 0,75 22,8 0

Z05.01 PS04,05 RM7 (KGJ) 0 KGJ 124 400 124 - - - 0,0 0
Z05.02 PS04,05 RM7 (KGJ) 1 SPOTŘEBIČE VLASTNÍ SPOTŘEBY 2,6 400 2,1 80 0,8 0,75 1,1 0,7

Z02.58 PS02.3 RM8 1 ČERPADLO VRATN. KALU 7,5 400 5,2 FM 84 1 0,00 0,0 1

Z02.59 PS02.3 RM8 1 ČERPADLO VRATN. KALU 7,5 400 5,2 FM 84 1 0,00 0,0 1

Z02.60 PS02.3 RM8 0 ČERPADLO VRATN. KALU 7,5 400 5,2 FM 84 1 0,00 0,0 0

Z02.61 PS02.3 RM8 1 ROZVADĚČ MOSTU DN 3 400 2 80 0,8 0,75 1,3 0,7

Z02.62 PS02.3 RM8 1 ROZVADĚČ MOSTU DN 3 400 2 80 0,8 0,75 1,3 0,7

Z02.67 PS02.3 RM8 1 ČERPADLO PRŮSAKŮ V ČVK 1,3 400 1 80 0,71 0,99 0,9 0,7

Z02.68 PS02.3 RM8 1 ATS 22,5 400 18,1 80 0,8 0,75 9,5 0,7

Z02.69a PS02.3 RM8 1 FILTR 0,3 400 0,25 86 0,83 0,67 0,1 0,7

Z02.69b PS02.3 RM8 1 KOMPRES. STANICE FILTRU 1,5 400 1,29 82 0,81 0,72 0,6 0,7

Z02.73a PS02.3 RM8 1 DÁVKOVAČKA ŽEL.SOLI 0,25 230 0,2 85 0,75 0,88 0,1 0,7

Z02.73b PS02.3 RM8 1 DÁVKOVAČKA ŽEL.SOLI 0,25 230 0,2 85 0,75 0,88 0,1 0,7

A237.02 PS02.3 RM8 1 ŠOUPĚ SE SERVOPOHONEM 10X 3 400 2,8 74 0,79 0,78 1,3 0,2

Z02.63 PS02.5 RM8 1 ČERPADLO DEŠŤOVKY ČSOV3 27 400 33 SS 86 0,89 0,51 5,0 0,7

Z02.64 PS02.5 RM8 0 ČERPADLO DEŠŤOVKY ČSOV3 27 400 33 SS 86 0,89 0,51 5,0 0

Z02.65 PS02.5 RM8 1 ČERPADLO ZNEČIŠTĚNÉ ODPAD. V. 4 400 3,5 85 0,83 0,67 1,4 0,7
Z02.66 PS02.5 RM8 0 ČERPADLO ZNEČIŠTĚNÉ ODPAD. V. 4 400 3,5 85 0,83 0,67 1,4 0

RSxx SO RSxx 1 ROZVADĚČ STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 25 400 15

blokace 

proti ČSIV 85 0,95 0,33 0,0 0,5
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