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2. Střední hodnoty topného výkonu kotelny B (B2‐24)

Střední hodnoty topného
výkonu pro lobby v
kotelně B (B2‐24)
01/2014 ‐ 04/2015

Střední hodnoty topného
výkonu pro VZT 50A+51A
v kotelně B (B2‐24)
01/2014 ‐ 04/2015


