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Obr. 1 – Jímka s měřícím čidlem, regulační ventil CRANE D931 DN20 a průtokoměr 
Recordall M25

Obr. 2 – Zapojení rohoží délky 2 a 1 m
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Obr. 3 – Průtokoměr Recordall M25

Obr. 4 – Tlakové odběry před vřazeným odporem (kapilární rohoží)
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Obr. 5 – U – manometry pro měření tlaků

Obr. 6 – Otevřená expanzní nádoba o objemu 6 l




