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   LEGENDA ZNAČEK
P2   STOUPACÍ POTRUBÍ - PITNÁ VODA

B2   STOUPACÍ POTRUBÍ - PROVOZNÍ VODA

C2   STOUPACÍ POTRUBÍ - CIRKULAČNÍ VODA

U2   STOUPACÍ POTRUBÍ - TEPLÁ VODA

DN20   DIMENZE STOUPACÍHO POTRUBÍ

  UZAVÍRACÍ KOHOUT

Návrh vnitřního vodovodu a kanalizace
v  občanské stavbě s využitím odpadních vod

±0,000 = 284,294

TABULKA MÍSTNOSTÍ
Č. M. NÁZEV PLOCHA [m²]

342 Kancelář 8,6

343 Chodba s kuchyňkou 43,0

344 Pokoj 16,6

345 Pokoj 31,2

346 Pokoj 25,6

347 Chodba 23,8

348 Pokoj 31,0

349 Pokoj 32,8

350 Pokoj 31,3

351a WC 5,7

351b Koupelna 14,1

352a WC 5,7

352b Koupelna 13,7

   LEGENDA ČAR
  PITNÁ VODA

  PROVOZNÍ VODA

  TEPLÁ VODA

DIMENZE DN CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ 
JE O JEDEN ŘÁD NIŽŠÍ NEŽ DIMENZE SPV A TV.

POZNÁMKA: 

DIMENZE DN BYLA VYPOČÍTÁNA U SPV. 
DN TV SE PŘEDPOKLÁDÁ STEJNÁ, PŘI REALIZACI 
NUTNO OVĚŘIT VÝPOČTEM.


