
20
2 

- C
ho

db
a

203 - Kancelář

204 - Klubovna

205 - Klubovna 206 - Kancelář THP 207 - Kancelář SADBA 2

208 - Kancelář SADBA 1

201 - Schodiště

210

211 - Chodba

212c - Pokoj
213c - Pokoj

214b - Pokoj

215c - Pokoj

215b - Pokoj
216d - Pokoj

216c - Pokoj

219c - Pokoj 220d - Pokoj

221c - Pokoj

222 - Chodba

223 - Kaple

224 - Sakristie

225 - Zasedací místnost

226 - Chodba

229 - Kancelář
228c - Kancelář

228b - Kancelář

218 - Sklad
komunity

242b - Šatna - balkon

242a - Chodba

241b - Příruční sklad

24
6 

- A
ku

m
ul

át
or

ov
na

O
rc

he
st
řiš

tě

HledištěJeviště

209a
209b - Sprchy

20
9c

212a - Předsíň

212b

213a213b

21
4a

 - 
P
ře

ds
íň

214c

215a - Předsíň
215d

216a
216b

227 - Schodiště

228a - Předsíň

231a
230a

244a

243a

240 - Schodiště

241a - Kancelář ředitele divadla

219a 219b 220a

220b
220c 221a221b

217 - Schodiště

245 - Balkon

231b 230b

244b

244c 244d 244e

243b

24
8 

- S
kl

ad
 b

ar
u

24
7 

- S
kl

ad
 ž

id
lí

222a - Server

226a - Kancelář
228d

228e

228f

215e

209f

209e
209d

216e

212d

249

19
43
8

41890

15
83
0

13720

29
62
0

36750

16550

T6
DN100 S4

DN125

S7
DN100

T7
DN70

S3
DN100

S13
DN125

T13
DN70

S14
DN100

T14
DN70

S20
DN100

T20
DN70

S16
DN100

T16
DN70

S21
DN100

S22
DN125

T22
DN100

S23
DN100

T23
DN100

S8
DN125

V8

VEDENO
POD STROPEM

T5b
DN70S4b

DN100VEDENO
V PODHLEDU

S17
DN100

T17
DN70

S18
DN100

T18
DN70

S5b
DN100 S5

DN125

T3
DN50

T5
DN100

100125

V5

VEDENO
V PODHLEDU

S1
DN125T1

DN70

S15
DN100

T15
DN70

VEDENO
V PODLAZE

100

100

50

100100

100

100

50 50

70

50

70

70

70

100

50

50

50

50

100
100

50

50
7050

50 100

50

100

70

50

100

707070
70

50

50

70

7070

S22b
DN100

T22b
DN70

5050

100

100

50

50

50

70

100

100
50 50

50 70

50

D2
DN100

D3
DN150

S22d
DN100

S22c
DN100

125

VEDENO
V PODHLEDU

S13b
DN100

125

VEDENO
V PODHLEDU

S5b
DN100 S5

DN125

T3
DN50

ČVUTBc. Štěpánka Rosová

KANALIZACE - PŮDORYS 2.NP

2015/2016

7
Název výkresu:

Školní rok:

Meřítko:

Fakulta stavební

Číslo výkresu:

1:100

Název diplomové práce

Zpracoval:

Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

Vedoucí diplomové práce:

Návrh vnitřního vodovodu a kanalizace
v  občanské stavbě s využitím odpadních vod

±0,000 = 284,294

TABULKA MÍSTNOSTÍ
Č. M. NÁZEV PLOCHA [m²]

201 Schodiště 23,3

202 Chodba 30,5

203 Kancelář 9,9

204 Klubovna 29,4

205 Klubovna 31,3

206 Kancelář THP 25,7

207 Kancelář SADBA 2 29,4

208 Kancelář SADBA 1 29,4

209a Úklid 5,2

209b Sprchy 11,6

209c WC 8,0

209d WC 1,4

209e WC 1,4

209f WC 2,5

210 Chodba 13,2

211 Chodba 60,9

212a Předsíň 5,3

212b Koupelna 6,2

212c Pokoj 23,7

212d WC 1,5

213a Předsíň 3,5

213b Koupelna 4,0

213c Pokoj 16,2

214a Předsíň 6,1

214b Pokoj 25,4

214c Koupelna 6,5

215a Předsíň 5,5

215b Pokoj 25,1

215c Pokoj 18,4

215d Koupelna 5,6

215e WC 1,3

216a Předsíň 4,8

216b Koupelna 5,6

216c Pokoj 17,0

216d Pokoj 23,0

216e WC 1,3

217 Schodiště 21,3

218 Sklad komunity 13,4

219a Předsíň 3,6

219b Koupelna 3,4

219c Pokoj 14,4

Č. M. NÁZEV PLOCHA [m²]

220a 220a 220a

220b WC 1,2

220c Koupelna 1,9

220d Pokoj 16,4

221a Předsíň 2,5

221b Koupelna 3,6

221c Pokoj 21,3

222 Chodba 34,6

222a Server 7,6

223 Kaple 76,4

224 Sakristie 12,6

225 Zasedací místnost 23,6

226 Chodba 14,5

226a Kancelář 7,0

227 Schodiště 5,9

228a Předsíň 6,8

228b Kancelář 14,6

228c Kancelář 16,4

228d Koupelna 3,8

228e WC 1,7

228f WC 1,7

229 Kancelář 7,0

230a WC 1,7

230b WC 2,1

231a WC 1,5

231b WC 2,1

240 Schodiště 35,3

241a Kancelář ředitele
divadla

34,3

241b Příruční klad 26,7

242a Chodba 25,7

242b Šatna - balkon 17,6

243a WC muži 13,1

243b WC 1,5

244a WC ženy 2,3

244b WC 3,1

244c WC 1,1

244d WC 1,1

244e WC 1,1

245 Balkon 111,3

246 Akumulátorovna 12,2

247 Sklad židlí 6,7

248 Sklad baru 6,8

249 Sklad 35 1,7

   LEGENDA ČAR
  ČERNÁ VODA

  ŠEDÁ VODA

  VĚTRACÍ POTRUBÍ

   LEGENDA ZNAČEK
  ČISTICÍ TVAROVKA

  ODPADNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ - ČERNÁ VODA

  ODPADNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ - ŠEDÁ VODA

  ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ

S22   ODPADNÍ SPLAŠKOVÉ  POTRUBÍ - ČERNÁ VODA

T22   ODPADNÍ SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ - ŠEDÁ VODA

S4b   ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - ČERNÁ VODA

T5b   ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ - ŠEDÁ VODA

D3   ODPADNÍ DEŠŤOVÉ POTRUBÍ

V5   VĚTRACÍ POTRUBÍ

DN50   DIMENZE ODPADNÍHO SPLAŠKOVÉHO POTRUBÍ

100   DIMENZE DN PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ


