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plocha

zima léto

[%] WC PIS UM SPRCHA VYL [m3/h] [m3/h] [m3/h] KAN VOD ÚT VZT

A 1.NP

1 1.01 VSTUPNÍ HALA 172,13 D/E 15 24 60 - - - - - - - - - - - - - - základy základy - pod stropem

2 1.02 SPILKA 77,24 B 10 10 70 - VZT rovnotlak - - - - - 2 50,00 100,00 100,00 - ANO základy pod stropem - pod stropem

3 1.03 SKLAD KVASINEK 42,71 B 10 10 70 - VZT rovnotlak - - - - - 2 50,00 100,00 100,00 - - - - - pod stropem

4 1.04 RESTAURACE 331,20 B/L 20 24 60 OT VZT přívod / odtah - - - - - 100 50,00 5000,00 4185,00 - - - - pod stropem pod stropem

5 1.05 CHODBA - WC 6,12 C 20 24 60 OT - odtah - - - - - - - - 60,00 - - drážka zdivo podhled podhled -

6 1.06 WC INVALIDÉ 4,75 C 20 24 60 OT - odtah 1 0 1 0 0 - - - 80,00 ANO ANO drážka zdivo podhled podhled podhled

7 1.07 UMÝVÁRNA ŽENY 6,18 C 20 24 60 OT - odtah 0 0 2 0 0 - - - 60,00 ANO ANO drážka zdivo podhled podhled podhled

8 1.08 WC ŽENY 11,93 C 20 24 60 OT - odtah 4 0 0 0 0 - - - 200,00 - ANO drážka zdivo podhled podhled podhled

9 1.09 ÚKLID 3,71 C 15 24 70 - - odtah 0 0 0 0 1 - - - 25,00 - ANO drážka zdivo podhled - podhled

10 1.10 UMÝVÁRNA MUŽI 4,85 C 20 24 60 OT - odtah 0 0 2 0 0 - - - 60,00 ANO ANO drážka zdivo podhled podhled podhled

11 1.11 WC MUŽI 9,76 C 20 24 60 OT - odtah 2 4 0 0 0 - - - 200,00 - ANO drážka zdivo podhled podhled podhled

12 1.12 CHODBA - KUCHYŇ 20,94 A 20 24 60 OT - odtah - - - - - - - - - - - základy podhled podhled podhled

13 1.13 UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI 6,27 C 20 24 60 OT - odtah 0 0 1 0 0 - - - 30,00 ANO ANO základy podhled podhled podhled

14 1.14 WC ZAMĚSTNANCI 7,71 C 20 24 60 OT - odtah 2 0 0 0 0 - - - 100,00 - ANO základy podhled podhled podhled

15 1.15 KUCHYŇ 67,20 C 20 24 80 OT VZT spiciální provoz - - - - - - - - - ANO ANO základy podhled podhled podhled

16 1.16 CHLADÍCÍ BOX - KUCHYŇ 14,15 C 0 0 90 - BOX - - - - - - - - - - - - - podhled - -

17 1.17 CHLADÍCÍ BOX - PIVNÍ TANKY 13,32 C 2 2 80 - BOX - - - - - - - - - - - - základy podhled - -

18 1.18 VSTUP ZAMĚSTNANCI 8,06 A 15 24 70 - - - - - - - - - - - - - - základy podhled - -

19 1.19 ŠPINAVÉ SCHODIŠTĚ 14,04 K 15 24 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 1.20 KOTELNA, STROJOVNA VZT 95,26 A 15 24 70 - - přirozeně - - - - - - - - - - ANO - pod stropem pod stropem pod stropem

21 1.21 ČISTÉ SCHODIŠTĚ 20,21 A 15 24 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22 1.22 SKLAD SLADU, ŠROTOVNÍK SLADU 93,35 K 10 10 90 - VZT rovnotlak - - - - - 2 50,00 100,00 100,00 - ANO základy - - pod stropem

23 1.23 SKLAD CHMELE 95,18 A 10 10 90 - VZT rovnotlak - - - - - 2 50,00 100,00 100,00 - ANO základy - - pod stropem

24 1.24 VARNA 110,70 A 15 20 70 - VZT rovnotlak VZTJ 4 - - - - - 5 50,00 250,00 250,00 - ANO základy pod stropem - pod stropem

25 1.25 LEŽÁCKÉ SKLADY 144,86 A 20 24 80 - - - - - - - - - - - - - ANO základy pod stropem - -

26 1.26 STÁČENÍ 77,81 A 15 24 60 - - - - - - - - - - - - - ANO základy pod stropem - -

27 1.27 SKLAD EXPEDICE 76,59 A 15 24 60 - - - - - - - - - - - - - - základy pod stropem - -

28 1.28 SKLAD EXPEDICE 109,87 A 15 24 60 - - - - - - - - - - - - - - základy - - -

29 1.29 EXPEDICE 103,58 A 15 24 60 - - - - - - - - - - - - - - základy - - -

B 2.NP

30 2.01 VSTUPNÍ HALA 77,93 G 15 24 60 - - - - - - - - - - - - - - - - pod stropem pod stropem

31 2.02 KANCELÁŘE - FOYER 59,02 G 18 24 60 OT - - - - - - - - - - - - - - - podhled podhled

32 2.03 KANCELÁŘ - ŘEDITEL 33,15 F 20 24 60 OT - přívod - - - - - 2 50,00 100,00 - - - - - podhled podhled

33 2.04 KANCELÁŘ - SLÁDEK 15,77 F 20 24 60 OT - přívod - - - - - 1 50,00 50,00 - - - - - podhled podhled

34 2.05 KANCELÁŘ - VEDOUCÍ ÚDRŽBY 14,53 F 20 24 60 OT - přívod - - - - - 1 50,00 50,00 - - - - - podhled podhled

35 2.06 FITNESS 310,86 H 18 24 70 OT VZT přívod / odtah - - - - - 50 100,00 5000,00 1745,00 - - - - pod stropem pod stropem

36 2.07 FITNESS - ŠATNY ŽENY 36,60 J 22 24 60 OT - odtah - - - - - - - - 200,00 - - - - podhled podhled

37 2.08 FITNESS - SPRCHY ŽENY 9,10 J 24 24 90 OT - odtah 0 0 0 5 0 - - - 325,00 ANO ANO podlaha podhled podhled podhled

38 2.09 FITNESS - WC ŽENY 9,04 J 20 24 70 OT - odtah 3 0 1 0 0 - - - 180,00 ANO ANO drážka zdivo podhled podhled podhled

39 2.10 FITNESS - ŠATNY MUŽI 36,51 J 22 24 70 OT - odtah - - - - - - - - 200,00 - - - - podhled podhled

40 2.11 FITNESS - SPRCHY MUŽI 8,87 J 24 24 70 OT - odtah 0 0 0 5 0 - - - 325,00 ANO ANO podlaha podhled podhled podhled

41 2.12 FITNESS - WC MUŽI 9,04 J 20 24 70 OT - odtah 3 0 1 0 0 - - - 180,00 ANO ANO drážka zdivo podhled podhled podhled

42 2.13 ŠPINAVÉ SCHODIŠTĚ 14,04 K 15 24 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

43 2.14 ŠPINAVÁ CHODBA 11,53 J 20 24 60 OT - odtah - - - - - - - - 100,00 - - - - podhled podhled

44 2.15 ŠPINAVÁ ŠATNA ŽENY 19,58 J 20 24 60 OT - odtah - - - - - - - - 100,00 - - - - podhled podhled

45 2.16 WC ŽENY 9,34 J 20 24 60 OT - odtah 3 0 2 0 0 - - - 210,00 ANO ANO drážka zdivo podhled podhled podhled

46 2.17 UMÝVÁRNA ŽENY 15,77 J 24 24 90 OT - odtah 0 0 2 6 0 - - - 450,00 ANO ANO podlaha podhled podhled podhled

47 2.18 ČISTÁ ŠATNA ŽENY 22,20 J 20 24 60 OT - odtah - - - - - - - - 200,00 - - - - podhled podhled

48 2.19 ŠPINAVÁ ŠATNA MUŽI 22,23 J 20 24 60 OT - odtah - - - - - - - - 200,00 - - - - podhled podhled

49 2.20 WC MUŽI 10,35 J 20 24 60 OT - odtah 3 0 2 0 0 - - - 210,00 ANO ANO drážka zdivo podhled podhled podhled

50 2.21 UMÝVÁRNA MUŽI 18,86 J 24 24 90 OT - odtah 0 0 3 5 0 - - - 415,00 ANO ANO podlaha podhled podhled podhled

51 2.22 ČISTÁ ŠATNA MUŽI 22,31 J 20 24 60 OT - odtah - - - - - - - - 100,00 - - - - podhled podhled

52 2.23 ČISTÁ CHODBA 26,14 J 20 24 60 OT - odtah - - - - - - - - 100,00 - - - - podhled podhled

53 2.24 SKLAD PRÁDLA 4,66 J 15 24 70 - - - - - - - - - - - - - - - - podhled podhled

54 2.25 ČISTÉ SCHODIŠTĚ 15,08 K 15 24 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

55 2.26 DENNÍ MÍSTNOST 78,26 I 20 24 60 OT - přívod / odtah - - - - - 7 50,00 350,00 350,00 - - - podhled podhled podhled

56 2.27 LABORATOŘ 54,30 I 20 24 60 OT - přívod / odtah 4 0 0 0 0 10 50,00 500,00 200,00 ANO - drážka zdivo podhled podhled podhled

57 2.28 LABORATOŘ - SKLAD VZORKŮ 40,16 I 15 24 70 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58 2.29 UMÝVÁRNA ZAMĚSTNANCI 6,18 J 20 24 60 OT - odtah 0 0 2 0 0 - - - 60,00 ANO ANO drážka zdivo podhled podhled podhled

59 2.30 WC ZAMĚSTNANCI 11,93 J 20 24 60 OT - odtah 4 0 0 0 0 - - - 200,00 - ANO drážka zdivo podhled podhled podhled
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