
1. - Technická zpráva 12 -

2. 1 Vytápění - 1.NP 6 1:50

3. 2 Vytápění - 2.NP 6 1:50

4. 3 Vytápění - 3.NP 6 1:50

5. 4 Schéma zapojení kotle PK1 až PK4 2 -

6. 5 Schéma zapojení kotle PK5 2 -

7. 6 Schéma OT - bytové prostory 2 -

8. 7 Schéma OT - nebytové prostory 2 -
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