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1Situace objektu

Legenda

Studená voda
Kanalizace
Děštová kanalizace
Plyn

Objekt školy
Pozemek

Vstup do objektu

Podzemní hydrant
Východ na VP (+počet unikajících osob)
Požární žebřík

xxx

Vstup na pozemek

S

1NP

2NP

12%

2%
12

%

HÖGEROVA

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA

Praha 5
3 NP, h = 8,2 m

     1. NP   = ±0,000
          = 335,280 m.n.m
výška atiky  + 13,560 m

KURANDOVÉ

výška atiky  + 5,360 m
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SKLAD
1.01

34,88 m2

SKLAD UČEBNIC
1.02

45,82 m2

WC
1.03

14,36 m2

WC
1.04

15,18 m2

ŠATNY
1.05

22,66 m2

ÚDRŽBÁŘSKÁ DÍLNA
1.06

22,89 m2 TECHNICKÁ MÍSTNOST
1.07

48,56 m2

CHODBA
1.08

56,63 m2

ZÁDVEŘÍ
1.09

79,74 m2

SKLAD TV
1.16

24,10 m2

ŠATNY VYUČUJÍCÍ
1.12

20,29 m2

ŠATNY
1.11

18,42 m2

SPRCHY A WC
1.10

14,29 m2

ŠATNA
1.15

21,11 m2

CHODBA
1.14

58,89 m2

TĚLOCVIČNA
1.17

579,76 m2

SPRCHY A WC
1.13

20,46 m2

SCHODIŠTĚ
1.18

21,22 m2

WC
1.19

9,94 m2

VÝTAH
1.20

4,22 m2
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N01.15 - II

N01.18 - II
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N01.17 - V
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EW 45 DP2-C EW 45 DP2-C
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R 30 DP1

EI 30 DP1
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R 30 DP1R 30 DP1
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EI 30 DP2

REI 30 DP1

EI 30 DP1
EI 30 DP1

REI 30 DP1

EI 30 DP1

EW 15 DP3-CS
PK

EW 15 DP3-C
PK

EW 15 DP3-CS
PK EI 30 DP1EI 30 DP1 EI 30 DP1

EW 15 DP3-C

REI 15 DP1

REI 30 DP1

REI 15 DP1

REI 90 DP1

REI 30 DP1

REW 15 DP1REW 15 DP1

EI 30 DP2
EW 15 DP2

EW 15 DP2

EW 15 DP2

EW 15 DP2

EW 15 DP2

EW 15 DP3-C

N01.19/N03 - I

L = 36,5

L = 23,9
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R 30 DP1
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N01.01 - I
EI 15 DP1

21 A21 A27 A

13 A

13 A13 A

27 A

13 A13 A 13 A

55 B

NE.3

NE.3

NE.3

NE.3

NE.3 NE.3 NE.3 NE.3 NE.3 NE.3 NE.3

NE.3NE.3NE.3
NE.3

NE.3 NE.3 NE.3 NE.3 NE.3

NE.3

NE.3NE.3

NE.1bNE.1b

NE.3

NE.1b

NE.3

NE.1aNE.1aNE.1a

NE.1a NE.1a

NE.1b

NE.3

NE.1a

NE.1b NE.1b

NE.1a

NE.1b NE.1a

NE.1a NE.1b

A A´

OPPO TS; CS

ZÁBLESKOVÝ MAJÁK
KTPO

REI 30 DP1

21 A

ELEKTRICKÝ
ROZVADĚČ PBZ

UPS + AUTONOMNÍ
ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA

PK

PK

EW 15 DP3-CS
PK

PK
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Datum:

Meřítko:

Číslo výkresu:

EPS

x

X

21 A

LEGENDA:

UMÍSTĚNÍ A
IDENTIFIKACE POŽ.
TABULKY VE SMĚRU

ÚNIKU

OZN.
NE.1a

NE.1b

NE.2a

NE.2b

NE.3

UMÍSTĚNÍ A
IDENTIFIKACE POŽ.
TABULKY VE SMĚRU

ÚNIKU

N01.16 - I OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
(OZN. PODLAŽÍ.ČÍSLO PODLAŽÍ-ČÍSLO

ÚSEKU)

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ
KONSTRUKCE STROPU

KRITICKÉ MÍSTO X

R 15 DP1

REI 15 DP1

KMX

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

BOURACÍ PRÁCE
NOVÝ STAV

PŮVODNÍ STAV

SMĚR UNIKAJÍCÍCH (+POČET
UNIKAJÍCÍCH OSOB)

VÝCHOD NA VP (+POČET UNIKAJÍCÍCH
OSOB)

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ (HASICÍ
SCHOPNOST + TŘÍDA POŽÁRU)

PROSTOR STŘEŽENÝ ELEKTRICKOU
POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ

ÚSTŘEDNA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ
SIGNALIZACE

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, DOBA
FUNKČNOSTI 60 min
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EPS

EPS
EPSEPS

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

EPS EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

DÍLNY
2.03

70,03 m2

KABINET DÍLEN
2.04

37,91 m2

JÍDELNA A VÍCEÚČELOVÝ SÁL
2.05

282,34 m2

ŠKOLNÍK
2.06

12,40 m2

ZÁZEMÍ ŠKOLNÍK
2.08

9,82 m2

PŘÍJEM
2.10

11,22 m2

ÚKLIDOVÁ KOMORA
2.12

3,99 m2

SKLAD
2.13

3,61 m2

PŘÍPRAVNA JÍDLA
2.15

24,19 m2

CHODBA
2.07

22,83 m2

SKLAD
2.09

9,32 m2 SKLAD
2.11

16,01 m2

ŠATNY
2.14

5,15 m2

TANEČNÍ SÁL
2.16

112,69 m2

ŠATNY S HYGIENOU
2.17

33,50 m2

ŠATNY S HYGIENOU
2.18

30,43 m2

UČEBNA CHEMIE A BIOLOGIE
2.20

63,51 m2

PŘÍPRAVNA CHEMIE A BIOLOGIE
2.19

23,11 m2

PŘÍPRAVNA FYZIKY
2.21

24,30 m2

ARCHIV
2.22

13,15 m2

WC
2.23

14,36 m2

WC
2.24

15,02 m2

VSTUPNÍ HALA
2.01

236,01 m2

ŠATNA STUDENTŮ
2.02

80,95 m2

KABINET
2.25

17,47 m2

KABINET
2.26

17,48 m2

KABINET
2.27

17,48 m2

KABINET
2.28

17,47 m2

UČEBNA
2.29

43,36 m2

UČEBNA
2.30

70,87 m2

UČEBNA
2.31

70,90 m2

UČEBNA
2.32

71,22 m2
UČEBNA

2.33
76,56 m2

CHODBA
2.34

355,15 m2

CHODBA
2.35

190,73 m2

SCHODIŠTĚ
2.35

21,22 m2

WC
2.36

9,94 m2WC PÁNI
2.37

19,68 m2

WC DÁMY
2.39

19,42 m2

VÝTAH
2.40

4,22 m2

Š-N02.08/N03 - II

Š-N02.09/N03 - II

Š-N02.10/N03 - II

Š-N02.11/N03 - II

Š-N01.04/N03 - II

Š-N01.05/N02 - II

N01.14 - I

Š-N02.13/N03 - II

N01.19/N03 - I

N02.20 - III

N02.21 - I N02.22 - I

N02.23 - IV

N02.24 - V

N02.25 - III

N02.26 - III

N02.27 - IV

N02.28 - III

N02.29 - I

N02.30 - II

N02.31 - II

N02.32 - II N02.33 - II N02.34 -II

REI 15 DP1

REW 15 DP1 REW 15 DP1

REW 15 DP1

REW 15 DP1

REW 30 DP1

REW 15 DP1

REW 15 DP1

REW 15 DP1 REW 15 DP1 REW 15 DP1 REW 15 DP1

REW 15 DP1

REW 15 DP1

REW 15 DP1

REW 15 DP1 REW 15 DP1 REW 30 DP1

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C
EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C
EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C EW 15 DP3-C

REI 15 DP1

REI 15 DP1 REI 15 DP1 REI 15 DP1 REI 15 DP1
REI 15 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1

EI 15 DP1

EI 15 DP1 EI 30 DP1

R 15 DP1

REI 30 DP1

REI 30 DP1

REI 30 DP1

REI 30 DP1

REI 30 DP1

EI 30 DP1

R 15 DP1

EW 30 DP3-C

EI 30 DP1

EI 30 DP1

REI 30 DP1

REI 30 DP1 REI 30 DP1 REI 30 DP1

EW 15 DP3-C
EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

REI 30 DP1

R 30 DP1R 30 DP1R 30 DP1

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1 R 15 DP1
R 15 DP1

R 15 DP1

EW 15 DP3-C
EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C
EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EI 30 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1 R 15 DP1

EI 30 DP2

EI 15 DP1

EI 15 DP1
EI 15 DP1EI 15 DP1

EI 15 DP1

REI 15 DP1

REI 15 DP1

REI 30 DP1 REI 15 DP1 REI 15 DP1

REI 15 DP1 REI 30 DP1

EW 30 DP3-C

EW 30 DP3-C

EI 45 DP1

REI 45 DP1

REW 45 DP1

EI 45 DP1

REI 60 DP1

REI 60 DP1REI 60 DP1

REI 60 DP1

REW 60 DP1

EI 30 DP1

REI 90 DP1

REI 90 DP1

REW 90 DP1REW 90 DP1

REI 90 DP1

EI 60 DP1

EI 60 DP1

EI 60 DP1

EW 30 DP3-C
EW 30 DP3-C EW 30 DP3-C

EW 45 DP2-C
EW 45 DP2-CEW 45 DP2-C

R 90 DP1

R 90 DP1

R 90 DP1

EW 45 DP2-C

EW 45 DP2-C

REI 90 DP1

REI 90 DP1

REI 90 DP1

R 90 DP1

R 90 DP1

R 90 DP1

EI 90 DP1

EI 90 DP1

REI 90 DP1

REW 45 DP1

REW 45 DP1

EI 45 DP1

EI 45 DP1
EI 45 DP1

EI 30 DP1

EI 45 DP1 EW 30 DP3-C
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R 15 DP1
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REI 15 DP1
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REI 45 DP1
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Š-N02.07/N03 - II
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Datum:

Meřítko:

Číslo výkresu:

LEGENDA:

EPS

N01.16 - I

SMĚR UNIKAJÍCÍCH (+POČET
UNIKAJÍCÍCH OSOB)

VÝCHOD NA VP (+POČET UNIKAJÍCÍCH
OSOB)

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ (HASICÍ
SCHOPNOST + TŘÍDA POŽÁRU)

PROSTOR STŘEŽENÝ ELEKTRICKOU
POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ

ÚSTŘEDNA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ
SIGNALIZACE

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, DOBA
FUNKČNOSTI 60 min

UMÍSTĚNÍ A
IDENTIFIKACE POŽ.
TABULKY VE SMĚRU

ÚNIKU

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
(OZN. PODLAŽÍ.ČÍSLO PODLAŽÍ-ČÍSLO

ÚSEKU)

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ
KONSTRUKCE STROPU

KRITICKÉ MÍSTO X

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

BOURACÍ PRÁCE
NOVÝ STAV

PŮVODNÍ STAV

x

X

21 A

OZN.
NE.1a

NE.1b

NE.2a

NE.2b

NE.3

R 15 DP1

REI 15 DP1

KMX
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EPS

EPS

EPS

EPS

EPS

VÝTVARNA
3.01

73,23 m2

VÝTVARNA DÍLNA
3.02

64,42 m2

KABINET
3.03

25,05 m2

HUDEBNA
3.04

79,95 m2

KABINET
3.05

25,19 m2

KLUBOVNA
3.06

54,83 m2

VEDENÍ ZÁJMOVÉ ČINOSTI
3.07

22,38 m2

WC -DÁMY
3.08

18,87 m2

WC - INVALIDA
3.09

5,99 m2

WC - PÁNI
3.10

18,45 m2

KNIHOVNA A STUDOVNA
3.11

112,33 m2

SBOROVNA
3.12

42,19 m2

CHODBA
3.13

46,29 m2

LÉKAŘ
3.14

14,53 m2

ÚKLID
3.15

7,44 m2

ARCHIV
3.16

15,38 m2

HOSPODÁŘKA
3.17

12,28 m2

ZÁSTUPCE ŘEDITELE
3.18

13,27 m2

IT UČEBNA
3.19

76,78 m2

ŘEDITELNA
3.20

16,30 m2

OCHOZ
3.21

119,14 m2

CHODBA
3.22

119,92 m2

WC
3.24

9,94 m2

VÝTAH
3.25

4,22 m2

Š-N01.02/N03 - II

Š-N01.03/N03 - II

Š-N02.08/N03 - II

Š-N02.09/N03 - II

Š-N02.11/N03 - II

Š-N01.04/N03 - II

Š-N02.12/N03 - II

Š-N02.13/N03 - II

N03.35 - III

N03.37 - III

N03.38 - III

EI 30 DP1

REI 30 DP1

REI 30 DP1

REI 30 DP1 REI 15 DP1

REI 30 DP1

REI 30 DP1

EW 30 DP1

EW 15 DP1

EW 15 DP1

EW 15 DP3-C

REW 15 DP1 REW 15 DP1

REW 15 DP1

REW 15 DP1

REI 30 DP1 REI 30 DP1 REI 45 DP1

EI 45 DP1

EI 45 DP1

REI 45 DP1REI 45 DP1

EW 30 DP3-C

R 15 DP1R 15 DP1R 15 DP1R 15 DP1 R 15 DP1 R 15 DP1 R 15 DP1 R 15 DP1 R 15 DP1

EI 30 DP1EW 15 DP3-C

EI 30 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1EI 30 DP1EI 30 DP1
REI 30 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

EI 30 DP1 EI 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1

R 15 DP1R 15 DP1R 15 DP1R 15 DP1

R 15 DP1

REW 45 DP1

REW 15 DP1

REW 45 DP1

REW 15 DP1

REW 30 DP1

REW 30 DP1

REW 30 DP1

REW 30 DP1REW 30 DP1

REW 30 DP1

REW 30 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1EI 30 DP1EI 30 DP1

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

R 30 DP1

R 30 DP1

REI 30 DP1

REI 30 DP1

REI 45 DP1

REI 30 DP1

REI 15 DP1

REI 30 DP1

Š-N02.07/N03 - II
EI 30 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1
EW 15 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1

EW 15 DP1

Š-N02.10/N03 - II

EI 30 DP1

EI 30 DP1 EW 15 DP1EW 15 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1

EI 30 DP1

EW15 DP1

EW 30 DP1

L = 69,5

L = 50,5

L = 59,39

L = 63,9

L = 43,9
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N01.19/N03 - I

21 A

21 A

13 A

13 A

13 A

13 A

21 A

21 A

21 A

NE.3 NE.3 NE.3

NE.3

NE.3

NE.3

NE.3

NE.3

NE.3

NE.3

NE.3

NE.3

NE.3
NE.3NE.3

NE.1a

NE.1a

NE.1b

NE.2b

NE.2b

NE.2b

NE.1b

NE.1bNE.1b

NE.1a

NE.2b

A A´

N03.36 - V

SCHODIŠTĚ
3.23

21,22 m2
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Zpracoval: Radek PodorskýPředmět: Bakalářská práce 124 BAPQ Š. rok: 2016/2017

Datum:

Meřítko:

Číslo výkresu:

LEGENDA:

EPS

N01.16 - I

SMĚR UNIKAJÍCÍCH (+POČET
UNIKAJÍCÍCH OSOB)

VÝCHOD NA VP (+POČET UNIKAJÍCÍCH
OSOB)

PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ (HASICÍ
SCHOPNOST + TŘÍDA POŽÁRU)

PROSTOR STŘEŽENÝ ELEKTRICKOU
POŽÁRNÍ SIGNALIZACÍ

ÚSTŘEDNA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ
SIGNALIZACE

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, DOBA
FUNKČNOSTI 60 min

UMÍSTĚNÍ A
IDENTIFIKACE POŽ.
TABULKY VE SMĚRU

ÚNIKU

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
(OZN. PODLAŽÍ.ČÍSLO PODLAŽÍ-ČÍSLO

ÚSEKU)

POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ
KONSTRUKCE STROPU

KRITICKÉ MÍSTO X

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

BOURACÍ PRÁCE
NOVÝ STAV

PŮVODNÍ STAV

x

X

21 A

OZN.
NE.1a

NE.1b

NE.2a

NE.2b

NE.3

R 15 DP1

REI 15 DP1

KMX
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5Řez A - A´
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Datum:

Meřítko:

Číslo výkresu:

LEGENDA:
Železobeton

Porotherm tvárnice

Tepelná izolace

Betonové tvárnice

Skleněné panely

Původní zemina

Násyp

Dlažba

Hydroizolace


