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LEGENDA

Ústředna EPS

Místo ovládání návazných zařízení

Multisenzorový hlásič požáru OTG

Tlačítkový hlasič

Opticko kouřový hlásič

Samozhášivý kabel 2x2x0,8mm

Siréna

Ohniodolný kabel 1x2x0,8mm

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

Adresace EPS

XXX.XXX/XX

Pořadové číslo hlásiče ve skupině

Číslo skupiny hlásičů

Pořadové číslo připojovacích svorek na I/O kartě

Pořadové číslo I/O karty v ústředně

Pořadové číslo ústředny

HZS

Uzávěr hlavních dveří

Nouzové ocvětlení

Vypínač elektřiny

Výstup na mobilní síť


