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PŮDORYS 1NP (2/2)

VODOVOD
1:75

8

L e g e n d a   m í s t n o s t í

1.42
1.43

wellness
venkovní atrium

epoxidová stěrka
trávník, dřevěná terasa

  442.04 m2
  111.06 m2

sdk+malba
---

jemná štuková omítka, malba
---

1.55
1.56

fresh bar
zázemí fresh bar

keramická dlažba
epoxidová stěrka

   13.72 m2
    6.07 m2

sdk+malba
sdk+malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

1.62
1.63
1.64

atrium
zádveří
správce

trávník, dřevěná terasa
epoxidová stěrka
epoxidová stěrka

  226.85 m2
    5.47 m2
   11.15 m2

sdk+malba
sdk+malba

---
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

---

1.65
1.66

1.68
1.69

1.67

wc - správce

šatna - ženy
sprchy - ženy

chodba
úklid

    2.46 m2
    6.09 m2
    2.91 m2
   21.59 m2
    7.09 m2

keramická dlažba

keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

epoxidová stěrka
sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba
sdk+malba

1.70
1.71
1.72

wc - ženy
šatna - muži
sprchy - muži

   10.79 m2
   21.65 m2
    7.11 m2

keramická dlažba
keramická dlažba
keramická dlažba

sdk+malba
sdk+malba

1.73 wc - muži    10.47 m2keramická dlažba sdk+malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

sdk do vlhkého
prostředí + malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba
jemná štuková omítka, malba

jemná štuková omítka, malba

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

akrylová broušená omítka, malba
+ keramický obklad (ve v. 2300mm)

stěnystropč.m. název místnos m2podlaha

V1

V1

V1

VEDENÍ VODOVODU - STUDENÁ VODA
Připojovací potrubí SV vedeno v podhledu a v drážce ve zdi
Stoupací potrubí vodovodu - EVO, PP-RCT S 4

VEDENÍ VODOVODU - TEPLÁ VODA
Připojovací potrubí TV vedeno v podhledu a v drážce ve zdi
Stoupací potrubí vodovodu - EVO, PP-RCT S 4

VEDENÍ VODOVODU - BÍLÁ VODA
Připojovací potrubí BV vedeno v podhledu a v drážce ve zdi
Stoupací potrubí vodovodu - EVO, PP-RCT S 4

VEDENÍ VODOVODU - CIRKULAČNÍ VODA
Stoupací potrubí vodovodu - EVO, PP-RCT S 4

L e g e n d a  č a r

V1

L e g e n d a  z a ř i z o v a c í c h  p ř e d m ě t ů
Závěsný klozet - keramický

Horní hrana ve výšce 400mm
Odpad DN 110 ve výšce 220mm
Voda SV DN 20x2,8 ve výšce 1000mm
S integrovaným rohovým ven lem

Dřez s odkapem zápustný - nerezový

Osazený s odkapem v pravo
Šířka 950mm, hloubka 500mm
Horní hrana ve výšce 900mm
Odpad DN 50 ve výšce 450mm
Voda SV/TV, 2xRV DN 20x2,8 ve výšce
580mm

Umyvadlo závěsné  - keramické

Hloubka 500 mm, šířka 600mm
Horní hrana výška 800mm
Oodpad DN 40 ve výšce 530mm
Voda SV/TV, 2xRV DN 20x2,8
ve výšce 580mm

Pisoár závěsný

Výška horní hrany 650mm
Odpad DN 50 ve výšce 400mm
Voda SV, DN 20x2,8 ve výšce 1200mm

Závěsná výlevka

Horní hrana ve výšce 450mm
Odpad DN 110 ve výšce 200mm
Voda SV/TV, 2xDN 20x2,8 ve výšce
1100mm

Sprchová vanička stojící

Horní hrana ve výšce 300mm
Rozměr 900x900mm
Odpad DN 50 ve výšce 50-150mm
Voda SV/TV, 2xDN 20x2,8
ve výšce 1100mm
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1.43

1.44

1.42

1.55

1.56

1.57

1.58

1.60

1.59

1.61

1.62

1.63

1.64

1.65

1.66

1.67

1.681.691.70

1.711.721.73

4x KK

4x KK

U

CV: 25x2,8
SV: 25x2,8
TV: 25x2,8
BV: 16x2,2

CV: 25x2,8
SV: 25x2,8
TV: 25x2,8
BV: 16x2,2

CV: 32x3,6
SV: 32x3,6
TV: 32x3,6
BV: 16x2,2

CV: 32x3,6
SV: 32x3,6
TV: 32x3,6
BV: 16x2,3
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2x 20x2,3
vedeno v podhledu

2x 20x2,3
v drážce ve stěně

1x 16x2,2
v instalační šachtě

1x
 1

6x
2,

2
v 

in
st

al
ač

ní
 ša

ch
tě

2x
 2

0x
2,

3
ve

de
no

 v
 d

rá
žc

e 
ve

 s
tě

ně

1x
 1

6x
2,

2
v 

in
st

al
ač

ní
 ša

ch
tě

1x
 1

6x
2,

2
v 

in
st

al
ač

ní
 ša

ch
tě

2x
 2

0x
2,

3
v 

dr
áž

ce
 v

e 
st

ěn
ě

1x
 1

6x
2,

2
ve

de
no

 v
 d

rá
žc

e 
ve

 s
tě

ně

1x
 1

6x
2,

2
v 

in
st

al
ač

ní
 ša

ch
tě

3x KK

5x KK
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1.07

1.08

1.091.10
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1.19

1.201.21
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1.291.30
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1.561.57
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