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Autor

FAKULTA STROJNÍ

JAKUB MALEČEK
JAKUB MALEČEK

PŮDORYS 1. NP

08-2017-02

20°

-101-

20°

-102-

18°

-103-

20°

-105-

   -

-104-

20°

-110-

24°

-107-

    -

-106-

20°

-108-

    -

-109-

01

02

03

06

05

04

10-600x2000

10-500x2000

1
0

-
5

0
0

x
1

0
0

0

1
1

-
6

0
0

x
1

2
0

0

11-600x1200

1
0

-
6

0
0

x
2

0
0

0

2
1

-
6

0
0

x
1

2
0

0

21-600x600

T
R

V
 
1

5
/
3

,
 
R

Š
 
1

5
/
2

TRV 15/6, RŠ 15/4 TRV 15/6, RŠ 15/5

T
R

V
 
1

5
/
5

,
 
R

Š
 
1

5
/
7

T
R

V
 
1

5
/
6

,
 
R

Š
 
1

5
/
8

T
R

V
 
1

5
/
5

,
 
R

Š
 
1

5
/
6

TRV 15/5, RŠ 15/7

K
L

T
 
1

5
0

0
.
6

0
0

T
R

V
 
1

5
/
3

,
 
R

Š
 
1

5
/
3

15x1-iz

Vedeno v podlaze

1:50

TRV 15/3, RŠ 15/3

LEGENDA:

PŘÍVODNÍ POTRUBÍ

ZPĚTNÉ POTRUBÍ

11-600x1000 - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYPU KORADO

KLASIK

KLT - DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO KORALUX

COMFORT

TRV - TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL DN/ČÍSLO

PŘEDNASTAVENÍ

RŠ - REGULAČNÍ ŠROUBENÍ DN/ČÍSLO PŘEDNASTAVENÍ

-002- ČÍSLO MÍSTNOSTI

18° - VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA

01  - ČÍSELNÉ OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z MĚDI A IZOLOVÁNO IZOLACÍ

TUBOLIT S O TL. 13 mm

POTRUBÍ BUDE VEDENO VOLNĚ PO SVISLÉ KONSTRUKCI

VEŠKERÉ NEZAKÓTOVANÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ MÁ Ø 15X1 mm
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