






























PIR

Blokové schéma zapojení EZS, ovládání elektro pomocí Jablotron JA-100

Elektronický zabezpečovací systém a domovní automatizace JA-100
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Blokové schéma řízení vytápění v objektu - HLAVNÍ BUDOVA
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Blokové schéma zapojení EZS, ovládání elektro pomocí Jablotron JA-100

Elektronický zabezpečovací systém a domovní automatizace JA-100

STARÁ POŠTA
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Blokové schéma řízení vytápění v objektu - STARÁ POŠTA

1.NP

2.NP

SPÍNACÍ SIGNÁL TERMOSTATU

LEGENDA:

OBECNÉ NAPOJENÍ NA NN

VYTÁPĚNÍ PŘÍVOD

VYTÁPĚNÍ ZPÁTEČKA

1.04 - SCHODIŠTĚ

2.01 - POKOJ

1.05 - KOUPELNA
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230V 50Hz
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AC-116 - Řídící
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 Signál k útlumu z ústředny EZS (RB11)

Kondenzační plynový
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