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Radik VK typ 22
22050120-60-0001

1095W

Koralux linear komfort
10182060-60-0001

432W

Radik VK typ 11
11050180-60-0001

784W

Radik VK typ 11
11050180-60-0001

784W

Radik VK typ 22
22050180-60-0001

784W

Koralux linear komfort
10182060-60-0001

432W

Radik plan vertikal -M
10160040-60-0001

277W

Radik VK typ 22
22050140-60-0001

1020W

Radik VK typ 22
22050080-60-0001

583W
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Status dok.
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Zodp. projektant

Vedoucí práce

Fakulta stavební ČVUT
Thákurova 7/2077
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Č. dok.

Aktuální revize

 1 : 50

3.NP - vytápění

Diplomová práce

INVESTOR

19.05.2017

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

D.4.18

Bc. Belinda Karlová

Bc. Belinda Karlová

DSP
Arbesova 2282/16
301 00 Plzeň

Výkaz místností 3.NP

Číslo Název Plocha Podlaží
4.01 Schodiště 15 m² 3NP

4.02 Chodba 7 m² 3NP

4.03 Kuchyň 14 m² 3NP

4.04 Koupelna 3 m² 3NP

4.05 Pokoj 19 m² 3NP

4.06 Pokoj 20 m² 3NP

4.07 WC 1 m² 3NP

4.08 CHodba 9 m² 3NP

4.09 WC 1 m² 3NP

4.10 Pokoj 21 m² 3NP

4.11 Koupelna 4 m² 3NP

4.12 Obývací pokoj +kk 26 m² 3NP

pozn.:
Teplotní spád otopné soustavy 55/40 °C
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