
Vedeno v předstěně

V
ed

en
o 

v 
př

ed
st
ě
ně

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05 2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

2.13

t=20°C
1034W

t=20°C
1607W

t=19°C
t=24°C
394W

t=18°C t=18°C

t=20°C
240W

t=24°C
441W

t=20°C
535W

t=20°C
703W

t=20°C
676W

R3

R4 R5 R7

K2

K3

R8

R6

R9

Legenda zařizovacích předmětů

U umyvadlo
D dřez
W záchodová mísa
S sprchový kout
Um umývátko
P pračka
M myčka

přívodní otopná voda
zpátečka otopné vody

S

Legenda otopných těles

R3 Radik VK typ 22 1200/500 1095W

R4 Radik VK typ 11 1800/500  784W

R5 Radik VK typ 12 1800/500   784W

Ozn. Prvek Rozměry Výkon

K2 Koralux linear komfort  600/1820   432W

R6 Radik plan vertikal - M  400/1600   277W

R7 Radik VK typ 11   1800/500   784W

R9 Radik VK typ 22  1400/500  1020W

R8 Radik VK typ 22  1000/500    729W

K3 Koralux linear max   600/1820    478W
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Typické podlaží

Diplomová práce

INVESTOR

19.05.2017

Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

D.4.4

Bc. Belinda Karlová

Bc. Belinda Karlová

DSP
Arbesova 2282/16
301 00 Plzeň

Výkaz místností 1.NP

Číslo Název Plocha Podlaží
2.01 Schodiště 15 m² 1NP
2.02 CHodba 7 m² 1NP
2.03 Kuchyně 14 m² 1NP
2.04 Koupelna 3 m² 1NP
2.05 Pokoj 19 m² 1NP
2.06 Pokoj 20 m² 1NP
2.07 WC 1 m² 1NP
2.08 Chodba 9 m² 1NP
2.09 WC 1 m² 1NP
2.10 Pokoj 21 m² 1NP
2.11 Koupelna 4 m² 1NP
2.12 Obývací pokoj +kk 26 m² 1NP
2.13 Špíž 1 m² 1NP
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