
- 2.01 -

Obývací pokoj

27.7 m2 81.0 m3

20 °C 1424 W

- 2.02 -

Chodba + schodiště

18.0 m2 50 m3

20 °C 390 W

- 2.03 -

Kuchyně + jídelna

27.6 m2 81.0 m3

20 °C 1933 W

- 2.04 -

Pracovna

7.8 m2 22.7 m3

20 °C 329 W

- 2.05 -

Koupelna

2.9 m2 8.5 m3

20 °C 18 W

- 2.06 -

Spíž

1.8 m2 5.4 m3

20 °C - W
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Součástí projektové dokumentace je Technická zpráva

TZVYT, která obsahuje veškerý popis systému vytápění

rodinného domu.

Součástí jsou také přiložené technické listy a výpočty.
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