
1. NP ± 0.000

2. NP +3.500

TV15/6.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 500x3000 - 1

22°

TV15/2.00 - VV15/3.00

RM VK Typ 32 - 500x1400

22°

TV15/2.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 400x800

20°

TV15/5.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 500x3000 - 2

22°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 300x1400

22°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

R11 VK 11 - 400x1400

20°

TV15/4.00 - VV15/0.8 Otv.

RM VK Typ 32 - 600x1800

22°

TV15/2.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 600x1100

20°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 400x800

20°

TV15/2.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 300x600

15°

TV15/2.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 400x800

20°

TV15/1,00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 300x700

24°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 600x700

20°

VV15/0.50

KLC - M KLTM-1220x450

24°

TV15/1 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 300x500

20°

TV15/3.00 - VV15/0.5 Otv.

RM VK Typ 32 - 600x1400 - 2

22°

TV15/3.00 - VV15/0.55 Otv.

RM VK Typ 32 - 600x1400 - 1

22°

TV15/6.00 - VV15/0.90

RM VK Typ 32 - 600x2600

22°

TV15/1.20 - VV15/4 Otv.

R11 VK 11 - 700x1000

24°

TV15/5.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 500x3000 - 2

22° 

TV15/2.00 - VV15/1.40

RM VK Typ 32 - 500x1400

22°

TV15/3.00 - VV15/0.55

RM VK Typ 32 - 600x1200

20°

TV15/1 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 300x600

20°

TV15/5.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 32 - 500x3000 - 1

22°

TV15 /2.00 - VV15/4 Otv.

R11 VK 11 - 500x1200

20°

TV15/2.00 - VV15/4 Otv.

RMVK Typ 32 - 400x700 - 2

20°

TV15/2.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 400x700 - 1

20°

TV15/1 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 300x700

20°

TV15/2.00 - VV15/4 Otv.

R10 VK 10 - 600x1400

20° 

TV15/2.00 - VV15/4 Otv.

R10 VK 10 - 900x1200

20°

TV15/5.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 500x3000 - 1

22°

TV15/2.00 - VV15/1.00

RM VK Typ 32 - 500x1400

22°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 400x800

20°

TV15/5.00 - VV15/3.10

RM VK Typ 32 - 500x3000 - 2

22°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 600x700

20°

TV15/3.00 - VV15/0.70

RM VK Typ 32 - 600x1200

20°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

R10 VK 10 - 500x600

15°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

R10 VK 10 - 600x700 - 2

20°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

R10 VK 10 - 600x700 - 1

20°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

R11 VK 11 - 300x500

20°
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TV15/8.00 - VV15/3 Otv.

RM VK Typ 32 - 500x3000 - 2

22°

TV15/2.00 - VV15/3.00

RM VK Typ 32 - 500x1400

- 2.22 -

TV15/5.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 600x1100

20°

TV15/1.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 32 - 300x500

20°

TV15/5.00 - VV15/1.50

RM VK Typ 32 - 500x3000 - 1

22°

DLT

U UV VW W X XY Y

16x2,2

16x2,2

TV15/5.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 32 - 300x2000

20°

TV15/3.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 300x1400 - 2

20°

TV15/4.00 - VV15/4 Otv.

RM VK Typ 32 - 300x1400 - 1

20°

TV15/6.10 - VV15/4 Otv.

R22 VK 22 - 600x3000

20°

TV15/1.40 - VV15/4 Otv.

R11 VK 11- 400x700

15°

TV15/1.30 - VV15/4 Otv.

R10 VK 10 - 400x600

15°

TV15/2.00 - VV15/4 Otv.

R11 VK 11- 700x1000

24°

Q QR R S ST TU UV V
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VV DN10 (1,60) + 2xOV DN10

V NICE VE STĚNĚ

VV DN10 (1,05) + 2xOV DN10

V NICE VE STĚNĚ
VV DN 10 (1,10) + 2xOV DN10

V NICE VE STĚNĚ

VV DN10 (2,05) + 2xOV DN10

V NICE VE STĚNĚ

P: VV DN10 (1,00) + OV DN10

Z: VV DN10 (1,20) + OV DN10

V NICE VE STĚNĚ
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RZ1 / 1.NP (2) - REHAU HKV-D
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VV DN20 (2,75)

V PODHLEDU
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VV DN10 (1,00)

V PODHLEDU

VV DN10 (1,60)

V PODHLEDU

VV DN15 (2,70)

V PODHLEDU

I

P: VV DN15 (2,55)

Z: VV DN15 (3,20)

V PODHLEDU

P: VV DN15 (2,65)

Z: VV DN15 (2,95)

V PODHLEDU

VV DN10 (2,15) + 2xOV DN10

V NICE VE STĚNĚ

RZ1 / 2.NP (4) - REHAU HKV-D

S MÍSÍCÍ SADOU

VV DN10 (1,30) + 2xOV DN10

V NICE VE STĚNĚ

VV DN 20 (2,05)

V PODHLEDU

VV DN20 (2,65)

V PODHLEDU

RZ2 / 2.NP (2) - REHAU HKV-D

S MÍSÍCÍ SADOU
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P: VV DN10 (2,10) + OV DN10

Z: VV DN10 (2,55) + OV DN10

V NICE VE STĚNĚ

VV DN15 (3,10) + OV DN15

V NICE VE STĚNĚ

T T

VV DN20 (2,20)
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M

1. NP ± 0.000

2. NP +3.500

LEGENDA:

RM VK Typ 32 - 500x3000 - RADIK MATERNELLE VK Typ 32: VÝŠKA 500 mm, ŠÍŘKA 3000 mm

TV15/5.00  - VV15/4 Otv. - TERMOSTATICKÁ VLOŽKA HEIMEIER DN15/NASTAVENÍ 5,00 - VERAFIX VK DN15/NASTAVENÍ 4,00

KLC - M KLTM-1220x450 - KORALUX LINEAR COMFORT - M: VÝŠKA 1220 mm, ŠÍŘKA 450 mm

VV15/0.50 - VENTIL MULTILUX DN15/NASTAVENÍ 0.50

VV - VYVAŽOVACÍ VENTIL

        (1,00) - NASTAVENÍ 1,00

OV - ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

IZ - POTRUBÍ IZOLOVÁNO

P: PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - RAUTITAN flex 55°C

Z: ZPĚTNÉ POTRUBÍ - RAUTITAN flex 45°C 

REDUKCE

- 1.26 -

- 2.16 -- 2.16 -

- 2.11 -

- 2.16 -

- 2.26 -

- 2.31 -- 2.27 -

- 2.01 -

- 2.03 -

- 2.05 -- 2.10 -

- 2.06 -

- 2.23 -

- 2.25 -

- 2.24 -

- 2.02 -- 2.02 -
- 2.02 -

- 2.30 -

- 1.39 -
- 1.39 -- 1.15 -

- 1.36 -

- 1.39 -

- 1.27 -
- 1.23 -- 1.23 -- 1.22 -- 1.19 -- 1.20 -- 1.33 -

- 1.33 -
- 1.28 -

- 1.33 -- 1.16 -- 1.15 -
- 1.06 -- 1.07 -

- 1.07 -

- 1.08 -

- 2.22 -- 2.22 -- 2.01 -- 2.17 -- 2.22 -

- 1.13 -- 1.13 -
- 1.13 -- 1.12 -- 1.02 -

- 1.04 -

VIZ SCHÉMA ZDROJE

2x OV DN40

V PODHLEDU

2x OV DN40

V PODHLEDU

P: VV DN15 (2,05)

Z: VV DN15 (2,80)

POD STROPEM
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P: VV DN15 (2,50)

Z: VV DN15 (2,75)

V PODHLEDU,

UMÍSTĚNY REVIZNÍ DVÍŘKA

v Průhonicích

Vytápění mateřské školy 
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TEPLOTNÍ SPÁD: 55/45 °C
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