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Rozvod otopné vody z měděného potrubí s tepelnou izolací veden v podlaze není-li 

Š1

Výkon

Přednastavení

Popis svislého vedení

O22x1 - IZ

Průměr
Opatřeno tep. izolací

LEGENDA

736 W
11/800/700

15°C
-002-

N/P 0,3

Typ tělesa/délka/výška

Číslo místnosti

Navrhovaná teplota v místnosti

Š1

POZNÁMKA:

Rozvinutý řez

Odvzdušňovací ventil

regulačního šroubení Danfoss RLV.

mosazných radiátorových přípojek rohového 

Všechna tělesa jsou připojena ze zdi pomocí 

Všechny nekótované úseky jsou Ø15x1 mm


