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4x sálavý stropní panel Uponor VARICOOL Velum

dl. x ší. = 1,5 x 0,9 m

výkon Qpc = 0,52 kW
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Stropní panely

Stav léto - ŘEZ 1-1´

Qz = 0,95 W

tiL = 25,5 °C

teL = 32 °C

ΔtRWC = 6,0 °C

VhmR = 120 m3/h

Spc = 5,4 m2

QCRno = 97 W/m2
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